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 Pérdidas recorrido de tuberías más desfavorable   1,90 mca.        
                                   

 Pérdidas intercambiador de calor   2,79 mca.        
                                   

 Pérdidas captadores Pdc/Ud. 30,73 mmca.               
                                   

          Número 16 Ud.               
                                   

          Total pérdidas de los captadores 0,49 mca.        
                                   

Pérdida de carga total                    5,19 mca. 
                                   

Columna de fluido                     0 m   
                                   

Caudal de la bomba                  2.880 l/h 
                                   

Altura manométrica                  5,19 mca. 

 

                                 

 
Pérdidas recorrido de tuberías más 
desfavorable   1,17 mca.      

                                 

 Pérdidas intercambiador de calor   1,5 mca.      
                                 
Pérdida de carga total                    2,67 mca. 
                                 
Columna de fluido                     0 m 
                                 
Caudal de la bomba                  1.920,00 l/h 
                                 
Altura manométrica                  2,67 mca. 
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

IEM01A 100,000 UdLuminaria emergencia 160 lm Legrand + salida 39,24 3.924,00

Grupo IEM .................................................. 3.924,00

PA15032811 3,000 UdIntercambiador UFP-32/8 H-C-PN10  (30 kw) 429,00 1.287,00

Grupo PA1.................................................. 1.287,00

PE300372 1,000 UdGrupo Electrogeno EMB-72 kVA (65 kVA) INSONORIZADO INTEMPERIE 21.998,00 21.998,00

Grupo PE3 .................................................. 21.998,00

PPP0005 12,500 PpP.P. Accesorios, tacos, tornillo 1,50 18,75
PPPGEN001 0,600 PpP.P. Accesorios, tacos, tornillo 6,01 3,61
PPPGEN003 7,000 PPP.P. Ayudas de albañileria 3,01 21,07
PPPGEN012 1,200 PPP.P. Piezas Especiales y Pequeño Material 1,80 2,16
PPPGEN051 3,000 UdP.P. Accesorios, tacos, tornillos 1,97 5,91

Grupo PPP.................................................. 51,50

mt01ara010 21,761 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,32 268,10
mt02bhg010b 937,818 UdBloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12 cm, resistencia normalizada

R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas
0,56 525,18

mt04lac010b 50.103,900 UdLadrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según UNE-EN 771-1. 1,01 50.604,94
mt04lac010c 1.424,280 UdLadrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN 771-1. 0,12 170,91
mt04lac010d 44.198,700 UdLadrillo cerámico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, según UNE-EN 771-1. 0,13 5.745,83
mt04lma010b 3.413,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según

UNE-EN 771-1.
0,24 819,12

mt04lpa010b 70.890,750 UdLadrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, según UNE-EN 771-1. 0,12 8.506,89
mt04lvg020b 8,000 UdTablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041. 1,54 12,32
mt05plt010db 5.715,970 UdLadrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, 24x11,5x5

cm, según UNE-EN 771-1.
0,18 1.028,87

mt07aco010c 33.004,179 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios.

0,83 27.393,47

mt07aco010c__1 1.844,350 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios.

0,83 1.530,81

mt07aco010c__2 7.513,250 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios.

0,83 6.236,00

mt07aco010g 19.484,193 kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, diámetros varios.

0,64 12.469,88

mt07aco020a 991,770 UdSeparador homologado para cimentaciones. 0,14 138,85
mt07aco020b 1.744,080 UdSeparador homologado para pilares. 0,06 104,64
mt07aco020c 1.579,176 UdSeparador homologado para vigas. 0,08 126,33
mt07aco020d 477,920 UdSeparador homologado para muros. 0,06 28,68
mt07aco020f 275,640 UdSeparador homologado para losas de escalera. 0,08 22,05
mt07aco020i 4,000 UdSeparador homologado para losas macizas. 0,08 0,32
mt07ame010d 2.058,672 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,38 2.840,97
mt07ame010g 2,797 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,23 6,24
mt07ame010n 6,750 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,31 22,34
mt07bce010g 6.761,925 UdBovedilla cerámica, 60x25x26 cm, incluso p/p de piezas especiales, según UNE-EN

15037-3.
1,44 9.737,17

mt07bho010d 2.074,894 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales. 0,62 1.286,43
mt07vse010a 308,801 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 3,27 1.009,78
mt07vse010b 1.699,340 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 3,97 6.746,38
mt07vse010c 926,402 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,23 3.918,68
mt07vse010d 155,336 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,64 720,76
mt08aaa010a 28,081 m³Agua. 1,54 43,24
mt08aaa010a__1 1,121 m³Agua. 1,54 1,73
mt08aaa010a__10 0,063 m³Agua. 1,54 0,10
mt08aaa010a__2 0,278 m³Agua. 1,54 0,43
mt08aaa010a__3 4,995 m³Agua. 1,54 7,69
mt08aaa010a__4 0,020 m³Agua. 1,54 0,03
mt08aaa010a__5 0,022 m³Agua. 1,54 0,03
mt08aaa010a__6 0,030 m³Agua. 1,54 0,05
mt08aaa010a__7 0,015 m³Agua. 1,54 0,02
mt08aaa010a__8 0,019 m³Agua. 1,54 0,03
mt08aaa010a__9 0,058 m³Agua. 1,54 0,09
mt08cim030b 5,615 m³Madera de pino. 244,20 1.371,08
mt08cur020a 280,728 lAgente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 1,99 558,65
mt08dba010b 99,506 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para

encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2,03 202,00

mt08eft010a 35,837 m²Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 7,45 266,99
mt08eft030a 82,347 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. 38,45 3.166,24
mt08eme070b 1,766 m²Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 200,00 353,11
mt08eme075g 1,261 UdEstructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón a una cara,

de entre 3 y 6 m de altura, formada por
412,72 520,48

mt08eup010a 32,570 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altu

49,22 1.603,10

mt08eup010b 4,196 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de entre 3 y 4 m de

48,00 201,43

mt08eup010c 0,180 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de

57,60 10,37

18 marzo 2018
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HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt08eva010c 51,922 m²Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de hormigón para revestir,
compuesto de: puntales metálicos telescóp

23,40 1.214,97

mt08eva030 13,101 m²Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y
accesorios de montaje.

87,16 1.141,85

mt08eve010 128,632 m²Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón armado, a una altura
hasta 3 m, con puntales, sopandas y tabl

32,00 4.116,22

mt08tan020ik 7,700 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, según UNE
19052, con el precio incrementado el 50% en co

20,76 159,85

mt08tan330j 7,700 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 3" DN 80
mm.

1,41 10,86

mt08var050 397,184 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 448,82
mt08var050___1 9,222 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 10,42
mt08var050___2 37,566 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 42,45
mt08var060 76,295 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 7,18 547,80
mt09lec010b 0,954 m³Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 160,98 153,52
mt09mcr021a 2.861,040 kgAdhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,23 658,04
mt09mcr021g 1.424,280 kgAdhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,36 512,74
mt09mcr070a 106,821 kgMortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua

reducida, CG2, para junta abierta entre 3
1,02 108,96

mt09mif010ca 18,077 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

33,07 597,81

mt09mif010ca_1 26,705 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

33,07 883,14

mt09mif010cb 124,793 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a gr

30,25 3.774,99

mt09mif010cb_1 6,110 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a gr

30,25 184,83

mt09mif010la 1,508 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría
M-15 (resistencia a compresión 15

40,81 61,54

mt09mor010c 36,513 m³Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.

118,22 4.316,57

mt09pes010 1,300 m³Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 127,66 165,97
mt09pye010a 4,649 m³Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 90,83 422,24
mt09pye010b 19,187 m³Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 80,89 1.552,04

Grupo mt0 .................................................. 171.414,46

mt10haf010nga 603,916 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,76 42.129,17
mt10haf010nsa 99,129 m³Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 73,15 7.251,25
mt10haf010nta 20,975 m³Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en central. 69,61 1.460,04
mt10haf010psc 2,620 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 96,60 253,09
mt10hlw010a 35,607 m³Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³,

confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla ex
108,91 3.877,96

mt10hmf010Mp 0,409 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,73 25,67
mt10hmf010Mp_1 0,073 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,73 4,58
mt10hmf010kn 4,273 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 394,14
mt10hmf011fb 28,438 m³Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,89 1.703,16
mt11arf010c 9,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,63 230,67
mt11arf010e 3,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 32,97 98,91
mt11arf010f 2,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 47,17 94,34
mt11arp050c 1,000 UdTapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 18,70 18,70
mt11arp100a 1,000 UdArqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 30,54 30,54
mt11ppl030c 1,000 UdCodo 87°30' de PVC liso, D=200 mm. 20,99 20,99
mt11tpb020c 54,506 mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez anular

nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exte
7,13 388,62

mt11tpb021c 51,910 UdRepercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de
PVC liso, para saneamiento enterrado sin

2,14 111,09

mt11tpb030c 3,728 mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exte

6,75 25,16

mt11var009 2,384 lLíquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 12,53 29,87
mt11var010 4,310 lAdhesivo para tubos y accesorios de PVC. 19,09 82,28
mt11var100 14,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento, com
8,46 118,44

mt11var130 13,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 38,45 499,85
mt11var200 3,000 UdMaterial para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro. 15,89 47,67
mt11var300 1,896 mTubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,66 12,63
mt12fac010 47,670 kgFibras vegetales en rollos. 1,38 65,78
mt12fac020b 403,100 UdVarilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro. 0,33 133,02
mt12fac030a 1.612,400 mPerfilería vista con acabado lacado color blanco, para falsos techos registrables, incluso p/p

de piezas complementarias y espec
0,89 1.435,04

mt12fac050 80,620 UdAccesorios para la instalación de falsos techos registrables. 1,65 133,02
mt12fac060 241,860 UdPerfil angular para remates perimetrales. 0,64 154,79
mt12fpe010b 227,514 m²Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor total,

incluyendo las nervaduras), con canto rec
3,19 725,77

mt12fpe020a 411,162 m²Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm, para colocar sobre perfilería vista en falsos techos
registrables.

5,13 2.109,26

mt12pck010a 497,888 mCinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 19,92
mt12pck020b 186,708 mBanda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas

"KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 50 mm de a
0,31 57,88

mt12pfk010c 311,180 mMontante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,64 510,34
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mt12pfk020c 108,913 mCanal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,22 132,87
mt12pik010b 93,354 kgPasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,49 139,10
mt12pik015 15,559 kgPasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,65 10,11
mt12ppk010b 326,739 m²Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard

"KNAUF".
6,11 1.996,38

mt12psg220 248,944 UdFijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,07 17,43
mt12ptk010cd 4.512,110 UdTornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 45,12
mt13blw110b 5,018 UdAerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 150% de

expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 2
9,43 47,32

mt14gdo010b 251,900 m²Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, con geotextil de polipropile

2,79 702,80

mt14gsa020ce 373,874 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1

0,71 265,45

mt14iea020c 106,821 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,64 175,19
mt14lad010i 373,874 m²Lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR, de 2,5 mm de espesor, masa

nominal 3 kg/m², con armadura de film de poli
4,13 1.544,10

mt14lba010g 391,677 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt

6,20 2.428,40

mt14pap100b 458,000 kgEmulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,39 1.094,62
mt15pao010a 458,000 UdRoseta, para fijación de membrana drenante. 0,02 9,16
mt15pao020a 68,700 mPerfil de remate. 1,92 131,90
mt15sja100 28,396 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 91,15
mt16aaa030 804,064 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,31 249,26
mt16aaa040 1.500,000 m²Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pelladas, de paneles aislantes

en paramentos verticales.
0,37 555,00

mt16acg010aa 651,000 m²Placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor, color negro, según
UNE-EN 13170, resistencia térmica 0,65 m²K/W, c

8,40 5.468,40

mt16lra020dbk 1.575,000 m²Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductivida

59,58 93.838,50

mt16lrc010fd 373,874 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con
betún asfáltico y film de polipropileno te

14,18 5.301,53

mt16lrw030dbl 163,370 m²Panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,

4,42 722,09

mt16pea020b 3,561 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
20 mm de espesor, resistencia térmica 0

1,37 4,88

mt16pxa010ab 396,176 m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de e

3,79 1.501,51

mt17coe010j 2,554 m²Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada, con un elevado fact

101,82 260,05

mt17coe055ci 2,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte

5,87 11,74

mt17coe055di 269,800 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 23 mm de diámetro inte

5,99 1.616,10

mt17coe055ei 71,340 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 29 mm de diámetro inte

7,16 510,79

mt17coe055er 54,820 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 29 mm de diámetro inte

11,21 614,53

mt17coe055fj 0,880 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 36 mm de diámetro inte

8,04 7,08

mt17coe055gt 5,870 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro in

13,46 79,01

mt17coe080ab 29,840 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 21 mm de diámetro interior y 40,

4,29 128,01

mt17coe080bb 10,960 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 27 mm de diámetro interior y 40,

4,87 53,38

mt17coe080cb 85,780 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 34 mm de diámetro interior y 40,

5,10 437,48

mt17coe080cc 32,160 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 34 mm de diámetro interior y 50,

6,74 216,76

mt17coe080db 48,050 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 42 mm de diámetro interior y 40,

6,01 288,78

mt17coe080dc 25,640 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 42 mm de diámetro interior y 50,

7,42 190,25

mt17coe080fb 44,950 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 60 mm de diámetro interior y 40,

6,23 280,04

mt17coe080fc 147,610 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 60 mm de diámetro interior y 50,

9,80 1.446,58

mt17coe080gc 22,480 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 76 mm de diámetro interior y 50,

11,06 248,63

mt17coe080ic 17,750 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz,
de 114 mm de diámetro interior y 50

13,84 245,66

mt17coe110 27,162 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 325,40
mt17coe120 308,386 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED según UNE

104231.
2,09 644,53

mt17coe150 291,298 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y remachada,
para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 12.921,99

mt17poa010d 396,176 m²Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,38 150,55
mt18bcr010he800 373,874 m²Baldosa cerámica de gres rústico, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua

3%<=E<6%, grupo AII, según UNE-EN 14411, re
8,00 2.990,99
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mt18bdb010a800 161,900 m²Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN
14411.

8,00 1.295,20

mt18rcr010a300 142,428 mRodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 427,28
mt19aba010b800 1.001,364 m²Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua

E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resi
8,00 8.010,91

mt19awa010 476,840 mCantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,35 643,73

Grupo mt1 .................................................. 214.771,36

mt20apa010d 68,250 mAlbardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 20x3 cm, con goterón, anclaje
metálico de acero inoxidable y superfi

10,61 724,13

mt21sik010 112,880 UdCartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

2,53 285,59

mt21veu011aaaaa 195,788 m²Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, c

20,51 4.015,61

mt21vva021 194,620 UdMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,29 251,06
mt22aap011ja 104,000 UdPrecerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de

fijación.
17,83 1.854,32

mt22aap011jb 1,000 UdPrecerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de
fijación.

20,50 20,50

mt22aap011wa 8,000 UdPrecerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja, con elementos de
fijación.

29,41 235,28

mt22aga010aeo 40,800 mGalce de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 130x20 mm, para barnizar. 3,20 130,56
mt22aga010dbg 525,300 mGalce de MDF, con rechapado de madera, iroko, 90x20 mm, barnizado en taller. 3,85 2.022,41
mt22agb010eg 6,000 mGalce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 4,20 25,20
mt22ata010aar 83,200 mTapajuntas de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 70x10 mm, para barnizar. 0,89 74,05
mt22ata010adf 1.071,400 mTapajuntas de MDF, con rechapado de madera, iroko, 70x10 mm, barnizado en taller. 1,63 1.746,38
mt22atb010m 12,100 mTapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 3,57 43,20
mt22pxg020ajb 53,000 UdPuerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con iroko, barnizada en taller, con

plafones de forma recta, de 203x82,5x3
115,39 6.115,67

mt22pxg020akb 51,000 UdPuerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con iroko, barnizada en taller, con
plafones de forma recta, de 203x72,5x3

115,39 5.884,89

mt22pxh010ab 8,000 UdPuerta de entrada de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller, de
203x82,5x4,5 cm. Según UNE 56803.

89,64 717,12

mt22pxn020ad 2,000 UdPuerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta,
de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

89,99 179,98

mt23hal010a 8,000 UdJuego de manivela y escudo largo en el interior, en latón negro brillo, serie básica, para
puerta de entrada a vivienda.

10,99 87,92

mt23hal020a 8,000 UdTirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie básica, para puerta de entrada a
vivienda.

8,58 68,64

mt23hal100a 8,000 UdMirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud, con tapa
incorporada y acabado en latón negro brillo,

1,09 8,72

mt23hbl010aa 106,000 UdJuego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta interior. 8,33 882,98
mt23ial010a 32,000 UdBisagra de seguridad de 140x70 mm, en latón negro brillo, para puerta de entrada a

vivienda, según UNE-EN 1935.
5,85 187,20

mt23ibl010p 318,000 UdPernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,76 241,68
mt23ppa010 8,000 UdCerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de entrada a

vivienda, según UNE-EN 12209.
18,90 151,20

mt23ppb031 2.100,000 UdTornillo de latón 21/35 mm. 0,06 126,00
mt23ppb200 105,000 UdCerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior,

según UNE-EN 12209.
11,58 1.215,90

mt25pfx010o 580,800 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junt

17,97 10.436,98

mt25pfx010o__1 243,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junt

17,97 4.370,30

mt25pfx020o 552,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta

24,24 13.380,48

mt25pfx030o 696,640 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con rotura de
puente térmico, incluso junta inter

3,06 2.131,72

mt25pfx030o__1 100,800 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con rotura de
puente térmico, incluso junta inter

3,06 308,45

mt25pfx030o__2 107,920 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, con rotura de
puente térmico, incluso junta inter

3,06 330,24

mt25pfx055o 43,700 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de pilastra de ventana, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso j

20,90 913,33

mt25pfx110o 110,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de
persiana, gama alta, con rotura de puente tér

41,82 4.616,93

mt25pfx120o 60,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama alta,
con rotura de puente térmico, con el ce

53,71 3.222,60

mt25pfx125o 60,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama alta,
con rotura de puente térmico, con el ce

51,78 3.106,80

mt25pfx130o 119,320 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta

37,99 4.532,97

mt25pfx135o 107,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso

37,99 4.064,93

mt25pfx140o 107,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso

37,99 4.064,93

mt25pfx160o 108,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco fijo, gama alta, con rotura
de puente térmico, con el certificado

22,10 2.386,80
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mt25pfx165o 21,600 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unión de marcos, gama alta, con
rotura de puente térmico, con el certif

17,03 367,85

mt25pfx200cb 18,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de
ventana corredera de dos hojas.

20,30 365,40

mt25pfx200db 16,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de
puerta corredera de dos hojas.

20,30 324,80

mt25pfx200ea 38,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de
ventana practicable de apertura hacia el inte

20,32 772,16

mt25pfx200ia 90,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de
ventana abatible de una hoja.

26,05 2.344,50

mt25pfx200ka 16,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de
ventana oscilo-batiente de una hoja.

42,23 675,68

mt26aaa033a 130,000 UdAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. 0,30 39,00
mt26dpa030a 65,000 mPasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido y

abrillantado, de 30 mm de diámetro, con so
29,22 1.899,30

mt26ppa010adb 20,000 UdPuerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado formada por dos chapas

82,20 1.644,00

mt26ppa010bpb 1,000 UdPuerta interior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1840x2045 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado formada por dos chap

242,53 242,53

mt27pfp010a 30,835 lImprimación Fijamor "GRUPO PUMA", a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, para favorecer la cohesión de soportes p

3,49 107,61

mt27pfp010b 60,033 lImprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la
cohesión de soportes poco consistentes y la

3,38 202,91

mt27pij040a 110,798 lPintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243,
permeable al vapor de agua, color blanco,

1,59 176,17

mt27pij140b 68,820 lPintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso,
de gran flexibilidad, resistencia y

1,75 120,43

mt27pip010bab 92,258 kgPintura plástica para interior Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", a base de
copolímeros acrílicos y estirenos, color Bl

1,64 151,30

mt28mon010aa 27.696,400 kgMortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con
árido proyectado, color blanco, compuesto de c

0,41 11.355,52

mt28mon020 24.438,000 kgÁrido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero monocapa,
granulometría comprendida entre 5 y 9 mm.

0,13 3.176,94

mt28mon030 1.221,900 mJunquillo de PVC. 0,36 439,88
mt28mon040a 342,132 m²Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de

masa superficial y 750 a 900 micras de
2,47 845,07

mt28mon050 2.036,500 mPerfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero monocapa. 0,38 773,87
mt28vye010 269,460 mGuardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,36 97,01
mt28vye020 162,703 m²Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e

imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de ma
0,78 126,91

mt29tma140 86,679 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos decorativos
de madera.

4,20 364,05

mt29tmf024aaa 910,130 m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), recubierto por
ambas caras con una chapa fina de mader

13,11 11.931,80

Grupo mt2 .................................................. 123.708,34

mt30bcr005c 4,000 UdBañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje Total, con jets de agua y de aire, y
panel digital, modelo Princess "ROCA"

2.417,80 9.671,20

mt30bcr008c 4,000 UdFaldón frontal para bañera de acero, color Blanco, de 1600 mm de longitud, "ROCA". 91,97 367,88
mt30dba020 4,000 UdDesagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado. 80,80 323,20
mt30dpd010c 41,000 UdDesagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 43,65 1.789,65
mt30lla010 104,000 UdLlave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 13,02 1.354,08
mt30lla020 48,000 UdLlave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 14,87 713,76
mt30lpr060b 45,000 UdLavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 470x440

mm, con juego de fijación, según UNE 67001
173,29 7.798,05

mt30par003ba 30,000 UdPlato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color
Blanco, de 1200x800x65 mm, con fondo a

202,00 6.060,00

mt30par003sa 11,000 UdPlato de ducha angular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color
Blanco, de 1000x1000x45 mm, con fondo anti

160,98 1.770,78

mt30smr019a 48,000 UdTaza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con juego de fi

137,40 6.595,20

mt30smr021a 48,000 UdCisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco, de 360x140x355 mm, con jue

137,40 6.595,20

mt30smr022a 48,000 UdAsiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian "ROCA", color Blanco. 91,97 4.414,56
mt30smr500 48,000 UdCodo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN 997. 11,18 536,64
mt30svr010b 7,000 UdLavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 560x460

mm, con juego de fijación, según UNE 6700
37,02 259,14

mt30svr013a 7,000 UdPedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de
180x150x670 mm, con juego de fijación.

28,81 201,67

mt30www010 145,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 156,60
mt31gmo024a 4,000 UdGrifería monomando mural para baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado,

modelo Thesis "ROCA", compuesta de mezclador d
296,33 1.185,32

mt31gmo032a 41,000 UdGrifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo
Thesis "ROCA", compuesta de mezclador con so

269,67 11.056,47

mt31gmo101a 52,000 UdGrifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a
6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis

189,69 9.863,88

mt33seg100a 125,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

5,99 748,75
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mt33seg102a 68,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

6,38 433,84

mt33seg103a 26,000 UdConmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

11,73 304,98

mt33seg104a 35,000 UdPulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,74 235,90

mt33seg107a 132,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 842,16

mt33seg110a 2,000 UdBase de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de

12,05 24,10

mt33seg112a 16,000 UdDoble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

11,44 183,04

mt33seg117a 58,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 283,04
mt33seg117b 44,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 299,20
mt33seg117c 4,000 UdMarco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color blanco. 8,89 35,56
mt33seg127a 264,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 921,36
mt33seg500a 46,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris. 7,71 354,66
mt33seg504a 20,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55),

color gris.
9,93 198,60

mt33seg504b 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 8,24 32,96
mt33seg504b__1 6,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 8,24 49,44
mt33seg505b 2,000 UdCaja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 9,04 18,08
mt33seg505c 2,000 UdCaja triple horizontal, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 13,47 26,94
mt34lam030aa 355,000 UdLuminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes

TC-D de 18 W, con cerco exterior y cuerpo int
86,00 30.530,00

mt34ode030a 68,000 UdAplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con
cuerpo de luminaria formado por perfiles de a

123,13 8.372,84

mt34ode100bbb 122,000 UdLuminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio; re

21,00 2.562,00

mt34tuf010l 122,000 UdTubo fluorescente TL de 36 W. 7,39 901,58
mt34tuf020e 68,000 UdLámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 4,95 336,60
mt34tuf020n 710,000 UdLámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,58 3.251,80
mt35aia010a 705,480 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para

canalización empotrada en obra de fábrica (p
0,27 190,48

mt35aia010b 990,410 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,30 297,12

mt35aia070ai 26,660 mTubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 2

15,12 403,10

mt35aia090ma 145,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en su

0,88 127,60

mt35aia090mb 3,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en su

1,17 3,51

mt35ait030fm 430,940 mBandeja perforada de acero galvanizado, de 50x25 mm, para soporte y conducción de
cables eléctricos, incluso accesorios. Según U

4,76 2.051,27

mt35ait030fn 21,960 mBandeja perforada de acero galvanizado, de 75x25 mm, para soporte y conducción de
cables eléctricos, incluso accesorios. Según U

5,77 126,71

mt35ait040co 72,540 mCanal protectora de acero, de 50x95 mm, para alojamiento de cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con gra

24,26 1.759,82

mt35caj010a 402,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 68,34
mt35caj010b 264,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 58,08
mt35caj011 2,000 UdCaja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas). 2,06 4,12
mt35caj020a 503,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro.
1,84 925,52

mt35cgm010d 1,000 UdJuego de 2 cubrebornes largos para interruptor automático magnetotérmico de 400 - 630 A,
tetrapolar (4P), para la protección con

114,76 114,76

mt35cgm011d 1,000 UdPlaca soporte para interruptor automático magnetotérmico de 400 - 630 A, tetrapolar (4P). 114,76 114,76
mt35cgm012b 1,000 UdTapa perforada para interruptor automático magnetotérmico de 400 - 630 A. 22,74 22,74
mt35cgm013a 1,000 UdTapa plena para interruptor automático magnetotérmico de 1 módulo y 50 mm de altura. 8,15 8,15
mt35cgm013b 1,000 UdTapa plena para interruptor automático magnetotérmico de 2 módulos y 100 mm de altura. 10,36 10,36
mt35cgm015 1,000 UdColector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conectores con tornillos

imperdibles y un conector de 35 mm².
31,44 31,44

mt35cgm020a 1,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2

78,77 78,77

mt35cgm020b 2,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 2,5-4

78,77 157,54

mt35cgm020d 1,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 6-10

90,98 90,98

mt35cgm020e 1,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 9-14

92,57 92,57

mt35cgm021akeqC 1,000 UdInterruptor general automático (IGA), tetrapolar (4P), con 50 kA de poder de corte, de 400 A
de intensidad nominal, umbral regul

2.709,23 2.709,23

mt35cgm021bbbab 132,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 1.683,00

mt35cgm021bbbad 170,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 2.206,60

mt35cgm021bbbah 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad nominal, cu

14,44 43,32

mt35cgm021bbbal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 40 A de intensidad nominal, cu

43,14 43,14
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mt35cgm021bbead 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal,

80,61 80,61

mt35cgm021bbeaf 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 20 A de intensidad nominal,

80,66 80,66

mt35cgm021bbeaj 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 32 A de intensidad nominal,

82,37 247,11

mt35cgm021bbeal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 40 A de intensidad nominal,

93,35 93,35

mt35cgm021bbean 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 50 A de intensidad nominal,

155,99 623,96

mt35cgm021bbeap 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 63 A de intensidad nominal,

213,98 427,96

mt35cgm021bcbab 7,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, c

42,21 295,47

mt35cgm021bcbad 12,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, c

42,99 515,88

mt35cgm021bcbah 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad nominal, c

44,94 44,94

mt35cgm021bcban 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 50 A de intensidad nominal, c

72,79 72,79

mt35cgm021bcbar 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 80 A de intensidad nominal, c

102,98 102,98

mt35cgm021bcbaw 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de poder de
corte, de 125 A de intensidad nominal,

122,91 122,91

mt35cgm021bcear 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder
de corte, de 80 A de intensidad nominal

234,79 234,79

mt35cgm021bdbad 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad nominal, c

50,03 100,06

mt35cgm021bdbal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA de poder de
corte, de 40 A de intensidad nominal, c

63,83 63,83

mt35cgm021bdban 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA de poder de
corte, de 50 A de intensidad nominal, c

84,64 84,64

mt35cgm021bdbaw 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, bipolar (2P), con 15 kA de poder de
corte, de 125 A de intensidad nominal,

173,53 173,53

mt35cgm021bdead 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 16 A de intensidad nominal

103,25 103,25

mt35cgm021bdeaf 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 20 A de intensidad nominal

106,24 106,24

mt35cgm021bdeaj 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 32 A de intensidad nominal

114,78 114,78

mt35cgm021bdeal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 40 A de intensidad nominal

129,04 129,04

mt35cgm021bdean 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 50 A de intensidad nominal

184,71 738,84

mt35cgm021bdeap 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 63 A de intensidad nominal

200,75 200,75

mt35cgm021bdear 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 6 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de poder
de corte, de 80 A de intensidad nominal

328,80 328,80

mt35cgm029aa 57,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 5.318,10

mt35cgm029ab 7,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 672,77

mt35cgm029ac 4,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

237,93 951,72

mt35cgm029af 1,000 UdBloque diferencial instantáneo, 2P/125A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

203,75 203,75

mt35cgm031ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

177,02 177,02

mt35cgm031ch 8,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

258,79 2.070,32

mt35cgm031ci 1,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

294,81 294,81

mt35cgm032a 5,000 UdTelerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso accesorios de montaje, según
UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2.

44,08 220,40

mt35cgm040s 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) en compartimento independiente y

49,72 49,72

mt35cgm041e 5,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de
la instalación, 1 fila de 8 módulos, de

13,56 67,80

mt35cgm041g 3,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de
la instalación, 1 fila de 12 módulos, d

17,72 53,16

mt35cgm041k 39,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de
la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 1.157,91

mt35cgm041m 7,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de
la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 307,93

mt35cgm042 5,000 UdAccesorio de unión para caja modular estanca. 17,94 89,70
mt35cun010a1 3.346,940 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 1 mm² de sección, con aislamiento d
0,48 1.606,53

mt35cun010c1 1.543,800 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento

0,57 879,97
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mt35cun010d1 110,840 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 4 mm² de sección, con aislamiento d

0,76 84,24

mt35cun010e1 161,140 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 6 mm² de sección, con aislamiento d

1,01 162,75

mt35cun010f1 232,800 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 10 mm² de sección, con aislamiento

1,55 360,84

mt35cun010g1 408,370 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento

2,28 931,08

mt35cun010i1 55,840 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 35 mm² de sección, con aislamiento

4,68 261,33

mt35cun010l1 53,320 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 95 mm² de sección, con aislamiento

11,87 632,91

mt35cun010o1 79,980 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 185 mm² de sección, con aislamiento

22,42 1.793,15

mt35cun010z1 256,410 mCable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislami

1,25 320,51

mt35cun020a 4.160,370 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

0,42 1.747,36

mt35cun020b 3.106,350 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, c

0,64 1.988,06

mt35cun030P 11,720 mCable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

1,82 21,33

mt35cun030v 219,660 mCable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento d

0,77 169,14

mt35cun030w 17,460 mCable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

1,13 19,73

mt35cun040aa 264,000 mCable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,26 68,64

mt35cun040ab 18,000 mCable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,41 7,38

mt35cun050c 32,950 mCable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con

1,07 35,26

mt35ttc010b 84,000 mConductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,88 241,92
mt35ttc020c 301,000 mConductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para red

equipotencial.
0,50 150,50

mt35ttc030 215,000 UdAbrazadera de latón. 1,44 309,60
mt35tte020a 3,000 UdPlaca de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de

unión.
38,39 115,17

mt35tts010c 3,000 UdSoldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,60 10,80
mt35www010 108,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 164,16
mt35www020 11,750 UdMaterial auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,18 13,87
mt35www030 26,660 mCinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la

inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ
0,26 6,93

mt36bom020 2,000 UdAccesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada
en arqueta enterrada y conexión a la

23,02 46,04

mt36bom050c 6,200 mConducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6
atm, de 63 mm de diámetro, con extremo abo

3,65 22,63

mt36bom051c 6,200 UdRepercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de
PVC para presión de 6 atm, de 63 mm de di

1,10 6,82

mt36bom060a 2,000 UdInstalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, en arqueta enterrada y
conexión a la red eléctrica.

15,38 30,76

mt36bse006b 2,000 UdRegulador de nivel para aguas limpias. 76,58 153,16
mt36bse007a 2,000 UdKit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. 267,93 535,86
mt36bse060ag1a 2,000 UdElectrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales

con cuerpos en suspensión o filamentosos
1.748,52 3.497,04

mt36bsq015a 56,000 UdBote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm
de diámetro y una salida de 50 mm de diám

23,75 1.330,00

mt36tie010ac 147,310 mTubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio increme

1,52 223,91

mt36tij020ac 151,704 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 52 mm de
diámetro y 2,8 mm de espesor, con el precio

12,75 1.934,23

mt36tij020bc 23,384 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 78 mm de
diámetro y 4,9 mm de espesor, con el precio

16,44 384,42

mt36tij020cc 23,268 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 90 mm de
diámetro y 5,1 mm de espesor, con el precio

20,19 469,78

mt36tij020ce 38,850 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 90 mm de
diámetro y 5,1 mm de espesor, con el precio

22,03 855,87

mt36tij020dc 86,489 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm
de diámetro y 5,3 mm de espesor, con el precio

22,44 1.940,80

mt36tij020dj 1,544 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm
de diámetro y 5,3 mm de espesor, con el precio

29,59 45,67

mt36tij020ec 2,930 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 135 mm
de diámetro y 5,6 mm de espesor, con el precio

30,01 87,91

mt36tij020ei 135,120 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 135 mm
de diámetro y 5,6 mm de espesor, con el precio

38,20 5.161,58

mt36tij020ej 18,827 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 135 mm
de diámetro y 5,6 mm de espesor, con el precio

39,56 744,78

mt36tij020fi 21,170 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 160 mm
de diámetro y 6,3 mm de espesor, con el precio

53,47 1.131,96
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mt36tij020fj 6,899 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 160 mm
de diámetro y 6,3 mm de espesor, con el precio

55,37 381,97

mt36tij420a 144,480 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

1,74 251,40

mt36tij420b 22,270 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

2,24 49,88

mt36tij420c 61,010 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

2,75 167,78

mt36tij420d 83,840 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

3,06 256,55

mt36tij420e 155,840 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

4,09 637,39

mt36tij420f 27,740 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

5,73 158,95

mt36tiq010fd 36,400 mTubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego (resistencia al fuego
B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm d

6,29 228,96

mt36vpj030e 8,000 UdSombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería de ventilación. 28,70 229,60
mt36www005b 52,000 UdAcoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromo, para evacuación

de aguas residuales (a baja y alta tempera
20,35 1.058,20

mt37aar010b 1,000 UdMarco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora. 13,83 13,83
mt37alf125b 36,000 UdColector de latón, en cruz, "FITTINGS ESTÁNDAR", con entrada de 20 mm de diámetro y 3

derivaciones, tres de 20 mm de diámetro, s
10,80 388,80

mt37alf170a 44,000 UdColector de latón, de asiento plano, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 3/4" de diámetro, con dos
derivaciones de 1/2" de diámetro.

8,43 370,92

mt37alf171d 88,000 UdAdaptador de 20 mm x 1/2" de diámetro, de latón, "FITTINGS ESTÁNDAR", sistema de
unión por casquillo deslizante, para tubería de

2,04 179,52

mt37alf172e 44,000 UdAdaptador de 20 mm x 3/4" de diámetro, de latón, "FITTINGS ESTÁNDAR", sistema de
unión por casquillo deslizante, para tubería de

3,36 147,84

mt37bce010sa 1,000 UdElectrobomba centrífuga, de acero inoxidable AISI 304, In-Line, para A.C.S., con una
potencia de 0,15 kW, modelo LPS 25/15 M "EB

822,34 822,34

mt37bce065bBi 1,000 UdGrupo de presión de agua, modelo AP B/20-3 "EBARA", formado por: tres bombas
centrífugas multicelulares CVM B/20, con una potenc

5.021,19 5.021,19

mt37bce500ba 1,000 UdAcumulador vertical de chapa de acero, con patas, con membrana recambiable, de
2000litros y 10 bar, modelo 100 AMR-P "EBARA"

4.958,90 4.958,90

mt37cic020a 1,000 UdContador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 45,43 45,43
mt37dps040h 2,000 UdDepósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 5000 litros, con boca de

acceso de 560 mm de diámetro, aire
1.786,34 3.572,68

mt37scu070lb 4,980 mTubería para refrigeración y agua fría, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 32mm
de diámetro, compuesta por tubo de polie

50,82 253,08

mt37scu140l 0,498 UdAccesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Supra "UPONOR
IBERIA", de 50 mm de diámetro.

50,82 25,31

mt37sgl012c 1,000 UdGrifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,44 9,44
mt37sgl020d 6,000 UdPurgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón,

para una presión máxima de trabajo de
7,09 42,54

mt37svc010l 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 20,48 40,96
mt37svc010o 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 29,50 59,00
mt37svc010r 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 60,75 121,50
mt37svc010r__1 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 60,75 121,50
mt37sve010b 94,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 398,56
mt37sve010b__1 8,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 33,92
mt37sve010b__2 80,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 339,20
mt37sve010c 104,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 6,10 634,40
mt37sve010d 40,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 402,40
mt37sve010e 6,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,64 93,84
mt37sve010f 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 22,12 44,24
mt37sve010g 7,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 37,59 263,13
mt37sve010g__1 4,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 37,59 150,36
mt37sve010i 8,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3". 99,04 792,32
mt37sve030e 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 14,99 14,99
mt37svl010a 2,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de

entrada de 15 bar y presión de salida re
23,78 47,56

mt37svl010c 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de salida regu

59,68 59,68

mt37svl020a 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 25 bar y presión de salida re

32,48 32,48

mt37svl020b 3,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 25 bar y presión de salida re

50,18 150,54

mt37svl020c 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 25 bar y presión de salida regu

55,44 55,44

mt37svr010a 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,93 2,93
mt37svr010c 2,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1". 5,31 10,62
mt37svr010e 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 8,00 8,00
mt37svs010a 2,000 UdVálvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de presión. 4,54 9,08
mt37svs010c 2,000 UdVálvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión. 4,54 9,08
mt37tca010ba 0,700 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según

UNE-EN 1057.
4,94 3,46

mt37tca010be 2,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

5,93 11,86

mt37tca010ce 29,840 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

7,48 223,20
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mt37tca010de 10,960 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

8,96 98,20

mt37tca010ee 107,840 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

11,95 1.288,69

mt37tca010fe 1,030 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

15,79 16,26

mt37tca010ge 5,870 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro, según
UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

19,35 113,58

mt37tca400b 2,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 13/15
mm de diámetro.

0,25 0,50

mt37tca400c 29,840 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 16/18
mm de diámetro.

0,31 9,25

mt37tca400d 10,960 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 20/22
mm de diámetro.

0,37 4,06

mt37tca400e 107,840 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 26/28
mm de diámetro.

0,50 53,92

mt37tca400f 1,030 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 33/35
mm de diámetro.

0,66 0,68

mt37tca400g 5,870 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 40/42
mm de diámetro.

0,81 4,75

mt37toa112ae 269,800 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

2,45 661,01

mt37toa112be 118,130 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

3,57 421,72

mt37toa112ce 16,250 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

5,24 85,15

mt37toa112de 25,640 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

7,59 194,61

mt37toa112ee 147,610 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

11,81 1.743,27

mt37toa112fe 22,480 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

18,00 404,64

mt37toa112he 17,750 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con
fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

36,71 651,60

mt37toa119ce 68,750 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la te

5,18 356,13

mt37toa119de 17,030 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la te

6,95 118,36

mt37toa119ee 44,950 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la te

10,56 474,67

mt37toa402a 269,800 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

0,09 24,28

mt37toa402b 118,130 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

0,13 15,36

mt37toa402c 16,250 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

0,19 3,09

mt37toa402d 25,640 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

0,28 7,18

mt37toa402e 147,610 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

0,43 63,47

mt37toa402f 22,480 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

0,66 14,84

mt37toa402h 17,750 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno c

1,34 23,79

mt37toa409c 68,750 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random resistente a la

0,22 15,13

mt37toa409d 17,030 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random resistente a la

0,30 5,11

mt37toa409e 44,950 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa de polipropileno
copolímero random resistente a la

0,45 20,23

mt37tof010ag 1.042,050 mTubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

1,36 1.417,19

mt37tof010bg 406,640 mTubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

2,07 841,74

mt37tof010cg 66,750 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR", de 32 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 4,4 mm de espeso

3,27 218,27

mt37tof010dg 95,480 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR", de 40 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 5,5 mm de espeso

5,00 477,40

mt37tof010eg 95,870 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR", de 50 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 6,9 mm de espeso

7,86 753,54

mt37tof010fg 33,720 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR", de 63 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 8,6 mm de espeso

12,73 429,26

mt37tof010gg 13,370 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR", de 75 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y 10,6 mm de espes

18,46 246,81

mt37tof410a 1.042,050 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,05 52,10

mt37tof410b 406,640 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,08 32,53

mt37tof410c 66,750 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,13 8,68
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mt37tof410d 95,480 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,19 18,14

mt37tof410e 95,870 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,30 28,76

mt37tof410f 33,720 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,49 16,52

mt37tof410g 13,370 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,71 9,49

mt37tpa011B 0,970 mAcometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 0,5 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p

3,70 3,59

mt37tpa012d 1,000 UdCollarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.

2,14 2,14

mt37vre010c 2,000 UdVálvula de retención, con rosca GAS de 2". 126,97 253,94
mt37www010 205,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 295,20
mt37www050c 4,000 UdManguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de

10 bar.
17,02 68,08

mt37www050g 2,000 UdManguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de
10 bar.

29,12 58,24

mt37www060b 1,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2",

5,11 5,11

mt37www060d 2,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", p

13,21 26,42

mt37www060g 1,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de
0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2

26,31 26,31

mt38alb729a 1,000 UdContador de energía, diámetro nominal 3/4", para caudal nominal 2,5 m³/h, formado por un
contador volumétrico por ultrasonidos,

368,90 368,90

mt38bur011a 16,000 UdCaptador solar térmico plano, modelo Logasol SKN 4.0 S CTE "BUDERUS", con panel de
montaje vertical de 1175x2017x87 mm, superfic

645,98 10.335,68

mt38bur019a 8,000 UdKit de soporte básico para captador solar térmico Logasol SKN 4.0 en posición vertical
sobre cubierta plana, modelo FKF 3-2 "BUD

199,95 1.599,60

mt38bur019c 8,000 UdKit de soporte de ampliación para captador solar térmico Logasol SKN 4.0 en posición
vertical sobre cubierta plana, modelo FKF 4

123,04 984,32

mt38bur099 8,000 UdKit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos Logasol SKN 4.0, modelo
FS 17-2 SKN "BUDERUS".

51,27 410,16

mt38bur101 8,000 UdPurgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica, "BUDERUS". 76,90 615,20
mt38bur102 8,000 UdVálvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, de 6 bar,

"BUDERUS".
46,14 369,12

mt38bur105 8,000 UdBidón de 10 l de solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico plano, modelo
Tyfocor L "BUDERUS".

41,01 328,08

mt38bur400a 1,000 UdTermostato diferencial para sistema de captación solar térmica, Logamatic SC10
"BUDERUS", con 2 entradas para sondas de temperat

169,18 169,18

mt38bur685j 2,000 UdAcumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV-4000-RB "BUDERUS", 2000 l,
altura 2310 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento d

3.652,59 7.305,18

mt38bur700b 2,000 UdInteracumulador de acero con revestimiento epoxídico, modelo MVV-1000-SB "BUDERUS",
1000 l,

3.672,16 7.344,32

mt38cbu045Fb 1,000 UdCaldera de pie, de baja temperatura, modelo Logano GE215 95 "BUDERUS 4.513,63 4.513,63
mt38cbu071zc 1,000 UdCaldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento

térmico y puerta frontal con posibilidad de
5.348,27 5.348,27

mt38cbu557g 1,000 UdPresostato de mínima para grupo de seguridad, modelo DSL 143 F001 "BUDERUS",
presión ajustable entre 0 y 6 bar, presión máxima a

266,59 266,59

mt38cbu560d 1,000 UdPresostato de máxima para grupo de seguridad, modelo DSH 143 F001 "BUDERUS",
presión ajustable entre 0,5 y 6 bar, presión máxima

369,13 369,13

mt38cbu563b 1,000 UdGrupo de seguridad para caldera, "BUDERUS", formado por colector de conexiones,
manómetro con llave de corte y prueba, llave de

625,47 625,47

mt38ccg021a 2,000 UdPuesta en marcha del quemador para gas. 153,80 307,60
mt38ccg110c 2,000 UdQuemador presurizado modulante para gas, de potencia máxima 120 kW, con encendido

electrónico.
1.589,31 3.178,62

mt38csg310h 1,000 UdIntercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 21 kW, presión máxima de
trabajo 6 bar y temperatura máxima de 1

76,90 76,90

mt38pol700kb 1,000 UdBomba circuladora electrónica, cuerpo de fundición gris, de rotor húmedo, libre de
mantenimiento, motor con control electrónico

370,26 370,26

mt38sss120 2,000 UdPirostato de rearme manual. 72,20 144,40
mt38tew010a 48,000 UdLatiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,92 140,16
mt38vex010b 2,000 UdVaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l, 1205 mm de altura, 270 mm de

diámetro, con rosca de 3/4" diámetro y 10 bar
447,64 895,28

mt38vex015 2,000 UdConexión para vasos de expansión, formada por soportes y latiguillos de conexión. 63,32 126,64
mt38vex020a 1,000 UdVaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar. 35,99 35,99
mt38www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de calefacción. 1,72 3,44
mt38www011 5,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,49 7,45
mt38www012 0,150 UdMaterial auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,15 0,32
mt38www050 2,000 UdDesagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 m de

tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagü
15,38 30,76

Grupo mt3 .................................................. 264.372,79

mt41aco200g 2,000 UdVálvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxima de 5 bar, con cuerpo de
latón, boya esférica roscada de latón

537,25 1.074,50

mt41aco210 4,000 UdInterruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 13,64 54,56
mt42bcr010p 1,000 UdEquipo de refrigeración, aire-agua, modelo YCSA-80TP "YORK", potencia frigorífica

nominal de 78,7 kW (temperatura de entrada del
15.277,86 15.277,86
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mt42cnt090c 44,000 UdControlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción proporcional sobre
válvula y gestión automática de hasta 3 ve

176,36 7.759,84

mt42cnt100a 44,000 UdTermostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura incorporada y display
digital para ajuste y visualización de t

61,52 2.706,88

mt42cnt110c 44,000 UdSonda de temperatura de impulsión. 12,30 541,20
mt42coi010aa 629,752 m²Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN

13162, de 25 mm de espesor, revestido por
16,30 10.264,95

mt42coi020a 821,415 mCinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a
base de resinas acrílicas, para el sellado

0,26 213,57

mt42con025 273,805 UdSoporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular de
lana mineral para la distribución de a

4,37 1.196,53

mt42con218dhh 13,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro. 15,38 199,94
mt42con218djj 7,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. 18,87 132,09
mt42con218dmm 3,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro. 30,25 90,75
mt42con218dnn 3,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro. 37,63 112,89
mt42con218dpp 9,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro. 54,55 490,95
mt42con219bhhh 2,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro. 13,12 26,24
mt42con219bjjj 4,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. 17,74 70,96
mt42con219bmmm 1,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro. 28,40 28,40
mt42con219bnnn 1,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro. 34,66 34,66
mt42con225amm 1,000 UdReducción concéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm

de diámetro.
20,71 20,71

mt42con225bih 8,000 UdReducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm
de diámetro.

14,27 114,16

mt42con225bon 1,000 UdReducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm
de diámetro.

29,36 29,36

mt42con500h 1,529 UdBrida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos
circulares de aire en instalaciones de ven

5,02 7,68

mt42con500j 3,470 UdBrida de 250 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos
circulares de aire en instalaciones de ven

5,74 19,92

mt42con500m 7,780 UdBrida de 315 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos
circulares de aire en instalaciones de ven

6,05 47,07

mt42con500n 2,326 UdBrida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos
circulares de aire en instalaciones de ven

7,18 16,70

mt42con500o 8,536 UdBrida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos
circulares de aire en instalaciones de ven

7,69 65,64

mt42con500q 18,310 UdBrida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de conductos
circulares de aire en instalaciones de ven

9,54 174,68

mt42cos200dAi 44,814 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 400/3 AGR "SIBER", para unión

54,01 2.420,40

mt42cos200dGk 76,902 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 500/3 AGR "SIBER", para unión

67,34 5.178,58

mt42cos200dne 16,055 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 200/3 AGR "SIBER", para unión

21,71 348,54

mt42cos200dqf 29,148 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 250/3 AGR "SIBER", para unión

27,51 801,86

mt42cos200dtg 51,702 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 315/3 AGR "SIBER", para unión

34,52 1.784,75

mt42cos200dwh 13,724 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 355/3 AGR "SIBER", para unión

38,63 530,14

mt42ftr010i 4,000 UdFancoil horizontal, modelo RFP 130+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica
total nominal de 2,5 kW (temperatura

368,10 1.472,40

mt42ftr200Qi 40,000 UdFancoil horizontal, modelo RFT 130+1 MV "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 1,4 kW (temperatu

311,71 12.468,40

mt42trx010jaa 24,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

25,53 612,72

mt42trx010jad 1,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

41,94 41,94

mt42trx010jas 1,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

45,12 45,12

mt42trx010laa 38,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de

25,53 970,14

mt42trx071ck 4,000 UdRejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, con lamas verticales

80,29 321,16

mt42trx071cl 6,000 UdRejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, con lamas verticales

92,18 553,08

mt42trx071cs 4,000 UdRejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, con lamas verticales

100,28 401,12

mt42trx080ga 3,000 UdRejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con
lamas verticales y horizontales regula

73,01 219,03

mt42trx080gi 72,000 UdRejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con
lamas verticales y horizontales regula

73,01 5.256,72

mt42trx230pa 6,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/1/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado color natural
E6-C-0, con puente de montaje para conducto

50,45 302,70

mt42trx230pb 11,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/2/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado color natural
E6-C-0, con puente de montaje para conducto

64,19 706,09

mt42trx230pc 6,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/3/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado color natural
E6-C-0, con puente de montaje para conducto

78,75 472,50

mt42trx230pd 2,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/4/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado color natural
E6-C-0, con puente de montaje para conducto

94,85 189,70
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mt42trx370da1 1,000 UdRejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 400x3

180,46 180,46

mt42trx552fafec 2,000 UdUnidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2, formada por bastidor
autoportante de chapa de acero galvanizado

5.540,02 11.080,04

mt42trx554wagea 1,000 UdUnidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/4 "TROX", tamaño 4, formada por bastidor
autoportante de chapa de acero galvanizado

8.009,08 8.009,08

mt42vsi010Ga 40,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-0,63, "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 4.429,60

mt42vsi010Ga_1 40,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-0,63, "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 4.429,60

mt42vsi010Gb 4,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1, "HIDROFIVE", con actuador
STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 442,96

mt42vsi010Gc 4,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1,6, "HIDROFIVE", con
actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 442,96

mt42vsp010H 1,000 UdVentilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz
de frecuencia, con protección térmic

601,11 601,11

mt42www011 54,761 UdRepercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de
aire en instalaciones de climatización

13,64 746,94

mt42www040 15,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", escala de presi

11,28 169,20

mt42www041 8,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/4", escala de presi

11,28 90,24

mt42www050 34,000 UdTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de
1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

21,53 732,02

mt46phm010b 3,000 UdAnillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm d

40,59 121,77

mt46phm020b 3,000 UdCono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-E

57,34 172,02

mt46phm050 12,000 UdPate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

4,77 57,24

mt46tpr010a 3,000 UdTapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm de
altura, paso libre de 550 mm, para pozo, cla

48,19 144,57

Grupo mt4 .................................................. 107.719,59

mt50spa081a 57,803 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,71 792,48
mt50spa081c 1,162 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,38 21,36
mt50spa081d 0,040 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 22,57 0,91

Grupo mt5 .................................................. 814,75

TOTAL................................................................................. 910.061,79
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OCLIOFI1 1,500 hOficial 1ª Climatización 18,54 27,81
OCLIOFI2 0,900 hOficial 2ª climatización 18,54 16,69

Grupo OCL ................................................. 44,50

mo003 732,768 hOficial 1ª electricista. 19,28 14.127,76
mo004 199,520 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3.846,74
mo005 291,028 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 5.611,02
mo008 444,987 hOficial 1ª fontanero. 19,28 8.579,35
mo009 42,136 hOficial 1ª instalador de captadores solares. 19,28 812,38
mo011 4,755 hOficial 1ª montador. 19,28 91,68
mo012 202,616 hOficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 19,28 3.906,43
mo013 13,805 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 266,17
mo017 392,098 hOficial 1ª carpintero. 18,99 7.445,93
mo018 158,588 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 3.005,24
mo020 1.140,204 hOficial 1ª construcción. 18,65 21.264,80
mo021 2.743,127 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 18,65 51.159,32
mo023 152,042 hOficial 1ª solador. 18,65 2.835,58
mo024 306,131 hOficial 1ª alicatador. 18,65 5.709,35
mo029 94,274 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 18,65 1.758,22
mo032 26,564 hOficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 18,65 495,42
mo033 431,117 hOficial 1ª yesero. 18,65 8.040,34
mo035 147,729 hOficial 1ª escayolista. 18,65 2.755,15
mo038 117,037 hOficial 1ª pintor. 18,65 2.182,75
mo039 663,084 hOficial 1ª revocador. 18,65 12.366,52
mo041 20,460 hOficial 1ª construcción de obra civil. 18,65 381,58
mo042 60,319 hOficial 1ª estructurista. 19,58 1.181,04
mo043 474,013 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 9.281,17
mo044 1.994,745 hOficial 1ª encofrador. 19,58 39.057,10
mo045 175,431 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 3.434,94
mo053 49,789 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,28 959,93
mo054 283,253 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,28 5.461,12
mo055 70,452 hOficial 1ª cristalero. 20,14 1.418,91
mo058 392,098 hAyudante carpintero. 17,77 6.967,57
mo059 159,204 hAyudante cerrajero. 17,70 2.817,91
mo061 75,843 hAyudante solador. 17,63 1.337,11
mo062 306,131 hAyudante alicatador. 17,63 5.397,09
mo067 94,274 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,63 1.662,06
mo070 26,564 hAyudante aplicador de productos impermeabilizantes. 17,63 468,32
mo071 259,162 hAyudante yesero. 17,63 4.569,03
mo076 13,812 hAyudante pintor. 17,63 243,50
mo077 4,896 hAyudante construcción. 17,63 86,32
mo078 60,515 hAyudante construcción en trabajos de albañilería. 17,63 1.066,88
mo080 4,755 hAyudante montador. 17,63 83,83
mo083 202,616 hAyudante montador de conductos de fibras minerales. 17,63 3.572,11
mo084 13,805 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 243,39
mo087 14,025 hAyudante construcción de obra civil. 17,63 247,26
mo089 60,319 hAyudante estructurista. 18,51 1.116,50
mo090 536,451 hAyudante ferrallista. 18,51 9.929,71
mo091 2.015,509 hAyudante encofrador. 18,51 37.307,07
mo092 705,783 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 13.064,03

Grupo mo0 ................................................. 307.615,63

mo100 49,789 hAyudante montador de prefabricados interiores. 17,63 877,78
mo101 283,253 hAyudante montador de aislamientos. 17,63 4.993,75
mo102 707,214 hAyudante electricista. 17,61 12.454,04
mo103 199,097 hAyudante calefactor. 17,61 3.506,10
mo104 291,028 hAyudante instalador de climatización. 17,61 5.125,00
mo107 210,274 hAyudante fontanero. 17,61 3.702,93
mo108 42,136 hAyudante instalador de captadores solares. 17,61 742,01
mo110 70,452 hAyudante cristalero. 19,04 1.341,41
mo111 366,570 hPeón especializado revocador. 17,86 6.546,94
mo112 17,108 hPeón especializado construcción. 17,51 299,56
mo113 1.030,563 hPeón ordinario construcción. 17,02 17.540,18
mo114 1.457,246 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,02 24.802,33
mo117 147,729 hPeón escayolista. 17,02 2.514,35

Grupo mo1 ................................................. 84.446,38

TOTAL................................................................................. 392.106,51
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J Ingenieria Civil

A Acondicionamiento del terreno

AS Red de saneamiento horizontal

ASA Arquetas
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010 Ud

mt10hmf010kn 0,215 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 19,83
mt04lma010b 109,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 26,16

mt08aaa010a 0,014 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010ca 0,076 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 2,51

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__1 0,008 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010la 0,044 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 1,80

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010c 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,63 25,63
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 1,703 hOficial 1ª construcción. 18,65 31,76
mo113 1,552 hPeón ordinario construcción. 17,02 26,42
%0200 1,811 %Costes directos complementarios 2,00 3,62

Suma la partida ................................................................. 184,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,54

TOTAL PARTIDA................................................... 190,21
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x60
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010b Ud

mt10hmf010kn 0,215 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 19,83
mt04lma010b 122,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 29,28

mt08aaa010a 0,015 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010ca 0,085 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 2,81

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__2 0,009 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010la 0,051 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 2,08

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010c 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,63 25,63
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 1,763 hOficial 1ª construcción. 18,65 32,88
mo113 1,638 hPeón ordinario construcción. 17,02 27,88
%0200 1,873 %Costes directos complementarios 2,00 3,75

Suma la partida ................................................................. 191,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,73

TOTAL PARTIDA................................................... 196,81
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x65
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010c Ud

mt10hmf010kn 0,215 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 19,83
mt04lma010b 134,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 32,16

mt08aaa010a 0,017 m³Agua. 1,54 0,03
mt09mif010ca 0,094 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 3,11

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__3 0,010 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010la 0,054 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 2,20

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010c 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,63 25,63
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 1,792 hOficial 1ª construcción. 18,65 33,42
mo113 1,692 hPeón ordinario construcción. 17,02 28,80
%0200 1,921 %Costes directos complementarios 2,00 3,84
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Suma la partida ................................................................. 195,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,88

TOTAL PARTIDA................................................... 201,83
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010d Ud

mt10hmf010kn 0,215 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 19,83
mt04lma010b 146,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 35,04

mt08aaa010a 0,018 m³Agua. 1,54 0,03
mt09mif010ca 0,102 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 3,37

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__4 0,010 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010la 0,058 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 2,37

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010c 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,63 25,63
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 1,822 hOficial 1ª construcción. 18,65 33,98
mo113 1,746 hPeón ordinario construcción. 17,02 29,72
%0200 1,969 %Costes directos complementarios 2,00 3,94

Suma la partida ................................................................. 200,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,03

TOTAL PARTIDA................................................... 206,87
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010e Ud

mt10hmf010kn 0,215 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 19,83
mt04lma010b 158,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 37,92

mt08aaa010a 0,020 m³Agua. 1,54 0,03
mt09mif010ca 0,110 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 3,64

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__5 0,011 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010la 0,061 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 2,49

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010c 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,63 25,63
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 1,837 hOficial 1ª construcción. 18,65 34,26
mo113 1,789 hPeón ordinario construcción. 17,02 30,45
%0200 2,012 %Costes directos complementarios 2,00 4,02

Suma la partida ................................................................. 205,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 211,36
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x85
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010f Ud

mt10hmf010kn 0,251 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 23,15
mt04lma010b 215,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 51,60

mt08aaa010a 0,027 m³Agua. 1,54 0,04
mt09mif010ca 0,150 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 4,96

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__6 0,015 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010la 0,081 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 3,31

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010e 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 32,97 32,97
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 2,059 hOficial 1ª construcción. 18,65 38,40
mo113 2,113 hPeón ordinario construcción. 17,02 35,96
%0200 2,373 %Costes directos complementarios 2,00 4,75

Suma la partida ................................................................. 242,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,26

TOTAL PARTIDA................................................... 249,33
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Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x90
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010g Ud

mt10hmf010kn 0,251 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 23,15
mt04lma010b 215,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 51,60

mt08aaa010a 0,027 m³Agua. 1,54 0,04
mt09mif010ca 0,150 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 4,96

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__7 0,015 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010la 0,085 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 3,47

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010e 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 32,97 32,97
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 2,088 hOficial 1ª construcción. 18,65 38,94
mo113 2,145 hPeón ordinario construcción. 17,02 36,51
%0200 2,386 %Costes directos complementarios 2,00 4,77

Suma la partida ................................................................. 243,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,30

TOTAL PARTIDA................................................... 250,64
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x95
cm, con tapa prefabricada de hormigón armad

ASA010h Ud

mt10hmf010kn 0,289 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 26,66
mt04lma010b 265,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 63,60

mt08aaa010a 0,034 m³Agua. 1,54 0,05
mt09mif010ca 0,185 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 6,12

mt11var130 1,000 UdColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

38,45 38,45

mt08aaa010a__8 0,019 m³Agua. 1,54 0,03
mt09mif010la 0,104 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 4,24

mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com

8,46 8,46

mt11arf010f 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 47,17 47,17
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 2,148 hOficial 1ª construcción. 18,65 40,06
mo113 2,338 hPeón ordinario construcción. 17,02 39,79
%0200 2,746 %Costes directos complementarios 2,00 5,49

Suma la partida ................................................................. 280,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,40

TOTAL PARTIDA................................................... 288,52
Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores
200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/

ASA020 Ud

mt10hmf010kn 0,777 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 71,67
mt04lma010b 639,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 153,36

mt08aaa010a 0,081 m³Agua. 1,54 0,12
mt09mif010ca 0,447 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 14,78

mt11ppl030c 1,000 UdCodo 87°30' de PVC liso, D=200 mm. 20,99 20,99
mt08aaa010a__9 0,058 m³Agua. 1,54 0,09
mt09mif010la 0,321 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 13,10

mt04lvg020b 8,000 UdTablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según
UNE 67041.

1,54 12,32

mt07ame010g 2,797 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,23 6,24
mt07aco020i 4,000 UdSeparador homologado para losas macizas. 0,08 0,32
mt10haf010psc 0,595 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 96,60 57,48
mt11var100 1,000 UdConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso

de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, com
8,46 8,46

mt11arf010f 1,000 UdTapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 47,17 47,17
mt36bom050c 6,200 mConducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para

presión de 6 atm, de 63 mm de diámetro, con extremo abo
3,65 22,63

mt36bom051c 6,200 UdRepercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales
para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 63 mm de di

1,10 6,82

mt37vre010c 2,000 UdVálvula de retención, con rosca GAS de 2". 126,97 253,94
mt37svc010o 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 29,50 59,00
mt36bse060ag1a 2,000 UdElectrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas

residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos
1.748,52 3.497,04

mt36bse007a 2,000 UdKit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de
hierro fundido.

267,93 535,86
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mt36bse006b 2,000 UdRegulador de nivel para aguas limpias. 76,58 153,16
mt36bom020 2,000 UdAccesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de

aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la
23,02 46,04

mt36bom060a 2,000 UdInstalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, en arqueta
enterrada y conexión a la red eléctrica.

15,38 30,76

au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 3,058 hOficial 1ª construcción. 18,65 57,03
mo077 0,317 hAyudante construcción. 17,63 5,59
mo113 4,278 hPeón ordinario construcción. 17,02 72,81
mo008 1,693 hOficial 1ª fontanero. 19,28 32,64
mo107 1,693 hAyudante fontanero. 17,61 29,81
mo003 1,058 hOficial 1ª electricista. 19,28 20,40
%0200 52,296 %Costes directos complementarios 2,00 104,59

Suma la partida ................................................................. 5.334,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 160,03

TOTAL PARTIDA................................................... 5.494,25

ASB Acometidas
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160

ASB010 m

mt01ara010 0,346 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,32 4,26
mt11tpb030c 1,050 mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,

rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exte
6,75 7,09

mt11var009 0,063 lLíquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,53 0,79

mt11var010 0,031 lAdhesivo para tubos y accesorios de PVC. 19,09 0,59
mt10hmf010Mp 0,084 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,73 5,27
mq05pdm010b 0,548 hCompresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 7,04 3,86
mq05mai030 0,548 hMartillo neumático. 4,16 2,28
mq01ret020b 0,030 hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,26 1,12
mq02rop020 0,223 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,57 0,80
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 1,010 hOficial 1ª construcción. 18,65 18,84
mo112 0,505 hPeón especializado construcción. 17,51 8,84
mo008 0,117 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,26
mo107 0,117 hAyudante fontanero. 17,61 2,06
%0400 0,581 %Costes directos complementarios 4,00 2,32

Suma la partida ................................................................. 60,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,81

TOTAL PARTIDA................................................... 62,19
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.ASB020 Ud

mt08aaa010a 0,022 m³Agua. 1,54 0,03
mt09mif010ca 0,122 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 4,03

mt11var200 1,000 UdMaterial para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al
pozo de registro.

15,89 15,89

mq05pdm110 1,009 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,06 7,12
mq05mai030 2,019 hMartillo neumático. 4,16 8,40
mo020 3,174 hOficial 1ª construcción. 18,65 59,20
mo112 5,105 hPeón especializado construcción. 17,51 89,39
%0200 1,841 %Costes directos complementarios 2,00 3,68

Suma la partida ................................................................. 187,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,63

TOTAL PARTIDA................................................... 193,37

ASC Colectores
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular

ASC010 m

mt01ara010 0,346 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,32 4,26
mt11tpb020c 1,050 mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2,

rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exte
7,13 7,49

mt11tpb021c 1,000 UdRepercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales
para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

2,14 2,14

mq04dua020b 0,029 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,46 0,27
mq02rop020 0,215 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,57 0,77
mq02cia020j 0,003 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,93 0,12
mo020 0,073 hOficial 1ª construcción. 18,65 1,36
mo113 0,180 hPeón ordinario construcción. 17,02 3,06
mo008 0,128 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,47
mo107 0,064 hAyudante fontanero. 17,61 1,13
%0200 0,231 %Costes directos complementarios 2,00 0,46
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Suma la partida ................................................................. 23,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,24

58 marzo 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E Estructuras

EH Hormigón armado

EHU Forjados unidireccionales
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen total

EHU020 m²

mt07aco020b 0,500 UdSeparador homologado para pilares. 0,06 0,03
mt08eup010a 0,007 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado

de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altu
49,22 0,34

mt08eft030a 0,044 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

38,45 1,69

mt08eva030 0,007 m²Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

87,16 0,61

mt50spa081a 0,027 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,71 0,37
mt08cim030b 0,003 m³Madera de pino. 244,20 0,73
mt08var060 0,040 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 7,18 0,29
mt08dba010b 0,030 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2,03 0,06

mt07bho010d 5,625 UdBovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales. 0,62 3,49
mt07vse010a 0,165 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 3,27 0,54
mt07vse010b 0,908 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 3,97 3,60
mt07vse010c 0,495 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,23 2,09
mt07vse010d 0,083 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,64 0,39
mt07aco020c 0,800 UdSeparador homologado para vigas. 0,08 0,06
mt07aco010c 11,000 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 9,13

mt07aco010c__1 5,000 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,83 4,15

mt08var050 0,110 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,12
mt08var050___1 0,025 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,03
mt07ame010d 1,100 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,38 1,52
mt10haf010nga 0,182 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,76 12,70
mt08cur020a 0,150 lAgente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 1,99 0,30
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
op00sie020 1,000Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
au00auh030 1,000Castillete de hormigonado. 0,00 0,00
mo044 0,740 hOficial 1ª encofrador. 19,58 14,49
mo091 0,749 hAyudante encofrador. 18,51 13,86
mo043 0,156 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 3,05
mo090 0,156 hAyudante ferrallista. 18,51 2,89
mo045 0,071 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 1,39
mo092 0,280 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 5,18
%0200 0,831 %Costes directos complementarios 2,00 1,66

Suma la partida ................................................................. 84,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA................................................... 87,30
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen total

EHU020b m²

mt07aco020b 0,500 UdSeparador homologado para pilares. 0,06 0,03
mt08eup010a 0,007 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado

de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altu
49,22 0,34

mt08eft030a 0,044 m²Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

38,45 1,69

mt08eva030 0,007 m²Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas
metálicas y accesorios de montaje.

87,16 0,61

mt50spa081a 0,027 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,71 0,37
mt08cim030b 0,003 m³Madera de pino. 244,20 0,73
mt08var060 0,040 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 7,18 0,29
mt08dba010b 0,030 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2,03 0,06

mt07bce010g 4,500 UdBovedilla cerámica, 60x25x26 cm, incluso p/p de piezas especiales, según
UNE-EN 15037-3.

1,44 6,48

mt07vse010a 0,165 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 3,27 0,54
mt07vse010b 0,908 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 3,97 3,60
mt07vse010c 0,495 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,23 2,09
mt07vse010d 0,083 mSemivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 4,64 0,39
mt07aco020c 0,800 UdSeparador homologado para vigas. 0,08 0,06
mt07aco010c 11,000 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 9,13

mt07aco010c__2 5,000 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,83 4,15

mt08var050 0,110 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,12
mt08var050___2 0,025 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,03
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mt07ame010d 1,100 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,38 1,52
mt10haf010nga 0,183 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,76 12,77
mt08cur020a 0,150 lAgente filmógeno para curado de hormigones y morteros. 1,99 0,30
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
op00sie020 1,000Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
au00auh030 1,000Castillete de hormigonado. 0,00 0,00
mo044 0,675 hOficial 1ª encofrador. 19,58 13,22
mo091 0,695 hAyudante encofrador. 18,51 12,86
mo043 0,156 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 3,05
mo090 0,156 hAyudante ferrallista. 18,51 2,89
mo045 0,071 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 1,39
mo092 0,278 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 5,15
%0200 0,839 %Costes directos complementarios 2,00 1,68

Suma la partida ................................................................. 85,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 88,11

EHZ Escaleras
Losa de escalera de hormigón armado, e=22 cm, realizada con hormigón
HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,

EHE030 m²

mt08eve010 1,400 m²Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón armado,
a una altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y tabl

32,00 44,80

mt07aco020f 3,000 UdSeparador homologado para losas de escalera. 0,08 0,24
mt07aco010c 13,423 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 11,14

mt10haf010nta 0,225 m³Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en central. 69,61 15,66
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
op00sie020 1,000Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo042 0,423 hOficial 1ª estructurista. 19,58 8,28
mo089 0,423 hAyudante estructurista. 18,51 7,83
%0200 0,880 %Costes directos complementarios 2,00 1,76

Suma la partida ................................................................. 89,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 92,40
Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón
HA-30/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,

EHE030b m²

mt08eve010 1,400 m²Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón armado,
a una altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y tabl

32,00 44,80

mt07aco020f 3,000 UdSeparador homologado para losas de escalera. 0,08 0,24
mt07aco010c 18,288 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 15,18

mt10haf010nta 0,245 m³Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en central. 69,61 17,05
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
op00sie020 1,000Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo042 0,457 hOficial 1ª estructurista. 19,58 8,95
mo089 0,457 hAyudante estructurista. 18,51 8,46
%0200 0,947 %Costes directos complementarios 2,00 1,89

Suma la partida ................................................................. 96,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 99,47

EHX Pilares
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido

EHS020 m³

mt07aco020b 12,000 UdSeparador homologado para pilares. 0,06 0,72
mt07aco010c 103,911 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 86,25

mt08var050 0,520 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,59
mt08eup010a 0,385 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado

de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altu
49,22 18,95

mt50spa081a 0,143 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,71 1,96
mt08dba010b 0,578 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2,03 1,17

mt10haf010nsa 1,050 m³Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 73,15 76,81
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
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op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
au00auh030 1,000Castillete de hormigonado. 0,00 0,00
mo044 7,436 hOficial 1ª encofrador. 19,58 145,60
mo091 8,498 hAyudante encofrador. 18,51 157,30
mo043 0,641 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 12,55
mo090 0,641 hAyudante ferrallista. 18,51 11,86
mo045 0,397 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 7,77
mo092 1,599 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 29,60
%0200 5,511 %Costes directos complementarios 2,00 11,02

Suma la partida ................................................................. 562,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,86

TOTAL PARTIDA................................................... 579,01
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido

EHS020b m³

mt07aco020b 12,000 UdSeparador homologado para pilares. 0,06 0,72
mt07aco010c 106,535 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 88,42

mt08var050 0,533 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,60
mt08eup010b 0,260 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado

de sección rectangular o cuadrada, de entre 3 y 4 m de
48,00 12,48

mt50spa081c 0,072 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 18,38 1,32
mt08dba010b 0,390 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2,03 0,79

mt10haf010nsa 1,050 m³Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 73,15 76,81
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
au00auh030 1,000Castillete de hormigonado. 0,00 0,00
mo044 11,461 hOficial 1ª encofrador. 19,58 224,41
mo091 6,447 hAyudante encofrador. 18,51 119,33
mo043 0,657 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 12,86
mo090 0,657 hAyudante ferrallista. 18,51 12,16
mo045 0,397 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 7,77
mo092 1,599 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 29,60
%0200 5,873 %Costes directos complementarios 2,00 11,75

Suma la partida ................................................................. 599,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,97

TOTAL PARTIDA................................................... 616,99
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido

EHS020c m³

mt07aco020b 12,000 UdSeparador homologado para pilares. 0,06 0,72
mt07aco010c 127,231 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 105,60

mt08var050 0,636 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,72
mt08eup010c 0,277 m²Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado

de sección rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de
57,60 15,96

mt50spa081a 0,062 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,71 0,85
mt50spa081d 0,062 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 22,57 1,40
mt08dba010b 0,415 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua

para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
2,03 0,84

mt10haf010nsa 1,050 m³Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 73,15 76,81
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
au00auh030 1,000Castillete de hormigonado. 0,00 0,00
mo044 6,106 hOficial 1ª encofrador. 19,58 119,56
mo091 7,632 hAyudante encofrador. 18,51 141,27
mo043 0,785 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 15,37
mo090 0,785 hAyudante ferrallista. 18,51 14,53
mo045 0,397 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 7,77
mo092 1,599 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 29,60
%0200 5,310 %Costes directos complementarios 2,00 10,62

Suma la partida ................................................................. 541,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,25

TOTAL PARTIDA................................................... 557,87
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EHY Vigas
Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080

EHV030 m³

mt08eva010c 2,534 m²Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de hormigón
para revestir, compuesto de: puntales metálicos telescóp

23,40 59,30

mt08eft010a 1,749 m²Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 7,45 13,03
mt08var050 1,696 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 1,92
mt08var060 0,070 kgPuntas de acero de 20x100 mm. 7,18 0,50
mt07aco020c 4,000 UdSeparador homologado para vigas. 0,08 0,32
mt07aco010c 112,118 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 93,06

mt10haf010nsa 1,050 m³Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 73,15 76,81
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
op00sie020 1,000Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo042 1,022 hOficial 1ª estructurista. 19,58 20,01
mo089 1,022 hAyudante estructurista. 18,51 18,92
%0200 2,839 %Costes directos complementarios 2,00 5,68

Suma la partida ................................................................. 289,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,69

TOTAL PARTIDA................................................... 298,24

N Aislamientos e impermeabilizaciones

NA Aislamientos térmicos

NAF Fachadas y medianerías
Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,
formado por panel rígido de lana mineral,

NAF020 m²

mt16aaa040 1,000 m²Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pelladas, de
paneles aislantes en paramentos verticales.

0,37 0,37

mt16lra020dbk 1,050 m²Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm
de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductivida

59,58 62,56

mt16aaa030 0,440 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,31 0,14
mo054 0,106 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,28 2,04
mo101 0,106 hAyudante montador de aislamientos. 17,63 1,87
%0200 0,670 %Costes directos complementarios 2,00 1,34

Suma la partida ................................................................. 68,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA................................................... 70,37

NAK Soleras en contacto con el terreno
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de supe

NAK010 m²

mt16pxa010ab 1,100 m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa
y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de e

3,79 4,17

mt17poa010d 1,100 m²Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,38 0,42
mt16aaa030 0,400 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,31 0,12
mo054 0,160 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,28 3,08
mo101 0,160 hAyudante montador de aislamientos. 17,63 2,82
%0200 0,106 %Costes directos complementarios 2,00 0,21

Suma la partida ................................................................. 10,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 11,14
Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superf

NAK020 m²

mt16pxa010ab 1,100 m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa
y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de e

3,79 4,17

mt17poa010d 1,100 m²Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,38 0,42
mt16aaa030 0,400 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,31 0,12
mo054 0,181 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,28 3,49
mo101 0,181 hAyudante montador de aislamientos. 17,63 3,19
%0200 0,114 %Costes directos complementarios 2,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,97
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NB Aislamientos acústicos

NBT Falsos techos
Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo (no incluido en este precio),
formado por placa de aglomerado de corcho exp

NBT030 m²

mt16acg010aa 1,050 m²Placa de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de espesor, color
negro, según UNE-EN 13170, resistencia térmica 0,65 m²K/W, c

8,40 8,82

mo054 0,074 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,28 1,43
mo101 0,074 hAyudante montador de aislamientos. 17,63 1,30
%0200 0,116 %Costes directos complementarios 2,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 11,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 12,13

NI Impermeabilizaciones

NIM Muros en contacto con el terreno
Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
con emulsión asfáltica no iónica, aplicada en

NIM009 m²

mt14pap100b 2,000 kgEmulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,39 4,78
mo032 0,116 hOficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 18,65 2,16
mo070 0,116 hAyudante aplicador de productos impermeabilizantes. 17,63 2,05
%0200 0,090 %Costes directos complementarios 2,00 0,18

Suma la partida ................................................................. 9,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,45
Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densi

NIM040 m²

mt14gdo010b 1,100 m²Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropile

2,79 3,07

mt15pao010a 2,000 UdRoseta, para fijación de membrana drenante. 0,02 0,04
mt15pao020a 0,300 mPerfil de remate. 1,92 0,58
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo029 0,180 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 18,65 3,36
mo067 0,180 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,63 3,17
%0200 0,102 %Costes directos complementarios 2,00 0,20

Suma la partida ................................................................. 10,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,73

Q Cubiertas

QA Planas

QAB Transitables no ventiladas
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal públ

QAB010 m²

mt04lac010c 4,000 UdLadrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, según UNE-EN
771-1.

0,12 0,48

mt10hlw010a 0,100 m³Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500
kg/m³, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla ex

108,91 10,89

mt16pea020b 0,010 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0

1,37 0,01

mt08aaa010a 0,007 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010ca 0,038 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 1,26

mt14lad010i 1,050 m²Lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de film de poli

4,13 4,34

mt14iea020c 0,300 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,64 0,49
mt16lrc010fd 1,050 m²Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162,

revestido con betún asfáltico y film de polipropileno te
14,18 14,89

mt14lba010g 1,100 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt

6,20 6,82

mt14gsa020ce 1,050 m²Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una resistencia a la tracción longitudinal de 1

0,71 0,75

mt08aaa010a__3 0,014 m³Agua. 1,54 0,02
mt09mif010ca_1 0,075 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 2,48

mt09mcr021g 4,000 kgAdhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,36 1,44
mt18bcr010he800 1,050 m²Baldosa cerámica de gres rústico, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de

absorción de agua 3%<=E<6%, grupo AII, según UNE-EN 14411, re
8,00 8,40
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mt18rcr010a300 0,400 mRodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00€/m. 3,00 1,20
mt09mcr070a 0,300 kgMortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y

absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3
1,02 0,31

mq06hor010 0,060 hHormigonera. 1,72 0,10
op00sop010 1,000Soplete para soldadura de láminas asfálticas. 0,00 0,00
mo020 0,331 hOficial 1ª construcción. 18,65 6,17
mo113 0,651 hPeón ordinario construcción. 17,02 11,08
mo029 0,149 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 18,65 2,78
mo067 0,149 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,63 2,63
mo054 0,053 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,28 1,02
mo101 0,053 hAyudante montador de aislamientos. 17,63 0,93
mo023 0,427 hOficial 1ª solador. 18,65 7,96
mo061 0,213 hAyudante solador. 17,63 3,76
%0200 0,902 %Costes directos complementarios 2,00 1,80

Suma la partida ................................................................. 92,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,76

TOTAL PARTIDA................................................... 94,78

C Cimentaciones

CR Regularización

CRL Hormigón de limpieza
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, de 10 cm de espesor.

CRL010 m²

mt10hmf011fb 0,105 m³Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,89 6,29
au00auh020 1,000Canaleta para vertido del hormigón. 0,00 0,00
mo045 0,008 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 0,16
mo092 0,016 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 0,30
%0200 0,068 %Costes directos complementarios 2,00 0,14

Suma la partida ................................................................. 6,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10

CC Contenciones

CCS Muros de sótano
Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero U

CCS010 m³

mt07aco020d 8,000 UdSeparador homologado para muros. 0,06 0,48
mt07aco010g 51,000 kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra

en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,64 32,64

mt08var050 0,650 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,73
mt10haf010nga 1,050 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,76 73,25
mt13blw110b 0,084 UdAerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad,

150% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 2
9,43 0,79

op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo043 0,468 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 9,16
mo090 0,596 hAyudante ferrallista. 18,51 11,03
mo113 0,010 hPeón ordinario construcción. 17,02 0,17
mo045 0,191 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 3,74
mo092 0,766 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 14,18
%0200 1,462 %Costes directos complementarios 2,00 2,92

Suma la partida ................................................................. 149,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,47

TOTAL PARTIDA................................................... 153,56
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metálic

CCS020 m²

mt08eme070b 0,007 m²Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de entre 3 y
6 m de altura.

200,00 1,40

mt08eme075g 0,005 UdEstructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de hormigón
a una cara, de entre 3 y 6 m de altura, formada por

412,72 2,06

mt08dba010b 0,030 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua
para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

2,03 0,06

mo044 0,565 hOficial 1ª encofrador. 19,58 11,06
mo091 0,619 hAyudante encofrador. 18,51 11,46
%0200 0,260 %Costes directos complementarios 2,00 0,52
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Suma la partida ................................................................. 26,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 27,36

CS Superficiales

CSL Losas
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

CSL010 m³

mt07aco020a 5,000 UdSeparador homologado para cimentaciones. 0,14 0,70
mt07aco010g 86,700 kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra

en barras sin elaborar, diámetros varios.
0,64 55,49

mt08var050 0,425 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,48
mt10haf010nga 1,050 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 69,76 73,25
mt11var300 0,010 mTubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,66 0,07
mq06vib020 0,335 hRegla vibrante de 3 m. 4,77 1,60
mq06bhe010 0,042 hCamión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p

de desplazamiento.
173,60 7,29

op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo043 0,579 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 11,34
mo090 0,868 hAyudante ferrallista. 18,51 16,07
mo045 0,010 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 0,20
mo092 0,128 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 2,37
%0200 1,689 %Costes directos complementarios 2,00 3,38

Suma la partida ................................................................. 172,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,17

TOTAL PARTIDA................................................... 177,41
Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón de 12 cm de
espesor, para losa de cimentación.

CSL020 m²

mt02bhg010b 12,600 UdBloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x12 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de piezas

0,56 7,06

mt08aaa010a 0,006 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010ca 0,017 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 0,56

mq06hor010 0,005 hHormigonera. 1,72 0,01
mo020 0,402 hOficial 1ª construcción. 18,65 7,50
mo113 0,249 hPeón ordinario construcción. 17,02 4,24
%0200 0,194 %Costes directos complementarios 2,00 0,39

Suma la partida ................................................................. 19,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,36
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubi

CSV030 m³

mt07aco020a 7,000 UdSeparador homologado para cimentaciones. 0,14 0,98
mt07aco010c 73,696 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
0,83 61,17

mt08var050 0,295 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,13 0,33
mt10haf010nsa 1,100 m³Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 73,15 80,47
op00ciz020 1,000Cizalla para acero en barras corrugadas. 0,00 0,00
op00ata010 1,000Atadora de ferralla. 0,00 0,00
au00auh010 1,000Cubilote. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo043 0,127 hOficial 1ª ferrallista. 19,58 2,49
mo090 0,127 hAyudante ferrallista. 18,51 2,35
mo045 0,054 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 19,58 1,06
mo092 0,430 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,51 7,96
%0200 1,568 %Costes directos complementarios 2,00 3,14

Suma la partida ................................................................. 159,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA................................................... 164,75
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I Instalaciones

IE Eléctricas

IEP Puesta a tierra
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 84 m de conductor
de cobre desnudo de 35 mm².

IEP010 Ud

mt35ttc010b 84,000 mConductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,88 241,92
mt35tte020a 3,000 UdPlaca de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con

borne de unión.
38,39 115,17

mt35tts010c 3,000 UdSoldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,60 10,80
mt35www020 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,18 1,18
mo003 2,412 hOficial 1ª electricista. 19,28 46,50
mo102 2,412 hAyudante electricista. 17,61 42,48
%0200 4,581 %Costes directos complementarios 2,00 9,16

Suma la partida ................................................................. 467,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 14,02

TOTAL PARTIDA................................................... 481,23
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.IEP030 Ud

mt35ttc020c 7,000 mConductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para
red equipotencial.

0,50 3,50

mt35ttc030 5,000 UdAbrazadera de latón. 1,44 7,20
mt35www020 0,250 UdMaterial auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,18 0,30
mo003 0,846 hOficial 1ª electricista. 19,28 16,31
mo102 0,846 hAyudante electricista. 17,61 14,90
%0200 0,422 %Costes directos complementarios 2,00 0,84

Suma la partida ................................................................. 43,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 44,34

IEO Canalizaciones
Canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95 mm.IEO010 m

mt35ait040co 1,000 mCanal protectora de acero, de 50x95 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con gra

24,26 24,26

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo003 0,063 hOficial 1ª electricista. 19,28 1,21
mo102 0,063 hAyudante electricista. 17,61 1,11
%0200 0,266 %Costes directos complementarios 2,00 0,53

Suma la partida ................................................................. 27,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 27,92
Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.IEO010b m

mt36tie010ac 1,000 mTubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio increme

1,52 1,52

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo003 0,050 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,96
mo102 0,053 hAyudante electricista. 17,61 0,93
%0200 0,034 %Costes directos complementarios 2,00 0,07

Suma la partida ................................................................. 3,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,58
Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 50x25
mm.

IEO010c m

mt35ait030fm 1,000 mBandeja perforada de acero galvanizado, de 50x25 mm, para soporte y
conducción de cables eléctricos, incluso accesorios. Según U

4,76 4,76

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo003 0,071 hOficial 1ª electricista. 19,28 1,37
mo102 0,071 hAyudante electricista. 17,61 1,25
%0200 0,074 %Costes directos complementarios 2,00 0,15

Suma la partida ................................................................. 7,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,76
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Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 75x25
mm.

IEO010d m

mt35ait030fn 1,000 mBandeja perforada de acero galvanizado, de 75x25 mm, para soporte y
conducción de cables eléctricos, incluso accesorios. Según U

5,77 5,77

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo003 0,071 hOficial 1ª electricista. 19,28 1,37
mo102 0,071 hAyudante electricista. 17,61 1,25
%0200 0,084 %Costes directos complementarios 2,00 0,17

Suma la partida ................................................................. 8,56
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,82
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16

IEO010e m

mt35aia010a 1,000 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,27 0,27

mo003 0,017 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,33
mo102 0,021 hAyudante electricista. 17,61 0,37
%0200 0,010 %Costes directos complementarios 2,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 0,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,02
Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20

IEO010f m

mt35aia010b 1,000 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,30 0,30

mo003 0,017 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,33
mo102 0,021 hAyudante electricista. 17,61 0,37
%0200 0,010 %Costes directos complementarios 2,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 1,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,05
Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugad

IEO010g m

mt01ara010 0,074 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,32 0,91
mt35aia070ai 1,000 mTubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 2
15,12 15,12

mt35www030 1,000 mCinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26 0,26

mq04dua020b 0,007 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,46 0,07
mq02rop020 0,056 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,57 0,20
mq02cia020j 0,001 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,93 0,04
mo020 0,062 hOficial 1ª construcción. 18,65 1,16
mo113 0,062 hPeón ordinario construcción. 17,02 1,06
mo003 0,044 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,85
mo102 0,021 hAyudante electricista. 17,61 0,37
%0200 0,200 %Costes directos complementarios 2,00 0,40

Suma la partida ................................................................. 20,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 21,05

IEH Cables
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

IEH010 m

mt35cun020a 1,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

0,42 0,42

mo003 0,011 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,21
mo102 0,011 hAyudante electricista. 17,61 0,19
%0200 0,008 %Costes directos complementarios 2,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 0,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 0,87
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, c

IEH010b m

mt35cun020b 1,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, c

0,64 0,64

mo003 0,011 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,21
mo102 0,011 hAyudante electricista. 17,61 0,19
%0200 0,010 %Costes directos complementarios 2,00 0,02
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Suma la partida ................................................................. 1,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,09
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento d

IEH010c m

mt35cun010a1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento d

0,48 0,48

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,011 %Costes directos complementarios 2,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 1,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,12
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento

IEH010d m

mt35cun010c1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento

0,57 0,57

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,012 %Costes directos complementarios 2,00 0,02

Suma la partida ................................................................. 1,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,22
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento d

IEH010e m

mt35cun010d1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento d

0,76 0,76

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,014 %Costes directos complementarios 2,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,42
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento d

IEH010f m

mt35cun010e1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento d

1,01 1,01

mo003 0,042 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,81
mo102 0,042 hAyudante electricista. 17,61 0,74
%0200 0,026 %Costes directos complementarios 2,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 2,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,69
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento

IEH010g m

mt35cun010f1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento

1,55 1,55

mo003 0,042 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,81
mo102 0,042 hAyudante electricista. 17,61 0,74
%0200 0,031 %Costes directos complementarios 2,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 3,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,25
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento

IEH010h m

mt35cun010g1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento

2,28 2,28

mo003 0,053 hOficial 1ª electricista. 19,28 1,02
mo102 0,053 hAyudante electricista. 17,61 0,93
%0200 0,042 %Costes directos complementarios 2,00 0,08

Suma la partida ................................................................. 4,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,44
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento

IEH010i m

mt35cun010i1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento

4,68 4,68
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mo003 0,069 hOficial 1ª electricista. 19,28 1,33
mo102 0,069 hAyudante electricista. 17,61 1,22
%0200 0,072 %Costes directos complementarios 2,00 0,14

Suma la partida ................................................................. 7,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,59
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento

IEH010j m

mt35cun010l1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento

11,87 11,87

mo003 0,095 hOficial 1ª electricista. 19,28 1,83
mo102 0,095 hAyudante electricista. 17,61 1,67
%0200 0,154 %Costes directos complementarios 2,00 0,31

Suma la partida ................................................................. 15,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,15
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento

IEH010k m

mt35cun010o1 1,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento

22,42 22,42

mo003 0,142 hOficial 1ª electricista. 19,28 2,74
mo102 0,142 hAyudante electricista. 17,61 2,50
%0200 0,277 %Costes directos complementarios 2,00 0,55

Suma la partida ................................................................. 28,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 29,06
Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con

IEH010l m

mt35cun050c 1,000 mCable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con

1,07 1,07

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,017 %Costes directos complementarios 2,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,74
Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento d

IEH010m m

mt35cun030v 1,000 mCable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento d

0,77 0,77

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,014 %Costes directos complementarios 2,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................... 1,43
Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

IEH010n m

mt35cun030w 1,000 mCable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

1,13 1,13

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,017 %Costes directos complementarios 2,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80
Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

IEH010o m

mt35cun030P 1,000 mCable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 5G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

1,82 1,82

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,024 %Costes directos complementarios 2,00 0,05

Suma la partida ................................................................. 2,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,53
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Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislami

IEH010p m

mt35cun010z1 1,000 mCable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislami

1,25 1,25

mo003 0,016 hOficial 1ª electricista. 19,28 0,31
mo102 0,016 hAyudante electricista. 17,61 0,28
%0200 0,018 %Costes directos complementarios 2,00 0,04

Suma la partida ................................................................. 1,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1,94

IEI Instalaciones interiores
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección

IEI070 Ud

mt35cgm041g 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 12 módulos, d

17,72 17,72

mt35cgm029ac 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

237,93 237,93

mt35cgm021bcbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, c

42,99 128,97

mt35cgm021bcbah 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, c

44,94 44,94

mt35cgm021bcban 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal, c

72,79 72,79

mt35www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 1,52
mo003 1,535 hOficial 1ª electricista. 19,28 29,59
mo102 1,355 hAyudante electricista. 17,61 23,86
%0200 5,573 %Costes directos complementarios 2,00 11,15

Suma la partida ................................................................. 568,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,05

TOTAL PARTIDA................................................... 585,52
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección

IEI070b Ud

mt35cgm041g 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 12 módulos, d

17,72 17,72

mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 96,11

mt35cgm021bbbab 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 12,75

mt35cgm021bbbad 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 25,96

mt35cgm021bbbah 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cu

14,44 14,44

mt35cgm021bbbal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, cu

43,14 43,14

mt35www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 1,52
mo003 1,535 hOficial 1ª electricista. 19,28 29,59
mo102 1,355 hAyudante electricista. 17,61 23,86
%0200 2,651 %Costes directos complementarios 2,00 5,30

Suma la partida ................................................................. 270,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,11

TOTAL PARTIDA................................................... 278,50
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070c Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm041e 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de

13,56 13,56

mt35cgm042 1,000 UdAccesorio de unión para caja modular estanca. 17,94 17,94
mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p

de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
96,11 96,11

mt35cgm029ac 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

237,93 475,86

mt35cgm031ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 4P/40A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

177,02 177,02

mt35cgm031ch 1,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

258,79 258,79

mt35cgm021bbeaj 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal,

82,37 82,37

mt35cgm021bbean 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal,

155,99 155,99

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA 12,98 38,94
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de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu
mt35cgm021bbbah 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA

de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, cu
14,44 28,88

mt35cgm020a 1,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2

78,77 78,77

mt35www010 3,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 4,56
mo003 3,969 hOficial 1ª electricista. 19,28 76,52
mo102 3,133 hAyudante electricista. 17,61 55,17
%0200 16,300 %Costes directos complementarios 2,00 32,60

Suma la partida ................................................................. 1.662,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 49,88

TOTAL PARTIDA................................................... 1.712,45
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070d Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) formado por
caja de material aislante y los dispositivos d

IEI070e Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070f Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070g Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94
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mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070h Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070i Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070j Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070k Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29
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Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070l Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070m Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) formado por
caja de material aislante y los dispositivos d

IEI070n Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070o Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
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Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070p Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070q Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070r Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070s Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070t Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69
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mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070u Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070v Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) formado por
caja de material aislante y los dispositivos d

IEI070w Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070x Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA 12,98 38,94
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de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu
mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070y Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070z Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070ba Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bb Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29
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Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bc Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bd Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070be Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,747 hOficial 1ª electricista. 19,28 33,68
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 2,645 %Costes directos complementarios 2,00 5,29

Suma la partida ................................................................. 269,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,09

TOTAL PARTIDA................................................... 277,87
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bf Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 51,92

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,958 hOficial 1ª electricista. 19,28 37,75
mo102 1,778 hAyudante electricista. 17,61 31,31
%0200 2,853 %Costes directos complementarios 2,00 5,71

Suma la partida ................................................................. 290,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,73

TOTAL PARTIDA................................................... 299,70
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Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bg Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 51,92

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,958 hOficial 1ª electricista. 19,28 37,75
mo102 1,778 hAyudante electricista. 17,61 31,31
%0200 2,853 %Costes directos complementarios 2,00 5,71

Suma la partida ................................................................. 290,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,73

TOTAL PARTIDA................................................... 299,70
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bh Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 51,92

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,958 hOficial 1ª electricista. 19,28 37,75
mo102 1,778 hAyudante electricista. 17,61 31,31
%0200 2,853 %Costes directos complementarios 2,00 5,71

Suma la partida ................................................................. 290,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,73

TOTAL PARTIDA................................................... 299,70
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bi Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bbbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 38,25

mt35cgm021bbbad 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 51,92

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 1,958 hOficial 1ª electricista. 19,28 37,75
mo102 1,778 hAyudante electricista. 17,61 31,31
%0200 2,853 %Costes directos complementarios 2,00 5,71

Suma la partida ................................................................. 290,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,73

TOTAL PARTIDA................................................... 299,70
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección

IEI070bj Ud

mt35cgm041g 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 12 módulos, d

17,72 17,72

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm021bcbab 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, c

42,21 126,63

mt35cgm021bcbad 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, c

42,99 85,98

mt35www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 1,52
mo003 1,535 hOficial 1ª electricista. 19,28 29,59
mo102 1,355 hAyudante electricista. 17,61 23,86
%0200 3,786 %Costes directos complementarios 2,00 7,57

Suma la partida ................................................................. 386,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,59

TOTAL PARTIDA................................................... 397,76
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070bk Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69
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mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm031ch 2,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

258,79 517,58

mt35cgm021bbeaj 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal,

82,37 164,74

mt35cgm021bbeap 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 63 A de intensidad nominal,

213,98 213,98

mt35cgm021bbbab 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 12,75

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,064 hOficial 1ª electricista. 19,28 39,79
mo102 1,567 hAyudante electricista. 17,61 27,59
%0200 11,025 %Costes directos complementarios 2,00 22,05

Suma la partida ................................................................. 1.124,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 33,74

TOTAL PARTIDA................................................... 1.158,25
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecci

IEI070bl Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm041e 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de

13,56 13,56

mt35cgm042 1,000 UdAccesorio de unión para caja modular estanca. 17,94 17,94
mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p

de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
93,30 93,30

mt35cgm031ch 3,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

258,79 776,37

mt35cgm031ci 1,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/63A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

294,81 294,81

mt35cgm021bbeap 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 63 A de intensidad nominal,

213,98 213,98

mt35cgm021bcear 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10
kA de poder de corte, de 80 A de intensidad nominal

234,79 234,79

mt35cgm021bbbad 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 12,98

mt35cgm020b 2,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 2,5-4

78,77 157,54

mt35cgm020d 1,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 6-10

90,98 90,98

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,699 hOficial 1ª electricista. 19,28 52,04
mo102 1,863 hAyudante electricista. 17,61 32,81
%0200 20,381 %Costes directos complementarios 2,00 40,76

Suma la partida ................................................................. 2.078,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 62,37

TOTAL PARTIDA................................................... 2.141,26
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección

IEI070bm Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 96,11

mt35cgm032a 1,000 UdTelerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso accesorios de montaje,
según UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2.

44,08 44,08

mt35cgm021bbeal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal,

93,35 93,35

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 9,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 116,82

mt35www010 3,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 4,56
mo003 3,758 hOficial 1ª electricista. 19,28 72,45
mo102 3,260 hAyudante electricista. 17,61 57,41
%0200 6,476 %Costes directos complementarios 2,00 12,95

Suma la partida ................................................................. 660,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 19,82

TOTAL PARTIDA................................................... 680,34
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bn Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69
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mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 186,60

mt35cgm021bbbab 5,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 63,75

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,540 hOficial 1ª electricista. 19,28 48,97
mo102 2,202 hAyudante electricista. 17,61 38,78
%0200 4,098 %Costes directos complementarios 2,00 8,20

Suma la partida ................................................................. 417,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,54

TOTAL PARTIDA................................................... 430,51
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bo Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 186,60

mt35cgm021bbbab 5,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 63,75

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,540 hOficial 1ª electricista. 19,28 48,97
mo102 2,202 hAyudante electricista. 17,61 38,78
%0200 4,098 %Costes directos complementarios 2,00 8,20

Suma la partida ................................................................. 417,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,54

TOTAL PARTIDA................................................... 430,51
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bp Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 186,60

mt35cgm021bbbab 5,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 63,75

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,540 hOficial 1ª electricista. 19,28 48,97
mo102 2,202 hAyudante electricista. 17,61 38,78
%0200 4,098 %Costes directos complementarios 2,00 8,20

Suma la partida ................................................................. 417,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,54

TOTAL PARTIDA................................................... 430,51
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) formado por
caja de material aislante y los dispositivos de

IEI070bq Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 186,60

mt35cgm021bbbab 5,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 63,75

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,540 hOficial 1ª electricista. 19,28 48,97
mo102 2,202 hAyudante electricista. 17,61 38,78
%0200 4,098 %Costes directos complementarios 2,00 8,20

Suma la partida ................................................................. 417,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,54

TOTAL PARTIDA................................................... 430,51
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070br Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm041e 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de

13,56 13,56

mt35cgm042 1,000 UdAccesorio de unión para caja modular estanca. 17,94 17,94
mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p

de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
93,30 186,60
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mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 96,11

mt35cgm032a 1,000 UdTelerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso accesorios de montaje,
según UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2.

44,08 44,08

mt35cgm021bbean 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal,

155,99 155,99

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 13,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 168,74

mt35www010 4,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 6,08
mo003 5,081 hOficial 1ª electricista. 19,28 97,96
mo102 4,403 hAyudante electricista. 17,61 77,54
%0200 9,341 %Costes directos complementarios 2,00 18,68

Suma la partida ................................................................. 952,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,58

TOTAL PARTIDA................................................... 981,35
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070bs Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm041e 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de

13,56 13,56

mt35cgm042 1,000 UdAccesorio de unión para caja modular estanca. 17,94 17,94
mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p

de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
93,30 186,60

mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 96,11

mt35cgm032a 1,000 UdTelerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso accesorios de montaje,
según UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2.

44,08 44,08

mt35cgm021bbean 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal,

155,99 155,99

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 13,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 168,74

mt35www010 4,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 6,08
mo003 5,081 hOficial 1ª electricista. 19,28 97,96
mo102 4,403 hAyudante electricista. 17,61 77,54
%0200 9,341 %Costes directos complementarios 2,00 18,68

Suma la partida ................................................................. 952,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,58

TOTAL PARTIDA................................................... 981,35
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070bt Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm041e 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de

13,56 13,56

mt35cgm042 1,000 UdAccesorio de unión para caja modular estanca. 17,94 17,94
mt35cgm029aa 2,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p

de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.
93,30 186,60

mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 96,11

mt35cgm032a 1,000 UdTelerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso accesorios de montaje,
según UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2.

44,08 44,08

mt35cgm021bbean 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal,

155,99 155,99

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 13,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 168,74

mt35www010 4,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 6,08
mo003 5,081 hOficial 1ª electricista. 19,28 97,96
mo102 4,403 hAyudante electricista. 17,61 77,54
%0200 9,341 %Costes directos complementarios 2,00 18,68

Suma la partida ................................................................. 952,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,58

TOTAL PARTIDA................................................... 981,35
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070bu Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 3,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p 93,30 279,90
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mt35cgm032a 1,000 UdTelerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A incluso accesorios de montaje,
según UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2.

44,08 44,08

mt35cgm021bbead 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,

80,61 80,61

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 3,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 38,94

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,858 hOficial 1ª electricista. 19,28 55,10
mo102 2,202 hAyudante electricista. 17,61 38,78
%0200 5,956 %Costes directos complementarios 2,00 11,91

Suma la partida ................................................................. 607,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,23

TOTAL PARTIDA................................................... 625,78
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protección

IEI070bv Ud

mt35cgm041k 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos,

29,69 29,69

mt35cgm029aa 3,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 279,90

mt35cgm031ch 1,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

258,79 258,79

mt35cgm021bbeaf 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal,

80,66 80,66

mt35cgm021bbbab 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,75 25,50

mt35cgm021bbbad 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, cu

12,98 12,98

mt35cgm020e 1,000 UdGuardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a
sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 9-14

92,57 92,57

mt35www010 2,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 3,04
mo003 2,435 hOficial 1ª electricista. 19,28 46,95
mo102 1,778 hAyudante electricista. 17,61 31,31
%0200 8,614 %Costes directos complementarios 2,00 17,23

Suma la partida ................................................................. 878,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 26,36

TOTAL PARTIDA................................................... 904,98
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

IEI070bw Ud

mt35cgm041m 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos,

43,99 43,99

mt35cgm029ab 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

96,11 96,11

mt35cgm029ac 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

237,93 237,93

mt35cgm029af 1,000 UdBloque diferencial instantáneo, 2P/125A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

203,75 203,75

mt35cgm021bcbab 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, c

42,21 168,84

mt35cgm021bcbad 7,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, c

42,99 300,93

mt35cgm021bcbar 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 80 A de intensidad nominal, c

102,98 102,98

mt35cgm021bcbaw 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA
de poder de corte, de 125 A de intensidad nominal,

122,91 122,91

mt35www010 3,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 4,56
mo003 3,969 hOficial 1ª electricista. 19,28 76,52
mo102 3,472 hAyudante electricista. 17,61 61,14
%0200 14,197 %Costes directos complementarios 2,00 28,39

Suma la partida ................................................................. 1.448,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 43,44

TOTAL PARTIDA................................................... 1.491,49
Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y
protección.

IEI070bx Ud

mt35cgm040s 1,000 UdCaja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) en compartimento independiente y

49,72 49,72

mt35cgm021akeqC 1,000 UdInterruptor general automático (IGA), tetrapolar (4P), con 50 kA de poder de
corte, de 400 A de intensidad nominal, umbral regul

2.709,23 2.709,23

mt35cgm010d 1,000 UdJuego de 2 cubrebornes largos para interruptor automático magnetotérmico
de 400 - 630 A, tetrapolar (4P), para la protección con

114,76 114,76

mt35cgm015 1,000 UdColector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conectores con
tornillos imperdibles y un conector de 35 mm².

31,44 31,44

mt35cgm011d 1,000 UdPlaca soporte para interruptor automático magnetotérmico de 400 - 630 A, 114,76 114,76
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tetrapolar (4P).
mt35cgm012b 1,000 UdTapa perforada para interruptor automático magnetotérmico de 400 - 630 A. 22,74 22,74
mt35cgm013b 1,000 UdTapa plena para interruptor automático magnetotérmico de 2 módulos y 100

mm de altura.
10,36 10,36

mt35cgm013a 1,000 UdTapa plena para interruptor automático magnetotérmico de 1 módulo y 50 mm
de altura.

8,15 8,15

mt35cgm029aa 1,000 UdInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,30 93,30

mt35cgm031ch 1,000 UdInterruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

258,79 258,79

mt35cgm021bdead 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal

103,25 103,25

mt35cgm021bdeaf 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal

106,24 106,24

mt35cgm021bdeaj 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 32 A de intensidad nominal

114,78 114,78

mt35cgm021bdeal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal

129,04 129,04

mt35cgm021bdean 4,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal

184,71 738,84

mt35cgm021bdeap 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 63 A de intensidad nominal

200,75 200,75

mt35cgm021bdear 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 6 módulos, tetrapolar (4P), con 15
kA de poder de corte, de 80 A de intensidad nominal

328,80 328,80

mt35cgm021bdbad 2,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, c

50,03 100,06

mt35cgm021bdbal 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA
de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, c

63,83 63,83

mt35cgm021bdban 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA
de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal, c

84,64 84,64

mt35cgm021bdbaw 1,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, bipolar (2P), con 15 kA
de poder de corte, de 125 A de intensidad nominal,

173,53 173,53

mt35www010 4,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,52 6,08
mo003 4,234 hOficial 1ª electricista. 19,28 81,63
mo102 3,895 hAyudante electricista. 17,61 68,59
%0200 57,133 %Costes directos complementarios 2,00 114,27

Suma la partida ................................................................. 5.827,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 174,83

TOTAL PARTIDA................................................... 6.002,41
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090 Ud

mt35caj020a 12,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 22,08

mt35caj010a 14,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 2,38
mt35caj010b 10,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 2,20
mt33seg100a 5,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 29,95

mt33seg102a 1,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 6,38

mt33seg112a 4,000 UdDoble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

11,44 45,76

mt33seg107a 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 25,52

mt33seg127a 10,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 34,90
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg117b 2,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 13,60
mt33seg500a 2,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 15,42

mo003 1,124 hOficial 1ª electricista. 19,28 21,67
mo102 1,124 hAyudante electricista. 17,61 19,79
%0200 2,494 %Costes directos complementarios 2,00 4,99

Suma la partida ................................................................. 254,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,63

TOTAL PARTIDA................................................... 262,03
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090b Ud

mt35caj020a 13,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 23,92

mt35caj010a 4,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 0,68
mt35caj010b 2,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 0,44
mt33seg127a 6,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 20,94
mt33seg117b 2,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 13,60
mo003 0,112 hOficial 1ª electricista. 19,28 2,16
mo102 0,112 hAyudante electricista. 17,61 1,97
%0200 0,637 %Costes directos complementarios 2,00 1,27
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Suma la partida ................................................................. 64,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA................................................... 66,93
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090c Ud

mt35caj020a 13,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 23,92

mt35caj010a 17,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 2,89
mt35caj010b 11,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 2,42
mt33seg100a 6,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 35,94

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg112a 4,000 UdDoble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

11,44 45,76

mt33seg103a 1,000 UdConmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco.

11,73 11,73

mt33seg107a 5,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 31,90

mt33seg127a 10,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 34,90
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg117b 2,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 13,60
mt33seg500a 2,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 15,42

mo003 1,349 hOficial 1ª electricista. 19,28 26,01
mo102 1,349 hAyudante electricista. 17,61 23,76
%0200 2,908 %Costes directos complementarios 2,00 5,82

Suma la partida ................................................................. 296,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,90

TOTAL PARTIDA................................................... 305,49
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090d Ud

mt35caj020a 15,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 27,60

mt35caj010a 1,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 0,17
mt35caj010b 1,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 0,22
mt33seg107a 2,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
6,38 12,76

mo003 0,112 hOficial 1ª electricista. 19,28 2,16
mo102 0,112 hAyudante electricista. 17,61 1,97
%0200 0,449 %Costes directos complementarios 2,00 0,90

Suma la partida ................................................................. 45,78
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 47,15
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090e Ud

mt35caj020a 15,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 27,60

mt35caj010a 4,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 0,68
mt35caj010b 2,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 0,44
mt33seg107a 2,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
6,38 12,76

mt33seg127a 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 13,96
mt33seg117c 1,000 UdMarco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color blanco. 8,89 8,89
mt35caj011 2,000 UdCaja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en

cocinas).
2,06 4,12

mt33seg110a 2,000 UdBase de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, con tapa y
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de

12,05 24,10

mo003 0,281 hOficial 1ª electricista. 19,28 5,42
mo102 0,281 hAyudante electricista. 17,61 4,95
%0200 1,029 %Costes directos complementarios 2,00 2,06

Suma la partida ................................................................. 104,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA................................................... 108,13
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090f Ud

mt35caj020a 21,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 38,64

mt35caj010a 6,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,02
mt35caj010b 4,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 0,88
mt33seg100a 1,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 5,99

mt33seg107a 6,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 6,38 38,28
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elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
mt33seg127a 3,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 10,47
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,506 hOficial 1ª electricista. 19,28 9,76
mo102 0,506 hAyudante electricista. 17,61 8,91
%0200 1,285 %Costes directos complementarios 2,00 2,57

Suma la partida ................................................................. 131,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,93

TOTAL PARTIDA................................................... 134,96
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090g Ud

mt35caj020a 27,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 49,68

mt35caj010a 8,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,36
mt35caj010b 5,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,10
mt33seg104a 7,000 UdPulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 1

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.
6,74 47,18

mt33seg107a 2,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg127a 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 13,96
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mt33seg504a 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en
superficie (IP 55), color gris.

9,93 39,72

mo003 0,899 hOficial 1ª electricista. 19,28 17,33
mo102 0,899 hAyudante electricista. 17,61 15,83
%0200 2,164 %Costes directos complementarios 2,00 4,33

Suma la partida ................................................................. 220,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,62

TOTAL PARTIDA................................................... 227,34
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090h Ud

mt35caj020a 3,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 5,52

mt35caj010a 7,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,19
mt35caj010b 5,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,10
mt33seg100a 2,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 11,98

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg107a 1,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 6,38

mt33seg127a 7,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 24,43
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,506 hOficial 1ª electricista. 19,28 9,76
mo102 0,506 hAyudante electricista. 17,61 8,91
%0200 1,063 %Costes directos complementarios 2,00 2,13

Suma la partida ................................................................. 108,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,25

TOTAL PARTIDA................................................... 111,68
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
monobloc de superficie (IP 55) cajas de deri

IEI090i Ud

mt35caj020a 30,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 55,20

mt33seg504b 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superficie (IP
55), color gris.

8,24 32,96

mt33seg505b 2,000 UdCaja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 9,04 18,08
mt33seg504b__1 6,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superficie (IP

55), color gris.
8,24 49,44

mt33seg505c 2,000 UdCaja triple horizontal, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 13,47 26,94
mo003 0,225 hOficial 1ª electricista. 19,28 4,34
mo102 0,225 hAyudante electricista. 17,61 3,96
%0200 1,909 %Costes directos complementarios 2,00 3,82

Suma la partida ................................................................. 194,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,84

TOTAL PARTIDA................................................... 200,58
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Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090j Ud

mt35caj020a 37,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 68,08

mt35caj010a 11,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,87
mt35caj010b 8,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,76
mt33seg127a 19,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 66,31
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg117c 3,000 UdMarco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color blanco. 8,89 26,67
mo003 0,337 hOficial 1ª electricista. 19,28 6,50
mo102 0,337 hAyudante electricista. 17,61 5,93
%0200 1,937 %Costes directos complementarios 2,00 3,87

Suma la partida ................................................................. 197,55
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,93

TOTAL PARTIDA................................................... 203,48
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión.

IEI090k Ud

mt35caj020a 4,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 7,36

%0200 0,074 %Costes directos complementarios 2,00 0,15

Suma la partida ................................................................. 7,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,74
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090l Ud

mt35caj020a 4,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 7,36

mt35caj010a 7,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,19
mt35caj010b 5,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,10
mt33seg100a 2,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 11,98

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg107a 1,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 6,38

mt33seg127a 7,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 24,43
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,506 hOficial 1ª electricista. 19,28 9,76
mo102 0,506 hAyudante electricista. 17,61 8,91
%0200 1,081 %Costes directos complementarios 2,00 2,16

Suma la partida ................................................................. 110,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,31

TOTAL PARTIDA................................................... 113,61
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090m Ud

mt35caj020a 6,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 11,04

mt35caj010a 8,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,36
mt35caj010b 5,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,10
mt33seg100a 3,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 17,97

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg107a 3,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 19,14

mt33seg127a 5,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 17,45
mt33seg117a 1,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 4,88
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,618 hOficial 1ª electricista. 19,28 11,92
mo102 0,618 hAyudante electricista. 17,61 10,88
%0200 1,230 %Costes directos complementarios 2,00 2,46

Suma la partida ................................................................. 125,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA................................................... 129,23
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090n Ud
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mt35caj020a 6,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 11,04

mt35caj010a 8,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,36
mt35caj010b 6,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,32
mt33seg100a 3,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 17,97

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg103a 1,000 UdConmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco.

11,73 11,73

mt33seg107a 3,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 19,14

mt33seg127a 5,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 17,45
mt33seg117a 1,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 4,88
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,674 hOficial 1ª electricista. 19,28 12,99
mo102 0,674 hAyudante electricista. 17,61 11,87
%0200 1,370 %Costes directos complementarios 2,00 2,74

Suma la partida ................................................................. 139,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,19

TOTAL PARTIDA................................................... 143,95
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090o Ud

mt35caj020a 6,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 11,04

mt35caj010a 10,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,70
mt35caj010b 6,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,32
mt33seg100a 4,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 23,96

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg103a 1,000 UdConmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco.

11,73 11,73

mt33seg107a 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 25,52

mt33seg127a 5,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 17,45
mt33seg117a 1,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 4,88
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,787 hOficial 1ª electricista. 19,28 15,17
mo102 0,787 hAyudante electricista. 17,61 13,86
%0200 1,539 %Costes directos complementarios 2,00 3,08

Suma la partida ................................................................. 156,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,71

TOTAL PARTIDA................................................... 161,69
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090p Ud

mt35caj020a 7,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 12,88

mt35caj010a 10,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 1,70
mt35caj010b 6,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,32
mt33seg100a 4,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 23,96

mt33seg102a 2,000 UdConmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 12,76

mt33seg103a 1,000 UdConmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco.

11,73 11,73

mt33seg107a 4,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 25,52

mt33seg127a 5,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 17,45
mt33seg117a 1,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 4,88
mt33seg117b 1,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 6,80
mt33seg500a 1,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 7,71

mo003 0,787 hOficial 1ª electricista. 19,28 15,17
mo102 0,787 hAyudante electricista. 17,61 13,86
%0200 1,557 %Costes directos complementarios 2,00 3,11

Suma la partida ................................................................. 158,85
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA................................................... 163,62
Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

IEI090q Ud
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mt35caj020a 9,000 UdCaja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de registro.

1,84 16,56

mt35caj010a 13,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,17 2,21
mt35caj010b 8,000 UdCaja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,22 1,76
mt33seg100a 4,000 UdInterruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco.
5,99 23,96

mt33seg112a 4,000 UdDoble conmutador, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.

11,44 45,76

mt33seg103a 2,000 UdConmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco.

11,73 23,46

mt33seg107a 1,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco.

6,38 6,38

mt33seg127a 10,000 UdBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,49 34,90
mt33seg117a 2,000 UdMarco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco. 4,88 9,76
mt33seg117b 2,000 UdMarco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,80 13,60
mt33seg500a 2,000 UdInterruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en superficie (IP

55), color gris.
7,71 15,42

mo003 0,955 hOficial 1ª electricista. 19,28 18,41
mo102 0,955 hAyudante electricista. 17,61 16,82
%0200 2,290 %Costes directos complementarios 2,00 4,58

Suma la partida ................................................................. 233,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,01

TOTAL PARTIDA................................................... 240,59

IEG Grupo Electrógeno
Grupo Electrogeno EMB-72 kVA (65 kVA) INSONORIZADO INTEMPERIEDE300372 Ud

PE300372 1,000 UdGrupo Electrogeno EMB-72 kVA (65 kVA) INSONORIZADO INTEMPERIE 21.998,00 21.998,00
MAQ001 1,000 hGrua Móvil de 80 Tm 165,45 165,45
PPP0005 12,500 PpP.P. Accesorios, tacos, tornillo 1,50 18,75
PPPGEN003 7,000 PPP.P. Ayudas de albañileria 3,01 21,07
PPPGEN051 3,000 UdP.P. Accesorios, tacos, tornillos 1,97 5,91
mo003 16,000 hOficial 1ª electricista. 19,28 308,48

Suma la partida ................................................................. 22.517,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 675,53

TOTAL PARTIDA................................................... 23.193,19

II Iluminación

III Interior
Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W.III010 Ud

mt34ode100bbb 1,000 UdLuminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; re

21,00 21,00

mt34tuf010l 1,000 UdTubo fluorescente TL de 36 W. 7,39 7,39
mo003 0,317 hOficial 1ª electricista. 19,28 6,11
mo102 0,317 hAyudante electricista. 17,61 5,58
%0200 0,401 %Costes directos complementarios 2,00 0,80

Suma la partida ................................................................. 40,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA................................................... 42,11
Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes
TC-D de 18 W.

III100 Ud

mt34lam030aa 1,000 UdLuminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas
fluorescentes TC-D de 18 W, con cerco exterior y cuerpo int

86,00 86,00

mt34tuf020n 2,000 UdLámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,58 9,16
mo003 0,422 hOficial 1ª electricista. 19,28 8,14
mo102 0,422 hAyudante electricista. 17,61 7,43
%0200 1,107 %Costes directos complementarios 2,00 2,21

Suma la partida ................................................................. 112,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,39

TOTAL PARTIDA................................................... 116,33
Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W.III160 Ud

mt34ode030a 1,000 UdAplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de
24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de a

123,13 123,13

mt34tuf020e 1,000 UdLámpara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 4,95 4,95
mo003 0,158 hOficial 1ª electricista. 19,28 3,05
mo102 0,158 hAyudante electricista. 17,61 2,78
%0200 1,339 %Costes directos complementarios 2,00 2,68

Suma la partida ................................................................. 136,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,10

TOTAL PARTIDA................................................... 140,69
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IEM Emergencias
Suministro e instalación luminaria emergencia 160 lm Legrand + SalidaIEM01 Ud

IEM01A 1,000 UdLuminaria emergencia 160 lm Legrand + salida 39,24 39,24
mo003 0,317 hOficial 1ª electricista. 19,28 6,11
mo102 0,317 hAyudante electricista. 17,61 5,58
%0200 0,509 %Costes directos complementarios 2,00 1,02

Suma la partida ................................................................. 51,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 53,51

IC Calefacción, climatización y A.C.S.

ICS Sistemas de conducción de agua
Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro,
para climatización, colocado superficialmente

ICS005 Ud

mt37tca400b 2,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 13/15 mm de diámetro.

0,25 0,50

mt37tca010be 2,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

5,93 11,86

mt37sve010b 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mt37www060b 1,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2",
5,11 5,11

mt37cic020a 1,000 UdContador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 45,43 45,43
mt37svr010a 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,93 2,93
mt17coe055ci 2,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la

difusión del vapor de agua, de 19 mm de diámetro inte
5,87 11,74

mt17coe110 0,050 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,60
mo004 0,677 hOficial 1ª calefactor. 19,28 13,05
mo103 0,677 hAyudante calefactor. 17,61 11,92
%0200 1,116 %Costes directos complementarios 2,00 2,23

Suma la partida ................................................................. 113,85
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,42

TOTAL PARTIDA................................................... 117,27
Tubería de secundario solar de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm
de diámetro, colocado superficialmente

ICS010 m

mt37tca400e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 26/28 mm de diámetro.

0,50 0,50

mt37tca010ee 1,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

11,95 11,95

mt17coe055er 1,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 29 mm de diámetro inte

11,21 11,21

mt17coe110 0,045 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,54
mt17coe150 0,390 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y

remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais
44,36 17,30

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,328 hOficial 1ª calefactor. 19,28 6,32
mo103 0,328 hAyudante calefactor. 17,61 5,78
%0200 0,536 %Costes directos complementarios 2,00 1,07

Suma la partida ................................................................. 54,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 56,31
Tubería de secundario solar de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm
de diámetro, colocado superficialmente

ICS010b m

mt37tca400g 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 40/42 mm de diámetro.

0,81 0,81

mt37tca010ge 1,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

19,35 19,35

mt17coe055gt 1,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro in

13,46 13,46

mt17coe110 0,067 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,80
mt17coe150 0,480 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y

remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais
44,36 21,29

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,369 hOficial 1ª calefactor. 19,28 7,11
mo103 0,369 hAyudante calefactor. 17,61 6,50
%0200 0,693 %Costes directos complementarios 2,00 1,39
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Suma la partida ................................................................. 70,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA................................................... 72,83
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
16/18 mm de diámetro, colocado superficialme

ICS010c m

mt37tca400c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 16/18 mm de diámetro.

0,31 0,31

mt37tca010ce 1,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

7,48 7,48

mt17coe080ab 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 21 mm de diámetro interior y 40,

4,29 4,29

mt17coe120 0,476 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 0,99

mt17coe150 0,410 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 18,19

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,323 hOficial 1ª calefactor. 19,28 6,23
mo103 0,323 hAyudante calefactor. 17,61 5,69
%0200 0,432 %Costes directos complementarios 2,00 0,86

Suma la partida ................................................................. 44,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 45,36
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
20/22 mm de diámetro, colocado superficialme

ICS010d m

mt37tca400d 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 20/22 mm de diámetro.

0,37 0,37

mt37tca010de 1,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

8,96 8,96

mt17coe080bb 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 27 mm de diámetro interior y 40,

4,87 4,87

mt17coe120 0,504 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,05

mt17coe150 0,440 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 19,52

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,370 hOficial 1ª calefactor. 19,28 7,13
mo103 0,370 hAyudante calefactor. 17,61 6,52
%0200 0,484 %Costes directos complementarios 2,00 0,97

Suma la partida ................................................................. 49,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA................................................... 50,87
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
26/28 mm de diámetro, colocado superficialme

ICS010e m

mt37tca400e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 26/28 mm de diámetro.

0,50 0,50

mt37tca010ee 1,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

11,95 11,95

mt17coe080db 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 42 mm de diámetro interior y 40,

6,01 6,01

mt17coe120 0,575 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,20

mt17coe150 0,500 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 22,18

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,370 hOficial 1ª calefactor. 19,28 7,13
mo103 0,370 hAyudante calefactor. 17,61 6,52
%0200 0,555 %Costes directos complementarios 2,00 1,11

Suma la partida ................................................................. 56,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 58,30
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
33/35 mm de diámetro, colocado superficialme

ICS010f m

mt37tca400f 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 33/35 mm de diámetro.

0,66 0,66

mt37tca010fe 1,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

15,79 15,79

mt17coe080db 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la 6,01 6,01
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generatriz, de 42 mm de diámetro interior y 40,
mt17coe120 0,575 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED

según UNE 104231.
2,09 1,20

mt17coe150 0,500 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 22,18

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,418 hOficial 1ª calefactor. 19,28 8,06
mo103 0,418 hAyudante calefactor. 17,61 7,36
%0200 0,613 %Costes directos complementarios 2,00 1,23

Suma la partida ................................................................. 62,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 64,36
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro,
para climatización, colocado superficialmente

ICS015 Ud

mt37tca400e 2,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre
rígido, de 26/28 mm de diámetro.

0,50 1,00

mt37tca010ee 2,000 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro,
según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 20% e

11,95 23,90

mt37sve010d 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 10,06
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,476 hOficial 1ª calefactor. 19,28 9,18
mo103 0,476 hAyudante calefactor. 17,61 8,38
%0200 0,525 %Costes directos complementarios 2,00 1,05

Suma la partida ................................................................. 53,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 55,18
Bomba circuladora electrónica, cuerpo de fundición gris, de rotor húmedo, libre de
mantenimiento, motor con control electrónico

ICS020b Ud

mt38pol700kb 1,000 UdBomba circuladora electrónica, cuerpo de fundición gris, de rotor húmedo,
libre de mantenimiento, motor con control electrónico

370,26 370,26

mt37sve010d 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 20,12
mt37www060d 1,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", p
13,21 13,21

mt37svr010c 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1". 5,31 5,31
mt37www050c 2,000 UdManguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima

de trabajo de 10 bar.
17,02 34,04

mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi

11,28 11,28

mt37sve010b 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mt37tca010ba 0,350 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,

según UNE-EN 1057.
4,94 1,73

mt35aia090mb 3,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20
mm de diámetro nominal, para canalización fija en su

1,17 3,51

mt35cun040ab 9,000 mCable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,41 3,69

mo005 3,174 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 61,19
mo104 3,174 hAyudante instalador de climatización. 17,61 55,89
%0200 5,887 %Costes directos complementarios 2,00 11,77

Suma la partida ................................................................. 600,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,01

TOTAL PARTIDA................................................... 618,49
Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l.ICS040 Ud

mt38vex010b 1,000 UdVaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l, 1205 mm de altura,
270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" diámetro y 10 bar

447,64 447,64

mt38vex015 1,000 UdConexión para vasos de expansión, formada por soportes y latiguillos de
conexión.

63,32 63,32

mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi

11,28 11,28

mo004 0,688 hOficial 1ª calefactor. 19,28 13,26
mo103 0,688 hAyudante calefactor. 17,61 12,12
%0200 5,476 %Costes directos complementarios 2,00 10,95

Suma la partida ................................................................. 558,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,76

TOTAL PARTIDA................................................... 575,33
Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 220 l.ICS045 Ud

mt38vex020a 1,000 UdVaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión
máxima 10 bar.

35,99 35,99

mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi

11,28 11,28
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mo004 0,688 hOficial 1ª calefactor. 19,28 13,26
mo103 0,688 hAyudante calefactor. 17,61 12,12
%0200 0,727 %Costes directos complementarios 2,00 1,45

Suma la partida ................................................................. 74,10
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA................................................... 76,32
Interacumulador de acero con revestimiento epoxídico, modelo MVV-1000-SB
"BUDERUS", 1000 l,

ICS050 Ud

mt38bur700b 1,000 UdInteracumulador de acero con revestimiento epoxídico, modelo MVV-1000-SB
"BUDERUS", 1000 l,

3.672,16 3.672,16

mt37svs010c 1,000 UdVálvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 6 bar
de presión.

4,54 4,54

mt37sve010g 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 37,59 75,18
mt37sve010g__1 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 37,59 75,18
mt38www011 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,49 1,49
mo004 2,222 hOficial 1ª calefactor. 19,28 42,84
mo103 2,222 hAyudante calefactor. 17,61 39,13
%0200 39,105 %Costes directos complementarios 2,00 78,21

Suma la partida ................................................................. 3.988,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 119,66

TOTAL PARTIDA................................................... 4.108,39
Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV-2000-RB "BUDERUS", 2000 l,
altura 2310 mm, diámetro 1910 mm.

ICS060 Ud

mt38bur685j 1,000 UdAcumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV-4000-RB
"BUDERUS", 2000 l, altura 2310 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento d

3.652,59 3.652,59

mt37sve010i 4,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3". 99,04 396,16
mt38www011 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,49 1,49
mo004 2,909 hOficial 1ª calefactor. 19,28 56,09
mo103 2,909 hAyudante calefactor. 17,61 51,23
%0200 41,576 %Costes directos complementarios 2,00 83,15

Suma la partida ................................................................. 4.240,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 127,22

TOTAL PARTIDA................................................... 4.367,93
Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 21 kW.ICS070 Ud

mt38csg310h 1,000 UdIntercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 21 kW,
presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 1

76,90 76,90

mt37sve010d 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 20,12
mt37sve010e 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,64 31,28
mt42www040 4,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma

vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi
11,28 45,12

mt42www050 4,000 UdTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

21,53 86,12

mt38www011 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,49 1,49
mo004 1,164 hOficial 1ª calefactor. 19,28 22,44
mo103 1,164 hAyudante calefactor. 17,61 20,50
%0200 3,040 %Costes directos complementarios 2,00 6,08

Suma la partida ................................................................. 310,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,30

TOTAL PARTIDA................................................... 319,35
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de
latón.

ICS080 Ud

mt37sgl020d 1,000 UdPurgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de

7,09 7,09

mt38www012 0,050 UdMaterial auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,15 0,11
mo004 0,106 hOficial 1ª calefactor. 19,28 2,04
mo103 0,106 hAyudante calefactor. 17,61 1,87
%0200 0,111 %Costes directos complementarios 2,00 0,22

Suma la partida ................................................................. 11,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 11,67
Contador de energía por ultrasonidos, diámetro nominal 3/4", para caudal nominal 2,5
m³/h, temperatura máxima 150°C.

ICS085 Ud

mt38alb729a 1,000 UdContador de energía, diámetro nominal 3/4", para caudal nominal 2,5 m³/h,
formado por un contador volumétrico por ultrasonidos,

368,90 368,90

mt38www012 0,050 UdMaterial auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,15 0,11
mo004 0,423 hOficial 1ª calefactor. 19,28 8,16
%0200 3,772 %Costes directos complementarios 2,00 7,54
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Suma la partida ................................................................. 384,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,54

TOTAL PARTIDA................................................... 396,25
Electrobomba centrífuga, de acero inoxidable AISI 304, In-Line, para A.C.S., con una
potencia de 0,15 kW, modelo LPS 25/15 M "EB

ICS020 Ud

mt37bce010sa 1,000 UdElectrobomba centrífuga, de acero inoxidable AISI 304, In-Line, para A.C.S.,
con una potencia de 0,15 kW, modelo LPS 25/15 M "EB

822,34 822,34

mt37sve010d 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 20,12
mt37www060d 1,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", p
13,21 13,21

mt37svr010c 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1". 5,31 5,31
mt37www050c 2,000 UdManguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima

de trabajo de 10 bar.
17,02 34,04

mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi

11,28 11,28

mt37sve010b 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mt37tca010ba 0,350 mTubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro,

según UNE-EN 1057.
4,94 1,73

mt35aia090ma 3,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para canalización fija en su

0,88 2,64

mt35cun040ab 9,000 mCable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,41 3,69

mo005 3,174 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 61,19
mo104 3,174 hAyudante instalador de climatización. 17,61 55,89
%0200 10,399 %Costes directos complementarios 2,00 20,80

Suma la partida ................................................................. 1.060,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 31,82

TOTAL PARTIDA................................................... 1.092,54
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa
de PPR resistente Tª 32mm con chapa

ICS010g m

mt37toa409c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random resistente a la

0,22 0,22

mt37toa119ce 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la te

5,18 5,18

mt17coe080cb 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 34 mm de diámetro interior y 40,

5,10 5,10

mt17coe120 0,537 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,12

mt17coe150 0,470 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 20,85

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,186 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,59
mo103 0,186 hAyudante calefactor. 17,61 3,28
%0200 0,393 %Costes directos complementarios 2,00 0,79

Suma la partida ................................................................. 40,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA................................................... 41,33
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa
de PPR resistente Tª 40mm con chapa

ICS010h m

mt37toa409d 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random resistente a la

0,30 0,30

mt37toa119de 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la te

6,95 6,95

mt17coe080cb 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 34 mm de diámetro interior y 40,

5,10 5,10

mt17coe120 0,575 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,20

mt17coe150 0,500 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 22,18

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,186 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,59
mo103 0,186 hAyudante calefactor. 17,61 3,28
%0200 0,426 %Costes directos complementarios 2,00 0,85

Suma la partida ................................................................. 43,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 44,75
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa
de PPR resistente Tª 50mm con chapa

ICS010i m

mt37toa409e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa 0,45 0,45
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de polipropileno copolímero random resistente a la
mt37toa119ee 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la

temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la te
10,56 10,56

mt17coe080fb 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 60 mm de diámetro interior y 40,

6,23 6,23

mt17coe120 0,660 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,38

mt17coe150 0,570 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 25,29

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,215 hOficial 1ª calefactor. 19,28 4,15
mo103 0,215 hAyudante calefactor. 17,61 3,79
%0200 0,519 %Costes directos complementarios 2,00 1,04

Suma la partida ................................................................. 52,89
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA................................................... 54,48
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 20mm

ICS010j m

mt37toa402a 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,09 0,09

mt37toa112ae 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

2,45 2,45

mt17coe055di 1,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 23 mm de diámetro inte

5,99 5,99

mt17coe110 0,035 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,42
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,116 hOficial 1ª calefactor. 19,28 2,24
mo103 0,116 hAyudante calefactor. 17,61 2,04
%0200 0,132 %Costes directos complementarios 2,00 0,26

Suma la partida ................................................................. 13,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,89
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 25mm

ICS010k m

mt37toa402b 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,13 0,13

mt37toa112be 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

3,57 3,57

mt17coe055ei 1,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 29 mm de diámetro inte

7,16 7,16

mt17coe110 0,045 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,54
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,116 hOficial 1ª calefactor. 19,28 2,24
mo103 0,116 hAyudante calefactor. 17,61 2,04
%0200 0,157 %Costes directos complementarios 2,00 0,31

Suma la partida ................................................................. 15,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 16,47
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 32mm

ICS010l m

mt37toa402c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,19 0,19

mt37toa112ce 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

5,24 5,24

mt17coe055fj 1,000 mCoquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 36 mm de diámetro inte

8,04 8,04

mt17coe110 0,055 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 0,66
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,127 hOficial 1ª calefactor. 19,28 2,45
mo103 0,127 hAyudante calefactor. 17,61 2,24
%0200 0,188 %Costes directos complementarios 2,00 0,38

Suma la partida ................................................................. 19,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,78
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Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 25mm con chapa

ICS010m m

mt37toa402b 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,13 0,13

mt37toa112be 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

3,57 3,57

mt17coe080cc 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 34 mm de diámetro interior y 50,

6,74 6,74

mt17coe120 0,598 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,25

mt17coe150 0,520 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 23,07

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,167 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,22
mo103 0,167 hAyudante calefactor. 17,61 2,94
%0200 0,409 %Costes directos complementarios 2,00 0,82

Suma la partida ................................................................. 41,74
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 42,99
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 32mm con chapa

ICS010n m

mt37toa402c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,19 0,19

mt37toa112ce 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

5,24 5,24

mt17coe080cc 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 34 mm de diámetro interior y 50,

6,74 6,74

mt17coe120 0,631 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,32

mt17coe150 0,550 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 24,40

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,186 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,59
mo103 0,186 hAyudante calefactor. 17,61 3,28
%0200 0,448 %Costes directos complementarios 2,00 0,90

Suma la partida ................................................................. 45,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 47,03
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 40mm con chapa

ICS010o m

mt37toa402d 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,28 0,28

mt37toa112de 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

7,59 7,59

mt17coe080dc 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 42 mm de diámetro interior y 50,

7,42 7,42

mt17coe120 0,669 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,40

mt17coe150 0,580 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 25,73

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,186 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,59
mo103 0,186 hAyudante calefactor. 17,61 3,28
%0200 0,493 %Costes directos complementarios 2,00 0,99

Suma la partida ................................................................. 50,28
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 51,79
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 50mm con chapa

ICS010p m

mt37toa402e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,43 0,43

mt37toa112ee 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

11,81 11,81

mt17coe080fc 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 60 mm de diámetro interior y 50,

9,80 9,80

mt17coe120 0,754 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,58

mt17coe150 0,650 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y 44,36 28,83
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remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,215 hOficial 1ª calefactor. 19,28 4,15
mo103 0,215 hAyudante calefactor. 17,61 3,79
%0200 0,604 %Costes directos complementarios 2,00 1,21

Suma la partida ................................................................. 61,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA................................................... 63,45
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 63mm con chapa

ICS010q m

mt37toa402f 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,66 0,66

mt37toa112fe 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

18,00 18,00

mt17coe080gc 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 76 mm de diámetro interior y 50,

11,06 11,06

mt17coe120 0,829 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 1,73

mt17coe150 0,720 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 31,94

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,215 hOficial 1ª calefactor. 19,28 4,15
mo103 0,215 hAyudante calefactor. 17,61 3,79
%0200 0,713 %Costes directos complementarios 2,00 1,43

Suma la partida ................................................................. 72,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA................................................... 74,94
Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de
PPR 90mm con chapa

ICS010r m

mt37toa402h 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

1,34 1,34

mt37toa112he 1,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

36,71 36,71

mt17coe080ic 1,000 mCoquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 114 mm de diámetro interior y 50

13,84 13,84

mt17coe120 1,008 kgEmulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

2,09 2,11

mt17coe150 0,870 m²Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y
remachada, para recubrimiento de tuberías previamente ais

44,36 38,59

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,224 hOficial 1ª calefactor. 19,28 4,32
mo103 0,224 hAyudante calefactor. 17,61 3,94
%0200 1,009 %Costes directos complementarios 2,00 2,02

Suma la partida ................................................................. 102,87
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,09

TOTAL PARTIDA................................................... 105,96
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra

ICS015b Ud

mt37toa402b 2,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,13 0,26

mt37toa112be 2,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero
random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r

3,57 7,14

mt37sve010d 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 10,06
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,180 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,47
mo103 0,180 hAyudante calefactor. 17,61 3,17
%0200 0,241 %Costes directos complementarios 2,00 0,48

Suma la partida ................................................................. 24,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 25,32
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra

ICS015c Ud

mt37toa402c 2,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías multicapa
de polipropileno copolímero random/polipropileno c

0,19 0,38

mt37toa112ce 2,000 mTubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero 5,24 10,48
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random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero r
mt37sve010e 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,64 15,64
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo004 0,201 hOficial 1ª calefactor. 19,28 3,88
mo103 0,201 hAyudante calefactor. 17,61 3,54
%0200 0,339 %Costes directos complementarios 2,00 0,68

Suma la partida ................................................................. 34,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................... 35,64
Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 180 mm de
diámetro, de 1,1 m, con 3 conexiones de salida

ICS030 Ud

mt08tan330j 1,100 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de
3" DN 80 mm.

1,41 1,55

mt08tan020ik 1,100 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro,
según UNE 19052, con el precio incrementado el 50% en co

20,76 22,84

mt17coe010j 0,365 m²Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado fact

101,82 37,16

mt17coe110 1,650 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 19,77
mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma

vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi
11,28 11,28

mt42www050 5,000 UdTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

21,53 107,65

mo004 0,658 hOficial 1ª calefactor. 19,28 12,69
mo103 0,658 hAyudante calefactor. 17,61 11,59
%0200 2,245 %Costes directos complementarios 2,00 4,49

Suma la partida ................................................................. 229,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,87

TOTAL PARTIDA................................................... 235,89
Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 150 mm de
diámetro, de 1,1 m, con 3 conexiones de salida

ICS030b Ud

mt08tan330j 1,100 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de
3" DN 80 mm.

1,41 1,55

mt08tan020ik 1,100 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro,
según UNE 19052, con el precio incrementado el 50% en co

20,76 22,84

mt17coe010j 0,365 m²Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado fact

101,82 37,16

mt17coe110 1,650 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 19,77
mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma

vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi
11,28 11,28

mt42www050 2,000 UdTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

21,53 43,06

mo004 0,658 hOficial 1ª calefactor. 19,28 12,69
mo103 0,658 hAyudante calefactor. 17,61 11,59
%0200 1,599 %Costes directos complementarios 2,00 3,20

Suma la partida ................................................................. 163,14
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,89

TOTAL PARTIDA................................................... 168,03
Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 270 mm de
diámetro, de 1,65 m, con 5 conexiones de salida

ICS030c Ud

mt08tan330j 1,650 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de
3" DN 80 mm.

1,41 2,33

mt08tan020ik 1,650 mTubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3" DN 80 mm de diámetro,
según UNE 19052, con el precio incrementado el 50% en co

20,76 34,25

mt17coe010j 0,547 m²Plancha flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con un elevado fact

101,82 55,70

mt17coe110 2,475 lAdhesivo para coquilla elastomérica. 11,98 29,65
mt42www040 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma

vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presi
11,28 11,28

mt42www050 7,000 UdTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

21,53 150,71

mo004 0,691 hOficial 1ª calefactor. 19,28 13,32
mo103 0,691 hAyudante calefactor. 17,61 12,17
%0200 3,094 %Costes directos complementarios 2,00 6,19

Suma la partida ................................................................. 315,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,47

TOTAL PARTIDA................................................... 325,07
Intercambiador IDS 14-20 H  (30 kw)ICS090 Ud

PA15032811 1,000 UdIntercambiador UFP-32/8 H-C-PN10  (30 kw) 429,00 429,00
PPPGEN001 0,200 PpP.P. Accesorios, tacos, tornillo 6,01 1,20
PPPGEN012 0,400 PPP.P. Piezas Especiales y Pequeño Material 1,80 0,72
OCLIOFI1 0,500 hOficial 1ª Climatización 18,54 9,27
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OCLIOFI2 0,300 hOficial 2ª climatización 18,54 5,56

Suma la partida ................................................................. 445,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,37

TOTAL PARTIDA................................................... 459,12

ICG Calderas a gas
Caldera de pie, de baja temperatura, modelo Logano GE215 95 "BUDERUSICG135 Ud

mt38cbu045Fb 1,000 UdCaldera de pie, de baja temperatura, modelo Logano GE215 95 "BUDERUS 4.513,63 4.513,63
mt38ccg110c 1,000 UdQuemador presurizado modulante para gas, de potencia máxima 120 kW, con

encendido electrónico.
1.589,31 1.589,31

mt35aia010a 10,000 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,27 2,70

mt35cun020a 20,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

0,42 8,40

mt37svs010a 1,000 UdVálvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar
de presión.

4,54 4,54

mt37sgl020d 2,000 UdPurgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de

7,09 14,18

mt38sss120 1,000 UdPirostato de rearme manual. 72,20 72,20
mt38www050 1,000 UdDesagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto

por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagü
15,38 15,38

mt38ccg021a 1,000 UdPuesta en marcha del quemador para gas. 153,80 153,80
mt38www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de calefacción. 1,72 1,72
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo004 4,309 hOficial 1ª calefactor. 19,28 83,08
mo103 4,309 hAyudante calefactor. 17,61 75,88
%0200 65,363 %Costes directos complementarios 2,00 130,73

Suma la partida ................................................................. 6.666,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 200,01

TOTAL PARTIDA................................................... 6.867,00
Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento
térmico y puerta frontal con posibilidad de

ICG145 Ud

mt38cbu071zc 1,000 UdCaldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de chapa de acero, gran
aislamiento térmico y puerta frontal con posibilidad de

5.348,27 5.348,27

mt38ccg110c 1,000 UdQuemador presurizado modulante para gas, de potencia máxima 120 kW, con
encendido electrónico.

1.589,31 1.589,31

mt38cbu563b 1,000 UdGrupo de seguridad para caldera, "BUDERUS", formado por colector de
conexiones, manómetro con llave de corte y prueba, llave de

625,47 625,47

mt38cbu557g 1,000 UdPresostato de mínima para grupo de seguridad, modelo DSL 143 F001
"BUDERUS", presión ajustable entre 0 y 6 bar, presión máxima a

266,59 266,59

mt38cbu560d 1,000 UdPresostato de máxima para grupo de seguridad, modelo DSH 143 F001
"BUDERUS", presión ajustable entre 0,5 y 6 bar, presión máxima

369,13 369,13

mt35aia010a 10,000 mTubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,27 2,70

mt35cun020a 20,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

0,42 8,40

mt37svs010a 1,000 UdVálvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar
de presión.

4,54 4,54

mt37sgl020d 2,000 UdPurgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y
tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de

7,09 14,18

mt38sss120 1,000 UdPirostato de rearme manual. 72,20 72,20
mt38www050 1,000 UdDesagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto

por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagü
15,38 15,38

mt38ccg021a 1,000 UdPuesta en marcha del quemador para gas. 153,80 153,80
mt38www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de calefacción. 1,72 1,72
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo004 4,335 hOficial 1ª calefactor. 19,28 83,58
mo103 4,335 hAyudante calefactor. 17,61 76,34
%0200 86,331 %Costes directos complementarios 2,00 172,66

Suma la partida ................................................................. 8.805,71
Costes indirectos ............................... 3,00% 264,17

TOTAL PARTIDA................................................... 9.069,88
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ICB Captación solar
Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de
ellos de un captador solar térmico plano, modelo

ICB010 Ud

mt38bur011a 2,000 UdCaptador solar térmico plano, modelo Logasol SKN 4.0 S CTE "BUDERUS",
con panel de montaje vertical de 1175x2017x87 mm, superfic

645,98 1.291,96

mt38bur019a 1,000 UdKit de soporte básico para captador solar térmico Logasol SKN 4.0 en
posición vertical sobre cubierta plana, modelo FKF 3-2 "BUD

199,95 199,95

mt38bur019c 1,000 UdKit de soporte de ampliación para captador solar térmico Logasol SKN 4.0 en
posición vertical sobre cubierta plana, modelo FKF 4

123,04 123,04

mt38bur099 1,000 UdKit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos Logasol SKN
4.0, modelo FS 17-2 SKN "BUDERUS".

51,27 51,27

mt38bur101 1,000 UdPurgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica,
"BUDERUS".

76,90 76,90

mt38bur102 1,000 UdVálvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, de
6 bar, "BUDERUS".

46,14 46,14

mt38bur105 1,000 UdBidón de 10 l de solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico
plano, modelo Tyfocor L "BUDERUS".

41,01 41,01

mt37sve010d 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 20,12
mo009 5,267 hOficial 1ª instalador de captadores solares. 19,28 101,55
mo108 5,267 hAyudante instalador de captadores solares. 17,61 92,75
%0200 20,447 %Costes directos complementarios 2,00 40,89

Suma la partida ................................................................. 2.085,58
Costes indirectos ............................... 3,00% 62,57

TOTAL PARTIDA................................................... 2.148,15

ICX Dispositivos de control centralizado
Termostato diferencial para sistema de captación solar térmica, Logamatic SC10
"BUDERUS".

ICX025 Ud

mt38bur400a 1,000 UdTermostato diferencial para sistema de captación solar térmica, Logamatic
SC10 "BUDERUS", con 2 entradas para sondas de temperat

169,18 169,18

mt35aia090ma 10,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para canalización fija en su

0,88 8,80

mt35cun020a 20,000 mCable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

0,42 8,40

mo005 10,645 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 205,24
mo104 10,645 hAyudante instalador de climatización. 17,61 187,46
%0200 5,791 %Costes directos complementarios 2,00 11,58

Suma la partida ................................................................. 590,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 17,72

TOTAL PARTIDA................................................... 608,38

ICR Sistemas de conducción de aire
Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación trifásica, modelo
ILT/4-250 "S&P".

ICR010 Ud

mt42vsp010H 1,000 UdVentilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación trifásica a
400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmic

601,11 601,11

mo011 4,755 hOficial 1ª montador. 19,28 91,68
mo080 4,755 hAyudante montador. 17,63 83,83
%0200 7,766 %Costes directos complementarios 2,00 15,53

Suma la partida ................................................................. 792,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,76

TOTAL PARTIDA................................................... 815,91
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema
Safe, modelo T 200/3 AGR "SIBER", para unión

ICR015 m

mt42cos200dne 1,050 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
sistema Safe, modelo T 200/3 AGR "SIBER", para unión

21,71 22,80

mt42con500h 0,100 UdBrida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ven

5,02 0,50

mo013 0,037 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 0,71
mo084 0,037 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 0,65
%0200 0,247 %Costes directos complementarios 2,00 0,49

Suma la partida ................................................................. 25,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 25,90
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema
Safe, modelo T 250/3 AGR "SIBER", para unión

ICR015b m

mt42cos200dqf 1,050 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
sistema Safe, modelo T 250/3 AGR "SIBER", para unión

27,51 28,89

mt42con500j 0,125 UdBrida de 250 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ven

5,74 0,72

mo013 0,037 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 0,71
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mo084 0,037 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 0,65
%0200 0,310 %Costes directos complementarios 2,00 0,62

Suma la partida ................................................................. 31,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,54
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema
Safe, modelo T 315/3 AGR "SIBER", para unión

ICR015c m

mt42cos200dtg 1,050 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
sistema Safe, modelo T 315/3 AGR "SIBER", para unión

34,52 36,25

mt42con500m 0,158 UdBrida de 315 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ven

6,05 0,96

mo013 0,037 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 0,71
mo084 0,037 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 0,65
%0200 0,386 %Costes directos complementarios 2,00 0,77

Suma la partida ................................................................. 39,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 40,52
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema
Safe, modelo T 355/3 AGR "SIBER", para unión

ICR015d m

mt42cos200dwh 1,050 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
sistema Safe, modelo T 355/3 AGR "SIBER", para unión

38,63 40,56

mt42con500n 0,178 UdBrida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ven

7,18 1,28

mo013 0,037 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 0,71
mo084 0,037 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 0,65
%0200 0,432 %Costes directos complementarios 2,00 0,86

Suma la partida ................................................................. 44,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 45,38
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema
Safe, modelo T 400/3 AGR "SIBER", para unión

ICR015e m

mt42cos200dAi 1,050 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
sistema Safe, modelo T 400/3 AGR "SIBER", para unión

54,01 56,71

mt42con500o 0,200 UdBrida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ven

7,69 1,54

mo013 0,037 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 0,71
mo084 0,037 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 0,65
%0200 0,596 %Costes directos complementarios 2,00 1,19

Suma la partida ................................................................. 60,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA................................................... 62,62
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema
Safe, modelo T 500/3 AGR "SIBER", para unión

ICR015f m

mt42cos200dGk 1,050 mConducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
sistema Safe, modelo T 500/3 AGR "SIBER", para unión

67,34 70,71

mt42con500q 0,250 UdBrida de 500 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ven

9,54 2,39

mo013 0,037 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 0,71
mo084 0,037 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 0,65
%0200 0,745 %Costes directos complementarios 2,00 1,49

Suma la partida ................................................................. 75,95
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,28

TOTAL PARTIDA................................................... 78,23
Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro.ICR016 Ud

mt42con218dhh 1,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de
diámetro.

15,38 15,38

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,193 %Costes directos complementarios 2,00 0,39

Suma la partida ................................................................. 19,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,27
Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro.ICR016b Ud

mt42con218djj 1,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de
diámetro.

18,87 18,87

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,228 %Costes directos complementarios 2,00 0,46
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Suma la partida ................................................................. 23,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 23,94
Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro.ICR016c Ud

mt42con218dmm 1,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de
diámetro.

30,25 30,25

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,342 %Costes directos complementarios 2,00 0,68

Suma la partida ................................................................. 34,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 35,89
Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro.ICR016d Ud

mt42con218dnn 1,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de
diámetro.

37,63 37,63

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,415 %Costes directos complementarios 2,00 0,83

Suma la partida ................................................................. 42,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA................................................... 43,64
Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro.ICR016e Ud

mt42con218dpp 1,000 UdCodo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de
diámetro.

54,55 54,55

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,585 %Costes directos complementarios 2,00 1,17

Suma la partida ................................................................. 59,63
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,79

TOTAL PARTIDA................................................... 61,42
Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro.ICR016f Ud

mt42con219bhhh 1,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de
diámetro.

13,12 13,12

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,170 %Costes directos complementarios 2,00 0,34

Suma la partida ................................................................. 17,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,89
Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro.ICR016g Ud

mt42con219bjjj 1,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de
diámetro.

17,74 17,74

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,217 %Costes directos complementarios 2,00 0,43

Suma la partida ................................................................. 22,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 22,74
Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro.ICR016h Ud

mt42con219bmmm 1,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de
diámetro.

28,40 28,40

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,323 %Costes directos complementarios 2,00 0,65

Suma la partida ................................................................. 32,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 33,95
Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro.ICR016i Ud

mt42con219bnnn 1,000 UdTe simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de
diámetro.

34,66 34,66

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,386 %Costes directos complementarios 2,00 0,77
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Suma la partida ................................................................. 39,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 40,52
Reducción concéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de
400 mm de diámetro.

ICR016j Ud

mt42con225amm 1,000 UdReducción concéntrica de 355 mm para conducto circular de acero
galvanizado de 400 mm de diámetro.

20,71 20,71

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,246 %Costes directos complementarios 2,00 0,49

Suma la partida ................................................................. 25,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 25,86
Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250
mm de diámetro.

ICR016k Ud

mt42con225bih 1,000 UdReducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero
galvanizado de 250 mm de diámetro.

14,27 14,27

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,182 %Costes directos complementarios 2,00 0,36

Suma la partida ................................................................. 18,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,10
Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500
mm de diámetro.

ICR016l Ud

mt42con225bon 1,000 UdReducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero
galvanizado de 500 mm de diámetro.

29,36 29,36

mo013 0,106 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 19,28 2,04
mo084 0,106 hAyudante montador de conductos de chapa metálica. 17,63 1,87
%0200 0,333 %Costes directos complementarios 2,00 0,67

Suma la partida ................................................................. 33,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 34,96
Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado
por panel rígido de alta densidad de lana de

ICR021 m²

mt42coi010aa 1,150 m²Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER",
según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por

16,30 18,75

mt42coi020a 1,500 mCinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con
adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado

0,26 0,39

mt42con025 0,500 UdSoporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto
rectangular de lana mineral para la distribución de a

4,37 2,19

mt42www011 0,100 UdRepercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones de climatización

13,64 1,36

mo012 0,370 hOficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 19,28 7,13
mo083 0,370 hAyudante montador de conductos de fibras minerales. 17,63 6,52
%0200 0,363 %Costes directos complementarios 2,00 0,73

Suma la partida ................................................................. 37,07
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA................................................... 38,18
Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada,
con lamas verticales y horizontales regula

ICR030 Ud

mt42trx080ga 1,000 UdRejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales y horizontales regula

73,01 73,01

mo005 0,176 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 3,39
mo104 0,176 hAyudante instalador de climatización. 17,61 3,10
%0200 0,795 %Costes directos complementarios 2,00 1,59

Suma la partida ................................................................. 81,09
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 83,52
Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada,
con lamas verticales y horizontales regula

ICR030b Ud

mt42trx080gi 1,000 UdRejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales y horizontales regula

73,01 73,01

mo005 0,188 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 3,62
mo104 0,188 hAyudante instalador de climatización. 17,61 3,31
%0200 0,799 %Costes directos complementarios 2,00 1,60
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Suma la partida ................................................................. 81,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA................................................... 83,99
Difusor circular de aluminio, ADLR-C/1/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas
de hasta 2,7 m.

ICR040 Ud

mt42trx230pa 1,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/1/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado
color natural E6-C-0, con puente de montaje para conducto

50,45 50,45

mo005 0,231 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,45
mo104 0,231 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,07
%0200 0,590 %Costes directos complementarios 2,00 1,18

Suma la partida ................................................................. 60,15
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 61,95
Difusor circular de aluminio, ADLR-C/2/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas
de hasta 2,7 m.

ICR040b Ud

mt42trx230pb 1,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/2/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado
color natural E6-C-0, con puente de montaje para conducto

64,19 64,19

mo005 0,231 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,45
mo104 0,231 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,07
%0200 0,727 %Costes directos complementarios 2,00 1,45

Suma la partida ................................................................. 74,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA................................................... 76,38
Difusor circular de aluminio, ADLR-C/3/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas
de hasta 2,7 m.

ICR040c Ud

mt42trx230pc 1,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/3/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado
color natural E6-C-0, con puente de montaje para conducto

78,75 78,75

mo005 0,231 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,45
mo104 0,231 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,07
%0200 0,873 %Costes directos complementarios 2,00 1,75

Suma la partida ................................................................. 89,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA................................................... 91,69
Difusor circular de aluminio, ADLR-C/4/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas
de hasta 2,7 m.

ICR040d Ud

mt42trx230pd 1,000 UdDifusor circular de aluminio, ADLR-C/4/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", anodizado
color natural E6-C-0, con puente de montaje para conducto

94,85 94,85

mo005 0,231 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,45
mo104 0,231 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,07
%0200 1,034 %Costes directos complementarios 2,00 2,07

Suma la partida ................................................................. 105,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,16

TOTAL PARTIDA................................................... 108,60
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, 425x125mm TRS-RA

ICR050 Ud

mt42trx071ck 1,000 UdRejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales

80,29 80,29

mo005 0,215 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,15
mo104 0,215 hAyudante instalador de climatización. 17,61 3,79
%0200 0,882 %Costes directos complementarios 2,00 1,76

Suma la partida ................................................................. 89,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA................................................... 92,69
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, 525x125mm TRS-RA

ICR050b Ud

mt42trx071cl 1,000 UdRejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales

92,18 92,18

mo005 0,228 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,40
mo104 0,228 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,02
%0200 1,006 %Costes directos complementarios 2,00 2,01

Suma la partida ................................................................. 102,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA................................................... 105,69
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, 525x225mm TRS-RA

ICR050c Ud

mt42trx071cs 1,000 UdRejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales

100,28 100,28
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mo005 0,283 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 5,46
mo104 0,283 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,98
%0200 1,107 %Costes directos complementarios 2,00 2,21

Suma la partida ................................................................. 112,93
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,39

TOTAL PARTIDA................................................... 116,32
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 225x125mm AT-A

ICR050d Ud

mt42trx010jaa 1,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de

25,53 25,53

mo005 0,188 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 3,62
mo104 0,188 hAyudante instalador de climatización. 17,61 3,31
%0200 0,325 %Costes directos complementarios 2,00 0,65

Suma la partida ................................................................. 33,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,10
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 525x125mm AT-A

ICR050e Ud

mt42trx010jad 1,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de

41,94 41,94

mo005 0,228 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 4,40
mo104 0,228 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,02
%0200 0,504 %Costes directos complementarios 2,00 1,01

Suma la partida ................................................................. 51,37
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 52,91
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 425x225mm AT-A

ICR050f Ud

mt42trx010jas 1,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de

45,12 45,12

mo005 0,260 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 5,01
mo104 0,260 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,58
%0200 0,547 %Costes directos complementarios 2,00 1,09

Suma la partida ................................................................. 55,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 57,47
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 225x125mm AT-A torni

ICR050g Ud

mt42trx010laa 1,000 UdRejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de

25,53 25,53

mo005 0,188 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 3,62
mo104 0,188 hAyudante instalador de climatización. 17,61 3,31
%0200 0,325 %Costes directos complementarios 2,00 0,65

Suma la partida ................................................................. 33,11
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,10
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, 400x330

ICR070 Ud

mt42trx370da1 1,000 UdRejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x3

180,46 180,46

mo005 0,278 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 5,36
mo104 0,278 hAyudante instalador de climatización. 17,61 4,90
%0200 1,907 %Costes directos complementarios 2,00 3,81

Suma la partida ................................................................. 194,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,84

TOTAL PARTIDA................................................... 200,37
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ICV Unidades centralizadas de climatización
Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo YCSA-80TP "YORK", potencia frigorífica
nominal de 78,7 kW (temperatura de entrada del

ICV020 Ud

mt42bcr010p 1,000 UdEquipo de refrigeración, aire-agua, modelo YCSA-80TP "YORK", potencia
frigorífica nominal de 78,7 kW (temperatura de entrada del

15.277,86 15.277,86

mt37www050g 2,000 UdManguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima
de trabajo de 10 bar.

29,12 58,24

mt42www050 2,000 UdTermómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

21,53 43,06

mo005 18,930 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 364,97
mo104 18,930 hAyudante instalador de climatización. 17,61 333,36
%0200 160,775 %Costes directos complementarios 2,00 321,55

Suma la partida ................................................................. 16.399,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 491,97

TOTAL PARTIDA................................................... 16.891,01

ICF Unidades no autónomas para climatización
Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC),
configurado como maestro; sonda de temperatura par

ICF001 Ud

mt42cnt090c 1,000 UdControlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción
proporcional sobre válvula y gestión automática de hasta 3 ve

176,36 176,36

mt42cnt110c 1,000 UdSonda de temperatura de impulsión. 12,30 12,30
mt42cnt100a 1,000 UdTermostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura

incorporada y display digital para ajuste y visualización de t
61,52 61,52

mt35cun040aa 6,000 mCable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo s

0,26 1,56

mt35aia090ma 3,000 mTubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para canalización fija en su

0,88 2,64

mo005 1,170 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 22,56
mo104 1,170 hAyudante instalador de climatización. 17,61 20,60
%0200 2,975 %Costes directos complementarios 2,00 5,95

Suma la partida ................................................................. 303,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,10

TOTAL PARTIDA................................................... 312,59
Fancoil horizontal, modelo RFP 130+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 2,5 kW (temperatura

ICF015 Ud

mt42ftr010i 1,000 UdFancoil horizontal, modelo RFP 130+1 "YORK", sistema de cuatro tubos,
potencia frigorífica total nominal de 2,5 kW (temperatura

368,10 368,10

mt42vsi010Gc 1,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1,6,
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 110,74

mt42vsi010Gb 1,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1, "HIDROFIVE",
con actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 110,74

mt37sve010b 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mt37sve010b__1 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mo005 4,217 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 81,30
mo104 4,217 hAyudante instalador de climatización. 17,61 74,26
%0200 7,621 %Costes directos complementarios 2,00 15,24

Suma la partida ................................................................. 777,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,32

TOTAL PARTIDA................................................... 800,66
Fancoil horizontal, modelo RFT 130+1 MV "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 1,4 kW (temperatu

ICF035 Ud

mt42ftr200Qi 1,000 UdFancoil horizontal, modelo RFT 130+1 MV "YORK", sistema de cuatro tubos,
potencia frigorífica total nominal de 1,4 kW (temperatu

311,71 311,71

mt42vsi010Ga 1,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-0,63,
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 110,74

mt42vsi010Ga_1 1,000 UdVálvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-0,63,
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones.

110,74 110,74

mt37sve010b 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mt37sve010b__2 2,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,24 8,48
mo005 3,566 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 68,75
mo104 3,566 hAyudante instalador de climatización. 17,61 62,80
%0200 6,817 %Costes directos complementarios 2,00 13,63

Suma la partida ................................................................. 695,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 20,86

TOTAL PARTIDA................................................... 716,19
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ICT Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras)
Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2.ICT100 Ud

mt42trx552fafec 1,000 UdUnidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2, formada
por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado

5.540,02 5.540,02

mo005 1,812 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 34,94
mo104 1,812 hAyudante instalador de climatización. 17,61 31,91
%0200 56,069 %Costes directos complementarios 2,00 112,14

Suma la partida ................................................................. 5.719,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 171,57

TOTAL PARTIDA................................................... 5.890,58
Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/4 "TROX", tamaño 4.ICT100b Ud

mt42trx554wagea 1,000 UdUnidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/4 "TROX", tamaño 4, formada
por bastidor autoportante de chapa de acero galvanizado

8.009,08 8.009,08

mo005 4,872 hOficial 1ª instalador de climatización. 19,28 93,93
mo104 4,872 hAyudante instalador de climatización. 17,61 85,80
%0200 81,888 %Costes directos complementarios 2,00 163,78

Suma la partida ................................................................. 8.352,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 250,58

TOTAL PARTIDA................................................... 8.603,17

IF Fontanería

IFA Acometidas
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,97 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de

IFA010 Ud

mt10hmf010Mp 0,111 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,73 6,96
mt01ara010 0,111 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,32 1,37
mt37tpa012d 1,000 UdCollarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de

diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
2,14 2,14

mt37tpa011B 0,970 mAcometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm
y 0,5 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p

3,70 3,59

mt11arp100a 1,000 UdArqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 30,54 30,54
mt11arp050c 1,000 UdTapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 18,70 18,70
mt37sve030e 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de

cuadradillo.
14,99 14,99

mt10hmf010Mp_1 0,073 m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,73 4,58
mq05pdm010b 0,294 hCompresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 7,04 2,07
mq05mai030 0,294 hMartillo neumático. 4,16 1,22
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo020 0,764 hOficial 1ª construcción. 18,65 14,25
mo113 0,435 hPeón ordinario construcción. 17,02 7,40
mo008 2,213 hOficial 1ª fontanero. 19,28 42,67
mo107 1,114 hAyudante fontanero. 17,61 19,62
%0400 1,701 %Costes directos complementarios 4,00 6,80

Suma la partida ................................................................. 176,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,31

TOTAL PARTIDA................................................... 182,21

IFB Tubos de alimentación
Alimentación de agua potable, de 4,98 m de longitud, enterrada, formada por tubería
para refrigeración y agua fría, modelo Ecofl

IFB010 Ud

mt01ara010 0,488 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,32 6,01
mt37scu070lb 4,980 mTubería para refrigeración y agua fría, modelo Ecoflex Supra "UPONOR

IBERIA", de 32mm de diámetro, compuesta por tubo de polie
50,82 253,08

mt37scu140l 0,498 UdAccesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Supra
"UPONOR IBERIA", de 50 mm de diámetro.

50,82 25,31

mo020 0,110 hOficial 1ª construcción. 18,65 2,05
mo113 0,110 hPeón ordinario construcción. 17,02 1,87
mo008 0,367 hOficial 1ª fontanero. 19,28 7,08
mo107 0,367 hAyudante fontanero. 17,61 6,46
%0200 3,019 %Costes directos complementarios 2,00 6,04

Suma la partida ................................................................. 307,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,24

TOTAL PARTIDA................................................... 317,14
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IFC Contadores
Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de compuerta.

IFC010 Ud

mt37svc010l 2,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 20,48 40,96
mt37www060g 1,000 UdFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con

perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2
26,31 26,31

mt37sgl012c 1,000 UdGrifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,44 9,44
mt37svr010e 1,000 UdVálvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 8,00 8,00
mt37aar010b 1,000 UdMarco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía

Suministradora.
13,83 13,83

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 1,180 hOficial 1ª fontanero. 19,28 22,75
mo107 0,590 hAyudante fontanero. 17,61 10,39
%0400 1,331 %Costes directos complementarios 4,00 5,32

Suma la partida ................................................................. 138,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 142,59

IFD Depósitos/grupos de presión
Grupo de presión de agua, modelo AP B/20-3 "EBARA", formado por: tres bombas
centrífugas multicelulares, de hierro fundido, CVM

IFD010 Ud

mt37bce065bBi 1,000 UdGrupo de presión de agua, modelo AP B/20-3 "EBARA", formado por: tres
bombas centrífugas multicelulares CVM B/20, con una potenc

5.021,19 5.021,19

mt37bce500ba 1,000 UdAcumulador vertical de chapa de acero, con patas, con membrana
recambiable, de 2000litros y 10 bar, modelo 100 AMR-P "EBARA"

4.958,90 4.958,90

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 6,495 hOficial 1ª fontanero. 19,28 125,22
mo107 3,248 hAyudante fontanero. 17,61 57,20
%0400 101,640 %Costes directos complementarios 4,00 406,56

Suma la partida ................................................................. 10.570,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 317,12

TOTAL PARTIDA................................................... 10.887,63
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico,
de 5000 litros, con válvula de corte

IFD020 Ud

mt37sve010g 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 37,59 37,59
mt37svc010r 1,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 60,75 60,75
mt41aco200g 1,000 UdVálvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para una presión máxima de 5 bar,

con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón
537,25 537,25

mt37dps040h 1,000 UdDepósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 5000 litros,
con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aire

1.786,34 1.786,34

mt41aco210 2,000 UdInterruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 13,64 27,28
mt37svc010r__1 1,000 UdVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 60,75 60,75
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 3,174 hOficial 1ª fontanero. 19,28 61,19
mo107 3,174 hAyudante fontanero. 17,61 55,89
mo003 0,263 hOficial 1ª electricista. 19,28 5,07
%0200 26,336 %Costes directos complementarios 2,00 52,67

Suma la partida ................................................................. 2.686,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 80,59

TOTAL PARTIDA................................................... 2.766,81

IFI Instalación interior
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005 m

mt37tof410a 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,05 0,05

mt37tof010ag 1,000 mTubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de
20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm

1,36 1,36

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,042 hOficial 1ª fontanero. 19,28 0,81
mo107 0,042 hAyudante fontanero. 17,61 0,74
%0200 0,030 %Costes directos complementarios 2,00 0,06

Suma la partida ................................................................. 3,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 25 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005b m

mt37tof410b 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,08 0,08
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mt37tof010bg 1,000 mTubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de
25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm

2,07 2,07

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,053 hOficial 1ª fontanero. 19,28 1,02
mo107 0,053 hAyudante fontanero. 17,61 0,93
%0200 0,041 %Costes directos complementarios 2,00 0,08

Suma la partida ................................................................. 4,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,31
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 32 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005c m

mt37tof410c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,13 0,13

mt37tof010cg 1,000 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR",
de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,4 mm de espeso

3,27 3,27

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,064 hOficial 1ª fontanero. 19,28 1,23
mo107 0,064 hAyudante fontanero. 17,61 1,13
%0200 0,058 %Costes directos complementarios 2,00 0,12

Suma la partida ................................................................. 5,88
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,06
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 40 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005d m

mt37tof410d 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,19 0,19

mt37tof010dg 1,000 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR",
de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 5,5 mm de espeso

5,00 5,00

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,074 hOficial 1ª fontanero. 19,28 1,43
mo107 0,074 hAyudante fontanero. 17,61 1,30
%0200 0,079 %Costes directos complementarios 2,00 0,16

Suma la partida ................................................................. 8,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,32
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 50 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005e m

mt37tof410e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,30 0,30

mt37tof010eg 1,000 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR",
de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 6,9 mm de espeso

7,86 7,86

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,085 hOficial 1ª fontanero. 19,28 1,64
mo107 0,085 hAyudante fontanero. 17,61 1,50
%0200 0,113 %Costes directos complementarios 2,00 0,23

Suma la partida ................................................................. 11,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,88
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 63 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005f m

mt37tof410f 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,49 0,49

mt37tof010fg 1,000 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR",
de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 8,6 mm de espeso

12,73 12,73

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,095 hOficial 1ª fontanero. 19,28 1,83
mo107 0,095 hAyudante fontanero. 17,61 1,67
%0200 0,167 %Costes directos complementarios 2,00 0,33

Suma la partida ................................................................. 17,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 17,56
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Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 75 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm

IFI005g m

mt37tof410g 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDA

0,71 0,71

mt37tof010gg 1,000 mTubo de polipropileno copolímero random (PP-R), "FITTINGS ESTÁNDAR",
de 75 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 10,6 mm de espes

18,46 18,46

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,106 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,04
mo107 0,106 hAyudante fontanero. 17,61 1,87
%0200 0,231 %Costes directos complementarios 2,00 0,46

Suma la partida ................................................................. 23,54
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,25
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".IFI008 Ud

mt37sve010c 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 6,10 6,10
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,150 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,89
mo107 0,150 hAyudante fontanero. 17,61 2,64
%0200 0,131 %Costes directos complementarios 2,00 0,26

Suma la partida ................................................................. 13,33
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,73
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".IFI008b Ud

mt37sve010d 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,06 10,06
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,194 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,74
mo107 0,194 hAyudante fontanero. 17,61 3,42
%0200 0,187 %Costes directos complementarios 2,00 0,37

Suma la partida ................................................................. 19,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,60
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".IFI008c Ud

mt37sve010e 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,64 15,64
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,256 hOficial 1ª fontanero. 19,28 4,94
mo107 0,256 hAyudante fontanero. 17,61 4,51
%0200 0,265 %Costes directos complementarios 2,00 0,53

Suma la partida ................................................................. 27,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 27,87
Colector de latón, en cruz, "FITTINGS ESTÁNDAR", con entrada de 20 mm de diámetro
y 3 derivaciones, tres de 20 mm de diámetro, s

IFI009 Ud

mt37alf125b 1,000 UdColector de latón, en cruz, "FITTINGS ESTÁNDAR", con entrada de 20 mm
de diámetro y 3 derivaciones, tres de 20 mm de diámetro, s

10,80 10,80

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,106 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,04
mo107 0,106 hAyudante fontanero. 17,61 1,87
%0200 0,162 %Costes directos complementarios 2,00 0,32

Suma la partida ................................................................. 16,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,96
Colector de latón, de asiento plano, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 3/4" de diámetro, con
dos derivaciones de 1/2" de diámetro, con ada

IFI009b Ud

mt37alf170a 1,000 UdColector de latón, de asiento plano, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 3/4" de
diámetro, con dos derivaciones de 1/2" de diámetro.

8,43 8,43

mt37alf171d 2,000 UdAdaptador de 20 mm x 1/2" de diámetro, de latón, "FITTINGS ESTÁNDAR",
sistema de unión por casquillo deslizante, para tubería de

2,04 4,08

mt37alf172e 1,000 UdAdaptador de 20 mm x 3/4" de diámetro, de latón, "FITTINGS ESTÁNDAR",
sistema de unión por casquillo deslizante, para tubería de

3,36 3,36

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,159 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,07
mo107 0,159 hAyudante fontanero. 17,61 2,80
%0200 0,232 %Costes directos complementarios 2,00 0,46

Suma la partida ................................................................. 23,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,35
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IFW Elementos
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".IFW010 Ud

mt37sve010c 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 6,10 6,10
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,149 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,87
mo107 0,149 hAyudante fontanero. 17,61 2,62
%0200 0,130 %Costes directos complementarios 2,00 0,26

Suma la partida ................................................................. 13,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,69
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".IFW010b Ud

mt37sve010f 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 22,12 22,12
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,325 hOficial 1ª fontanero. 19,28 6,27
mo107 0,325 hAyudante fontanero. 17,61 5,72
%0200 0,356 %Costes directos complementarios 2,00 0,71

Suma la partida ................................................................. 36,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA................................................... 37,35
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".IFW010c Ud

mt37sve010g 1,000 UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 37,59 37,59
mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,413 hOficial 1ª fontanero. 19,28 7,96
mo107 0,413 hAyudante fontanero. 17,61 7,27
%0200 0,543 %Costes directos complementarios 2,00 1,09

Suma la partida ................................................................. 55,35
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,66

TOTAL PARTIDA................................................... 57,01
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar.

IFW060 Ud

mt37svl010a 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida re

23,78 23,78

mt42www041 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi

11,28 11,28

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,105 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,02
mo107 0,105 hAyudante fontanero. 17,61 1,85
%0200 0,404 %Costes directos complementarios 2,00 0,81

Suma la partida ................................................................. 41,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 42,42
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar.

IFW060b Ud

mt37svl010c 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión
máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regu

59,68 59,68

mt42www041 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi

11,28 11,28

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,158 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,05
mo107 0,158 hAyudante fontanero. 17,61 2,78
%0200 0,782 %Costes directos complementarios 2,00 1,56

Suma la partida ................................................................. 79,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,39

TOTAL PARTIDA................................................... 82,18
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 25 bar.

IFW060c Ud

mt37svl020a 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida re

32,48 32,48

mt42www041 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi

11,28 11,28

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,105 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,02
mo107 0,105 hAyudante fontanero. 17,61 1,85
%0200 0,491 %Costes directos complementarios 2,00 0,98

Suma la partida ................................................................. 50,05
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA................................................... 51,55
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Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 25 bar.

IFW060d Ud

mt37svl020b 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida re

50,18 50,18

mt42www041 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi

11,28 11,28

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,126 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,43
mo107 0,126 hAyudante fontanero. 17,61 2,22
%0200 0,676 %Costes directos complementarios 2,00 1,35

Suma la partida ................................................................. 68,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,07

TOTAL PARTIDA................................................... 70,97
Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 25 bar.

IFW060e Ud

mt37svl020c 1,000 UdVálvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión
máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regu

55,44 55,44

mt42www041 1,000 UdManómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presi

11,28 11,28

mt37www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,44 1,44
mo008 0,158 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,05
mo107 0,158 hAyudante fontanero. 17,61 2,78
%0200 0,740 %Costes directos complementarios 2,00 1,48

Suma la partida ................................................................. 75,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................... 77,73

IS Evacuación de aguas

ISB Bajantes
Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 135 mm

ISB010 m

mt36tij420e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

4,09 4,09

mt36tij020ei 1,000 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 135 mm de diámetro y 5,6 mm de espesor, con el precio

38,20 38,20

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,347 hOficial 1ª fontanero. 19,28 6,69
mo107 0,253 hAyudante fontanero. 17,61 4,46
%0200 0,534 %Costes directos complementarios 2,00 1,07

Suma la partida ................................................................. 54,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 56,15
Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 160 mm

ISB010b m

mt36tij420f 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

5,73 5,73

mt36tij020fi 1,000 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 160 mm de diámetro y 6,3 mm de espesor, con el precio

53,47 53,47

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,369 hOficial 1ª fontanero. 19,28 7,11
mo107 0,264 hAyudante fontanero. 17,61 4,65
%0200 0,710 %Costes directos complementarios 2,00 1,42

Suma la partida ................................................................. 72,38
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,17

TOTAL PARTIDA................................................... 74,55
Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 90 mm

ISB010c m

mt36tij420c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

2,75 2,75

mt36tij020ce 1,000 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 90 mm de diámetro y 5,1 mm de espesor, con el precio

22,03 22,03

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,199 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,84
mo107 0,155 hAyudante fontanero. 17,61 2,73
%0200 0,314 %Costes directos complementarios 2,00 0,63
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Suma la partida ................................................................. 31,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 32,94
Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

ISB044 Ud

mt36vpj030e 1,000 UdSombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, para tubería de
ventilación.

28,70 28,70

mt11var009 0,010 lLíquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,53 0,13

mt11var010 0,005 lAdhesivo para tubos y accesorios de PVC. 19,09 0,10
mo008 0,158 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,05
mo107 0,158 hAyudante fontanero. 17,61 2,78
%0200 0,348 %Costes directos complementarios 2,00 0,70

Suma la partida ................................................................. 35,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA................................................... 36,52

ISD Derivaciones individuales
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U,
ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 52 mm

ISD005 m

mt36tij420a 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

1,74 1,74

mt36tij020ac 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 52 mm de diámetro y 2,8 mm de espesor, con el precio

12,75 13,39

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,096 hOficial 1ª fontanero. 19,28 1,85
mo107 0,048 hAyudante fontanero. 17,61 0,85
%0200 0,178 %Costes directos complementarios 2,00 0,36

Suma la partida ................................................................. 18,19
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................... 18,74
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U,
ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 78 mm

ISD005b m

mt36tij420b 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

2,24 2,24

mt36tij020bc 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 78 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, con el precio

16,44 17,26

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,110 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,12
mo107 0,055 hAyudante fontanero. 17,61 0,97
%0200 0,226 %Costes directos complementarios 2,00 0,45

Suma la partida ................................................................. 23,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 23,73
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U,
ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 90 mm

ISD005c m

mt36tij420c 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

2,75 2,75

mt36tij020cc 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 90 mm de diámetro y 5,1 mm de espesor, con el precio

20,19 21,20

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,127 hOficial 1ª fontanero. 19,28 2,45
mo107 0,063 hAyudante fontanero. 17,61 1,11
%0200 0,275 %Costes directos complementarios 2,00 0,55

Suma la partida ................................................................. 28,06
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 28,90
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U,
ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm

ISD005d m

mt36tij420d 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

3,06 3,06

mt36tij020dc 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor, con el precio

22,44 23,56

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
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op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,159 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,07
mo107 0,079 hAyudante fontanero. 17,61 1,39
%0200 0,311 %Costes directos complementarios 2,00 0,62

Suma la partida ................................................................. 31,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA................................................... 32,65
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U,
ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 135 mm

ISD005e m

mt36tij420e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

4,09 4,09

mt36tij020ec 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 135 mm de diámetro y 5,6 mm de espesor, con el precio

30,01 31,51

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,189 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,64
mo107 0,094 hAyudante fontanero. 17,61 1,66
%0200 0,409 %Costes directos complementarios 2,00 0,82

Suma la partida ................................................................. 41,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 42,97
Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente

ISD008 Ud

mt36bsq015a 1,000 UdBote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diám

23,75 23,75

mt36tiq010fd 0,700 mTubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego (resistencia
al fuego B-s1, d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm d

6,29 4,40

mt11var009 0,040 lLíquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

12,53 0,50

mt11var010 0,080 lAdhesivo para tubos y accesorios de PVC. 19,09 1,53
mo008 0,264 hOficial 1ª fontanero. 19,28 5,09
mo107 0,132 hAyudante fontanero. 17,61 2,32
%0200 0,376 %Costes directos complementarios 2,00 0,75

Suma la partida ................................................................. 38,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................... 39,49
Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, empotrado.

ISD008b Ud

mt36bsq015a 1,000 UdBote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diám

23,75 23,75

mo008 0,159 hOficial 1ª fontanero. 19,28 3,07
mo107 0,079 hAyudante fontanero. 17,61 1,39
%0200 0,282 %Costes directos complementarios 2,00 0,56

Suma la partida ................................................................. 28,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................... 29,63

ISS Colectores suspendidos
Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de
110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

ISS010 m

mt36tij420d 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

3,06 3,06

mt36tij020dj 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor, con el precio

29,59 31,07

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,237 hOficial 1ª fontanero. 19,28 4,57
mo107 0,119 hAyudante fontanero. 17,61 2,10
%0200 0,408 %Costes directos complementarios 2,00 0,82

Suma la partida ................................................................. 41,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 42,87
Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de
135 mm de diámetro, unión con junta elástica.

ISS010b m

mt36tij420e 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

4,09 4,09

mt36tij020ej 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 135 mm de diámetro y 5,6 mm de espesor, con el precio

39,56 41,54

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
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op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,283 hOficial 1ª fontanero. 19,28 5,46
mo107 0,141 hAyudante fontanero. 17,61 2,48
%0200 0,536 %Costes directos complementarios 2,00 1,07

Suma la partida ................................................................. 54,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................... 56,28
Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de
160 mm de diámetro, unión con junta elástica.

ISS010c m

mt36tij420f 1,000 UdMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías bicapa de
PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonor

5,73 5,73

mt36tij020fj 1,050 mTubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado,
de 160 mm de diámetro y 6,3 mm de espesor, con el precio

55,37 58,14

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 0,317 hOficial 1ª fontanero. 19,28 6,11
mo107 0,158 hAyudante fontanero. 17,61 2,78
%0200 0,728 %Costes directos complementarios 2,00 1,46

Suma la partida ................................................................. 74,22
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA................................................... 76,45

U Urbanización interior de la parcela

UA Alcantarillado

UAP Pozos de registro
Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de
fábrica de ladrillo cerámico macizo

UAP010 Ud

mt10haf010psc 0,675 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 96,60 65,21
mt07ame010n 2,250 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,31 7,45
mt10hmf010kn 0,173 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 92,24 15,96
mt04lma010b 220,000 UdLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm,

según UNE-EN 771-1.
0,24 52,80

mt08aaa010a 0,060 m³Agua. 1,54 0,09
mt09mif010ca 0,331 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,07 10,95

mt08aaa010a__10 0,021 m³Agua. 1,54 0,03
mt09mif010la 0,118 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
40,81 4,82

mt46phm010b 1,000 UdAnillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm d

40,59 40,59

mt46phm020b 1,000 UdCono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa,
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-E

57,34 57,34

mt46tpr010a 1,000 UdTapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro exterior y 40
mm de altura, paso libre de 550 mm, para pozo, cla

48,19 48,19

mt46phm050 4,000 UdPate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

4,77 19,08

mq04cag010a 0,202 hCamión con grúa de hasta 6 t. 50,48 10,20
au00auh020 1,000Canaleta para vertido del hormigón. 0,00 0,00
au00auh040 1,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00
mo041 6,820 hOficial 1ª construcción de obra civil. 18,65 127,19
mo087 4,675 hAyudante construcción de obra civil. 17,63 82,42
%0200 5,423 %Costes directos complementarios 2,00 10,85

Suma la partida ................................................................. 553,17
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,60

TOTAL PARTIDA................................................... 569,77

H Remates y ayudas

618 marzo 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

HY Ayudas de albañilería

HYA Para instalaciones
Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.HYA010 m²

mq05per010 0,005 hPerforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 25,51 0,13
op00roz010 1,000Rozadora. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo020 0,038 hOficial 1ª construcción. 18,65 0,71
mo113 0,097 hPeón ordinario construcción. 17,02 1,65
%0400 0,025 %Costes directos complementarios 4,00 0,10

Suma la partida ................................................................. 2,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

628 marzo 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

B Elementos Constructivos

F Fachadas y particiones

FF Fábrica no estructural

FFZ Hoja exterior para revestir en fachada
Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco (cubo doble), para revestir,

FFZ010 m²

mt04lac010d 27,300 UdLadrillo cerámico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,13 3,55

mt08aaa010a 0,004 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010cb 0,024 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
30,25 0,73

mt18bdb010a800 0,100 m²Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m²,
según UNE-EN 14411.

8,00 0,80

mt07aco010c 0,800 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,83 0,66

mq06mms010 0,090 hMezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

1,77 0,16

op00amo010 1,000Amoladora o radial. 0,00 0,00
mo021 0,582 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 18,65 10,85
mo114 0,318 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,02 5,41
%0300 0,222 %Costes directos complementarios 3,00 0,67

Suma la partida ................................................................. 22,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................... 23,53

FFR Hoja interior para revestir en fachada
Hoja interior de cerramiento de fachada de 6 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x1

FFR010 m²

mt04lac010b 34,650 UdLadrillo cerámico hueco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, según
UNE-EN 771-1.

1,01 35,00

mt08aaa010a 0,004 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010cb 0,014 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
30,25 0,42

mq06mms010 0,053 hMezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

1,77 0,09

op00roz010 1,000Rozadora. 0,00 0,00
op00amo010 1,000Amoladora o radial. 0,00 0,00
mo021 0,491 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 18,65 9,16
mo114 0,261 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,02 4,44
%0300 0,491 %Costes directos complementarios 3,00 1,47

Suma la partida ................................................................. 50,59
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 52,11

FFQ Hoja para revestir en partición
Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
perforado para revestir, 25x12x10 cm, recibida c

FFQ010 m²

mt04lpa010b 36,750 UdLadrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, según UNE-EN 771-1. 0,12 4,41
mt08aaa010a 0,006 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010cb 0,032 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
30,25 0,97

mq06mms010 0,121 hMezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

1,77 0,21

op00amo010 1,000Amoladora o radial. 0,00 0,00
mo021 0,502 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 18,65 9,36
mo114 0,287 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,02 4,88
%0200 0,198 %Costes directos complementarios 2,00 0,40

Suma la partida ................................................................. 20,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 20,85
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FB Entramados autoportantes

FBY De placas de yeso laminado
Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado
autoportante de placas de yeso laminado y lana mi

FBY100 m²

mt12pck020b 1,200 mBanda acústica de dilatación autoadhesiva de espuma de poliuretano de
celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 50 mm de a

0,31 0,37

mt12pfk020c 0,700 mCanal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,22 0,85
mt12pfk010c 2,000 mMontante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,64 3,28
mt16lrw030dbl 1,050 m²Panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211

"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
4,42 4,64

mt12ppk010b 2,100 m²Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF".

6,11 12,83

mt12ptk010cd 29,000 UdTornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 0,29
mt12psg220 1,600 UdFijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,07 0,11
mt12pck010a 3,200 mCinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,04 0,13
mt12pik015 0,100 kgPasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496. 0,65 0,07
mt12pik010b 0,600 kgPasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,49 0,89
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00fre010 1,000Fresadora. 0,00 0,00
mo053 0,320 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,28 6,17
mo100 0,320 hAyudante montador de prefabricados interiores. 17,63 5,64
%0200 0,353 %Costes directos complementarios 2,00 0,71

Suma la partida ................................................................. 35,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 37,06

FD Defensas

FDA Antepechos
Antepecho de 1,25 m de altura de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
cara vista perforado hidrofugado, color Mar

FDA005 m

mt05plt010db 87,938 UdLadrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Marrón, acabado
liso, 24x11,5x5 cm, según UNE-EN 771-1.

0,18 15,83

mt08aaa010a 0,011 m³Agua. 1,54 0,02
mt08aaa010a__1 0,017 m³Agua. 1,54 0,03
mt08aaa010a__2 0,004 m³Agua. 1,54 0,01
mt09mif010cb 0,061 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr
30,25 1,85

mt09mif010cb_1 0,094 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a gr

30,25 2,84

mt20apa010d 1,050 mAlbardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 20x3 cm, con
goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y superfi

10,61 11,14

mt26dpa030a 1,000 mPasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 304,
acabado pulido y abrillantado, de 30 mm de diámetro, con so

29,22 29,22

mt26aaa033a 2,000 UdAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

0,30 0,60

mq06mms010 0,590 hMezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

1,77 1,04

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00sie030 1,000Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 0,00 0,00
mo021 1,885 hOficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 18,65 35,16
mo078 0,931 hAyudante construcción en trabajos de albañilería. 17,63 16,41
mo114 0,175 hPeón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,02 2,98
mo018 0,106 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 2,01
mo059 0,106 hAyudante cerrajero. 17,70 1,88
%0200 1,210 %Costes directos complementarios 2,00 2,42

Suma la partida ................................................................. 123,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,70

TOTAL PARTIDA................................................... 127,14

L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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LC Carpintería

LCL De aluminio
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
abatible de apertura hacia el interior, de 40

LCL060 Ud

mt25pfx010o 3,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junt

17,97 57,50

mt25pfx020o 3,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

24,24 72,72

mt25pfx030o 2,640 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 8,08

mt15sja100 0,112 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 0,36
mt25pfx200ia 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de ventana abatible de una hoja.
26,05 26,05

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 0,661 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 12,53
mo059 0,669 hAyudante cerrajero. 17,70 11,84
%0200 1,891 %Costes directos complementarios 2,00 3,78

Suma la partida ................................................................. 192,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,79

TOTAL PARTIDA................................................... 198,65
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
abatible de apertura hacia el interior, de 50

LCL060b Ud

mt25pfx010o 3,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junt

17,97 61,10

mt25pfx020o 3,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

24,24 77,57

mt25pfx030o 2,840 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 8,69

mt15sja100 0,119 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 0,38
mt25pfx200ia 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de ventana abatible de una hoja.
26,05 26,05

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 0,678 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 12,85
mo059 0,686 hAyudante cerrajero. 17,70 12,14
%0200 1,988 %Costes directos complementarios 2,00 3,98

Suma la partida ................................................................. 202,76
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA................................................... 208,84
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,

LCL060c Ud

mt25pfx010o 4,800 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junt

17,97 86,26

mt25pfx020o 4,600 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

24,24 111,50

mt25pfx030o 4,240 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 12,97

mt15sja100 0,168 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 0,54
mt25pfx200ka 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de ventana oscilo-batiente de una hoja.
42,23 42,23

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 0,960 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 18,19
mo059 0,969 hAyudante cerrajero. 17,70 17,15
%0200 2,888 %Costes directos complementarios 2,00 5,78

Suma la partida ................................................................. 294,62
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,84

TOTAL PARTIDA................................................... 303,46
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta, corredera
simple, de 200x210 cm, serie alta, formada por

LCL060d Ud

mt25pfx110o 4,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin
guía de persiana, gama alta, con rotura de puente tér

41,82 175,64

mt25pfx120o 2,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía
superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el ce

53,71 107,42

mt25pfx125o 2,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior,
gama alta, con rotura de puente térmico, con el ce

51,78 103,56

mt25pfx130o 3,980 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

37,99 151,20

mt25pfx135o 4,100 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso

37,99 155,76

mt25pfx140o 4,100 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso

37,99 155,76

mt25pfx030o 6,720 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 20,56
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mt15sja100 0,287 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 0,92
mt25pfx200db 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de puerta corredera de dos hojas.
20,30 20,30

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 0,881 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 16,69
mo059 0,897 hAyudante cerrajero. 17,70 15,88
%0200 9,237 %Costes directos complementarios 2,00 18,47

Suma la partida ................................................................. 942,16
Costes indirectos ............................... 3,00% 28,26

TOTAL PARTIDA................................................... 970,42
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta, corredera
simple, de 235x210 cm, serie alta, formada por

LCL060e Ud

mt25pfx110o 4,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin
guía de persiana, gama alta, con rotura de puente tér

41,82 175,64

mt25pfx120o 2,350 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía
superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el ce

53,71 126,22

mt25pfx125o 2,350 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior,
gama alta, con rotura de puente térmico, con el ce

51,78 121,68

mt25pfx130o 4,680 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

37,99 177,79

mt25pfx135o 4,100 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso

37,99 155,76

mt25pfx140o 4,100 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso

37,99 155,76

mt25pfx030o 8,120 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 24,85

mt15sja100 0,312 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 1,00
mt25pfx200db 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de puerta corredera de dos hojas.
20,30 20,30

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 0,881 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 16,69
mo059 0,897 hAyudante cerrajero. 17,70 15,88
%0200 9,916 %Costes directos complementarios 2,00 19,83

Suma la partida ................................................................. 1.011,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 30,34

TOTAL PARTIDA................................................... 1.041,74
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, corredera
simple, de 140x120 cm, con fijo lateral de 40

LCL060f Ud

mt25pfx110o 2,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin
guía de persiana, gama alta, con rotura de puente tér

41,82 100,37

mt25pfx120o 1,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía
superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el ce

53,71 75,19

mt25pfx125o 1,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior,
gama alta, con rotura de puente térmico, con el ce

51,78 72,49

mt25pfx130o 2,780 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

37,99 105,61

mt25pfx135o 2,300 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso

37,99 87,38

mt25pfx140o 2,300 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso

37,99 87,38

mt25pfx030o 4,320 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 13,22

mt25pfx160o 6,000 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco fijo, gama
alta, con rotura de puente térmico, con el certificado

22,10 132,60

mt25pfx165o 1,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unión de marcos,
gama alta, con rotura de puente térmico, con el certif

17,03 20,44

mt25pfx030o__1 5,600 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 17,14

mt15sja100 0,182 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 0,58
mt25pfx200cb 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de ventana corredera de dos hojas.
20,30 20,30

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 0,866 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 16,41
mo059 0,857 hAyudante cerrajero. 17,70 15,17
%0200 7,643 %Costes directos complementarios 2,00 15,29

Suma la partida ................................................................. 779,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 23,39

TOTAL PARTIDA................................................... 802,96
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de

LCL060g Ud

mt25pfx010o 5,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junt

17,97 97,04

mt25pfx020o 5,200 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta

24,24 126,05

mt25pfx030o 4,840 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta, 3,06 14,81
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con rotura de puente térmico, incluso junta inter
mt25pfx010o__1 6,400 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana,

gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junt
17,97 115,01

mt25pfx030o__2 2,840 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta inter

3,06 8,69

mt25pfx055o 1,150 mPerfil de aluminio anodizado natural, para conformado de pilastra de ventana,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso j

20,90 24,04

mt15sja100 0,189 UdCartucho de masilla de silicona neutra. 3,21 0,61
mt25pfx200ea 1,000 UdKit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y

herrajes de ventana practicable de apertura hacia el inte
20,32 20,32

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo018 1,217 hOficial 1ª cerrajero. 18,95 23,06
mo059 1,208 hAyudante cerrajero. 17,70 21,38
%0200 4,510 %Costes directos complementarios 2,00 9,02

Suma la partida ................................................................. 460,03
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,80

TOTAL PARTIDA................................................... 473,83

LE Puertas de entrada a vivienda

LEM De madera
Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con
sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país

LEM010 Ud

mt22aap011wa 1,000 UdPrecerco de madera de pino, 130x40 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

29,41 29,41

mt22aga010aeo 5,100 mGalce de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 130x20 mm, para barnizar. 3,20 16,32
mt22ata010aar 10,400 mTapajuntas de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 70x10 mm, para

barnizar.
0,89 9,26

mt22pxh010ab 1,000 UdPuerta de entrada de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en
taller, de 203x82,5x4,5 cm. Según UNE 56803.

89,64 89,64

mt23ial010a 4,000 UdBisagra de seguridad de 140x70 mm, en latón negro brillo, para puerta de
entrada a vivienda, según UNE-EN 1935.

5,85 23,40

mt23ppb031 24,000 UdTornillo de latón 21/35 mm. 0,06 1,44
mt23ppa010 1,000 UdCerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

entrada a vivienda, según UNE-EN 12209.
18,90 18,90

mt23hal010a 1,000 UdJuego de manivela y escudo largo en el interior, en latón negro brillo, serie
básica, para puerta de entrada a vivienda.

10,99 10,99

mt23hal020a 1,000 UdTirador exterior con escudo en latón negro brillo, serie básica, para puerta de
entrada a vivienda.

8,58 8,58

mt23hal100a 1,000 UdMirilla óptica gran angular de 14 mm de diámetro y 35 a 60 mm de longitud,
con tapa incorporada y acabado en latón negro brillo,

1,09 1,09

op00cla010 1,000Clavadora neumática. 0,00 0,00
op00gra010 1,000Grapadora. 0,00 0,00
op00sie010 1,000Sierra de calar. 0,00 0,00
op00cep010 1,000Garlopa. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo017 1,592 hOficial 1ª carpintero. 18,99 30,23
mo058 1,592 hAyudante carpintero. 17,77 28,29
%0200 2,676 %Costes directos complementarios 2,00 5,35

Suma la partida ................................................................. 272,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 8,19

TOTAL PARTIDA................................................... 281,09

LP Puertas interiores

LPA De acero
Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado, con rejillas de vent

LPA010 Ud

mt26ppa010adb 1,000 UdPuerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y
altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas

82,20 82,20

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo020 0,213 hOficial 1ª construcción. 18,65 3,97
mo077 0,213 hAyudante construcción. 17,63 3,76
%0200 0,899 %Costes directos complementarios 2,00 1,80

Suma la partida ................................................................. 91,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,75

TOTAL PARTIDA................................................... 94,48
Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ve

LPA010b Ud

mt26ppa010bpb 1,000 UdPuerta interior de dos hojas de 38 mm de espesor, 1840x2045 mm de luz y
altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chap

242,53 242,53

op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo020 0,319 hOficial 1ª construcción. 18,65 5,95
mo077 0,319 hAyudante construcción. 17,63 5,62
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%0200 2,541 %Costes directos complementarios 2,00 5,08

Suma la partida ................................................................. 259,18
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,78

TOTAL PARTIDA................................................... 266,96

LPM De madera
Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma r

LPM010 Ud

mt22aap011jb 1,000 UdPrecerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con
elementos de fijación.

20,50 20,50

mt22agb010eg 6,000 mGalce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 4,20 25,20
mt22pxn020ad 2,000 UdPuerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura

de forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
89,99 179,98

mt22atb010m 12,100 mTapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 3,57 43,20
mt23ibl010p 6,000 UdPernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso

interior.
0,76 4,56

mt23ppb031 36,000 UdTornillo de latón 21/35 mm. 0,06 2,16
mt23ppb200 1,000 UdCerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, según UNE-EN 12209.
11,58 11,58

mt23hbl010aa 2,000 UdJuego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para
puerta interior.

8,33 16,66

op00cla010 1,000Clavadora neumática. 0,00 0,00
op00gra010 1,000Grapadora. 0,00 0,00
op00sie010 1,000Sierra de calar. 0,00 0,00
op00cep010 1,000Garlopa. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00tro010 1,000Tronzador. 0,00 0,00
mo017 1,490 hOficial 1ª carpintero. 18,99 28,30
mo058 1,490 hAyudante carpintero. 17,77 26,48
%0200 3,586 %Costes directos complementarios 2,00 7,17

Suma la partida ................................................................. 365,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,97

TOTAL PARTIDA................................................... 376,76
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con iroko, barnizada en taller,

LPM010b Ud

mt22aap011ja 1,000 UdPrecerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

17,83 17,83

mt22aga010dbg 5,100 mGalce de MDF, con rechapado de madera, iroko, 90x20 mm, barnizado en
taller.

3,85 19,64

mt22pxg020ajb 1,000 UdPuerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con iroko, barnizada en
taller, con plafones de forma recta, de 203x82,5x3

115,39 115,39

mt22ata010adf 10,400 mTapajuntas de MDF, con rechapado de madera, iroko, 70x10 mm, barnizado
en taller.

1,63 16,95

mt23ibl010p 3,000 UdPernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,76 2,28

mt23ppb031 18,000 UdTornillo de latón 21/35 mm. 0,06 1,08
mt23ppb200 1,000 UdCerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, según UNE-EN 12209.
11,58 11,58

mt23hbl010aa 1,000 UdJuego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para
puerta interior.

8,33 8,33

op00cla010 1,000Clavadora neumática. 0,00 0,00
op00gra010 1,000Grapadora. 0,00 0,00
op00sie010 1,000Sierra de calar. 0,00 0,00
op00cep010 1,000Garlopa. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00tro010 1,000Tronzador. 0,00 0,00
mo017 0,958 hOficial 1ª carpintero. 18,99 18,19
mo058 0,958 hAyudante carpintero. 17,77 17,02
%0200 2,283 %Costes directos complementarios 2,00 4,57

Suma la partida ................................................................. 232,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,99

TOTAL PARTIDA................................................... 239,85
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con iroko, barnizada en taller,

LPM010c Ud

mt22aap011ja 1,000 UdPrecerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

17,83 17,83

mt22aga010dbg 5,000 mGalce de MDF, con rechapado de madera, iroko, 90x20 mm, barnizado en
taller.

3,85 19,25

mt22pxg020akb 1,000 UdPuerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con iroko, barnizada en
taller, con plafones de forma recta, de 203x72,5x3

115,39 115,39

mt22ata010adf 10,200 mTapajuntas de MDF, con rechapado de madera, iroko, 70x10 mm, barnizado
en taller.

1,63 16,63

mt23ibl010p 3,000 UdPernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,76 2,28
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mt23ppb031 18,000 UdTornillo de latón 21/35 mm. 0,06 1,08
mt23ppb200 1,000 UdCerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, según UNE-EN 12209.
11,58 11,58

mt23hbl010aa 1,000 UdJuego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para
puerta interior.

8,33 8,33

op00cla010 1,000Clavadora neumática. 0,00 0,00
op00gra010 1,000Grapadora. 0,00 0,00
op00sie010 1,000Sierra de calar. 0,00 0,00
op00cep010 1,000Garlopa. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00tro010 1,000Tronzador. 0,00 0,00
mo017 0,958 hOficial 1ª carpintero. 18,99 18,19
mo058 0,958 hAyudante carpintero. 17,77 17,02
%0200 2,276 %Costes directos complementarios 2,00 4,55

Suma la partida ................................................................. 232,13
Costes indirectos ............................... 3,00% 6,96

TOTAL PARTIDA................................................... 239,09

LV Vidrios

LVC Doble acristalamiento
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, fijado
sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

LVC020 m²

mt21veu011aaaaa 1,006 m²Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, c

20,51 20,63

mt21sik010 0,580 UdCartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

2,53 1,47

mt21vva021 1,000 UdMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,29 1,29
mo055 0,362 hOficial 1ª cristalero. 20,14 7,29
mo110 0,362 hAyudante cristalero. 19,04 6,89
%0200 0,376 %Costes directos complementarios 2,00 0,75

Suma la partida ................................................................. 38,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................... 39,47

R Revestimientos y trasdosados

RA Alicatados

RAG De baldosas cerámicas
Alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<

RAG014 m²

mt09mcr021a 3,000 kgAdhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,23 0,69
mt19awa010 0,500 mCantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,35 0,68
mt19aba010b800 1,050 m²Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de

absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resi
8,00 8,40

mt09lec010b 0,001 m³Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 160,98 0,16
op00sie030 1,000Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 0,00 0,00
op00amo010 1,000Amoladora o radial. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo024 0,321 hOficial 1ª alicatador. 18,65 5,99
mo062 0,321 hAyudante alicatador. 17,63 5,66
%0200 0,216 %Costes directos complementarios 2,00 0,43

Suma la partida ................................................................. 22,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 22,67

RD Decorativos

RDM De madera
Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media
(MDF), recubierto por ambas caras con una c

RDM010 m²

mt29tma140 0,100 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera.

4,20 0,42

mt29tmf024aaa 1,050 m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF),
recubierto por ambas caras con una chapa fina de mader

13,11 13,77

op00cla010 1,000Clavadora neumática. 0,00 0,00
op00cep010 1,000Garlopa. 0,00 0,00
mo017 0,321 hOficial 1ª carpintero. 18,99 6,10
mo058 0,321 hAyudante carpintero. 17,77 5,70
%0200 0,260 %Costes directos complementarios 2,00 0,52
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Suma la partida ................................................................. 26,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 27,31

RI Pinturas en paramentos interiores

RIP Plásticas
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o e

RIP030 m²

mt27pfp010b 0,125 lImprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la

3,38 0,42

mt27pij040a 0,374 lPintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE
48243, permeable al vapor de agua, color blanco,

1,59 0,59

op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo038 0,161 hOficial 1ª pintor. 18,65 3,00
mo076 0,019 hAyudante pintor. 17,63 0,33
%0200 0,043 %Costes directos complementarios 2,00 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,43
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,56
Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o

RIP030b m²

mt27pfp010b 0,125 lImprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la

3,38 0,42

mt27pij140b 0,374 lPintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos dispersados en
medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y

1,75 0,65

op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo038 0,161 hOficial 1ª pintor. 18,65 3,00
mo076 0,019 hAyudante pintor. 17,63 0,33
%0200 0,044 %Costes directos complementarios 2,00 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,62
Pintura plástica con textura lisa, color Blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o e

RIP030c m²

mt27pfp010a 0,125 lImprimación Fijamor "GRUPO PUMA", a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes p

3,49 0,44

mt27pip010bab 0,374 kgPintura plástica para interior Pumacril Profesional Interior "GRUPO PUMA", a
base de copolímeros acrílicos y estirenos, color Bl

1,64 0,61

op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo038 0,161 hOficial 1ª pintor. 18,65 3,00
mo076 0,019 hAyudante pintor. 17,63 0,33
%0200 0,044 %Costes directos complementarios 2,00 0,09

Suma la partida ................................................................. 4,47
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,60

RP Conglomerados tradicionales

RPE Enfoscados
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
más de 3 m de altura, acabado superficial ru

RPE005 m²

mt09mor010c 0,015 m³Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

118,22 1,77

op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo020 0,385 hOficial 1ª construcción. 18,65 7,18
mo113 0,300 hPeón ordinario construcción. 17,02 5,11
%0200 0,141 %Costes directos complementarios 2,00 0,28

Suma la partida ................................................................. 14,34
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,77
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RPG Guarnecidos y enlucidos
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, previa colocación de mall

RPG010 m²

mt28vye020 0,105 m²Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de ma

0,78 0,08

mt09pye010b 0,012 m³Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 80,89 0,97
mt09pye010a 0,003 m³Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 90,83 0,27
mt28vye010 0,215 mGuardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,36 0,08
op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo033 0,270 hOficial 1ª yesero. 18,65 5,04
mo071 0,164 hAyudante yesero. 17,63 2,89
%0200 0,093 %Costes directos complementarios 2,00 0,19

Suma la partida ................................................................. 9,52
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal,
hasta 3 m de altura, previa colocación de malla

RPG010b m²

mt28vye020 0,105 m²Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de ma

0,78 0,08

mt09pye010b 0,014 m³Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 80,89 1,13
mt09pye010a 0,003 m³Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 90,83 0,27
op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo033 0,313 hOficial 1ª yesero. 18,65 5,84
mo071 0,181 hAyudante yesero. 17,63 3,19
%0200 0,105 %Costes directos complementarios 2,00 0,21

Suma la partida ................................................................. 10,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 11,04

RQ Sistemas monocapa industriales

RQO Morteros monocapa
Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con ári

RQO010 m²

mt28mon010aa 17,000 kgMortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas,
acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de c

0,41 6,97

mt28mon040a 0,210 m²Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 200 a
250 g/m² de masa superficial y 750 a 900 micras de

2,47 0,52

mt28mon030 0,750 mJunquillo de PVC. 0,36 0,27
mt28mon050 1,250 mPerfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero

monocapa.
0,38 0,48

mt28mon020 15,000 kgÁrido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero
monocapa, granulometría comprendida entre 5 y 9 mm.

0,13 1,95

op00tal020 1,000Taladro con batidora. 0,00 0,00
mo039 0,407 hOficial 1ª revocador. 18,65 7,59
mo111 0,225 hPeón especializado revocador. 17,86 4,02
%0400 0,218 %Costes directos complementarios 4,00 0,87

Suma la partida ................................................................. 22,67
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,35

RT Falsos techos

RTA Continuos, de placas de escayola
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por
placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con c

RTA010 m²

mt12fpe010b 1,050 m²Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de
espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto rec

3,19 3,35

mt12fac010 0,220 kgFibras vegetales en rollos. 1,38 0,30
mt09pes010 0,006 m³Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 127,66 0,77
op00fre010 1,000Fresadora. 0,00 0,00
mo035 0,226 hOficial 1ª escayolista. 18,65 4,21
mo117 0,226 hPeón escayolista. 17,02 3,85
%0200 0,125 %Costes directos complementarios 2,00 0,25

Suma la partida ................................................................. 12,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 13,11
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RTB Registrables, de placas de escayola
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de
escayola placas de escayola fisuradas, con per

RTB025 m²

mt12fac020b 1,000 UdVarilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro. 0,33 0,33
mt12fac030a 4,000 mPerfilería vista con acabado lacado color blanco, para falsos techos

registrables, incluso p/p de piezas complementarias y espec
0,89 3,56

mt12fac060 0,600 UdPerfil angular para remates perimetrales. 0,64 0,38
mt12fac050 0,200 UdAccesorios para la instalación de falsos techos registrables. 1,65 0,33
mt12fpe020a 1,020 m²Placa de escayola, fisurada, 60x60 cm, para colocar sobre perfilería vista en

falsos techos registrables.
5,13 5,23

op00fre010 1,000Fresadora. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo035 0,245 hOficial 1ª escayolista. 18,65 4,57
mo117 0,245 hPeón escayolista. 17,02 4,17
%0200 0,186 %Costes directos complementarios 2,00 0,37

Suma la partida ................................................................. 18,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,51

S Señalización y equipamiento

SA Aparatos sanitarios

SAL Lavabos
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de
470x440 mm, equipado con grifería monomando de rep

SAL040 Ud

mt30lpr060b 1,000 UdLavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco,
de 470x440 mm, con juego de fijación, según UNE 67001

173,29 173,29

mt31gmo101a 1,000 UdGrifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador
de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis

189,69 189,69

mt36www005b 1,000 UdAcoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromo,
para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempera

20,35 20,35

mt30lla010 2,000 UdLlave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 13,02 26,04
mt30www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 1,08
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
mo008 1,324 hOficial 1ª fontanero. 19,28 25,53
%0200 4,360 %Costes directos complementarios 2,00 8,72

Suma la partida ................................................................. 444,70
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,34

TOTAL PARTIDA................................................... 458,04
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de
560x460 mm, con pedestal de lavabo, equipado con

SAL050 Ud

mt30svr010b 1,000 UdLavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco,
de 560x460 mm, con juego de fijación, según UNE 6700

37,02 37,02

mt30svr013a 1,000 UdPedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color
Blanco, de 180x150x670 mm, con juego de fijación.

28,81 28,81

mt31gmo101a 1,000 UdGrifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador
de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis

189,69 189,69

mt36www005b 1,000 UdAcoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromo,
para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempera

20,35 20,35

mt30lla010 2,000 UdLlave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 13,02 26,04
mt30www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 1,08
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 1,165 hOficial 1ª fontanero. 19,28 22,46
%0200 3,255 %Costes directos complementarios 2,00 6,51

Suma la partida ................................................................. 331,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 9,96

TOTAL PARTIDA................................................... 341,92
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SAI Inodoros
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de

SAI010 Ud

mt30smr019a 1,000 UdTaza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con juego de fi

137,40 137,40

mt30smr021a 1,000 UdCisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana sanitaria, modelo
Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x140x355 mm, con jue

137,40 137,40

mt30smr022a 1,000 UdAsiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian "ROCA",
color Blanco.

91,97 91,97

mt30smr500 1,000 UdCodo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", según UNE-EN 997. 11,18 11,18
mt30lla020 1,000 UdLlave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 14,87 14,87
mt38tew010a 1,000 UdLatiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,92 2,92
mt30www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 1,08
op00ato010 1,000Atornillador. 0,00 0,00
op00mar010 1,000Martillo. 0,00 0,00
op00tal010 1,000Taladro. 0,00 0,00
mo008 1,271 hOficial 1ª fontanero. 19,28 24,50
%0200 4,213 %Costes directos complementarios 2,00 8,43

Suma la partida ................................................................. 429,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,89

TOTAL PARTIDA................................................... 442,64

SAB Bañeras
Bañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje Total, con jets de agua y de
aire, y panel digital, modelo Princess "ROCA"

SAB020 Ud

mt30bcr005c 1,000 UdBañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje Total, con jets de
agua y de aire, y panel digital, modelo Princess "ROCA"

2.417,80 2.417,80

mt30bcr008c 1,000 UdFaldón frontal para bañera de acero, color Blanco, de 1600 mm de longitud,
"ROCA".

91,97 91,97

mt31gmo024a 1,000 UdGrifería monomando mural para baño/ducha, con cartucho cerámico,
acabado cromado, modelo Thesis "ROCA", compuesta de mezclador d

296,33 296,33

mt30dba020 1,000 UdDesagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado. 80,80 80,80
mt30www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 1,08
mo008 1,483 hOficial 1ª fontanero. 19,28 28,59
%0200 29,166 %Costes directos complementarios 2,00 58,33

Suma la partida ................................................................. 2.974,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 89,25

TOTAL PARTIDA................................................... 3.064,15

SAD Duchas
Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA",
color Blanco, de 1200x800x65 mm, equipado co

SAD020 Ud

mt30par003ba 1,000 UdPlato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta
"ROCA", color Blanco, de 1200x800x65 mm, con fondo a

202,00 202,00

mt31gmo032a 1,000 UdGrifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado
cromado, modelo Thesis "ROCA", compuesta de mezclador con so

269,67 269,67

mt30dpd010c 1,000 UdDesagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 43,65 43,65
mt30www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 1,08
mo008 1,165 hOficial 1ª fontanero. 19,28 22,46
%0200 5,389 %Costes directos complementarios 2,00 10,78

Suma la partida ................................................................. 549,64
Costes indirectos ............................... 3,00% 16,49

TOTAL PARTIDA................................................... 566,13
Plato de ducha angular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA",
color Blanco, de 1000x1000x45 mm, equipado con g

SAD020b Ud

mt30par003sa 1,000 UdPlato de ducha angular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta
"ROCA", color Blanco, de 1000x1000x45 mm, con fondo anti

160,98 160,98

mt31gmo032a 1,000 UdGrifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado
cromado, modelo Thesis "ROCA", compuesta de mezclador con so

269,67 269,67

mt30dpd010c 1,000 UdDesagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 43,65 43,65
mt30www010 1,000 UdMaterial auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,08 1,08
mo008 1,165 hOficial 1ª fontanero. 19,28 22,46
%0200 4,978 %Costes directos complementarios 2,00 9,96

Suma la partida ................................................................. 507,80
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,23

TOTAL PARTIDA................................................... 523,03
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J Ingenieria Civil

Acondicionamiento del terrenoA

Red de saneamiento horizontalAS

ArquetasASA
ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm,

con tapa prefabricada de hormigón armad

1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

2,000 190,21 380,42

ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

2,000 196,81 393,62

ASA010c Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x65 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1,000 201,83 201,83

ASA010d Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

2,000 206,87 413,74

ASA010e Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

2,000 211,36 422,72

ASA010f Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x85 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

2,000 249,33 498,66

ASA010g Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x90 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1,000 250,64 250,64

ASA010h Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x95 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armad

1,000 288,52 288,52

ASA020 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores
200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/

1,000 5.494,25 5.494,25

TOTAL ASA ............................................................................................ 8.344,40

AcometidasASB
ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,

rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160

3,550 62,19 220,77

ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

3,000 193,37 580,11

TOTAL ASB ............................................................................................ 800,88

18 marzo 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ColectoresASC
ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de

PVC liso, serie SN-2, rigidez anular

51,910 24,24 1.258,30

TOTAL ASC ............................................................................................ 1.258,30

TOTAL AS............................................................................................... 10.403,58

TOTAL A ................................................................................................. 10.403,58

TOTAL J........................................................................................................................................... 10.403,58
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E Estructuras

Hormigón armadoEH

Forjados unidireccionalesEHU
EHU020 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, volumen total

Planta 1 - Habitaciones 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 10,35 10,35Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010

Planta 3 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010

Planta 4 - Suites 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 68,81 68,81Act0010
1 68,81 68,81Act0010

Cubierta 1 185,25 185,25Act0010
A descontar hueco 1 -10,35 -10,35Act0010

368,870 87,30 32.202,35

EHU020b m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen total

Planta baja 1 270,93 270,93Act0010
A descontar hueco 1 -6,86 -6,86Act0010

1 -6,86 -6,86Act0010
Planta 1 - Habitaciones 1 7,18 7,18Act0010

1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 2,00 2,00Act0010
1 2,00 2,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 2,00 2,00Act0010
1 2,00 2,00Act0010

Planta 3 1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 2,00 2,00Act0010
1 2,00 2,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 7,18 7,18Act0010
1 4,49 4,49Act0010
1 4,22 4,22Act0010
1 117,98 117,98Act0010
1 2,00 2,00Act0010
1 2,00 2,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 85,76 85,76Act0010
A descontar hueco 1 -6,52 -6,52Act0010
Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 85,76 85,76Act0010
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A descontar hueco 1 -6,52 -6,52Act0010

1.502,650 88,11 132.398,49

TOTAL EHU ............................................................................................ 164.600,84

EscalerasEHZ
EHE030 m² Losa de escalera de hormigón armado, e=22 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa

fabricado en central y vertido con cubilote,

SOTANO1 - SOTANO 1 6,40 6,40Act0010
SOTANO2 - SOTANO 1 6,40 6,40Act0010
HABITACIONES2 - HABITACIONES 5 6,40 32,00Act0010
HABITACIONES3 - HABITACIONES 5 6,40 32,00Act0010

76,800 92,40 7.096,32

EHE030b m² Losa de escalera de hormigón armado, e=25 cm, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote,

BAJA - BAJA 1 7,54 7,54Act0010
BAJA1 - BAJA 1 7,54 7,54Act0010

15,080 99,47 1.500,01

TOTAL EHZ ............................................................................................ 8.596,33

PilaresEHX
EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón

HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido

P1, P25 y P29 (Cimentación) 3 0,40 0,40 2,85 1,37Act0010
P2, P3, P7, P8, P10, P14, P15, P19, P20, P24, P26, P27 y
P28 (Ci

13 0,40 0,40 2,85 5,93Act0010

P4 y P6 (Cimentación) 2 0,40 0,40 2,85 0,91Act0010
P11, P12, P13, P16, P17, P18, P21, P22 y P23
(Cimentación)

9 0,40 0,40 2,85 4,10Act0010

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P25 y P29 (PLANTA
PRIMERA)

10 0,35 0,35 2,85 3,49Act0010

P5, P16, P17, P18, P26, P27 y P28 (PLANTA PRIMERA) 7 0,35 0,35 2,85 2,44Act0010
P10 y P14 (PLANTA PRIMERA) 2 0,35 0,35 2,85 0,70Act0010
P11, P12, P13, P21, P22 y P23 (PLANTA PRIMERA) 6 0,35 0,35 2,85 2,09Act0010
P15 y P19 (PLANTA PRIMERA) 2 0,35 0,35 2,85 0,70Act0010
P20 y P24 (PLANTA PRIMERA) 2 0,35 0,35 2,85 0,70Act0010
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13, P16,
P17, P18

23 0,30 0,30 2,85 5,90Act0010

P10, P14, P20 y P24 (PLANTA SEGUNDA) 4 0,30 0,30 2,85 1,03Act0010
P15 y P19 (PLANTA SEGUNDA) 2 0,35 0,35 2,85 0,70Act0010
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12, P13, P16,
P17, P18

23 0,30 0,30 2,85 5,90Act0010

P10, P14, P20 y P24 (PLANTA TERCERA) 4 0,30 0,30 2,85 1,03Act0010
P15 y P19 (PLANTA TERCERA) 2 0,35 0,35 2,85 0,70Act0010
P1, P9, P10, P14, P20, P24, P25 y P29 (PLANTA
CUARTA)

8 0,30 0,30 2,85 2,05Act0010

P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, P12, P13, P16, P17,
P18, P21, P

19 0,30 0,30 2,85 4,87Act0010

P15 y P19 (PLANTA CUARTA) 2 0,35 0,35 2,85 0,70Act0010
P2, P3, P7, P8, P11, P12, P13, P16, P17, P18, P21, P22,
P23, P26

16 0,30 0,30 2,85 4,10Act0010

P4, P5 y P6 (PLANTA CUBIERTA) 3 0,30 0,30 2,85 0,77Act0010
P4, P5 y P6 (TAPA CUBIERTA) 3 0,30 0,30 0,10 0,03Act0010
P4, P5 y P6 (Losa Ascensor) 3 0,30 0,30 1,35 0,36Act0010

50,570 579,01 29.280,54

EHS020b m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido

P9 (Cimentación) 1 0,40 0,40 3,15 0,50Act0010
P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P14, P15, P19, P25 y
P29 (P

14 0,40 0,40 3,37 7,55Act0010

P5, P16, P17, P18, P20, P24, P26, P27 y P28 (PLANTA
BAJA)

9 0,40 0,40 3,37 4,85Act0010

P11, P12, P13, P21, P22 y P23 (PLANTA BAJA) 6 0,40 0,40 3,37 3,24Act0010

16,140 616,99 9.958,22

EHS020c m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido

P5 (Cimentación) 1 0,40 0,40 4,05 0,65Act0010

0,650 557,87 362,62

TOTAL EHX ............................................................................................ 39.601,38
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VigasEHY
EHV030 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080

PLANTA BAJA - Pórtico 11 - 1(B52-P5) 1 0,10 0,10Act0010
PLANTA BAJA - Pórtico 11 - 2(P5-P12) 1 0,40 0,40Act0010
PLANTA PRIMERA - Pórtico 12 - 1(B61-P4) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA PRIMERA - Pórtico 13 - 1(B28-P5) 1 0,11 0,11Act0010
PLANTA PRIMERA - Pórtico 13 - 2(P5-P12) 1 0,42 0,42Act0010
PLANTA PRIMERA - Pórtico 15 - 1(B180-P6) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA PRIMERA - Pórtico 21 - 2(P25-P26) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA PRIMERA - Pórtico 21 - 5(P28-P29) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA SEGUNDA - Pórtico 12 - 1(B61-P4) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA SEGUNDA - Pórtico 13 - 1(B28-P5) 1 0,11 0,11Act0010
PLANTA SEGUNDA - Pórtico 13 - 2(P5-P12) 1 0,42 0,42Act0010
PLANTA SEGUNDA - Pórtico 15 - 1(B180-P6) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA SEGUNDA - Pórtico 21 - 2(P25-P26) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA SEGUNDA - Pórtico 21 - 5(P28-P29) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA TERCERA - Pórtico 12 - 1(B61-P4) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA TERCERA - Pórtico 13 - 1(B28-P5) 1 0,11 0,11Act0010
PLANTA TERCERA - Pórtico 13 - 2(P5-P12) 1 0,42 0,42Act0010
PLANTA TERCERA - Pórtico 15 - 1(B180-P6) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA TERCERA - Pórtico 21 - 2(P25-P26) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA TERCERA - Pórtico 21 - 5(P28-P29) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 10 - 2(P25-P26) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 10 - 3(P26-P27) 1 0,80 0,80Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 10 - 5(P28-P29) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 13 - 1(B61-P4) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 14 - 1(B28-P5) 1 0,11 0,11Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 14 - 2(P5-P12) 1 0,42 0,42Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 15 - 2(P22-P27) 1 0,32 0,32Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 16 - 1(B171-P6) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 21 - 2(P20-P21) 1 0,67 0,67Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 21 - 3(P21-P22) 1 0,64 0,64Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 21 - 5(P23-P24) 1 0,67 0,67Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 22 - 4(P15-P20) 1 0,41 0,41Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 23 - 4(P19-P24) 1 0,41 0,41Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 24 - 2(P16-P21) 1 0,42 0,42Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 24 - 3(P21-P26) 1 0,36 0,36Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 25 - 2(P18-P23) 1 0,42 0,42Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 27 - 2(P15-P16) 1 0,50 0,50Act0010
PLANTA CUARTA - Pórtico 27 - 5(P18-P19) 1 0,50 0,50Act0010
PLANTA CUBIERTA - Pórtico 15 - 2(P25-P26) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA CUBIERTA - Pórtico 15 - 5(P28-P29) 1 0,83 0,83Act0010
PLANTA CUBIERTA - Pórtico 17 - 1(B61-P4) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA CUBIERTA - Pórtico 18 - 1(B28-P5) 1 0,08 0,08Act0010
PLANTA CUBIERTA - Pórtico 18 - 2(P5-P12) 1 0,32 0,32Act0010
PLANTA CUBIERTA - Pórtico 20 - 1(B62-P6) 1 0,08 0,08Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 1 - 1(B116-B115) 1 0,32 0,32Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 10 - 1(P2-B127) 1 0,54 0,54Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 14 - 1(B102-P26) 1 0,11 0,11Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 14 - 4(P28-B108) 1 0,11 0,11Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 17 - 1(B116-P4) 1 0,07 0,07Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 18 - 1(B133-P5) 1 0,09 0,09Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 18 - 2(P5-B119) 1 0,07 0,07Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 20 - 1(B115-P6) 1 0,07 0,07Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 23 - 1(P2-P3) 1 0,33 0,33Act0010
TAPA CUBIERTA - Pórtico 26 - 1(P8-B110) 1 0,54 0,54Act0010

20,490 298,24 6.110,94

TOTAL EHY ............................................................................................ 6.110,94

TOTAL EH............................................................................................... 218.909,49

Aislamientos e impermeabilizacionesN
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Aislamientos térmicosNA

Fachadas y medianeríasNAF
NAF020 m² Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir,

formado por panel rígido de lana mineral,

1500 1.500,00Act0010

1.500,000 70,37 105.555,00

TOTAL NAF ............................................................................................ 105.555,00

Soleras en contacto con el terrenoNAK
NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel

rígido de poliestireno extruido, de supe

270,840 11,14 3.017,16

NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superf

89,320 11,97 1.069,16

TOTAL NAK............................................................................................ 4.086,32

TOTAL NA .............................................................................................. 109.641,32

Aislamientos acústicosNB

Falsos techosNBT
NBT030 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo (no incluido en este precio), formado

por placa de aglomerado de corcho exp

620 620,00Act0010

620,000 12,13 7.520,60

TOTAL NBT ............................................................................................ 7.520,60

TOTAL NB .............................................................................................. 7.520,60

ImpermeabilizacionesNI

Muros en contacto con el terrenoNIM
NIM009 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con

emulsión asfáltica no iónica, aplicada en

229 229,00Act0010

229,000 9,45 2.164,05

NIM040 m² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densi

229 229,00Act0010

229,000 10,73 2.457,17

TOTAL NIM ............................................................................................. 4.621,22

TOTAL NI ................................................................................................ 4.621,22

TOTAL N ................................................................................................. 121.783,14

CubiertasQ

PlanasQA

Transitables no ventiladasQAB
QAB010 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del

1% al 5%, para tráfico peatonal públ

Planta 1 - Habitaciones 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 10,35 10,35Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010

Planta 3 1 2,80 2,80Act0010
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1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010

Planta 4 - Suites 1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 2,95 2,95Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 68,14 68,14Act0010
1 68,14 68,14Act0010

Cubierta 1 163,44 163,44Act0010

356,070 94,78 33.748,31

TOTAL QAB............................................................................................ 33.748,31

TOTAL QA .............................................................................................. 33.748,31

TOTAL Q................................................................................................. 33.748,31

CimentacionesC

RegularizaciónCR

Hormigón de limpiezaCRL
CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión,

de 10 cm de espesor.

270,840 7,10 1.922,96

TOTAL CRL ............................................................................................ 1.922,96

TOTAL CR .............................................................................................. 1.922,96

ContencionesCC

Muros de sótanoCCS
CCS010 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero U

59,743 59,74Act0010

59,740 153,56 9.173,67

CCS020 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálic

M14 1 252,22 252,22Act0010

252,220 27,36 6.900,74

TOTAL CCS ............................................................................................ 16.074,41

TOTAL CC .............................................................................................. 16.074,41

SuperficialesCS

LosasCSL
CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero

1 270,84 0,70 189,59Act0010

189,590 177,41 33.635,16

CSL020 m² Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón de 12 cm de espesor,
para losa de cimentación.

Sótano 1 74,43 74,43Act0010

74,430 20,36 1.515,39

CSV030 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubi

Cimentación - Pórtico 8 - 1(B0-B1) 1 4,18 4,18Act0010
Cimentación - Pórtico 13 - 1(P4-B0) 1 1,04 1,04Act0010
Cimentación - Pórtico 16 - 1(P6-B1) 1 1,04 1,04Act0010

6,260 164,75 1.031,34

TOTAL CSL ............................................................................................ 36.181,89

TOTAL CS............................................................................................... 36.181,89

TOTAL C ................................................................................................. 54.179,26
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TOTAL E .......................................................................................................................................... 428.620,20
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I Instalaciones

EléctricasIE

Puesta a tierraIEP
IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 84 m de conductor de

cobre desnudo de 35 mm².

1,000 481,23 481,23

IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.

43,000 44,34 1.906,62

TOTAL IEP.............................................................................................. 2.387,85

CanalizacionesIEO
IEO010 m Canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95 mm.

Subcuadro Cuadro individual 1.13 1 5,54 5,54Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.10) 1 49,25 49,25Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.13) 1 17,75 17,75Act0010

72,540 27,92 2.025,32

IEO010b m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.1) 1 13,70 13,70Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.2) 1 21,92 21,92Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.3) 1 33,00 33,00Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.4) 1 26,16 26,16Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.5) 1 1,00 1,00Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.1
(Habitac

1 2,24 2,24Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.3
(Habitac

1 4,48 4,48Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.6
(Habitac

1 2,24 2,24Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 1,41 1,41Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.1
(Habitac

1 2,35 2,35Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.2
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.3
(Habitac

1 4,59 4,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.4
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.5
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.6
(Habitac

1 2,35 2,35Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.7
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.8
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.9
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.10
(Habita

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 1,41 1,41Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.1
(Habitac

1 2,35 2,35Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.2
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.3
(Habitac

1 4,59 4,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.4
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.5
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.6
(Habitac

1 2,35 2,35Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.7
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.8
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.9
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.10
(Habita

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 1,41 1,41Act0010
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Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.1
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.2
(Habitac

1 7,33 7,33Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.3
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.5
(Habitac

1 0,22 0,22Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.6
(Habitac

1 0,11 0,11Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 1,41 1,41Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 2,35 2,35Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 6,58 6,58Act0010

147,310 3,58 527,37

IEO010c m Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 50x25 mm.

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.1) 1 50,30 50,30Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.2) 1 47,20 47,20Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.3) 1 22,60 22,60Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.4) 1 59,80 59,80Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.5) 1 18,50 18,50Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 20,30 20,30Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 20,30 20,30Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 20,30 20,30Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 49,30 49,30Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 39,40 39,40Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 64,30 64,30Act0010
Instalación interior (Cuadro individual 1) 1 18,64 18,64Act0010

430,940 7,76 3.344,09

IEO010d m Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 75x25 mm.

Subcuadro Cuadro individual 1.7 1 10,98 10,98Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8 1 10,98 10,98Act0010

21,960 8,82 193,69

IEO010e m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 16

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) 1 4,39 4,39Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.1
(Habitac

1 11,86 11,86Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.2
(Habitac

1 17,76 17,76Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.3
(Habitac

1 13,47 13,47Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.4
(Habitac

1 17,62 17,62Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.5
(Habitac

1 13,70 13,70Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.6
(Habitac

1 17,78 17,78Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.7
(Habitac

1 13,47 13,47Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.8
(Habitac

1 17,41 17,41Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.9
(Habitac

1 13,75 13,75Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.10
(Habita

1 11,97 11,97Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 1,16 1,16Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.1
(Habitac

1 11,75 11,75Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.2
(Habitac

1 17,65 17,65Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.3
(Habitac

1 13,36 13,36Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.4
(Habitac

1 17,51 17,51Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.5
(Habitac

1 13,59 13,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.6
(Habitac

1 17,67 17,67Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.7
(Habitac

1 13,36 13,36Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.8
(Habitac

1 6,20 6,20Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.9
(Habitac

1 13,64 13,64Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.10
(Habita

1 11,86 11,86Act0010
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Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 1,16 1,16Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.1
(Habitac

1 11,75 11,75Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.2
(Habitac

1 17,65 17,65Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.3
(Habitac

1 13,36 13,36Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.4
(Habitac

1 17,51 17,51Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.5
(Habitac

1 13,59 13,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.6
(Habitac

1 17,67 17,67Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.7
(Habitac

1 13,36 13,36Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.8
(Habitac

1 17,30 17,30Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.9
(Habitac

1 13,64 13,64Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.10
(Habita

1 11,86 11,86Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 1,16 1,16Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.1
(Habitac

1 47,43 47,43Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.2
(Habitac

1 54,90 54,90Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.3
(Habitac

1 16,87 16,87Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.4
(Habitac

1 48,78 48,78Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.5
(Habitac

1 47,31 47,31Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.6
(Habitac

1 17,08 17,08Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 1,16 1,16Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 9,38 9,38Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 1,63 1,63Act0010

685,480 1,02 699,19

IEO010f m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 20

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.1
(Habitac

1 17,50 17,50Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.2
(Habitac

1 27,82 27,82Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.3
(Habitac

1 19,44 19,44Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.4
(Habitac

1 34,45 34,45Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.5
(Habitac

1 24,26 24,26Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.6
(Habitac

1 25,59 25,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.7
(Habitac

1 23,93 23,93Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.8
(Habitac

1 27,81 27,81Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.9
(Habitac

1 24,30 24,30Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.10
(Habita

1 22,70 22,70Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 3,42 3,42Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.1
(Habitac

1 17,50 17,50Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.2
(Habitac

1 27,82 27,82Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.3
(Habitac

1 19,44 19,44Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.4
(Habitac

1 34,45 34,45Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.5
(Habitac

1 24,26 24,26Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.6
(Habitac

1 25,59 25,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.7
(Habitac

1 23,93 23,93Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.8
(Habitac

1 38,91 38,91Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.9
(Habitac

1 24,30 24,30Act0010
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Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.10
(Habita

1 22,70 22,70Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 3,42 3,42Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.1
(Habitac

1 17,50 17,50Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.2
(Habitac

1 27,82 27,82Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.3
(Habitac

1 19,44 19,44Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.4
(Habitac

1 34,45 34,45Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.5
(Habitac

1 24,26 24,26Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.6
(Habitac

1 25,59 25,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.7
(Habitac

1 23,93 23,93Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.8
(Habitac

1 27,81 27,81Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.9
(Habitac

1 24,30 24,30Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.10
(Habita

1 22,70 22,70Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 3,42 3,42Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.1
(Habitac

1 36,79 36,79Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.2
(Habitac

1 35,21 35,21Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.3
(Habitac

1 34,23 34,23Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.4
(Habitac

1 36,60 36,60Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.5
(Habitac

1 36,79 36,79Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.6
(Habitac

1 27,59 27,59Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 3,42 3,42Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 3,53 3,53Act0010
Instalación interior (Cuadro individual 1) 1 11,49 11,49Act0010

990,410 1,05 1.039,93

IEO010g m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugad

Derivación individual (Cuadro individual 1) 1 26,66 26,66Act0010

26,660 21,05 561,19

TOTAL IEO ............................................................................................. 8.390,78

CablesIEH
IEH010 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, c

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.1
(Habitac

1 69,15 69,15Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.2
(Habitac

1 106,65 106,65Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.3
(Habitac

1 92,31 92,31Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.4
(Habitac

1 105,39 105,39Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.5
(Habitac

1 95,91 95,91Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.6
(Habitac

1 107,16 107,16Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.7
(Habitac

1 82,23 82,23Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.8
(Habitac

1 105,30 105,30Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.9
(Habitac

1 97,14 97,14Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.10
(Habita

1 69,51 69,51Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 10,50 10,50Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.1
(Habitac

1 69,15 69,15Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.2
(Habitac

1 106,65 106,65Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.3
(Habitac

1 92,31 92,31Act0010
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Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.4
(Habitac

1 105,39 105,39Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.5
(Habitac

1 95,91 95,91Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.6
(Habitac

1 107,16 107,16Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.7
(Habitac

1 82,23 82,23Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.8
(Habitac

1 30,69 30,69Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.9
(Habitac

1 97,14 97,14Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.10
(Habita

1 69,51 69,51Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 10,50 10,50Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.1
(Habitac

1 69,15 69,15Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.2
(Habitac

1 106,65 106,65Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.3
(Habitac

1 92,31 92,31Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.4
(Habitac

1 105,39 105,39Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.5
(Habitac

1 95,91 95,91Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.6
(Habitac

1 107,16 107,16Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.7
(Habitac

1 82,23 82,23Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.8
(Habitac

1 105,30 105,30Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.9
(Habitac

1 97,14 97,14Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.10
(Habita

1 69,51 69,51Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 10,50 10,50Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.1
(Habitac

1 240,72 240,72Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.2
(Habitac

1 320,85 320,85Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.3
(Habitac

1 103,44 103,44Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.4
(Habitac

1 278,97 278,97Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.5
(Habitac

1 240,72 240,72Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.6
(Habitac

1 104,64 104,64Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 10,50 10,50Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 40,56 40,56Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 10,83 10,83Act0010

4.100,370 0,87 3.567,32

IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, c

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.1
(Habitac

1 59,19 59,19Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.2
(Habitac

1 83,46 83,46Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.3
(Habitac

1 71,76 71,76Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.4
(Habitac

1 103,38 103,38Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.5
(Habitac

1 72,78 72,78Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.6
(Habitac

1 83,46 83,46Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.7
(Habitac

1 71,79 71,79Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.8
(Habitac

1 83,43 83,43Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.9
(Habitac

1 72,87 72,87Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6.10
(Habita

1 68,10 68,10Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 10,26 10,26Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.1
(Habitac

1 59,19 59,19Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.2
(Habitac

1 83,46 83,46Act0010
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Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.3
(Habitac

1 71,76 71,76Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.4
(Habitac

1 103,38 103,38Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.5
(Habitac

1 72,78 72,78Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.6
(Habitac

1 83,46 83,46Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.7
(Habitac

1 71,79 71,79Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.8
(Habitac

1 158,04 158,04Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.9
(Habitac

1 72,87 72,87Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7.10
(Habita

1 68,10 68,10Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 10,26 10,26Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.1
(Habitac

1 59,19 59,19Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.2
(Habitac

1 83,46 83,46Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.3
(Habitac

1 71,76 71,76Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.4
(Habitac

1 103,38 103,38Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.5
(Habitac

1 72,78 72,78Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.6
(Habitac

1 83,46 83,46Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.7
(Habitac

1 71,79 71,79Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.8
(Habitac

1 83,43 83,43Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.9
(Habitac

1 72,87 72,87Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8.10
(Habita

1 68,10 68,10Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 10,26 10,26Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.1
(Habitac

1 110,31 110,31Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.2
(Habitac

1 119,10 119,10Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.3
(Habitac

1 102,72 102,72Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.4
(Habitac

1 109,77 109,77Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.5
(Habitac

1 110,31 110,31Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9.6
(Habitac

1 82,77 82,77Act0010

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 10,26 10,26Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 10,59 10,59Act0010
Instalación interior (Cuadro individual 1) 1 34,47 34,47Act0010

3.106,350 1,09 3.385,92

IEH010c m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 1 mm² de sección, con aislamiento d

Subcuadro Cuadro individual 1.1 1 45,60 45,60Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.5 1 2,37 2,37Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) 1 13,17 13,17Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) 1 22,26 22,26Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) 1 18,66 18,66Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) 1 31,32 31,32Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) 1 28,59 28,59Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) 1 45,87 45,87Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) 1 42,27 42,27Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) 1 54,93 54,93Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) 1 52,20 52,20Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) 1 36,78 36,78Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) 1 13,17 13,17Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) 1 22,26 22,26Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) 1 18,66 18,66Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) 1 31,32 31,32Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) 1 28,59 28,59Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) 1 45,87 45,87Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) 1 42,27 42,27Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) 1 54,93 54,93Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) 1 52,20 52,20Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) 1 36,78 36,78Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) 1 13,17 13,17Act0010
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Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) 1 22,26 22,26Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) 1 18,66 18,66Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) 1 31,32 31,32Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) 1 28,59 28,59Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) 1 45,87 45,87Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) 1 42,27 42,27Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) 1 52,20 52,20Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) 1 36,78 36,78Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) 1 13,17 13,17Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) 1 18,66 18,66Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) 1 31,32 31,32Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) 1 28,59 28,59Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) 1 36,78 36,78Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.12 1 111,85 111,85Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.1) 1 36,90 36,90Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.3) 1 230,91 230,91Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.5) 1 224,64 224,64Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 307,39 307,39Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 307,39 307,39Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 307,39 307,39Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 248,33 248,33Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.10) 1 164,50 164,50Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 168,57 168,57Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 79,36 79,36Act0010

3.346,940 1,12 3.748,57

IEH010d m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento

Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) 1 54,93 54,93Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) 1 54,93 54,93Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.1) 1 52,65 52,65Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.2) 1 37,86 37,86Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.3) 1 96,21 96,21Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.5) 1 18,81 18,81Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.6) 1 151,47 151,47Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.7) 1 151,47 151,47Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.8) 1 151,47 151,47Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.9) 1 146,55 146,55Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.10) 1 31,71 31,71Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 220,89 220,89Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.12) 1 341,37 341,37Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.13) 1 33,48 33,48Act0010

1.543,800 1,22 1.883,44

IEH010e m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 4 mm² de sección, con aislamiento d

Subcuadro Cuadro individual 1.2 1 17,64 17,64Act0010
Instalación interior (Cuadro individual 1) 1 93,20 93,20Act0010

110,840 1,42 157,39

IEH010f m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 6 mm² de sección, con aislamiento d

Subcuadro Cuadro individual 1.4 1 3,87 3,87Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9 1 94,40 94,40Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.3) 1 62,87 62,87Act0010

161,140 2,69 433,47

IEH010g m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 10 mm² de sección, con aislamiento

Subcuadro Cuadro individual 1.3 1 51,90 51,90Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6 1 43,85 43,85Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7 1 60,65 60,65Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8 1 76,40 76,40Act0010

232,800 3,25 756,60

IEH010h m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento

Subcuadro Cuadro individual 1.10 1 146,15 146,15Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.11 1 27,92 27,92Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.13 1 137,35 137,35Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.10) 1 28,85 28,85Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.11) 1 68,10 68,10Act0010

408,370 4,44 1.813,16
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IEH010i m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 35 mm² de sección, con aislamiento

Subcuadro Cuadro individual 1.11 1 55,84 55,84Act0010

55,840 7,59 423,83

IEH010j m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 95 mm² de sección, con aislamiento

Derivación individual (Cuadro individual 1) 1 53,32 53,32Act0010

53,320 16,15 861,12

IEH010k m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 185 mm² de sección, con aislamiento

Derivación individual (Cuadro individual 1) 1 79,98 79,98Act0010

79,980 29,06 2.324,22

IEH010l m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.13) 1 32,95 32,95Act0010

32,950 1,74 57,33

IEH010m m Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento d

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.1) 1 72,32 72,32Act0010
Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.2) 1 147,34 147,34Act0010

219,660 1,43 314,11

IEH010n m Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.2) 1 17,46 17,46Act0010

17,460 1,80 31,43

IEH010o m Cable multipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G2,5 mm² de sección, con aislamiento d

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.1) 1 11,72 11,72Act0010

11,720 2,53 29,65

IEH010p m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislami

Instalación interior (Subcuadro Cuadro individual 1.4) 1 256,41 256,41Act0010

256,410 1,94 497,44

TOTAL IEH.............................................................................................. 20.285,00

Instalaciones interioresIEI
IEI070 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y protección

Subcuadro Cuadro individual 1.4 1 1,00Act0010

1,000 585,52 585,52

IEI070b Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja de material aislante
y los dispositivos de mando y protección

Subcuadro Cuadro individual 1.2 1 1,00Act0010

1,000 278,50 278,50

IEI070c Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.3 1 1,00Act0010

1,000 1.712,45 1.712,45

IEI070d Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070e Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) formado por caja
de material aislante y los dispositivos d

Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070f Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87
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IEI070g Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070h Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070i Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070j Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070k Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070l Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070m Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070n Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) formado por caja
de material aislante y los dispositivos d

Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070o Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070p Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070q Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070r Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070s Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070t Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070u Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87
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IEI070v Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070w Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) formado por caja
de material aislante y los dispositivos d

Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070x Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070y Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070z Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070ba Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070bb Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070bc Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070bd Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070be Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) 1 1,00Act0010

1,000 277,87 277,87

IEI070bf Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) 1 1,00Act0010

1,000 299,70 299,70

IEI070bg Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) 1 1,00Act0010

1,000 299,70 299,70

IEI070bh Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) 1 1,00Act0010

1,000 299,70 299,70

IEI070bi Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) 1 1,00Act0010

1,000 299,70 299,70

IEI070bj Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja de material aislante
y los dispositivos de mando y protección

Subcuadro Cuadro individual 1.5 1 1,00Act0010

1,000 397,76 397,76
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IEI070bk Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.13 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.13 1 1,00Act0010

1,000 1.158,25 1.158,25

IEI070bl Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.10 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecci

Subcuadro Cuadro individual 1.10 1 1,00Act0010

1,000 2.141,26 2.141,26

IEI070bm Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9 formado por caja de material aislante
y los dispositivos de mando y protección

Subcuadro Cuadro individual 1.9 1 1,00Act0010

1,000 680,34 680,34

IEI070bn Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) 1 1,00Act0010

1,000 430,51 430,51

IEI070bo Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) 1 1,00Act0010

1,000 430,51 430,51

IEI070bp Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) 1 1,00Act0010

1,000 430,51 430,51

IEI070bq Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) formado por caja
de material aislante y los dispositivos de

Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) 1 1,00Act0010

1,000 430,51 430,51

IEI070br Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.6 1 1,00Act0010

1,000 981,35 981,35

IEI070bs Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.7 1 1,00Act0010

1,000 981,35 981,35

IEI070bt Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.8 formado por cajas de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.8 1 1,00Act0010

1,000 981,35 981,35

IEI070bu Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.12 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.12 1 1,00Act0010

1,000 625,78 625,78

IEI070bv Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante
y los dispositivos de mando y protección

Subcuadro Cuadro individual 1.1 1 1,00Act0010

1,000 904,98 904,98

IEI070bw Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.11 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y protecció

Subcuadro Cuadro individual 1.11 1 1,00Act0010

1,000 1.491,49 1.491,49

IEI070bx Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y
protección.

Cuadro individual 1 1 1,00Act0010

1,000 6.002,41 6.002,41

IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) 1 1,00Act0010

2,000 262,03 524,06
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IEI090b Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.5 1 1,00Act0010

1,000 66,93 66,93

IEI090c Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) 1 1,00Act0010

1,000 305,49 305,49

IEI090d Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.1 1 1,00Act0010

1,000 47,15 47,15

IEI090e Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.3 1 1,00Act0010

1,000 108,13 108,13

IEI090f Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.11 1 1,00Act0010

1,000 134,96 134,96

IEI090g Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.12 1 1,00Act0010

5,000 227,34 1.136,70

IEI090h Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) 1 1,00Act0010

3,000 111,68 335,04

IEI090i Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
monobloc de superficie (IP 55) cajas de deri

Subcuadro Cuadro individual 1.2 1 1,00Act0010

1,000 200,58 200,58

IEI090j Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.4 1 1,00Act0010

1,000 203,48 203,48

IEI090k Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión.

Subcuadro Cuadro individual 1.10 1 1,00Act0010

1,000 7,74 7,74

IEI090l Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) 1 1,00Act0010

3,000 113,61 340,83

IEI090m Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) 1 1,00Act0010

3,000 129,23 387,69

IEI090n Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) 1 1,00Act0010
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Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) 1 1,00Act0010

9,000 143,95 1.295,55

IEI090o Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) 1 1,00Act0010

4,000 161,69 646,76

IEI090p Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) 1 1,00Act0010
Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) 1 1,00Act0010

10,000 163,62 1.636,20

IEI090q Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; e

Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) 1 1,00Act0010

1,000 240,59 240,59

TOTAL IEI ............................................................................................... 37.241,87

Grupo ElectrógenoIEG
DE300372 Ud Grupo Electrogeno EMB-72 kVA (65 kVA) INSONORIZADO INTEMPERIE

1,000 23.193,19 23.193,19

TOTAL IEG ............................................................................................. 23.193,19

IluminaciónII

InteriorIII
III010 Ud Luminaria, de 1276x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W.

122 122,00Act0010

122,000 42,11 5.137,42

III100 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes
TC-D de 18 W.

355 355,00Act0010

355,000 116,33 41.297,15

III160 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W.

68 68,00Act0010

68,000 140,69 9.566,92

TOTAL III................................................................................................. 56.001,49

EmergenciasIEM
IEM01 Ud Suministro e instalación luminaria emergencia 160 lm Legrand + Salida

100 100,00Act0010

100,000 53,51 5.351,00

TOTAL IEM ............................................................................................. 5.351,00

TOTAL II.................................................................................................. 61.352,49

TOTAL IE ................................................................................................ 152.851,18
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Calefacción, climatización y A.C.S.IC

Sistemas de conducción de aguaICS
ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para

climatización, colocado superficialmente

1,000 117,27 117,27

ICS010 m Tubería de secundario solar de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de
diámetro, colocado superficialmente

54,820 56,31 3.086,91

ICS010b m Tubería de secundario solar de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de
diámetro, colocado superficialmente

5,870 72,83 427,51

ICS010c m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 16/18
mm de diámetro, colocado superficialme

29,840 45,36 1.353,54

ICS010d m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 20/22
mm de diámetro, colocado superficialme

10,960 50,87 557,54

ICS010e m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 26/28
mm de diámetro, colocado superficialme

47,020 58,30 2.741,27

ICS010f m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 33/35
mm de diámetro, colocado superficialme

1,030 64,36 66,29

ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para
climatización, colocado superficialmente

3,000 55,18 165,54

ICS020b Ud Bomba circuladora electrónica, cuerpo de fundición gris, de rotor húmedo, libre de
mantenimiento, motor con control electrónico

1,000 618,49 618,49

ICS040 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l.

2,000 575,33 1.150,66

ICS045 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 220 l.

1,000 76,32 76,32

ICS050 Ud Interacumulador de acero con revestimiento epoxídico, modelo MVV-1000-SB "BUDERUS",
1000 l,

2,000 4.108,39 8.216,78

ICS060 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV-2000-RB "BUDERUS", 2000 l,
altura 2310 mm, diámetro 1910 mm.

2,000 4.367,93 8.735,86

ICS070 Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 21 kW.

1,000 319,35 319,35

ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.

2,000 11,67 23,34

ICS085 Ud Contador de energía por ultrasonidos, diámetro nominal 3/4", para caudal nominal 2,5
m³/h, temperatura máxima 150°C.

1,000 396,25 396,25

ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de acero inoxidable AISI 304, In-Line, para A.C.S., con una
potencia de 0,15 kW, modelo LPS 25/15 M "EB

1,000 1.092,54 1.092,54

ICS010g m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
PPR resistente Tª 32mm con chapa

Sótano 1 14,72 14,72Act0010
Planta baja 1 12,60 12,60Act0010
Planta 1 - Habitaciones 1 12,60 12,60Act0010
Cubierta 1 28,83 28,83Act0010

68,750 41,33 2.841,44
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ICS010h m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
PPR resistente Tª 40mm con chapa

Cubierta 1 17,03 17,03Act0010

17,030 44,75 762,09

ICS010i m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo multicapa de
PPR resistente Tª 50mm con chapa

Sótano 1 7,36 7,36Act0010
Planta baja 1 6,30 6,30Act0010
Planta 1 - Habitaciones 1 6,30 6,30Act0010
Planta 2 - Habitaciones 1 6,30 6,30Act0010
Planta 3 1 6,30 6,30Act0010
Planta 4 - Suites 1 6,52 6,52Act0010
Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,08 1,08Act0010
Cubierta 1 4,79 4,79Act0010

44,950 54,48 2.448,88

ICS010j m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
20mm

Planta 1 - Habitaciones 1 60,21 60,21Act0010
Planta 2 - Habitaciones 1 60,21 60,21Act0010
Planta 3 1 60,21 60,21Act0010
Planta 4 - Suites 1 60,21 60,21Act0010
Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 28,96 28,96Act0010

269,800 13,89 3.747,52

ICS010k m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
25mm

Planta 1 - Habitaciones 1 13,93 13,93Act0010
Planta 2 - Habitaciones 1 13,93 13,93Act0010
Planta 3 1 13,93 13,93Act0010
Planta 4 - Suites 1 13,05 13,05Act0010
Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 16,50 16,50Act0010

71,340 16,47 1.174,97

ICS010l m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
32mm

Planta 4 - Suites 1 0,88 0,88Act0010

0,880 19,78 17,41

ICS010m m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
25mm con chapa

Planta 1 - Habitaciones 1 14,34 14,34Act0010
Planta 2 - Habitaciones 1 1,74 1,74Act0010
Planta 3 1 1,74 1,74Act0010
Planta 4 - Suites 1 0,97 0,97Act0010

18,790 42,99 807,78

ICS010n m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
32mm con chapa

Planta 2 - Habitaciones 1 12,60 12,60Act0010
Planta 4 - Suites 1 0,77 0,77Act0010

13,370 47,03 628,79

ICS010o m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
40mm con chapa

Planta 3 1 12,60 12,60Act0010
Planta 4 - Suites 1 13,04 13,04Act0010

25,640 51,79 1.327,90

ICS010p m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
50mm con chapa

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 31,24 31,24Act0010
Cubierta 1 116,37 116,37Act0010

147,610 63,45 9.365,85

ICS010q m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
63mm con chapa

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 7,26 7,26Act0010
Cubierta 1 15,22 15,22Act0010

22,480 74,94 1.684,65

ICS010r m Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo multicapa de PPR
90mm con chapa

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 17,75 17,75Act0010

17,750 105,96 1.880,79
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ICS015b Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra

14,000 25,32 354,48

ICS015c Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random con fibra

Zona Alojamiento, Pasillo y Lavandería 1 1,00Act0010

1,000 35,64 35,64

ICS030 Ud Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 180 mm de
diámetro, de 1,1 m, con 3 conexiones de salida

2,000 235,89 471,78

ICS030b Ud Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 150 mm de
diámetro, de 1,1 m, con 3 conexiones de salida

2,000 168,03 336,06

ICS030c Ud Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de DN 270 mm de
diámetro, de 1,65 m, con 5 conexiones de salida

2,000 325,07 650,14

ICS090 Ud Intercambiador IDS 14-20 H  (30 kw)

3,000 459,12 1.377,36

TOTAL ICS.............................................................................................. 59.058,99

Calderas a gasICG
ICG135 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, modelo Logano GE215 95 "BUDERUS

Zona sin Climatizar ni Ventilar 1 1,00Act0010

1,000 6.867,00 6.867,00

ICG145 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento
térmico y puerta frontal con posibilidad de

A1 1 1,00Act0010

1,000 9.069,88 9.069,88

TOTAL ICG ............................................................................................. 15.936,88

Captación solarICB
ICB010 Ud Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de

un captador solar térmico plano, modelo

8,000 2.148,15 17.185,20

TOTAL ICB ............................................................................................. 17.185,20

Dispositivos de control centralizadoICX
ICX025 Ud Termostato diferencial para sistema de captación solar térmica, Logamatic SC10

"BUDERUS".

1,000 608,38 608,38

TOTAL ICX.............................................................................................. 608,38

Sistemas de conducción de aireICR
ICR010 Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación trifásica, modelo

ILT/4-250 "S&P".

Cocina 1 1,00Act0010

1,000 815,91 815,91

ICR015 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 200/3 AGR "SIBER", para unión

15,290 25,90 396,01

ICR015b m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 250/3 AGR "SIBER", para unión

27,760 32,54 903,31

ICR015c m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 315/3 AGR "SIBER", para unión

49,240 40,52 1.995,20
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ICR015d m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 355/3 AGR "SIBER", para unión

13,070 45,38 593,12

ICR015e m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 400/3 AGR "SIBER", para unión

42,680 62,62 2.672,62

ICR015f m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, sistema Safe,
modelo T 500/3 AGR "SIBER", para unión

73,240 78,23 5.729,57

ICR016 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 13 13,00Act0010

13,000 20,27 263,51

ICR016b Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro.

Hosteleria 6 6,00Act0010
Zonas Comunes y Vestuarios 1 1,00Act0010

7,000 23,94 167,58

ICR016c Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 3 3,00Act0010

3,000 35,89 107,67

ICR016d Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 3 3,00Act0010

3,000 43,64 130,92

ICR016e Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 500 mm de diámetro.

Hosteleria 7 7,00Act0010
Zonas Comunes y Vestuarios 2 2,00Act0010

9,000 61,42 552,78

ICR016f Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 2 2,00Act0010

2,000 17,89 35,78

ICR016g Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 4 4,00Act0010

4,000 22,74 90,96

ICR016h Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 1 1,00Act0010

1,000 33,95 33,95

ICR016i Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 1 1,00Act0010

1,000 40,52 40,52

ICR016j Ud Reducción concéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm
de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 1 1,00Act0010

1,000 25,86 25,86

ICR016k Ud Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm
de diámetro.

Zonas Comunes y Vestuarios 8 8,00Act0010

8,000 19,10 152,80

ICR016l Ud Reducción excéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 500 mm
de diámetro.

Hosteleria 1 1,00Act0010

1,000 34,96 34,96

ICR021 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
panel rígido de alta densidad de lana de

547,610 38,18 20.907,75

ICR030 Ud Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con
lamas verticales y horizontales regula

Dormitorio 101 1 1,00Act0010
Dormitorio 201 2 2,00Act0010

3,000 83,52 250,56
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ICR030b Ud Rejilla de impulsión, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galvanizada, con
lamas verticales y horizontales regula

Cocina 5 5,00Act0010
Dormitorio 103 1 1,00Act0010
Dormitorio 104 1 1,00Act0010
Dormitorio 105 1 1,00Act0010
Dormitorio 108 1 1,00Act0010
Dormitorio 110 1 1,00Act0010
Pasillo P1 6 6,00Act0010
Dormitorio 102 1 1,00Act0010
Dormitorio 109 1 1,00Act0010
Dormitorio 106 1 1,00Act0010
Dormitorio 107 1 1,00Act0010
Dormitorio 203 2 2,00Act0010
Dormitorio 204 2 2,00Act0010
Dormitorio 205 2 2,00Act0010
Dormitorio 208 2 2,00Act0010
Dormitorio 210 2 2,00Act0010
Pasillo P2 12 12,00Act0010
Dormitorio 202 2 2,00Act0010
Dormitorio 209 2 2,00Act0010
Dormitorio 206 2 2,00Act0010
Dormitorio 207 2 2,00Act0010
Dormitorio 401 2 2,00Act0010
Dormitorio 402 1 1,00Act0010
Dormitorio 403 2 2,00Act0010
Dormitorio 404 2 2,00Act0010
Dormitorio 405 1 1,00Act0010
Dormitorio 406 2 2,00Act0010
Pasillo P4 6 6,00Act0010
Pasillo P5 6 6,00Act0010

72,000 83,99 6.047,28

ICR040 Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-C/1/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas de
hasta 2,7 m.

Lavanderia 6 6,00Act0010

6,000 61,95 371,70

ICR040b Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-C/2/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas de
hasta 2,7 m.

Vestuarios Hombres 3 3,00Act0010
Vestuarios Mujeres 3 3,00Act0010
Recepción 5 5,00Act0010

11,000 76,38 840,18

ICR040c Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-C/3/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas de
hasta 2,7 m.

Restaurante 6 6,00Act0010

6,000 91,69 550,14

ICR040d Ud Difusor circular de aluminio, ADLR-C/4/D0/0/0/E6-C-0 "TROX", para instalar en alturas de
hasta 2,7 m.

Baños Hombres 1 1,00Act0010
Baños Mujeres 1 1,00Act0010

2,000 108,60 217,20

ICR050 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, 425x125mm TRS-RA

Recepción 4 4,00Act0010

4,000 92,69 370,76

ICR050b Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, 525x125mm TRS-RA

Vestuarios Hombres 3 3,00Act0010
Vestuarios Mujeres 3 3,00Act0010

6,000 105,69 634,14

ICR050c Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie
estándar galvanizada, 525x225mm TRS-RA

Restaurante 4 4,00Act0010

4,000 116,32 465,28

ICR050d Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 225x125mm AT-A

Pasillo P1 4 4,00Act0010
Pasillo P2 8 8,00Act0010
Pasillo P4 4 4,00Act0010
Lavanderia 4 4,00Act0010
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Pasillo P5 4 4,00Act0010

24,000 34,10 818,40

ICR050e Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 525x125mm AT-A

Baños Mujeres 1 1,00Act0010

1,000 52,91 52,91

ICR050f Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 425x225mm AT-A

Baños Hombres 1 1,00Act0010

1,000 57,47 57,47

ICR050g Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables 225x125mm AT-A torni

Dormitorio 101 1 1,00Act0010
Dormitorio 103 1 1,00Act0010
Dormitorio 104 1 1,00Act0010
Dormitorio 105 1 1,00Act0010
Dormitorio 108 1 1,00Act0010
Dormitorio 110 1 1,00Act0010
Dormitorio 102 1 1,00Act0010
Dormitorio 109 1 1,00Act0010
Dormitorio 106 1 1,00Act0010
Dormitorio 107 1 1,00Act0010
Dormitorio 201 2 2,00Act0010
Dormitorio 203 2 2,00Act0010
Dormitorio 204 2 2,00Act0010
Dormitorio 205 2 2,00Act0010
Dormitorio 208 2 2,00Act0010
Dormitorio 210 2 2,00Act0010
Dormitorio 202 2 2,00Act0010
Dormitorio 209 2 2,00Act0010
Dormitorio 206 2 2,00Act0010
Dormitorio 207 2 2,00Act0010
Dormitorio 401 1 1,00Act0010
Dormitorio 402 1 1,00Act0010
Dormitorio 403 2 2,00Act0010
Dormitorio 404 2 2,00Act0010
Dormitorio 405 1 1,00Act0010
Dormitorio 406 1 1,00Act0010

38,000 34,10 1.295,80

ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, 400x330

1,000 200,37 200,37

TOTAL ICR ............................................................................................. 47.822,97

Unidades centralizadas de climatizaciónICV
ICV020 Ud Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo YCSA-80TP "YORK", potencia frigorífica

nominal de 78,7 kW (temperatura de entrada del

1,000 16.891,01 16.891,01

TOTAL ICV.............................................................................................. 16.891,01

Unidades no autónomas para climatizaciónICF
ICF001 Ud Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado

como maestro; sonda de temperatura par

Lavanderia 4 4,00Act0010
Dormitorio 101 1 1,00Act0010
Dormitorio 102 1 1,00Act0010
Dormitorio 105 1 1,00Act0010
Dormitorio 103 1 1,00Act0010
Dormitorio 104 1 1,00Act0010
Dormitorio 109 1 1,00Act0010
Dormitorio 106 1 1,00Act0010
Dormitorio 108 1 1,00Act0010
Dormitorio 107 1 1,00Act0010
Dormitorio 110 1 1,00Act0010
Dormitorio 401 2 2,00Act0010
Dormitorio 404 2 2,00Act0010
Dormitorio 402 1 1,00Act0010
Dormitorio 403 2 2,00Act0010
Dormitorio 406 2 2,00Act0010
Dormitorio 405 1 1,00Act0010
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Dormitorio 201 2 2,00Act0010
Dormitorio 202 2 2,00Act0010
Dormitorio 205 2 2,00Act0010
Dormitorio 203 2 2,00Act0010
Dormitorio 204 2 2,00Act0010
Dormitorio 209 2 2,00Act0010
Dormitorio 206 2 2,00Act0010
Dormitorio 208 2 2,00Act0010
Dormitorio 207 2 2,00Act0010
Dormitorio 210 2 2,00Act0010

44,000 312,59 13.753,96

ICF015 Ud Fancoil horizontal, modelo RFP 130+1 "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 2,5 kW (temperatura

Lavanderia 4 4,00Act0010

4,000 800,66 3.202,64

ICF035 Ud Fancoil horizontal, modelo RFT 130+1 MV "YORK", sistema de cuatro tubos, potencia
frigorífica total nominal de 1,4 kW (temperatu

Dormitorio 101 1 1,00Act0010
Dormitorio 102 1 1,00Act0010
Dormitorio 105 1 1,00Act0010
Dormitorio 103 1 1,00Act0010
Dormitorio 104 1 1,00Act0010
Dormitorio 109 1 1,00Act0010
Dormitorio 106 1 1,00Act0010
Dormitorio 108 1 1,00Act0010
Dormitorio 107 1 1,00Act0010
Dormitorio 110 1 1,00Act0010
Dormitorio 401 2 2,00Act0010
Dormitorio 404 2 2,00Act0010
Dormitorio 402 1 1,00Act0010
Dormitorio 403 2 2,00Act0010
Dormitorio 406 2 2,00Act0010
Dormitorio 405 1 1,00Act0010
Dormitorio 201 2 2,00Act0010
Dormitorio 202 2 2,00Act0010
Dormitorio 205 2 2,00Act0010
Dormitorio 203 2 2,00Act0010
Dormitorio 204 2 2,00Act0010
Dormitorio 209 2 2,00Act0010
Dormitorio 206 2 2,00Act0010
Dormitorio 208 2 2,00Act0010
Dormitorio 207 2 2,00Act0010
Dormitorio 210 2 2,00Act0010

40,000 716,19 28.647,60

TOTAL ICF.............................................................................................. 45.604,20

Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras)ICT
ICT100 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 "TROX", tamaño 2.

2,000 5.890,58 11.781,16

ICT100b Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/4 "TROX", tamaño 4.

1,000 8.603,17 8.603,17

TOTAL ICT.............................................................................................. 20.384,33

TOTAL IC ................................................................................................ 223.491,96

FontaneríaIF

AcometidasIFA
IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,97 m de longitud, formada

por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de

1,000 182,21 182,21

TOTAL IFA.............................................................................................. 182,21
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Tubos de alimentaciónIFB
IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 4,98 m de longitud, enterrada, formada por tubería para

refrigeración y agua fría, modelo Ecofl

Tubería de agua fría 1 1,00Act0010

1,000 317,14 317,14

TOTAL IFB.............................................................................................. 317,14

ContadoresIFC
IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina,

con llave de corte general de compuerta.

1,000 142,59 142,59

TOTAL IFC.............................................................................................. 142,59

Depósitos/grupos de presiónIFD
IFD010 Ud Grupo de presión de agua, modelo AP B/20-3 "EBARA", formado por: tres bombas

centrífugas multicelulares, de hierro fundido, CVM

1,000 10.887,63 10.887,63

IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de
5000 litros, con válvula de corte

2,000 2.766,81 5.533,62

TOTAL IFD.............................................................................................. 16.421,25

Instalación interiorIFI
IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 20 mm de

diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de agua fría 1 641,45 641,45Act0010
Tubería de agua caliente 1 400,60 400,60Act0010

1.042,050 3,11 3.240,78

IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de agua fría 1 144,56 144,56Act0010
Tubería de agua caliente 1 155,39 155,39Act0010
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 106,69 106,69Act0010

406,640 4,31 1.752,62

IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de agua fría 1 36,84 36,84Act0010
Tubería de agua caliente 1 22,23 22,23Act0010
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 7,68 7,68Act0010

66,750 6,06 404,51

IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de agua fría 1 47,38 47,38Act0010
Tubería de agua caliente 1 35,50 35,50Act0010
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 12,60 12,60Act0010

95,480 8,32 794,39

IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 50 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de agua fría 1 56,68 56,68Act0010
Tubería de agua caliente 1 14,01 14,01Act0010
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 25,18 25,18Act0010

95,870 11,88 1.138,94

IFI005f m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 63 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de agua fría 1 26,70 26,70Act0010
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 7,02 7,02Act0010

33,720 17,56 592,12

IFI005g m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm

Tubería de retorno de agua caliente sanitaria 1 13,37 13,37Act0010

13,370 24,25 324,22
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IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".

Llave de local húmedo 1 103,00 103,00Act0010

103,000 13,73 1.414,19

IFI008b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".

Llave de local húmedo 1 1,00 1,00Act0010

1,000 19,60 19,60

IFI008c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".

Llave de local húmedo 1 3,00 3,00Act0010

3,000 27,87 83,61

IFI009 Ud Colector de latón, en cruz, "FITTINGS ESTÁNDAR", con entrada de 20 mm de diámetro y 3
derivaciones, tres de 20 mm de diámetro, s

Colector 36 36,00Act0010

36,000 16,96 610,56

IFI009b Ud Colector de latón, de asiento plano, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 3/4" de diámetro, con dos
derivaciones de 1/2" de diámetro, con ada

Colector 44 44,00Act0010

44,000 24,35 1.071,40

TOTAL IFI ............................................................................................... 11.446,94

ElementosIFW
IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".

Válvula de corte 1 1,00 1,00Act0010

1,000 13,69 13,69

IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

Válvula de corte 1 2,00 2,00Act0010

2,000 37,35 74,70

IFW010c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".

Válvula de corte 1 1,00 1,00Act0010

1,000 57,01 57,01

IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar.

1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

2,000 42,42 84,84

IFW060b Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar.

1,000 82,18 82,18

IFW060c Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 25 bar.

1,000 51,55 51,55

IFW060d Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 25 bar.

1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

3,000 70,97 212,91

IFW060e Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 25 bar.

1,000 77,73 77,73

TOTAL IFW ............................................................................................. 654,61

TOTAL IF ................................................................................................ 29.164,74
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Evacuación de aguasIS

BajantesISB
ISB010 m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por

tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 135 mm

135,120 56,15 7.586,99

ISB010b m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 160 mm

21,170 74,55 1.578,22

ISB010c m Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo
de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U 90 mm

38,850 32,94 1.279,72

ISB044 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

8,000 36,52 292,16

TOTAL ISB.............................................................................................. 10.737,09

Derivaciones individualesISD
ISD005 m Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U, ABS,

ASA y PVC-U con carga mineral, de 52 mm

144,480 18,74 2.707,56

ISD005b m Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, de 78 mm

22,270 23,73 528,47

ISD005c m Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, de 90 mm

22,160 28,90 640,42

ISD005d m Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm

82,370 32,65 2.689,38

ISD005e m Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC-U, ABS,
ASA y PVC-U con carga mineral, de 135 mm

2,790 42,97 119,89

ISD008 Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente

52,000 39,49 2.053,48

ISD008b Ud Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, empotrado.

4,000 29,63 118,52

TOTAL ISD.............................................................................................. 8.857,72

Colectores suspendidosISS
ISS010 m Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 110

mm de diámetro, unión con junta elástica.

1,470 42,87 63,02

ISS010b m Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 135
mm de diámetro, unión con junta elástica.

17,930 56,28 1.009,10

ISS010c m Colector suspendido insonorizado de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 160
mm de diámetro, unión con junta elástica.

6,570 76,45 502,28

TOTAL ISS.............................................................................................. 1.574,40
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Urbanización interior de la parcelaU

AlcantarilladoUA

Pozos de registroUAP
UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica

de ladrillo cerámico macizo

1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

3,000 569,77 1.709,31

TOTAL UAP ............................................................................................ 1.709,31

TOTAL UA .............................................................................................. 1.709,31

TOTAL U ................................................................................................. 1.709,31

TOTAL IS ................................................................................................ 22.878,52

Remates y ayudasH

Ayudas de albañileríaHY

Para instalacionesHYA
HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.

100,000 2,67 267,00

TOTAL HYA ............................................................................................ 267,00

TOTAL HY............................................................................................... 267,00

TOTAL H ................................................................................................. 267,00

TOTAL I............................................................................................................................................ 428.653,40
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B Elementos Constructivos

Fachadas y particionesF

Fábrica no estructuralFF

Hoja exterior para revestir en fachadaFFZ
FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico hueco (cubo doble), para revestir,

1619 1.619,00Act0010

1.619,000 23,53 38.095,07

TOTAL FFZ ............................................................................................. 38.095,07

Hoja interior para revestir en fachadaFFR
FFR010 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 6 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico

hueco (borgoña), para revestir, 24x1

1446 1.446,00Act0010

1.446,000 52,11 75.351,06

TOTAL FFR............................................................................................. 75.351,06

Hoja para revestir en particiónFFQ
FFQ010 m² Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado

para revestir, 25x12x10 cm, recibida c

1929 1.929,00Act0010

1.929,000 20,85 40.219,65

TOTAL FFQ ............................................................................................ 40.219,65

TOTAL FF ............................................................................................... 153.665,78

Entramados autoportantesFB

De placas de yeso laminadoFBY
FBY100 m² Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado

autoportante de placas de yeso laminado y lana mi

155,59 155,59Act0010

155,590 37,06 5.766,17

TOTAL FBY ............................................................................................ 5.766,17

TOTAL FB............................................................................................... 5.766,17

DefensasFD

AntepechosFDA
FDA005 m Antepecho de 1,25 m de altura de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara

vista perforado hidrofugado, color Mar

65 65,00Act0010

65,000 127,14 8.264,10

TOTAL FDA ............................................................................................ 8.264,10

TOTAL FD............................................................................................... 8.264,10

TOTAL F ................................................................................................. 167.696,05

338 marzo 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solaresL

CarpinteríaLC

De aluminioLCL
LCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada

abatible de apertura hacia el interior, de 40

Planta baja 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

36,000 198,65 7.151,40

LCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
abatible de apertura hacia el interior, de 50

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
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1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

54,000 208,84 11.277,36

LCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

16,000 303,46 4.855,36

LCL060d Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta, corredera simple,
de 200x210 cm, serie alta, formada por

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

8,000 970,42 7.763,36

LCL060e Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta, corredera simple,
de 235x210 cm, serie alta, formada por

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

8,000 1.041,74 8.333,92

LCL060f Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, corredera simple,
de 140x120 cm, con fijo lateral de 40

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
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Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

18,000 802,96 14.453,28

LCL060g Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de

Planta baja 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010
1 1,00Act0010

38,000 473,83 18.005,54

TOTAL LCL............................................................................................. 71.840,22

TOTAL LC............................................................................................... 71.840,22

Puertas de entrada a viviendaLE

De maderaLEM
LEM010 Ud Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado, chapado con sapeli,

barnizada en taller; precerco de pino país

Planta baja 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

8,000 281,09 2.248,72

TOTAL LEM ............................................................................................ 2.248,72

TOTAL LE ............................................................................................... 2.248,72

368 marzo 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Puertas interioresLP

De aceroLPA
LPA010 Ud Puerta interior de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso,

acabado galvanizado, con rejillas de vent

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

20,000 94,48 1.889,60

LPA010b Ud Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado, con rejillas de ve

Sótano 1 1,00 1,00Act0010

1,000 266,96 266,96

TOTAL LPA ............................................................................................ 2.156,56

De maderaLPM
LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,

prelacada en blanco, con moldura de forma r

Planta baja 1 1,00 1,00Act0010

1,000 376,76 376,76

LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con iroko, barnizada en taller,

Sótano 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta baja 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
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1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

53,000 239,85 12.712,05

LPM010c Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con iroko, barnizada en taller,

Planta 1 - Habitaciones 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 3 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 4 - Suites 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

51,000 239,09 12.193,59

TOTAL LPM ............................................................................................ 25.282,40

TOTAL LP ............................................................................................... 27.438,96
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VidriosLV

Doble acristalamientoLVC
LVC020 m² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, fijado

sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

194,62 194,62Act0010

194,620 39,47 7.681,65

TOTAL LVC ............................................................................................ 7.681,65

TOTAL LV ............................................................................................... 7.681,65

TOTAL L ................................................................................................. 109.209,55

Revestimientos y trasdosadosR

AlicatadosRA

De baldosas cerámicasRAG
RAG014 m² Alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,

grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<

953,68 953,68Act0010

953,680 22,67 21.619,93

TOTAL RAG............................................................................................ 21.619,93

TOTAL RA .............................................................................................. 21.619,93

DecorativosRD

De maderaRDM
RDM010 m² Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media

(MDF), recubierto por ambas caras con una c

866,79 866,79Act0010

866,790 27,31 23.672,03

TOTAL RDM ........................................................................................... 23.672,03

TOTAL RD .............................................................................................. 23.672,03

Pinturas en paramentos interioresRI

PlásticasRIP
RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos

horizontales y verticales interiores de yeso o e

296,25 296,25Act0010

296,250 4,56 1.350,90

RIP030b m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o

184,01 184,01Act0010

184,010 4,62 850,13

RIP030c m² Pintura plástica con textura lisa, color Blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o e

246,68 246,68Act0010

246,680 4,60 1.134,73

TOTAL RIP.............................................................................................. 3.335,76

TOTAL RI ................................................................................................ 3.335,76
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Conglomerados tradicionalesRP

EnfoscadosRPE
RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, más

de 3 m de altura, acabado superficial ru

2434,2 2.434,20Act0010

2.434,200 14,77 35.953,13

TOTAL RPE ............................................................................................ 35.953,13

Guarnecidos y enlucidosRPG
RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta

3 m de altura, previa colocación de mall

1253,3 1.253,30Act0010

1.253,300 9,81 12.294,87

RPG010b m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta
3 m de altura, previa colocación de malla

296,25 296,25Act0010

296,250 11,04 3.270,60

TOTAL RPG............................................................................................ 15.565,47

TOTAL RP............................................................................................... 51.518,60

Sistemas monocapa industrialesRQ

Morteros monocapaRQO
RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la

impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con ári

1629,2 1.629,20Act0010

1.629,200 23,35 38.041,82

TOTAL RQO ........................................................................................... 38.041,82

TOTAL RQ .............................................................................................. 38.041,82

Falsos techosRT

Continuos, de placas de escayolaRTA
RTA010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas

nervadas de escayola, de 100x60 cm, con c

Planta baja 1 11,55 11,55Act0010
1 10,70 10,70Act0010
1 29,69 29,69Act0010
1 29,69 29,69Act0010
1 40,37 40,37Act0010
1 18,79 18,79Act0010
1 21,40 21,40Act0010
1 21,40 21,40Act0010
1 9,54 9,54Act0010
1 10,50 10,50Act0010
1 13,05 13,05Act0010

216,680 13,11 2.840,67

TOTAL RTA ............................................................................................ 2.840,67

Registrables, de placas de escayolaRTB
RTB025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de

escayola placas de escayola fisuradas, con per

Sótano 1 43,71 43,71Act0010
1 42,24 42,24Act0010

Planta 1 - Habitaciones 1 22,44 22,44Act0010
1 22,43 22,43Act0010
1 0,40 0,40Act0010
1 0,40 0,40Act0010

Planta 2 - Habitaciones 1 22,44 22,44Act0010
1 22,43 22,43Act0010
1 0,40 0,40Act0010
1 0,40 0,40Act0010

Planta 3 1 22,44 22,44Act0010
1 22,43 22,43Act0010
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1 0,40 0,40Act0010
1 0,40 0,40Act0010

Planta 4 - Suites 1 22,70 22,70Act0010
1 22,70 22,70Act0010
1 0,14 0,14Act0010
1 0,14 0,14Act0010

Planta 5 - Terraza - Lavanderia 1 69,52 69,52Act0010
1 44,32 44,32Act0010
1 3,24 3,24Act0010
1 2,27 2,27Act0010
1 2,27 2,27Act0010
1 6,42 6,42Act0010
1 6,42 6,42Act0010

403,100 19,51 7.864,48

TOTAL RTB ............................................................................................ 7.864,48

TOTAL RT............................................................................................... 10.705,15

TOTAL R ................................................................................................. 148.893,29

Señalización y equipamientoS

Aparatos sanitariosSA

LavabosSAL
SAL040 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color Blanco, de 470x440

mm, equipado con grifería monomando de rep

Lavabo 45 45,00Act0010

45,000 458,04 20.611,80

SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 560x460
mm, con pedestal de lavabo, equipado con

Lavabo 7 7,00Act0010

7,000 341,92 2.393,44

TOTAL SAL ............................................................................................ 23.005,24

InodorosSAI
SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color

Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de

Inodoro con cisterna 48 48,00Act0010

48,000 442,64 21.246,72

TOTAL SAI.............................................................................................. 21.246,72

BañerasSAB
SAB020 Ud Bañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje Total, con jets de agua y de aire, y

panel digital, modelo Princess "ROCA"

Bañera de 1,40 m o más 4 4,00Act0010

4,000 3.064,15 12.256,60

TOTAL SAB ............................................................................................ 12.256,60

DuchasSAD
SAD020 Ud Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color

Blanco, de 1200x800x65 mm, equipado co

Ducha 30 30,00Act0010

30,000 566,13 16.983,90

SAD020b Ud Plato de ducha angular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color
Blanco, de 1000x1000x45 mm, equipado con g

Ducha 11 11,00Act0010

11,000 523,03 5.753,33

TOTAL SAD ............................................................................................ 22.737,23

TOTAL SA............................................................................................... 79.245,79

TOTAL S ................................................................................................. 79.245,79

TOTAL B .......................................................................................................................................... 505.044,68
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TOTAL............................................................................................................................................................. 1.372.721,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
HOTEL_TFM sito en OVIEDO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

J Ingenieria Civil.................................................................................................................................................................. 10.403,58 0,76
A Acondicionamiento del terreno.................................................................................................... 10.403,58

E Estructuras ....................................................................................................................................................................... 428.620,20 31,22
EH Hormigón armado ........................................................................................................................ 218.909,49
N Aislamientos e impermeabilizaciones ......................................................................................... 121.783,14
Q Cubiertas...................................................................................................................................... 33.748,31
C Cimentaciones ............................................................................................................................. 54.179,26

I Instalaciones .................................................................................................................................................................... 428.653,40 31,23
IE Eléctricas ..................................................................................................................................... 152.851,18
IC Calefacción, climatización y A.C.S.............................................................................................. 223.491,96
IF Fontanería.................................................................................................................................... 29.164,74
IS Evacuación de aguas .................................................................................................................. 22.878,52
H Remates y ayudas....................................................................................................................... 267,00

B Elementos Constructivos ................................................................................................................................................. 505.044,68 36,79
F Fachadas y particiones................................................................................................................ 167.696,05
L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ................................................................ 109.209,55
R Revestimientos y trasdosados .................................................................................................... 148.893,29
S Señalización y equipamiento....................................................................................................... 79.245,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.372.721,86

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, 8 de julio 2018.

18 marzo 2018
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Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-02

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta Sótano

Fecha

Marzo 2018

1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno 
1b.- Recubrimiento con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 
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Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-03

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta Baja

Fecha

Marzo 2018
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Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-04

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta 1 - Habitaciones

Fecha

Marzo 2018
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Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-05

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta 2 - Habitaciones

Fecha

Marzo 2018
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Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-06

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta 3 - Habitaciones

Fecha

Marzo 2018
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Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-07

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta 4 - Suites

Fecha

Marzo 2018
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Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-08

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta 5 - Terraza y Lavanderia

Fecha

Marzo 2018
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Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-09

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Planta 6 - Cubierta

Fecha
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Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-10

Estructura - Armado Inferior y Referencia Pórticos
Losas Ascensores

Fecha

Marzo 2018
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Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 EST-11

Estructura - Armado Superior y Ref. Pórticos
Planta Sótano

Fecha

Marzo 2018

1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno 
1b.- Recubrimiento con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 
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Estructura - Armado Superior y Ref. Pórticos
Planta 3 - Habitaciones

Fecha
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Estructura - Armado Superior y Ref. Pórticos
Planta 4 - Suites
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- POR-06

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-07

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-08

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-09

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-10

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-11

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-12

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-13

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-14

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-15

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-16

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-17

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-18

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-19

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-20

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-21

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-22

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-23

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-24

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-25

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-26

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-27

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-28

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-29

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-30

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-31

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-32

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-33

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-34

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-35

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-36

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-37

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- POR-38

Estructura - Armado de Pórticos

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-01

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta Baja

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-02

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta 1

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-03

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta 2

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-04

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta 3

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-05

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta 4

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-06

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta Terraza

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-07

Estructura - Armado Forjado - Negativos
Planta tapa cubierta

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-08

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta baja

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-09

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta 1

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-10

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta 2

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-11

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta 3

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-12

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta 4

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-13

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta terraza

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 FOR-14

Estructura - Armado Forjado - Positivos
Planta tapa cubierta

Fecha

Marzo 2018



48Ø10c/25(111) 48Ø10c/25(111)

29Ø8c/10(1190) corr.

48Ø10c/25(336)

29Ø8c/10(1190) corr.

48Ø10c/25(336)

4Ø16(1190) corr.

17Ø10c/25(111) 17Ø12c/25(128)

44Ø8c/10(405) corr.

17Ø10c/25(457)

44Ø8c/10(405) corr.

17Ø12c/25(462)

4Ø16(405) corr.

88Ø10c/25(111) 88Ø10c/25(111)

29Ø8c/10(2190) corr.

88Ø10c/25(336)

29Ø8c/10(2190) corr.

88Ø10c/25(336)

4Ø16(2190) corr.

18Ø16c/25(126) 18Ø12c/25(116)

19Ø12c/15(440) corr.

18Ø16c/25(336)

19Ø12c/15(440) corr.

18Ø12c/25(336)

4Ø16(440) corr.

10Ø10c/25(111) 10Ø12c/25(116)

32Ø8c/10(250) corr.

10Ø10c/25(337)

32Ø8c/10(250) corr.

10Ø12c/25(342)

4Ø16(250) corr.

48Ø10c/25(111) 48Ø10c/25(111)

32Ø8c/10(1190) corr.

48Ø10c/25(337)

32Ø8c/10(1190) corr.

48Ø10c/25(337)

4Ø16(1190) corr.

11Ø10c/25(111) 11Ø10c/25(111)

29Ø8c/10(263) corr.

11Ø10c/25(336)

29Ø8c/10(263) corr.

11Ø10c/25(336)

4Ø16(263) corr.

11Ø10c/25(111) 11Ø10c/25(121)

29Ø8c/10(263) corr.

11Ø10c/25(336)

29Ø8c/10(263) corr.

11Ø10c/25(336)

4Ø16(263) corr.

10Ø10c/25(111) 10Ø12c/25(116)

32Ø8c/10(250) corr.

10Ø10c/25(337)

32Ø8c/10(250) corr.

10Ø12c/25(342)

4Ø16(250) corr.

18Ø10c/25(111) 18Ø12c/25(116)

29Ø8c/10(440) corr.

18Ø10c/25(336)

29Ø8c/10(440) corr.

18Ø12c/25(336)

4Ø16(440) corr.

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- MUR-01

Estructura - Alzado de Muros
Muro de Sótano

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- MUR-02

Estructura - Alzado de Muros
Muro de Fábrica Motores Ascensor

Fecha

Marzo 2018



Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

235 a 315 8 10
60 a 235 12 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

235 a 315 8 10
60 a 235 12 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

235 a 315 8 10
60 a 235 12 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

355 a 435 8 10
60 a 355 20 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

265 a 315 5 10
60 a 265 14 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

235 a 315 8 10
60 a 235 12 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

235 a 315 8 10
60 a 235 12 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Arranque: 4Ø16+4Ø12

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

235 a 315 8 10
60 a 235 12 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- PIL-01

Estructura - Cuadro de Pilares
Cimentación - Planta Baja

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- PIL-02

Estructura - Cuadro de Pilares
Planta Baja - Planta Segunda

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- PIL-03

Estructura - Cuadro de Pilares
Planta Segunda - Planta Cuarta

Fecha

Marzo 2018



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

- PIL-04

Estructura - Cuadro de Pilares
Planta Cuarta - Planta Tapa Ascensor

Fecha

Marzo 2018



39
Ø

10

Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:75 PUN-01

Estructura - Armado Punzonamiento
Planta Sótano

Fecha

Marzo 2018

1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno 
1b.- Recubrimiento con hormigón de limpieza 4 cm. 

4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 



Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

1:30 DET-01

Estructura - Detalles

Marzo 2018

Fecha
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In: 16.00 A
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Nombre

Escala Plano

Autor

Alberto Belmonte Terrés

-

UNI-16

Instalación de Baja Tensión - Esquema Unifilar

SC.6.2 - C.S. TIPO Dormitorio Matrimonio

Fecha

Marzo 2018





















































































































 

 
Resultados de cálculo   

HOTEL_TFM sito en OVIEDO Fecha: 02/03/18  
 

 
Página 1 

  

1.- DISTRIBUCIÓN DE FASES 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

1 CPM-1 - 65175.1 65175.1 65175.1 

1 Cuadro individual 1 195525.4 65175.1 65175.1 65175.1  
  

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C13 (Montacargas) C13 (Montacargas) - 5333.3 5333.3 5333.3 

C14 (Arqueta de bombeo) C14 (Arqueta de bombeo) - - 1875.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 Subcuadro Cuadro individual 1.1 - 2481.3 2481.3 2481.3 

C13 (Bomba de circulación (climatización) 

Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 

Bomba de circulación (solar térmica)) 

C13 (Bomba de circulación (climatización) 

Bomba de circulación (retorno A.C.S.) 

Bomba de circulación (solar térmica)) 

- - - 941.0 

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) - - 985.0 - 

C15 (Grupo de presión) C15 (Grupo de presión) - 1875.0 1875.0 1875.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 648.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 Subcuadro Cuadro individual 1.2 - - - 8733.6 

C13 (Secamanos) C13 (Secamanos) - - - 4600.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1300.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 2073.6 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1500.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 Subcuadro Cuadro individual 1.3 - 9754.2 9754.2 9754.2 

C13 (Ventilador centrífugo en línea) C13 (Ventilador centrífugo en línea) - 387.5 387.5 387.5 

C14 (Congelador 

Refrigerador) 

C14 (Congelador 

Refrigerador) 
- 1960.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 1036.8 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1300.0 

C14(2) (Extactor Cocina 

Mesa Caliente) 

C14(2) (Extactor Cocina 

Mesa Caliente) 
- - - 5600.0 

C15 (Marmita) C15 (Marmita) - 6000.0 6000.0 6000.0 

C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 

C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - 3450.0 - 

C12.2 (lavavajillas) C12.2 (lavavajillas) - - 3450.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 Subcuadro Cuadro individual 1.4 - - 11018.5 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 3548.5 - 

C13 (Secamanos) C13 (Secamanos) - - 4600.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 2100.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 Subcuadro Cuadro individual 1.5 - - - 3450.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 455.4 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 455.4 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 455.4 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1500.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 Subcuadro Cuadro individual 1.6 - 11430.0 11430.0 11430.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 2380.3 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 64.8 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1000.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1800.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 334.4 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 
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Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 551.5 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 166.1 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 486.7 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 551.5 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1500.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1100.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 486.7 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 166.1 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1600.0 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 551.5 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 166.1 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1700.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 486.7 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 166.1 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 551.5 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 486.7 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 166.1 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 334.4 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 Subcuadro Cuadro individual 1.7 - 11430.0 11430.0 11430.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 2380.3 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 64.8 
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C2 (tomas) C2 (tomas) - 1000.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1800.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 334.4 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 551.5 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 166.1 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 486.7 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 551.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1500.0 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1100.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1600.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 486.7 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 166.1 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 551.5 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 166.1 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 486.7 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 166.1 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 551.5 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 486.7 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 166.1 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) - - 3450.0 - 
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C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 334.4 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 Subcuadro Cuadro individual 1.8 - 11430.0 11430.0 11430.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 2380.3 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 64.8 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1000.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1800.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 334.4 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 551.5 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 166.1 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 486.7 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 551.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1500.0 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1100.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1600.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 486.7 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 166.1 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 551.5 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 166.1 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 486.7 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 47.5 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 166.1 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 551.5 - - 
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C2 (tomas) C2 (tomas) - 1700.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1600.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 486.7 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 166.1 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 334.4 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1600.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 Subcuadro Cuadro individual 1.9 - 7865.0 7865.0 7865.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2380.3 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 64.8 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1000.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1800.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 85.5 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C14 (Jacuzzi) C14 (Jacuzzi) - - - 700.0 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 915.8 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2200.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 166.1 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) - 3450.0 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 85.5 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 166.1 - - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 

C14 (Jacuzzi) C14 (Jacuzzi) - 700.0 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 791.3 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 2300.0 - - 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 166.1 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) - - 3450.0 - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 551.5 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1500.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1100.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 47.5 

C13(2) (Climatización) C13(2) (Climatización) - - - 47.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1900.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 668.9 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 332.2 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C14 (Jacuzzi) C14 (Jacuzzi) - - - 700.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) - - - 3450.0 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - - 85.5 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2200.0 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1000.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 166.1 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - - 915.8 

C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - - - 166.1 

C14 (Jacuzzi) C14 (Jacuzzi) - - - 700.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) - - 3450.0 - 
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C13 (Climatización) C13 (Climatización) - - 47.5 - 

C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1000.0 - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 166.1 - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 551.5 - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1700.0 - 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 Subcuadro Cuadro individual 1.10 - 13412.3 13412.3 13412.3 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 12345.8 12345.8 12345.8 

C14 (Bomba de circulación (climatización)) C14 (Bomba de circulación (climatización)) - - - 900.0 

C13(2) (Climatización) C13(2) (Climatización) - 1445.8 1445.8 1445.8 

C13(3) (Climatización) C13(3) (Climatización) - 687.5 687.5 687.5 

C13(4) (Climatización) C13(4) (Climatización) - 687.5 687.5 687.5 

Subcuadro Cuadro individual 1.11 Subcuadro Cuadro individual 1.11 - 24657.4 - - 

C13 (Climatización) C13 (Climatización) - 348.5 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 291.1 - - 

C14 (Jacuzzi) C14 (Jacuzzi) - 700.0 - - 

C4.1 (lavadora) C4.1 (lavadora) - 3450.0 - - 

C12.1 (lavadora) C12.1 (lavadora) - 3450.0 - - 

C12.1(2) (lavadora) C12.1(2) (lavadora) - 3450.0 - - 

C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 

C10(2) (secadora) C10(2) (secadora) - 3450.0 - - 

C10(3) (secadora) C10(3) (secadora) - 3450.0 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1200.0 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 907.2 - - 

C14(2) (Plancha Industrial) C14(2) (Plancha Industrial) - 16150.0 - - 

Subcuadro Cuadro individual 1.12 Subcuadro Cuadro individual 1.12 - 3450.0 3450.0 3450.0 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2380.3 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 64.8 - - 

C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1000.0 - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1800.0 

Subcuadro Cuadro individual 1.13 Subcuadro Cuadro individual 1.13 - 10203.3 10203.3 10203.3 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) - - 250.0 - 

C14 (motor de ascensor) C14 (motor de ascensor) - 5720.0 5720.0 5720.0 

C14(2) (motor de ascensor) C14(2) (motor de ascensor) - 5720.0 5720.0 5720.0  
  
 

2.- CÁLCULOS 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

  

Datos de cálculo 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línea 
Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

1 Cuadro individual 1 195.53 26.66 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 288.94 384.00 0.42 0.42  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 Tubo enterrado D=200 mm 384.00 1.00 - 384.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 
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Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 3x185+2G95 288.94 320 512.00 384.00 100 12.000 4.891 29.25 1.01 281.43  
  

Instalación interior 

Locales comerciales 

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los 

siguientes dispositivos de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, 
o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los 
circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta 

de tensión en una de sus fases. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  

Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   

Sub-grupo 1   

C13 (Montacargas) 16.00 18.64 RZ1-K (AS) 5G4 25.66 36.00 0.98 1.40 

Sub-grupo 2   

C14 (Arqueta de bombeo) 1.88 11.49 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 12.50 20.00 0.65 1.08 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 7.44 9.12 RZ1-K (AS) 5G1.5 16.19 20.00 0.61 1.03 

Sub-grupo 1   

C15 (Grupo de presión) 5.63 11.72 RZ1MZ1-K 5G2.5 12.38 22.95 0.33 1.37 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 0.65 78.22 RZ1MZ1-K 3G1.5 2.82 14.88 0.78 1.81 

Sub-grupo 3   

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) 0.98 12.30 RZ1-K (AS) 3G1.5 5.04 17.85 0.26 1.29 

Sub-grupo 4   

C13 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar térmica)) 0.94 17.55 RZ1-K (AS) 3G2.5 10.58 25.50 0.14 1.17 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 8.73 5.88 RZ1-K (AS) 3G4 38.43 40.00 1.09 1.52 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 2.07 186.30 RZ1MZ1-K 3G1.5 9.02 14.88 1.94 3.45 

C2 (tomas) 3.45 3.89 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 0.31 1.83 

C13 (Secamanos) 4.60 8.73 RZ1-K (AS) 3G2.5 21.05 30.00 1.19 2.71 

C7 (tomas) 3.45 17.46 RZ1MZ1-K 3G2.5 15.00 25.50 1.80 3.31 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 29.26 10.38 RZ1-K (AS) 5G10 42.54 63.00 0.40 0.82 

Sub-grupo 1   

C13 (Ventilador centrífugo en línea) 1.16 9.00 RZ1-K (AS) 5G2.5 2.21 22.95 0.05 0.87 

Sub-grupo 2   

C15 (Marmita) 18.00 5.80 RZ1-K (AS) 5G6 25.98 39.10 0.23 1.05 

Sub-grupo 3   

C3 (cocina/horno) 5.40 11.29 RZ1-K (AS) 3G6 24.71 44.20 0.74 1.56 

C14 (Congelador+Refrigerador) 1.96 5.67 RZ1-K (AS) 3G1.5 8.52 17.85 0.53 1.35 

Sub-grupo 4   

C1 (iluminación) 1.04 86.40 RZ1-K (AS) 3G1.5 4.51 20.00 0.66 1.48 

C4.2 (lavavajillas) 3.45 1.24 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 30.00 0.13 0.95 

C12.2 (lavavajillas) 3.45 1.85 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 30.00 0.20 1.01 

Sub-grupo 5   

C2 (tomas) 3.45 5.41 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 25.50 0.57 1.39 

C14(2) (Extactor Cocina+Mesa Caliente) 5.60 8.57 RZ1-K (AS) 3G2.5 24.35 25.50 1.04 1.86 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 11.02 1.29 RZ1-K (AS) 3G6 48.27 52.00 0.20 0.62 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 3.55 227.81 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.43 24.00 2.36 2.98 

C2 (tomas) 3.45 20.31 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 30.00 1.52 2.14 

C13 (Secamanos) 4.60 20.19 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 21.05 30.00 1.61 2.24 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

C7 (tomas) 3.45 9.13 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 30.00 0.57 1.19 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 3.45 0.79 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 0.14 0.57 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.46 28.88 RZ1-K (AS) 3G1.5 1.98 21.00 0.26 0.83 

C2 (tomas) 3.45 6.27 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 28.00 0.61 1.17 

C6 (iluminación) 0.46 32.09 RZ1-K (AS) 3G1.5 1.98 21.00 0.31 0.88 

C6(2) (iluminación) 0.46 37.27 RZ1-K (AS) 3G1.5 1.98 21.00 0.36 0.92 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 34.29 8.77 RZ1-K (AS) 5G10 49.49 63.00 0.40 0.83 

Sub-grupo 1   

C2 (tomas) 3.45 3.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.36 1.19 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.06 3.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 14.50 - 0.83 

Sub-grupo 3   

C1 (iluminación) 2.38 88.78 RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 20.00 2.53 3.36 

C7 (tomas) 3.45 50.49 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 2.40 3.23 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) 3.45 4.39 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 0.80 1.63 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.39 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 1.66 

C2 (tomas) 3.45 14.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.80 2.43 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.34 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 2.20 

C13 (Climatización) 0.05 1.66 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 1.63 

C6 (iluminación) 0.33 13.00 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.45 14.50 0.10 1.73 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) 3.45 7.42 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.36 2.18 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.55 25.10 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.24 2.42 

C2 (tomas) 3.45 22.67 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 3.54 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.55 2.73 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.19 

C6 (iluminación) 0.17 8.96 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 2.22 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) 3.45 6.22 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.14 1.96 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.03 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 1.99 

C2 (tomas) 3.45 20.05 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 3.31 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 2.38 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 1.97 

C6 (iluminación) 0.49 21.25 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.15 2.12 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) 3.45 10.44 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.91 2.74 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 2.77 

C2 (tomas) 3.45 17.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.33 4.07 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 3.27 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.74 

C6 (iluminación) 0.55 24.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.21 2.95 

C7 (tomas) 3.45 11.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.70 3.43 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) 3.45 9.53 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.74 2.57 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.49 22.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.13 2.70 

C2 (tomas) 3.45 20.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.12 3.69 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 2.98 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.57 

C6 (iluminación) 0.17 7.89 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.02 2.59 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) 3.45 15.29 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.80 3.63 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.55 25.26 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.24 3.86 

C2 (tomas) 3.45 22.67 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.34 4.96 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.55 4.17 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.63 

C6 (iluminación) 0.17 8.97 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 3.66 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) 3.45 14.09 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.58 3.41 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.09 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.43 

C2 (tomas) 3.45 20.06 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 4.75 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 3.82 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.41 

C6 (iluminación) 0.49 17.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.15 3.56 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) 3.45 18.31 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 3.35 4.18 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 4.21 

C2 (tomas) 3.45 22.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.36 5.54 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 4.71 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 4.18 

C6 (iluminación) 0.55 24.87 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.21 4.39 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) 3.45 17.40 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 3.19 4.01 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.49 22.91 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.13 4.14 

C2 (tomas) 3.45 20.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.12 5.13 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 4.42 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 4.02 

C6 (iluminación) 0.17 8.07 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.02 4.03 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) 3.45 12.26 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.24 3.07 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.10 

C2 (tomas) 3.45 17.38 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.66 3.73 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 3.64 

C13 (Climatización) 0.05 1.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.07 

C6 (iluminación) 0.33 12.99 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.45 14.50 0.10 3.17 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 34.29 12.13 RZ1-K (AS) 5G10 49.49 53.55 0.58 1.00 

Sub-grupo 1   

C2 (tomas) 3.45 3.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.36 1.36 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 2.38 88.78 RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 20.00 2.53 3.53 

C7 (tomas) 3.45 50.49 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 2.40 3.40 

Sub-grupo 3   

C6 (iluminación) 0.06 3.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 14.50 - 1.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) 3.45 4.39 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 0.80 1.80 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.39 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 1.83 

C2 (tomas) 3.45 14.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.80 2.60 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.34 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 2.37 

C13 (Climatización) 0.05 1.66 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 1.81 

C6 (iluminación) 0.33 13.00 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.45 14.50 0.10 1.90 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) 3.45 7.42 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.36 2.36 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.55 25.10 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.24 2.59 

C2 (tomas) 3.45 22.67 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 3.71 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.55 2.91 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.36 

C6 (iluminación) 0.17 8.96 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 2.39 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) 3.45 6.22 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.14 2.14 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.03 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 2.16 

C2 (tomas) 3.45 20.05 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 3.48 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 2.55 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.14 

C6 (iluminación) 0.49 21.25 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.15 2.29 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) 3.45 10.44 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.91 2.91 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 2.95 

C2 (tomas) 3.45 17.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.33 4.24 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 3.44 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.91 

C6 (iluminación) 0.55 24.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.21 3.12 

C7 (tomas) 3.45 11.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.70 3.61 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) 3.45 9.53 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.74 2.74 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.49 22.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.13 2.87 

C2 (tomas) 3.45 20.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.12 3.86 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 3.15 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.75 

C6 (iluminación) 0.17 7.89 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.02 2.77 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) 3.45 15.29 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.80 3.80 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.55 25.26 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.24 4.04 

C2 (tomas) 3.45 22.67 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.34 5.14 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.55 4.35 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.80 

C6 (iluminación) 0.17 8.97 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 3.84 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) 3.45 14.09 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.58 3.58 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.09 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.61 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

C2 (tomas) 3.45 20.06 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 4.93 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 3.99 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.58 

C6 (iluminación) 0.49 17.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.15 3.73 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) 3.45 18.31 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 3.35 4.35 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 4.39 

C2 (tomas) 3.45 22.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.36 5.71 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 4.88 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 4.36 

C6 (iluminación) 0.55 24.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 2.40 20.00 0.13 4.48 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) 3.45 17.40 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 3.19 4.19 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.49 22.91 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.13 4.32 

C2 (tomas) 3.45 20.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.12 5.30 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 4.60 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 4.19 

C6 (iluminación) 0.17 8.07 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.02 4.21 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) 3.45 12.26 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.24 3.24 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.27 

C2 (tomas) 3.45 17.38 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.66 3.91 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 3.81 

C13 (Climatización) 0.05 1.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.25 

C6 (iluminación) 0.33 12.99 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.45 14.50 0.10 3.34 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 34.29 15.28 RZ1-K (AS) 5G10 49.49 53.55 0.72 1.14 

Sub-grupo 1   

C2 (tomas) 3.45 3.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.36 1.51 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 2.38 88.78 RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 20.00 2.53 3.67 

C7 (tomas) 3.45 50.49 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 2.40 3.55 

Sub-grupo 3   

C6 (iluminación) 0.06 3.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 14.50 - 1.15 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) 3.45 4.39 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 0.80 1.95 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.39 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 1.97 

C2 (tomas) 3.45 14.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.80 2.74 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.34 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 2.52 

C13 (Climatización) 0.05 1.66 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 1.95 

C6 (iluminación) 0.33 13.00 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.45 14.50 0.10 2.04 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) 3.45 7.42 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.36 2.50 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.55 25.10 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.24 2.74 

C2 (tomas) 3.45 22.67 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 3.85 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.55 3.05 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.51 

C6 (iluminación) 0.17 8.96 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 2.54 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) 3.45 6.22 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.14 2.28 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.03 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 2.31 

C2 (tomas) 3.45 20.05 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 3.63 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 2.70 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.29 

C6 (iluminación) 0.49 21.25 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.15 2.43 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) 3.45 10.44 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.91 3.06 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 3.09 

C2 (tomas) 3.45 17.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.33 4.39 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 3.59 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.06 

C6 (iluminación) 0.55 24.90 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.21 3.26 

C7 (tomas) 3.45 11.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.70 3.75 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) 3.45 9.53 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.74 2.89 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.49 22.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.13 3.02 

C2 (tomas) 3.45 20.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.12 4.01 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 3.30 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 2.89 

C6 (iluminación) 0.17 7.89 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.02 2.91 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) 3.45 15.29 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.80 3.94 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.55 25.26 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.24 4.18 

C2 (tomas) 3.45 22.67 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.34 5.28 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.55 4.49 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.95 

C6 (iluminación) 0.17 8.97 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 3.98 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) 3.45 14.09 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.58 3.72 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.09 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.75 

C2 (tomas) 3.45 20.06 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.35 5.07 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.87 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 4.14 

C13 (Climatización) 0.05 1.49 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.73 

C6 (iluminación) 0.49 17.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.15 3.88 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) 3.45 18.31 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 1.92 3.07 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 3.10 

C2 (tomas) 3.45 22.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.36 4.43 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 3.60 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.07 

C6 (iluminación) 0.55 24.87 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.21 3.28 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) 3.45 17.40 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 3.19 4.33 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.49 22.91 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.12 14.50 0.13 4.46 

C2 (tomas) 3.45 20.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.12 5.45 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.84 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 4.74 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 4.33 

C6 (iluminación) 0.17 8.07 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.02 4.35 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) 3.45 12.26 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.24 3.39 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.42 

C2 (tomas) 3.45 17.38 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.66 4.05 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 3.96 

C13 (Climatización) 0.05 1.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.39 

C6 (iluminación) 0.33 12.99 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.45 14.50 0.10 3.49 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 23.60 18.88 RZ1-K (AS) 5G6 34.06 46.00 0.98 1.41 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 2.38 74.00 RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 20.00 2.43 3.84 

C2 (tomas) 3.45 3.42 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.36 1.77 

C6 (iluminación) 0.06 3.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 14.50 - 1.41 

Sub-grupo 2   

C7 (tomas) 3.45 48.85 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 2.31 3.72 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) 3.45 4.39 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 20.00 0.81 2.22 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 12.64 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.07 2.28 

C2 (tomas) 3.45 31.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.42 3.64 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 2.78 

C13 (Climatización) 0.09 6.61 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.37 14.50 0.01 2.23 

C14 (Jacuzzi) 0.70 9.55 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.34 14.50 0.33 2.54 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.92 42.94 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.98 14.50 0.45 2.66 

C6(2) (iluminación) 0.17 8.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 2.24 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) 3.45 6.22 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.14 2.54 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.03 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 2.57 

C2 (tomas) 3.45 35.82 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.37 3.91 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 3.88 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.41 2.96 

C13 (Climatización) 0.09 9.73 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.37 14.50 0.02 2.57 

C14 (Jacuzzi) 0.70 11.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.34 14.50 0.39 2.94 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.79 59.65 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.44 14.50 0.42 2.96 

C6(2) (iluminación) 0.17 18.04 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.11 2.65 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) 3.45 10.44 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.91 3.32 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.41 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.35 

C2 (tomas) 3.45 17.60 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.33 4.65 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 3.85 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.32 

C6 (iluminación) 0.55 24.67 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.20 3.52 

C7 (tomas) 3.45 11.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.70 4.02 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) 3.45 9.53 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 1.74 3.15 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 
Longitud 

(m) 
Línea 

Ic 
(A) 

I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.67 50.67 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.91 14.50 0.33 3.48 

C2 (tomas) 3.45 21.46 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.53 4.68 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 15.13 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.61 4.76 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.15 

C14 (Jacuzzi) 0.70 5.30 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.34 14.50 0.18 3.33 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.33 25.94 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.44 14.50 0.24 3.39 

C13(2) (Climatización) 0.05 9.68 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 0.02 3.17 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) 3.45 12.26 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 21.00 2.24 3.65 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.50 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.03 3.68 

C2 (tomas) 3.45 31.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.42 5.07 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 5.32 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.57 4.22 

C13 (Climatización) 0.09 6.61 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.37 14.50 0.01 3.66 

C14 (Jacuzzi) 0.70 9.55 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.34 14.50 0.33 3.98 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.92 42.94 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.98 14.50 0.45 4.10 

C6(2) (iluminación) 0.17 12.64 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.07 3.72 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) 3.45 18.31 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 1.92 3.33 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.17 8.83 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.72 14.50 0.04 3.37 

C2 (tomas) 3.45 22.60 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 1.36 4.69 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 4.99 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.53 3.86 

C13 (Climatización) 0.05 1.40 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.21 14.50 - 3.33 

C6 (iluminación) 0.55 24.65 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.40 14.50 0.20 3.53 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 40.24 29.23 RZ1-K (AS) 5G16 68.90 85.00 0.99 1.41 

Sub-grupo 1   

C13 (Climatización) 37.04 5.77 RZ1-K (AS) 5G16 62.16 77.00 0.18 1.59 

Sub-grupo 2   

C13(2) (Climatización) 4.34 8.20 RZ1-K (AS) 5G1.5 7.37 17.50 0.29 1.71 

Sub-grupo 3   

C13(3) (Climatización) 2.06 14.41 RZ1-K (AS) 5G1.5 3.50 17.50 0.24 1.65 

Sub-grupo 4   

C13(4) (Climatización) 2.06 10.29 RZ1-K (AS) 5G1.5 3.50 17.50 0.17 1.59 

Sub-grupo 5   

C14 (Bomba de circulación (climatización)) 0.90 10.57 RZ1-K (AS) 3G2.5 11.00 28.00 0.13 1.54 

Subcuadro Cuadro individual 1.11 24.66 27.92 RZ1-K (AS) 2x35+1G16 108.88 153.00 1.56 1.99 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 0.29 8.11 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.27 14.50 0.04 2.03 

C2 (tomas) 3.45 9.54 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 28.00 1.00 2.99 

C4.1 (lavadora) 3.45 11.78 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 24.00 1.27 3.26 

C13 (Climatización) 0.35 19.44 RZ1-K (AS) 3G1.5 1.70 21.00 0.14 2.13 

C14 (Jacuzzi) 0.70 5.41 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 3.34 14.50 0.19 2.17 

Sub-grupo 2   

C6 (iluminación) 0.91 36.75 RZ1-K (AS) 3G1.5 3.94 21.00 0.51 2.50 

C12.1 (lavadora) 3.45 13.00 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 24.00 1.40 3.39 

C10 (secadora) 3.45 9.22 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 24.00 0.99 2.98 

C14(2) (Plancha Industrial) 16.15 22.70 RZ1-K (AS) 3G16 70.22 97.00 0.54 2.53 

C12.1(2) (lavadora) 3.45 14.44 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 24.00 1.55 3.54 

Sub-grupo 3   

C10(2) (secadora) 3.45 8.24 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 24.00 0.89 2.87 

C10(3) (secadora) 3.45 7.41 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 24.00 0.80 2.78 

Subcuadro Cuadro individual 1.12 10.35 22.37 RZ1-K (AS) 5G1.5 14.94 20.00 2.05 2.47 

Sub-grupo 1   

C1 (iluminación) 2.38 79.36 RZ1-K (AS) 3G2.5 10.35 28.00 1.43 3.90 

C6 (iluminación) 0.06 3.61 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 14.50 - 2.48 

Sub-grupo 2   

C2 (tomas) 3.45 3.53 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 20.00 0.38 2.85 

Sub-grupo 3   

C7 (tomas) 3.45 49.62 RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 30.00 2.33 4.80 

Subcuadro Cuadro individual 1.13 30.61 27.47 RZ1-K (AS) 5G16 55.41 77.00 0.68 1.11 

Sub-grupo 1   

C14 (motor de ascensor) 17.16 1.78 SZ1-K (AS+) 5G4 30.96 32.00 0.11 1.21 

Sub-grupo 2   

C14(2) (motor de ascensor) 17.16 4.81 SZ1-K (AS+) 5G4 30.96 32.00 0.29 1.40 

Sub-grupo 3   

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) 0.25 11.16 RZ1-K (AS) 3G2.5 2.04 28.00 0.08 1.19  
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Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Montacargas) RZ1-K (AS) 5G4 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

36.00 1.00 - 36.00 

C14 (Arqueta de bombeo) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 RZ1-K (AS) 5G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C15 (Grupo de presión) RZ1MZ1-K 5G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

27.00 1.00 
15.0

0 
22.95 

C1 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 
15.0

0 
17.85 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
17.50 1.00 

15.0

0 
14.88 

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 0.85 - 17.85 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C13 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación (solar 
térmica)) 

RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 RZ1-K (AS) 3G4 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

40.00 1.00 - 40.00 

C1 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 
15.0

0 
17.85 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
17.50 1.00 

15.0
0 

14.88 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C13 (Secamanos) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C7 (tomas) RZ1MZ1-K 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 
15.0

0 
25.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 RZ1-K (AS) 5G10 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

63.00 1.00 - 63.00 

C13 (Ventilador centrífugo en línea) RZ1-K (AS) 5G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

27.00 0.85 - 22.95 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

27.00 1.00 - 27.00 

C15 (Marmita) RZ1-K (AS) 5G6 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

46.00 0.85 - 39.10 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

46.00 1.00 - 46.00 

C3 (cocina/horno) RZ1-K (AS) 3G6 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

52.00 0.85 - 44.20 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

52.00 1.00 - 52.00 

C14 (Congelador+Refrigerador) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 0.85 - 17.85 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C4.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C12.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C14(2) (Extactor Cocina+Mesa Caliente) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 RZ1-K (AS) 3G6 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

52.00 1.00 - 52.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
24.00 1.00 - 24.00 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C13 (Secamanos) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C6 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 RZ1-K (AS) 5G10 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

63.00 1.00 - 63.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 

D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 

en una pared de 
mampostería 

D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 

en una pared de 
mampostería 

D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 
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Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 

en una pared de 
mampostería 

D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 RZ1-K (AS) 5G10 
Bandeja lisa 
75x25 mm 

63.00 0.85 - 53.55 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

63.00 1.00 - 63.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 

50x25 mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 
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Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 

D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 

en una pared de 
mampostería 

D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 RZ1-K (AS) 5G10 
Bandeja lisa 
75x25 mm 

63.00 0.85 - 53.55 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

63.00 1.00 - 63.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 

D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 



 

 
Resultados de cálculo   

HOTEL_TFM sito en OVIEDO Fecha: 02/03/18  
 

 
Página 21 

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 RZ1-K (AS) 5G6 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

46.00 1.00 - 46.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) RZ1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Jacuzzi) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Jacuzzi) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Jacuzzi) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C13(2) (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 

D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C14 (Jacuzzi) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C13 (Climatización) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 RZ1-K (AS) 5G16 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

85.00 1.00 - 85.00 

C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 5G16 Canal 50x95 mm 77.00 1.00 - 77.00 

C13(2) (Climatización) RZ1-K (AS) 5G1.5 Canal 50x95 mm 17.50 1.00 - 17.50 

C13(3) (Climatización) RZ1-K (AS) 5G1.5 Canal 50x95 mm 17.50 1.00 - 17.50 

C13(4) (Climatización) RZ1-K (AS) 5G1.5 Canal 50x95 mm 17.50 1.00 - 17.50 

C14 (Bomba de circulación (climatización)) RZ1-K (AS) 3G2.5 Canal 50x95 mm 28.00 1.00 - 28.00 
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Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea 
Tipo de 

instalación 
Iz 

(A) 
Fcagru

p 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Subcuadro Cuadro individual 1.11 
RZ1-K (AS) 
2x35+1G16 

Bandeja lisa 
50x25 mm 

153.0
0 

1.00 - 
153.0

0 

C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C4.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.80 - 24.00 

    
Bandeja lisa 

50x25 mm 
30.00 1.00 - 30.00 

C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C14 (Jacuzzi) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C6 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

21.00 1.00 - 21.00 

C12.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.80 - 24.00 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C10 (secadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.80 - 24.00 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C14(2) (Plancha Industrial) RZ1-K (AS) 3G16 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

97.00 1.00 - 97.00 

C12.1(2) (lavadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.80 - 24.00 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C10(2) (secadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.80 - 24.00 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.85 - 25.50 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

C10(3) (secadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 0.80 - 24.00 

    
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.12 RZ1-K (AS) 5G1.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

    
Tubo superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=16 mm 

14.50 1.00 - 14.50 

C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 

Tubo empotrado, 
en una pared de 

mampostería 
D=20 mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

30.00 1.00 - 30.00 

Subcuadro Cuadro individual 1.13 RZ1-K (AS) 5G16 
Bandeja lisa 
50x25 mm 

85.00 1.00 - 85.00 

    Canal 50x95 mm 77.00 1.00 - 77.00 

C14 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G4 Canal 50x95 mm 32.00 1.00 - 32.00 

C14(2) (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G4 Canal 50x95 mm 32.00 1.00 - 32.00 

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) 3G2.5 Canal 50x95 mm 28.00 1.00 - 28.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   IGA:      320   

Sub-grupo 1   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C13 (Montacargas) RZ1-K (AS) 5G4 25.66 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 36.00 15 
10.01

1 
0.91

9 
6.98 0.39 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C14 (Arqueta de bombeo) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
12.50 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 15 

10.01
1 

0.98
1 

6.98 0.09 

Subcuadro Cuadro individual 1.1 RZ1-K (AS) 5G1.5 16.19 Aut: 20 {C',B'} 29.00 20.00 15 
10.01

1 
0.73

1 
6.98 0.09 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
  

C15 (Grupo de presión) RZ1MZ1-K 5G2.5 12.38 Guard: 14 20.30 22.95 15 1.482 
0.43

6 
0.02 0.67 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 2.82 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.88 6 1.482 
0.21

7 
0.02 0.98 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C14 (producción de A.C.S. / Calefacción) RZ1-K (AS) 3G1.5 5.04 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.85 6 1.482 
0.40

1 
0.02 0.29 

Sub-grupo 4   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C13 (Bomba de circulación (climatización)+Bomba de circulación (retorno A.C.S.)+Bomba de circulación 
(solar térmica)) 

RZ1-K (AS) 3G2.5 10.58 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 25.50 6 1.482 
0.51

3 
0.02 0.48 

Subcuadro Cuadro individual 1.2 RZ1-K (AS) 3G4 38.43 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 40.00 15 
10.01

1 
2.14

1 
6.98 0.07 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1MZ1-K 3G1.5 9.02 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.88 6 4.395 
0.34

8 
0.02 0.38 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 4.395 
1.43

7 
0.02 0.06 

C13 (Secamanos) RZ1-K (AS) 3G2.5 21.05 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 6 4.395 
0.88

5 
0.02 0.16 

C7 (tomas) RZ1MZ1-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 25.50 6 4.395 
0.56

0 
0.02 0.41 

Subcuadro Cuadro individual 1.3 RZ1-K (AS) 5G10 42.54 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 63.00 15 
10.01

1 
2.59

4 
6.98 0.30 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
  

C13 (Ventilador centrífugo en línea) RZ1-K (AS) 5G2.5 2.21 Guard: 3 3.63 22.95 15 5.337 
0.92

3 
0.07 0.15 

Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 4 

polos 
  

C15 (Marmita) RZ1-K (AS) 5G6 25.98 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 39.10 6 5.337 
1.75

6 
0.07 0.24 

Sub-grupo 3   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C3 (cocina/horno) RZ1-K (AS) 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 44.20 6 5.337 
1.36

9 
0.07 0.39 

C14 (Congelador+Refrigerador) RZ1-K (AS) 3G1.5 8.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.85 6 5.337 
0.89

4 
0.07 0.06 

Sub-grupo 4   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 4.51 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 20.00 6 5.337 
0.47

9 
0.07 0.20 

C4.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 5.337 
2.08

8 
0.07 0.03 

C12.2 (lavavajillas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 5.337 
1.90

1 
0.07 0.04 

Sub-grupo 5   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 25.50 6 5.337 
1.24

7 
0.07 0.08 

C14(2) (Extactor Cocina+Mesa Caliente) RZ1-K (AS) 3G2.5 24.35 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 25.50 6 5.337 
1.12

7 
0.07 0.10 

Subcuadro Cuadro individual 1.4 RZ1-K (AS) 3G6 48.27 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 52.00 15 
10.01

1 
4.18

8 
6.98 0.04 

Sub-grupo 1   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
15.43 

Aut: 16 {C',B',D'} 
Telerruptor: 16, 2 

23.20 24.00 10 8.617 
0.51

9 
< 

0.01 
0.47 

C2 (tomas) 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 10 8.617 

0.74
0 

< 
0.01 

0.23 

C13 (Secamanos) 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
21.05 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 10 8.617 

0.65
4 

< 
0.01 

0.30 

C7 (tomas) 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 10 8.617 

1.55
5 

< 
0.01 

0.05 

Subcuadro Cuadro individual 1.5 RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 21.00 15 
10.01

1 
3.42

2 
6.98 

< 
0.01 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 1.98 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 10 7.055 
0.54

7 
< 

0.01 
0.15 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 10 7.055 
1.37

0 
< 

0.01 
0.07 

C6 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 1.98 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 10 7.055 
0.47

5 
< 

0.01 
0.20 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C6(2) (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 1.98 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 10 7.055 
0.41

8 
< 

0.01 
0.26 

Subcuadro Cuadro individual 1.6 RZ1-K (AS) 5G10 49.49 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 63.00 15 
10.01

1 
2.81

1 
6.98 0.26 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 5.791 

1.66
8 

0.06 0.03 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 5.791 

2.03

2 
0.06 

< 

0.01 

Sub-grupo 3   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 
Aut: 16 {C',B',D'} 
Telerruptor: 16, 2 

23.20 20.00 6 5.791 
0.32

3 
0.06 0.44 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 5.791 
0.46

6 
0.06 0.59 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 (Habitacion 101) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
1.08

8 
0.06 0.04 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.214 

0.75
0 

< 
0.01 

0.05 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.214 

0.68
0 

< 
0.01 

0.18 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.214 

0.76
1 

< 
0.01 

0.14 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.214 

0.89
0 

< 
0.01 

0.04 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.214 

0.60
6 

< 
0.01 

0.08 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 (Habitacion 102) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.76

0 
0.06 0.08 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.540 

0.41
6 

0.02 0.17 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.540 

0.44
3 

0.02 0.42 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.540 

0.58
9 

0.02 0.24 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.540 

0.66
7 

0.02 0.07 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.540 

0.53
4 

0.02 0.10 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 (Habitacion 105) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.86

3 
0.06 0.06 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.752 

0.64
6 

0.01 0.07 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.752 

0.47
8 

0.01 0.36 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.752 

0.69
2 

0.01 0.17 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.752 

0.74
5 

0.01 0.05 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.752 

0.51
2 

0.01 0.11 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 (Habitacion 103) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.58

4 
0.06 0.14 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.181 

0.44
4 

0.03 0.15 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.181 

0.37
9 

0.03 0.58 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.181 

0.48
0 

0.03 0.36 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.181 

0.53
0 

0.03 0.11 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.181 

0.37
4 

0.03 0.21 

C7 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.181 

0.45
5 

0.03 0.40 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 (Habitacion 104) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.62

7 
0.06 0.12 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.270 

0.44
2 

0.03 0.15 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.270 

0.42
2 

0.03 0.46 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.270 

0.53
2 

0.03 0.29 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.270 

0.56
6 

0.03 0.09 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.270 

0.51
7 

0.03 0.11 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 (Habitacion 109) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.42

5 
0.06 0.25 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.858 

0.29
1 

0.06 0.35 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.858 

0.30
4 

0.06 0.89 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.858 

0.36

6 
0.06 0.62 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.858 

0.39
4 

0.06 0.19 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.858 

0.34
3 

0.06 0.25 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.7 (Habitacion 106) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.45

6 
0.06 0.22 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.920 

0.38
7 

0.05 0.20 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 6 0.920 

0.31
9 

0.05 0.81 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.920 

0.40
3 

0.05 0.51 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.920 

0.42
0 

0.05 0.17 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.920 

0.33
4 

0.05 0.27 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.8 (Habitacion 108) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.36

4 
0.06 0.35 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.733 

0.30
4 

0.09 0.32 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.733 

0.27
1 

0.09 1.13 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.733 

0.32
0 

0.09 0.81 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.733 

0.34
2 

0.09 0.25 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.733 

0.26
9 

0.09 0.41 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.9 (Habitacion 107) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.38

0 
0.06 0.32 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.767 

0.30
2 

0.08 0.33 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.767 

0.29
3 

0.08 0.96 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.767 

0.34
3 

0.08 0.70 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.767 

0.35
6 

0.08 0.23 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.767 

0.33
6 

0.08 0.26 

Subcuadro Cuadro individual 1.6.10 (Habitacion 110) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 5.791 
0.51

2 
0.06 0.18 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.035 

0.42
0 

0.04 0.17 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.035 

0.41
4 

0.04 0.48 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.035 

0.42
6 

0.04 0.46 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.035 

0.46
3 

0.04 0.14 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.035 

0.37
2 

0.04 0.21 

Subcuadro Cuadro individual 1.7 RZ1-K (AS) 5G10 49.49 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 53.55 15 
10.01

1 
2.39

0 
6.98 0.36 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 4.914 

1.50
5 

0.08 0.04 

Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 
Aut: 16 {C',B'} 

Telerruptor: 16, 2 
23.20 20.00 6 4.914 

0.31
6 

0.08 0.46 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 4.914 
0.45

2 
0.08 0.62 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.914 

1.79
6 

0.08 
< 

0.01 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.1 (Habitacion 201) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
1.01

5 
0.08 0.04 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.064 

0.71
5 

0.01 0.06 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.064 

0.65
1 

0.01 0.20 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.064 

0.72
5 

0.01 0.16 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.064 

0.84

0 
0.01 0.04 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.064 

0.58
3 

0.01 0.09 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.2 (Habitacion 202) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.72

3 
0.08 0.09 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.465 

0.40
5 

0.02 0.18 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.465 

0.43
1 

0.02 0.45 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.465 

0.56
7 

0.02 0.26 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.465 

0.63
8 

0.02 0.07 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.465 

0.51
5 

0.02 0.11 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.3 (Habitacion 205) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.81

6 
0.08 0.07 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.656 

0.61
9 

0.02 0.08 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.656 

0.46
3 

0.02 0.39 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.656 

0.66
2 

0.02 0.19 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.656 

0.71
0 

0.02 0.06 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.656 

0.49
5 

0.02 0.12 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.4 (Habitacion 203) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.56

2 
0.08 0.15 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.136 

0.43
1 

0.04 0.16 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.136 

0.36
9 

0.04 0.61 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.136 

0.46
5 

0.04 0.38 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.136 

0.51
2 

0.04 0.11 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.136 

0.36
5 

0.04 0.22 

C7 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.136 

0.44
1 

0.04 0.42 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.5 (Habitacion 204) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.60

2 
0.08 0.13 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.219 

0.42
9 

0.03 0.16 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.219 

0.41
0 

0.03 0.49 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.219 

0.51
4 

0.03 0.31 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.219 

0.54
5 

0.03 0.10 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.219 

0.50
0 

0.03 0.12 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.6 (Habitacion 209) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.41

3 
0.08 0.27 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.834 

0.28
5 

0.07 0.37 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.834 

0.29
8 

0.07 0.93 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.834 

0.35
7 

0.07 0.65 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.834 

0.38
4 

0.07 0.20 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.834 

0.33
6 

0.07 0.26 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.7 (Habitacion 206) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.44

2 
0.08 0.24 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.893 

0.37
7 

0.06 0.21 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.893 

0.31
3 

0.06 0.85 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.893 

0.39
2 

0.06 0.54 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.893 

0.40
9 

0.06 0.18 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.893 

0.32

7 
0.06 0.28 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.8 (Habitacion 208) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.35

5 
0.08 0.37 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.716 

0.29
8 

0.09 0.34 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.716 

0.26
6 

0.09 1.17 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.716 

0.31
4 

0.09 0.84 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.716 

0.33
4 

0.09 0.27 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
2.40 Aut: 10 {C,B,D} 14.50 20.00 6 0.716 

0.29
4 

0.09 0.95 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.9 (Habitacion 207) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.37

1 
0.08 0.33 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.748 

0.29
6 

0.08 0.34 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.748 

0.28
8 

0.08 1.00 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.748 

0.33
5 

0.08 0.74 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.748 

0.34
8 

0.08 0.25 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.748 

0.32
9 

0.08 0.27 

Subcuadro Cuadro individual 1.7.10 (Habitacion 210) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.914 
0.49

5 
0.08 0.19 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.000 

0.40
8 

0.05 0.18 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.000 

0.40
3 

0.05 0.51 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.000 

0.41
4 

0.05 0.48 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.000 

0.44
9 

0.05 0.15 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.000 

0.36
3 

0.05 0.23 

Subcuadro Cuadro individual 1.8 RZ1-K (AS) 5G10 49.49 Aut: 50 {C',B',D'} 72.50 53.55 15 
10.01

1 
2.09

2 
6.98 0.47 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 4.293 

1.37
8 

0.11 0.04 

Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 
Aut: 16 {C',B'} 

Telerruptor: 16, 2 
23.20 20.00 6 4.293 

0.31
0 

0.11 0.48 

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 4.293 
0.44

0 
0.11 0.66 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 4.293 

1.61
9 

0.11 0.01 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.1 (Habitacion 201) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.95

5 
0.11 0.05 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.940 

0.68
4 

0.01 0.06 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.940 

0.62
5 

0.01 0.21 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.940 

0.69
4 

0.01 0.17 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.940 

0.79
9 

0.01 0.05 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.940 

0.56
2 

0.01 0.09 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.2 (Habitacion 202) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.69

2 
0.11 0.10 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.402 

0.39
5 

0.02 0.19 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.402 

0.41
9 

0.02 0.47 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.402 

0.54
8 

0.02 0.28 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.402 

0.61
4 

0.02 0.08 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.402 

0.49
9 

0.02 0.12 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.3 (Habitacion 205) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.77

7 
0.11 0.08 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.576 

0.59
6 

0.02 0.08 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.576 

0.45
0 

0.02 0.41 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.576 

0.63
6 

0.02 0.20 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.576 

0.68
0 

0.02 0.06 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.576 

0.48
1 

0.02 0.13 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.4 (Habitacion 203) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.54

3 
0.11 0.16 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.098 

0.42
0 

0.04 0.17 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.098 

0.36
1 

0.04 0.63 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.098 

0.45
2 

0.04 0.40 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.098 

0.49
6 

0.04 0.12 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.098 

0.35
7 

0.04 0.23 

C7 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.098 

0.43
0 

0.04 0.45 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.5 (Habitacion 204) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.58

1 
0.11 0.14 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.175 

0.41
8 

0.03 0.17 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.175 

0.40
0 

0.03 0.52 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.175 

0.49
8 

0.03 0.33 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.175 

0.52
7 

0.03 0.11 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.175 

0.48
5 

0.03 0.13 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.6 (Habitacion 209) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.40

3 
0.11 0.28 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.813 

0.28
0 

0.07 0.38 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.813 

0.29
3 

0.07 0.96 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.813 

0.34
9 

0.07 0.68 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.813 

0.37
5 

0.07 0.21 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.813 

0.32
9 

0.07 0.28 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.7 (Habitacion 206) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.43

0 
0.11 0.25 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.869 

0.36
8 

0.06 0.22 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.869 

0.30
7 

0.06 0.88 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.869 

0.38
3 

0.06 0.56 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.869 

0.39
9 

0.06 0.19 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.869 

0.32
1 

0.06 0.29 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.8 (Habitacion 208) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 4.293 
0.52

2 
0.11 0.47 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.056 

0.40
7 

0.04 0.18 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.056 

0.35
0 

0.04 0.68 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.056 

0.43
8 

0.04 0.43 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.056 

0.47
9 

0.04 0.13 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.056 

0.34
7 

0.04 0.25 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.9 (Habitacion 207) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.36

2 
0.11 0.35 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.12 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.731 

0.29
1 

0.09 0.35 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.731 

0.28
3 

0.09 1.03 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.731 

0.32
8 

0.09 0.77 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.731 

0.34
1 

0.09 0.26 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.731 

0.32
2 

0.09 0.29 

Subcuadro Cuadro individual 1.8.10 (Habitacion 210) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 4.293 
0.48

0 
0.11 0.20 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.970 

0.39
8 

0.05 0.19 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.970 

0.39
3 

0.05 0.53 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.970 

0.40
4 

0.05 0.51 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.970 

0.43
7 

0.05 0.16 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.45 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.970 

0.35
5 

0.05 0.24 

Subcuadro Cuadro individual 1.9 RZ1-K (AS) 5G6 34.06 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 46.00 15 
10.01

1 
1.26

4 
6.98 0.46 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 10.35 
Aut: 16 {C',B'} 

Telerruptor: 16, 2 
23.20 20.00 6 2.577 

0.29
1 

0.11 0.54 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.577 

0.95
9 

0.11 0.09 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.577 

1.07
2 

0.11 0.03 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 2.577 
0.39

6 
0.11 0.82 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.1 (Habitacion 401) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 2.577 
0.73

2 
0.11 0.09 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.484 

0.42
1 

0.02 0.17 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.484 

0.42
5 

0.02 0.46 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.484 

0.56
8 

0.02 0.26 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.37 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.484 

0.48
3 

0.02 0.13 

C14 (Jacuzzi) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.484 

0.39
3 

0.02 0.19 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.98 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.484 

0.38
5 

0.02 0.20 

C6(2) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.484 

0.55
7 

0.02 0.10 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.2 (Habitacion 404) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.577 
0.62

3 
0.11 0.12 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.260 

0.50
1 

0.03 0.12 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.260 

0.39
1 

0.03 0.54 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 1.260 

0.52
8 

0.03 0.30 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.37 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.260 

0.36
0 

0.03 0.23 

C14 (Jacuzzi) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.260 

0.33
0 

0.03 0.27 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.44 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.260 

0.34
0 

0.03 0.26 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C6(2) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 1.260 

0.31
0 

0.03 0.31 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.3 (Habitacion 402) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.577 
0.46

3 
0.11 0.22 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.935 

0.37
7 

0.05 0.21 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.935 

0.32
4 

0.05 0.79 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.935 

0.39

5 
0.05 0.53 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.935 

0.42
8 

0.05 0.16 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.935 

0.32
3 

0.05 0.29 

C7 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.935 

0.37
8 

0.05 0.58 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.4 (Habitacion 403) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.577 
0.49

0 
0.11 0.19 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.91 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.990 

0.30
3 

0.05 0.32 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 0.990 

0.32
2 

0.05 0.80 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 6 0.990 

0.31
6 

0.05 0.83 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.990 

0.45
1 

0.05 0.15 

C14 (Jacuzzi) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.990 

0.37
1 

0.05 0.22 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.44 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.990 

0.25
9 

0.05 0.44 

C13(2) (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.990 

0.30
9 

0.05 0.31 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.5 (Habitacion 406) RZ1-K (AS) 3G1.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.577 
0.41

6 
0.11 0.27 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.840 

0.35
3 

0.07 0.24 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.840 

0.29
5 

0.07 0.95 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.840 

0.35
7 

0.07 0.65 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.37 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.840 

0.32
2 

0.07 0.29 

C14 (Jacuzzi) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.840 

0.27
9 

0.07 0.38 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.98 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.840 

0.27
5 

0.07 0.39 

C6(2) (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.840 

0.29
3 

0.07 0.35 

Subcuadro Cuadro individual 1.9.6 (Habitacion 405) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 30.00 6 2.577 
0.44

8 
0.11 0.64 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.72 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.904 

0.36
0 

0.06 0.23 

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.904 

0.31
5 

0.06 0.84 

C5 (baño y auxiliar de cocina) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B,D} 23.20 20.00 6 0.904 

0.38
4 

0.06 0.56 

C13 (Climatización) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.21 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.904 

0.41
5 

0.06 0.17 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
2.40 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.904 

0.31
5 

0.06 0.30 

Subcuadro Cuadro individual 1.10 RZ1-K (AS) 5G16 68.90 Aut: 80 {C',B',D'} 
116.0

0 
85.00 15 

10.01
1 

1.86
9 

6.98 1.50 

Sub-grupo 1   
Dif:       63,      300, 4 

polos 
  

C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 5G16 62.16 Aut: 63 {C,B,D} 91.35 77.00 6 3.829 
1.65

4 
0.36 1.91 

Sub-grupo 2   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
  

C13(2) (Climatización) RZ1-K (AS) 5G1.5 7.37 Guard: 10 14.50 17.50 15 3.829 
0.62

2 
0.36 0.12 

Sub-grupo 3   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
  

C13(3) (Climatización) RZ1-K (AS) 5G1.5 3.50 Guard: 4 5.80 17.50 15 3.829 
0.41

3 
0.36 0.27 

Sub-grupo 4   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea 
Ic 

(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA
) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C13(4) (Climatización) RZ1-K (AS) 5G1.5 3.50 Guard: 4 5.80 17.50 15 3.829 
0.53

1 
0.36 0.16 

Sub-grupo 5   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C14 (Bomba de circulación (climatización)) RZ1-K (AS) 3G2.5 11.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 6 3.829 
0.96

3 
0.36 0.14 

Subcuadro Cuadro individual 1.11 
RZ1-K (AS) 
2x35+1G16 

108.8
8 

Aut: 125 {C,B,D} 
181.2

5 
153.0

0 
15 

10.01
1 

2.93
1 

6.98 2.92 

Sub-grupo 1   
Dif:       63,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
1.27 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 6.039 

1.41

3 
0.69 0.01 

C2 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 10 6.039 
0.92

7 
0.69 0.15 

C4.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.00 10 6.039 
0.79

7 
0.69 0.20 

C13 (Climatización) RZ1-K (AS) 3G1.5 1.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 10 6.039 
0.46

8 
0.69 0.21 

C14 (Jacuzzi) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
3.34 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 10 6.039 

1.00
6 

0.69 0.03 

Sub-grupo 2   
Dif:      125,       30, 2 

polos 
  

C6 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G1.5 3.94 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 10 6.039 
0.54

4 
0.69 0.16 

C12.1 (lavadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.00 10 6.039 
0.74

0 
0.69 0.23 

C10 (secadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.00 10 6.039 
0.94

9 
0.69 0.14 

C14(2) (Plancha Industrial) RZ1-K (AS) 3G16 70.22 Aut: 80 {C,D} 
116.0

0 
97.00 10 6.039 

2.11
2 

0.69 1.17 

C12.1(2) (lavadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.00 10 6.039 
0.68

3 
0.69 0.27 

Sub-grupo 3   
Dif:       40,       30, 2 

polos 
  

C10(2) (secadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.00 10 6.039 
1.02

4 
0.69 0.12 

C10(3) (secadora) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 24.00 10 6.039 
1.09

7 
0.69 0.11 

Subcuadro Cuadro individual 1.12 RZ1-K (AS) 5G1.5 14.94 Aut: 16 {C',B'} 23.20 20.00 15 
10.01

1 
0.32

1 
6.98 0.45 

Sub-grupo 1   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C1 (iluminación) RZ1-K (AS) 3G2.5 10.35 
Aut: 16 {C,B} 

Telerruptor: 16, 2 
23.20 28.00 6 0.648 

0.21
2 

0.11 2.83 

C6 (iluminación) 
ES07Z1-K (AS) 

3G1.5 
0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 0.648 

0.30
2 

0.11 0.33 

Sub-grupo 2   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C2 (tomas) 
ES07Z1-K (AS) 

3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 20.00 6 0.648 

0.29
6 

0.11 0.94 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C7 (tomas) RZ1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C,B} 23.20 30.00 6 0.648 
0.20

6 
0.11 3.02 

Subcuadro Cuadro individual 1.13 RZ1-K (AS) 5G16 55.41 Aut: 63 {C',B',D'} 91.35 77.00 15 
10.01

1 
1.94

5 
6.98 1.38 

Sub-grupo 1   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
  

C14 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G4 30.96 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 32.00 6 3.989 
1.66

8 
0.33 0.12 

Sub-grupo 2   
Dif:       40,      300, 4 

polos 
  

C14(2) (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G4 30.96 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 32.00 6 3.989 
1.33

9 
0.33 0.18 

Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 

polos 
  

C13 (Bomba de circulación (solar térmica)) RZ1-K (AS) 3G2.5 2.04 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 28.00 6 3.989 
0.72

1 
0.33 0.25  

  

  

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 



 

 
Resultados de cálculo   

HOTEL_TFM sito en OVIEDO Fecha: 02/03/18  
 

 
Página 35 

Leyenda 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 

I2 
intensidad de funcionamiento de la protección 

(A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 

(kA) 

Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 

Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
de cortocircuito (s)  
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1.- PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: OVIEDO 

Latitud (grados): 43.35 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 336 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 28.00 °C 

Temperatura húmeda verano: 22.30 °C 

Oscilación media diaria: 13.6 °C 

Oscilación media anual: 28 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 0.00 °C 

Humedad relativa en invierno: 89 % 

Velocidad del viento: 2.8 m/s 

Temperatura del terreno: 6.80 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 2.5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 5 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 5 % 
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Refrigeración 

Conjunto: Zonas Comunes y Vestuarios 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructura
l 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensibl
e 

(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensibl
e 

(W) 

Carga 
total 
(W) 

Por 
superficie 
(W/m²) 

Sensibl
e 

(W) 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

Vestuarios 
Hombres 

Sótano -24.57 1883.20 3043.30 2007.32 
3225.4

2 
432.00 264.86 1207.85 101.43 2272.18 4433.27 

4433.2
7 

Vestuarios Mujeres Sótano -45.19 1852.45 3012.54 1951.84 
3169.9

3 
432.00 264.86 1207.85 103.63 2216.70 4377.79 

4377.7
9 

Recepción 
Planta 
baja -122.60 2501.06 3146.52 2568.74 

3246.4
7 450.00 275.89 1258.18 86.06 2844.63 4504.65 

4504.6
5 

Total   1314.
0 

Carga total simultánea   13315.7    
  

Conjunto: Hosteleria 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Baños Hombres Planta baja 598.67 513.08 713.12 1200.69 1410.72 180.00 143.32 929.15 176.93 1344.01 2339.37 2339.87 

Baños Mujeres Planta baja 249.22 462.27 662.31 768.41 978.45 180.00 143.32 929.15 178.23 911.73 1907.60 1907.60 

Restaurante Planta baja 126.74 4082.99 5083.17 4546.50 5596.69 900.00 716.61 4645.75 172.51 5263.11 10242.44 10242.44 

Total   1260.0 Carga total simultánea   14489.4    
  

Conjunto: Zona Alojamiento, Pasillo y Lavandería 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Dormitorio 101 Planta 1 - Habitaciones 451.61 316.85 354.64 829.93 869.62 57.60 35.35 276.18 79.04 865.28 1145.80 1145.80 

Dormitorio 103 Planta 1 - Habitaciones 20.54 321.08 358.87 368.95 408.64 57.60 -0.36 238.84 49.40 368.59 636.40 647.47 

Dormitorio 104 Planta 1 - Habitaciones 31.66 291.20 328.99 348.68 388.37 57.60 35.35 276.18 51.05 384.04 664.55 664.55 

Dormitorio 105 Planta 1 - Habitaciones 44.82 325.12 362.91 399.53 439.22 57.60 35.35 276.18 47.78 434.89 715.40 715.40 

Dormitorio 108 Planta 1 - Habitaciones 9.79 309.14 346.94 344.44 384.13 57.60 24.84 255.28 48.78 369.28 631.11 639.41 

Dormitorio 110 Planta 1 - Habitaciones 487.79 172.71 210.50 713.34 753.02 57.60 5.35 240.66 68.55 718.69 771.70 993.68 

Pasillo P1 Planta 1 - Habitaciones 344.78 1226.50 1484.69 1696.98 1968.08 180.00 143.32 929.15 63.44 1840.30 2650.90 2897.22 

Dormitorio 102 Planta 1 - Habitaciones 626.77 296.73 334.52 997.38 1037.06 57.60 35.35 276.18 98.46 1032.73 1313.24 1313.24 

Dormitorio 109 Planta 1 - Habitaciones 1160.30 163.63 201.43 1429.84 1469.53 57.60 -104.47 101.78 117.81 1325.38 836.95 1571.31 

Dormitorio 106 Planta 1 - Habitaciones 44.82 325.12 362.91 399.53 439.22 57.60 35.35 276.18 47.78 434.88 715.39 715.39 

Dormitorio 107 Planta 1 - Habitaciones 31.85 291.20 328.99 348.89 388.57 57.60 35.35 276.18 51.06 384.24 664.75 664.75 

Dormitorio 201 Planta 2 - Habitaciones 466.06 316.85 354.64 845.53 885.22 57.60 35.35 276.18 80.12 880.89 1161.40 1161.40 

Dormitorio 203 Planta 2 - Habitaciones 23.00 321.08 358.87 371.60 411.29 57.60 -0.36 238.84 49.60 371.24 640.15 650.13 

Dormitorio 204 Planta 2 - Habitaciones 34.06 291.20 328.99 351.28 390.97 57.60 35.35 276.18 51.25 386.63 667.15 667.15 

Dormitorio 205 Planta 2 - Habitaciones 43.38 325.12 362.91 397.98 437.66 57.60 35.35 276.18 47.68 433.33 713.84 713.84 

Dormitorio 208 Planta 2 - Habitaciones 20.61 309.14 346.94 356.13 395.81 57.60 24.84 255.28 49.67 380.97 643.68 651.10 

Dormitorio 210 Planta 2 - Habitaciones 508.67 172.71 210.50 735.89 775.58 57.60 5.35 240.66 70.11 741.24 787.31 1016.24 

Pasillo P2 Planta 2 - Habitaciones 456.01 1226.50 1484.69 1817.11 2088.21 180.00 82.41 815.28 63.57 1899.52 2655.35 2903.49 

Dormitorio 202 Planta 2 - Habitaciones 630.13 296.73 334.52 1001.01 1040.69 57.60 35.35 276.18 98.74 1036.36 1316.87 1316.87 

Dormitorio 209 Planta 2 - Habitaciones 1168.64 163.63 201.43 1438.85 1478.54 57.60 -104.47 101.78 118.49 1334.38 847.16 1580.32 

Dormitorio 206 Planta 2 - Habitaciones 43.38 325.12 362.91 397.98 437.66 57.60 35.35 276.18 47.68 433.33 713.84 713.84 

Dormitorio 207 Planta 2 - Habitaciones 34.23 291.20 328.99 351.46 391.15 57.60 35.35 276.18 51.26 386.82 667.33 667.33 

Dormitorio 201 Planta 3 466.06 316.85 354.64 845.53 885.22 57.60 35.35 276.18 80.12 880.89 1161.40 1161.40 

Dormitorio 203 Planta 3 23.00 321.08 358.87 371.60 411.29 57.60 -0.36 238.84 49.60 371.24 640.12 650.13 

Dormitorio 204 Planta 3 34.10 291.20 328.99 351.32 391.00 57.60 35.35 276.18 51.25 386.67 667.18 667.18 

Dormitorio 205 Planta 3 43.43 325.12 362.91 398.03 437.71 57.60 35.35 276.18 47.68 433.38 713.89 713.89 

Dormitorio 208 Planta 3 20.79 309.14 346.94 356.32 396.01 57.60 24.84 255.28 49.69 381.16 643.67 651.29 

Dormitorio 210 Planta 3 508.67 172.71 210.50 735.89 775.58 57.60 5.35 240.66 70.11 741.24 787.31 1016.24 

Pasillo P2 Planta 3 456.01 1226.50 1484.69 1817.11 2088.21 180.00 82.41 815.28 63.57 1899.52 2655.35 2903.49 

Dormitorio 202 Planta 3 630.13 296.73 334.52 1001.00 1040.69 57.60 35.35 276.18 98.74 1036.35 1316.87 1316.87 

Dormitorio 209 Planta 3 1168.64 163.63 201.43 1438.85 1478.54 57.60 -104.47 101.78 118.49 1334.38 847.15 1580.32 

Dormitorio 206 Planta 3 43.43 325.12 362.91 398.03 437.72 57.60 35.35 276.18 47.68 433.38 713.90 713.90 

Dormitorio 207 Planta 3 34.27 291.20 328.99 351.51 391.19 57.60 35.35 276.18 51.26 386.86 667.37 667.37 

Dormitorio 401 Planta 4 - Suites 1104.63 1049.71 1163.10 2326.69 2445.75 86.40 68.79 445.99 101.92 2395.48 2882.96 2891.74 

Dormitorio 402 Planta 4 - Suites 27.50 321.08 358.87 376.46 416.15 57.60 -0.36 238.84 49.97 376.10 645.09 654.99 

Dormitorio 403 Planta 4 - Suites 69.11 994.08 1107.47 1148.25 1267.31 86.40 68.79 445.99 64.51 1217.04 1694.69 1713.30 

Dormitorio 404 Planta 4 - Suites 91.71 1111.31 1224.70 1299.26 1418.32 86.40 68.79 445.99 61.36 1368.05 1843.69 1864.31 

Dormitorio 405 Planta 4 - Suites 25.86 309.14 346.94 361.80 401.48 57.60 24.84 255.28 50.11 386.64 649.86 656.77 

Dormitorio 406 Planta 4 - Suites 1424.85 1041.95 1155.34 2664.15 2783.21 86.40 -156.70 152.67 103.48 2507.45 2028.05 2935.88 

Pasillo P4 Planta 4 - Suites 456.00 1226.50 1484.69 1817.11 2088.20 180.00 82.41 815.28 63.57 1899.52 2655.35 2903.48 

Lavanderia Planta 5 - Terraza - Lavanderia 210.72 2542.94 3950.17 2973.94 4451.54 288.00 229.32 1486.64 85.42 3203.26 5879.47 5938.18 

Pasillo P5 Planta 5 - Terraza - Lavanderia 398.21 1197.45 1455.64 1723.31 1994.41 180.00 143.32 929.15 65.97 1866.64 2753.54 2923.56 

Total   3376.8 Carga total simultánea   53407.2    
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Calefacción 

Conjunto: Zonas Comunes y Vestuarios 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Vestuarios Hombres Sótano 1151.99 432.00 2317.52 79.38 3469.51 3469.51 

Vestuarios Mujeres Sótano 1279.12 432.00 2317.52 85.14 3596.64 3596.64 

Recepción Planta baja 2593.51 450.00 2414.08 95.67 5007.59 5007.59 

Total   1314.0 Carga total simultánea   12073.7    
  

Conjunto: Hosteleria 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Baños Hombres Planta baja 958.44 180.00 1254.07 167.30 2212.51 2212.51 

Baños Mujeres Planta baja 1058.69 180.00 1254.07 216.08 2312.76 2312.76 

Restaurante Planta baja 2880.92 900.00 6270.34 154.13 9151.26 9151.26 

Total   1260.0 Carga total simultánea   13676.5    
  

Conjunto: Zona Alojamiento, Pasillo y Lavandería 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Dormitorio 101 Planta 1 - Habitaciones 643.01 57.60 401.30 72.04 1044.31 1044.31 

Dormitorio 103 Planta 1 - Habitaciones 575.98 57.60 401.30 74.56 977.28 977.28 

Dormitorio 104 Planta 1 - Habitaciones 376.75 57.60 401.30 59.76 778.05 778.05 

Dormitorio 105 Planta 1 - Habitaciones 298.93 57.60 401.30 46.77 700.23 700.23 

Dormitorio 108 Planta 1 - Habitaciones 577.74 57.60 401.30 74.69 979.04 979.04 

Dormitorio 110 Planta 1 - Habitaciones 644.34 57.60 401.30 72.13 1045.64 1045.64 

Baño 101 Planta 1 - Habitaciones 258.22 28.80 100.33 108.53 358.54 358.54 

Baño 102 Planta 1 - Habitaciones 118.51 28.80 100.33 55.92 218.84 218.84 

Baño 103 Planta 1 - Habitaciones 117.22 28.80 100.33 55.59 217.54 217.54 

Baño 104 Planta 1 - Habitaciones 270.65 28.80 100.33 114.51 370.97 370.97 

Baño 105 Planta 1 - Habitaciones 256.07 28.80 100.33 111.71 356.40 356.40 

Baño 106 Planta 1 - Habitaciones 256.08 28.80 100.33 111.71 356.40 356.40 

Baño 107 Planta 1 - Habitaciones 270.66 28.80 100.33 114.51 370.99 370.99 

Baño 108 Planta 1 - Habitaciones 118.68 28.80 100.33 55.96 219.01 219.01 

Baño 109 Planta 1 - Habitaciones 118.68 28.80 100.33 55.96 219.01 219.01 

Baño 110 Planta 1 - Habitaciones 258.21 28.80 100.33 108.53 358.54 358.54 

Pasillo P1 Planta 1 - Habitaciones 2136.26 180.00 1254.07 74.23 3390.33 3390.33 

Dormitorio 102 Planta 1 - Habitaciones 462.82 57.60 401.30 64.79 864.12 864.12 

Dormitorio 109 Planta 1 - Habitaciones 462.98 57.60 401.30 64.80 864.28 864.28 

Dormitorio 106 Planta 1 - Habitaciones 298.93 57.60 401.30 46.77 700.23 700.23 

Dormitorio 107 Planta 1 - Habitaciones 376.74 57.60 401.30 59.76 778.04 778.04 

Dormitorio 201 Planta 2 - Habitaciones 551.23 57.60 401.30 65.71 952.53 952.53 

Dormitorio 203 Planta 2 - Habitaciones 504.34 57.60 401.30 69.09 905.64 905.64 

Dormitorio 204 Planta 2 - Habitaciones 309.35 57.60 401.30 54.59 710.66 710.66 

Dormitorio 205 Planta 2 - Habitaciones 236.10 57.60 401.30 42.57 637.40 637.40 

Dormitorio 208 Planta 2 - Habitaciones 506.10 57.60 401.30 69.23 907.40 907.40 

Dormitorio 210 Planta 2 - Habitaciones 552.56 57.60 401.30 65.80 953.86 953.86 

Baño 201 Planta 2 - Habitaciones 242.64 28.80 100.33 103.81 342.97 342.97 

Baño 202 Planta 2 - Habitaciones 102.21 28.80 100.33 51.76 202.54 202.54 

Baño 203 Planta 2 - Habitaciones 102.21 28.80 100.33 51.76 202.54 202.54 

Baño 204 Planta 2 - Habitaciones 248.47 28.80 100.33 107.66 348.80 348.80 
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Conjunto: Zona Alojamiento, Pasillo y Lavandería 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Baño 205 Planta 2 - Habitaciones 245.10 28.80 100.33 108.27 345.43 345.43 

Baño 206 Planta 2 - Habitaciones 245.10 28.80 100.33 108.27 345.43 345.43 

Baño 207 Planta 2 - Habitaciones 248.47 28.80 100.33 107.66 348.80 348.80 

Baño 208 Planta 2 - Habitaciones 102.21 28.80 100.33 51.75 202.53 202.53 

Baño 209 Planta 2 - Habitaciones 102.21 28.80 100.33 51.75 202.53 202.53 

Baño 210 Planta 2 - Habitaciones 242.63 28.80 100.33 103.81 342.96 342.96 

Pasillo P2 Planta 2 - Habitaciones 1946.91 180.00 1254.07 70.09 3200.98 3200.98 

Dormitorio 202 Planta 2 - Habitaciones 409.43 57.60 401.30 60.79 810.73 810.73 

Dormitorio 209 Planta 2 - Habitaciones 409.43 57.60 401.30 60.79 810.73 810.73 

Dormitorio 206 Planta 2 - Habitaciones 236.10 57.60 401.30 42.57 637.40 637.40 

Dormitorio 207 Planta 2 - Habitaciones 309.35 57.60 401.30 54.59 710.66 710.66 

Dormitorio 201 Planta 3 551.23 57.60 401.30 65.71 952.53 952.53 

Dormitorio 203 Planta 3 504.34 57.60 401.30 69.09 905.64 905.64 

Dormitorio 204 Planta 3 309.35 57.60 401.30 54.59 710.66 710.66 

Dormitorio 205 Planta 3 236.10 57.60 401.30 42.57 637.40 637.40 

Dormitorio 208 Planta 3 506.10 57.60 401.30 69.23 907.40 907.40 

Dormitorio 210 Planta 3 552.56 57.60 401.30 65.80 953.86 953.86 

Baño 201 Planta 3 242.64 28.80 100.33 103.81 342.97 342.97 

Baño 202 Planta 3 102.21 28.80 100.33 51.76 202.54 202.54 

Baño 203 Planta 3 102.21 28.80 100.33 51.76 202.54 202.54 

Baño 204 Planta 3 248.47 28.80 100.33 107.66 348.80 348.80 

Baño 205 Planta 3 245.10 28.80 100.33 108.27 345.43 345.43 

Baño 206 Planta 3 245.10 28.80 100.33 108.27 345.43 345.43 

Baño 207 Planta 3 248.47 28.80 100.33 107.66 348.80 348.80 

Baño 208 Planta 3 102.21 28.80 100.33 51.75 202.53 202.53 

Baño 209 Planta 3 102.21 28.80 100.33 51.75 202.53 202.53 

Baño 210 Planta 3 242.63 28.80 100.33 103.81 342.96 342.96 

Pasillo P2 Planta 3 1946.91 180.00 1254.07 70.09 3200.98 3200.98 

Dormitorio 202 Planta 3 409.43 57.60 401.30 60.79 810.73 810.73 

Dormitorio 209 Planta 3 409.43 57.60 401.30 60.79 810.73 810.73 

Dormitorio 206 Planta 3 236.10 57.60 401.30 42.57 637.40 637.40 

Dormitorio 207 Planta 3 309.35 57.60 401.30 54.59 710.66 710.66 

Dormitorio 401 Planta 4 - Suites 1238.02 86.40 601.95 64.85 1839.97 1839.97 

Dormitorio 402 Planta 4 - Suites 630.09 57.60 401.30 78.69 1031.39 1031.39 

Dormitorio 403 Planta 4 - Suites 623.56 86.40 601.95 46.15 1225.51 1225.51 

Dormitorio 404 Planta 4 - Suites 476.23 86.40 601.95 35.49 1078.19 1078.19 

Dormitorio 405 Planta 4 - Suites 631.86 57.60 401.30 78.82 1033.16 1033.16 

Dormitorio 406 Planta 4 - Suites 1239.36 86.40 601.95 64.90 1841.31 1841.31 

Baño 401 2 Planta 4 - Suites 273.79 28.80 100.33 113.24 374.12 374.12 

Baño 401 1 Planta 4 - Suites 138.74 28.80 100.33 61.09 239.07 239.07 

Baño 202 Planta 4 - Suites 138.74 28.80 100.33 61.09 239.07 239.07 

Baño 403 1 Planta 4 - Suites 248.47 28.80 100.33 107.66 348.80 348.80 

Baño 404 1 Planta 4 - Suites 245.10 28.80 100.33 108.27 345.43 345.43 

Baño 404 2 Planta 4 - Suites 245.10 28.80 100.33 108.27 345.43 345.43 

Baño 403 2 Planta 4 - Suites 248.47 28.80 100.33 107.66 348.80 348.80 

Baño 405 Planta 4 - Suites 138.74 28.80 100.33 61.09 239.07 239.07 

Baño 406 1 Planta 4 - Suites 138.74 28.80 100.33 61.09 239.07 239.07 

Baño 406 2 Planta 4 - Suites 273.79 28.80 100.33 113.24 374.11 374.11 

Pasillo P4 Planta 4 - Suites 1946.94 180.00 1254.07 70.09 3201.00 3201.00 

Lavanderia Planta 5 - Terraza - Lavanderia 2382.03 288.00 2006.51 63.13 4388.54 4388.54 

Pasillo P5 Planta 5 - Terraza - Lavanderia 3000.35 180.00 1254.07 96.00 4254.42 4254.42 

Baño Lavanderia Planta 5 - Terraza - Lavanderia 278.76 28.80 100.33 117.01 379.09 379.09 

Total   4557.6 Carga total simultánea   66778.3    
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2.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE 
RECINTOS 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 
Potencia total 

(W) 

Zonas Comunes y Vestuarios 78.3 13315.7 

Hosteleria 106.6 14489.4 

Zona Alojamiento, Pasillo y Lavandería 53.7 53407.2  
  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 
Potencia total 

(W) 

Zonas Comunes y Vestuarios 71.0 12073.7 

Hosteleria 100.6 13676.5 

Zona Alojamiento, Pasillo y Lavandería 67.2 66778.3 
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