
kWh

C.G.P.
160A

Acometida

Contadores 

Derivación individual

Interruptor I.C.P.M
IV 500V/80A

Iluminación zona bar
Dif. 32A/30mA

P.I.A. 20A

P.I.A. 16A

C1
D=16 mm

P.I.A. 16A

P.I.A. 16A

P.I.A. 16A

P.I.A. 16A

P.I.A. 16A

P.I.A. 25A

P.I.A. 25A

Aire acondicionado
Dif. 32A/30mA

P.I.A. 16A

P.I.A. 25A

Iluminación zona restaurante

C2
D=16 mm

Iluminación aseos públicos

C3
D=16 mm

Iluminación exterior

C4
D=16 mm

Iluminación cocina

C5
D=16 mm

Iluminación emergencia

C6
D=16 mm

Tomas de corriente uso general

C7
D=16 mm

Tomas de corriente lavavajillas

C8
D=16 mm

Toma de corriente horno

C9
D=16 mm

A

C10
D=25 mm

Ventilación forzada

C11
D=16 mm

Toma de Tierra (TT)

Acometida

ETSIE
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