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∑ ∑ ∑

∑

∑

∑

Superficie del espacio de 178.5 m2 

Potencia total de iluminación: 12W x 178,5 m2 = 2.142,00W 

Carga sensible máxima por ocupación: 82 W/p x 30 p = 2460W 

Carga máxima de equipos:  Q= (1-µ) x Pot (w)= 220W x 10 ud = 2200 W           (*)µ=0 para equipos electrónicos 

Distribución de cargas en una semana tipo: 

LU-VIE: Iluminación, ocupación y equipos al 100% durante 8h. 

Iluminación y equipos al 10% durante 16h. 

SA: Iluminación, ocupación y equipos al 100% durante 6h. 

Iluminación y equipos al 10% durante 18h. 

DO: Iluminación, y equipos al 10% durante 24h. 

 

Total: 

ΣCoc = (5 días · 1,0 · 8h/dia + 1 día · 1,0 · 6h/dia) · 2.460W / 178.5m2 = 633.94Wh/m2 

ΣCil = (5 días · (1,0 · 8h/dia + 0,1 · 16h/dia) + 1 día · ((1,0 · 6h/dia + 0,1 · 18h/dia) +1 día · (( 0,1 · 24h/dia)) · 2.142 W / 178.5m2 = 698.40Wh/m2 

ΣCeq = (5 días · (1,0 · 8h/dia + 0,1 · 16h/dia) + 1 día · (1,0 · 6h/dia + 0,1 · 18h/dia) +1 día · (0,1 · 24h/dia)) · 2200W / 178.5m2 = 717.31Wh/m2 

 

CFI = ΣCoc / (7·24) + ΣCil / (7·24) + ΣCeq / (7·24) = 633.94Wh/m2 / (7 dias · 24 h/día) + 698.40Wh/m2 / (7 dias· 24 h/día) + 717.31Wh/m2 / (7 dias 

· 24 h/día) = 12,20W/m2 

 

Luego la densidad de las fuentes internas resultante es de 12,20W/m2, que corresponde a una carga interna MUY ALTA 

según la tabla A.1. > 12 W/m2. 
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∑γ G , j  ⋅ Gk , j  + γ P  ⋅ P + γ Q,1 ⋅ Qk ,1  + ∑γ Q ,i  ⋅ψ 0,i  ⋅ Qk ,i 

j≥1 i>1 

 

 

∑γ G , j  ⋅ Gk , j  + γ P  ⋅ P + Ad   + γ Q ,1 ⋅ψ1,1 ⋅ Qk ,1  + ∑γ Q ,i  ⋅ψ 2,i  ⋅ Qk ,i 

j≥1 i>1 

 

 

∑Gk , j  + P + Ad  + ∑ψ 2,i  ⋅ Qk ,i 

j≥1 i>1 
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∑Gk , j  + P + Qk ,1 + ∑ψ 0,i ⋅ Qk ,i 

j≥1 i>1 

 

 

∑Gk , j  + P +ψ 1,1 ⋅ Qk ,1 + ∑ψ 2,i  ⋅ Qk ,i 

j≥1 i>1 

 

 

∑Gk , j  + P + ∑ψ 2,i  ⋅ Qk ,i 

j≥1 i>1 
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Viga bloques 2 y 3. ELS1. Desplazamientos en “z” 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Vigas bloque 1. ELS1. Desplazamientos en “z” 

 
Viga bloques 2 y 3. ELU1. Tensión de Von Misses. 

 
 
 

 
 
 

Vigas bloque 1. ELU1. Tensión de Von Misses. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subestructura bloque 1 
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA ENTORNO

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_3000

36 72 144 2520



GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA ENTORNO

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_1000

12 24 48 840



GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA ENTORNO

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_500

6 12 24 420



GREEN BUILDING COUNCIL
VOLUMETRÍA GENERAL

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_500



GREEN BUILDING COUNCIL
VOLUMETRÍAS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250

3 6 12 210
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250

3 6 12 210
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250

3 6 12 210



GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA TERCERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250

3 6 12 210



GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA CUBIERTAS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250

3 6 12 210
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GREEN BUILDING COUNCIL
FLEXIBILIDAD ESPACIAL

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_750

9 18 36 630

plantas baja plantas primera plantas segunda



GREEN BUILDING COUNCIL
AXONOMETRÍA ESPACIAL

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_250



GREEN BUILDING COUNCIL
ALZADOS GENERALES

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_500

5 10 20 350

A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

SECCIÓN AA'

SECCIÓN BB'

SECCIÓN CC'

SECCIÓN DD'
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2.-SALA DE EXPOSICIONES

229 m2

1.-ESPACIO DE RECEPCIÓN

60 m2

3.- ASEO

7.8 m2

3.- ASEO

7.8 m2

1.2

2.52

4.- TRASTERO
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0.98

1.54

HILADA IMPAR
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA BLOQUE 1

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_100

1 2 4 70

PLANTA

E  1_10

SECCIÓN

E  1_10

LEYENDA

1.-  RECEPCIÓN                  60 m2
2-. SALA DE EXPOSICIONES  229 m2
3.- ASEOS                      15.6 m2
4.- TRASTERO                    2 m2

TOTAL                        306.6 m2
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1.-ESPACIO DE RECEPCIÓN
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2.-TRASTERO
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4.-ASEO

22 m2

4.-ASEO

22 m2

5.-SALA CONFERENCIAS

195.5 m2

6.-ESPACIO DE RECEPCIÓN

24.34 m2

7.-TRASTERO

32.5 m2

8.-ZONA CAFETERÍA
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8.-BARRA DEL BAR

12.7 m2

9.-COCINAS

14.0 m2

10.-ALMACEN
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12.-SALA POLIVALENTE
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13.-CUARTO INSTALACIONES

22.11 m2

14.-RECEPCIÓN

39 m2

15.-INSTALACIONES

9.15 m2

16.-CIRCULACIONES

75 m2
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA BLOQUE 2-3

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_100

1 2 4 70

LEYENDA BLOQUE 2

1.-  RECEPCIÓN                     49.3 m2
2-. TRASTERO                      20.6 m2
3.- AUDIOVISUALES                35.8 m2
4.- ASEOS                             44 m2
5.- SALA DE CONFERENCIAS     195.5 m2

6.- RECEPCIÓN                    24.34 m2
7.- TRASTERO                      32.5 m2

TOTAL                            402.04 m2

LEYENDA BLOQUE 3

8.-  ZONA CAFETERÍA               80 m2
8-. BARRA DEL BAR                12.7 m2
9.- COCINAS                           14 m2
10.- ALMACEN                          7 m2
11.- ASEOS                           17.6 m2
12.- SALAS POLIVALENTES     138.85 m2
13.- INSTALACIONES               22.11 m2

14.- RECEPCIÓN                       39 m2
15.- INSTALACIONES                9.15 m2
16.- CIRCULACIONES                  75 m2

TOTAL                              415.41 m2
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SECCIÓN AA'

SECCIÓN BB'

ALZADO VIDRIO PANEL FOTOVOLTAICO

PLANTA

PANEL FOTOVOLTAICO DIMENSIONES PEQUEÑAS

300

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA BLOQUE 1

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_100

1 2 4 70

LEYENDA BLOQUE 1

1.-  AULAS Y TALLERES     232-400.67 m2
2-. DISTRIBUIDOR                      124 m2
3.- ASEOS                             15.6 m2
4.- TRASTERO                            2 m2

TOTAL                               542,27 m2
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3.-TRASTERO
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1.-SECRETARÍA
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0.3

5.-ZONA DESCANSO

38 m2

6.-CIRCULACIÓN

61.2 m2

3.-TRASTERO

18.2 m2

7.-ASEOS

6.17 m2

7.-ASEOS

6.17 m2

8.-EMPRENDIMIENTO E INVESTIGACIÓN

367.5 m2

9.-CIRCULACIÓN

95 m2

10.-ASEOS

7.8 m2

10.-ASEOS

7.8 m2

1.8

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA BLOQUE 2-3

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_100

1 2 4 70

LEYENDA BLOQUE 2

1.-  SECRETARÍA                   178.5 m2
2-. DESPACHO                       106.3m2
3.- TRASTEROS                      27.4m2
4.- SALA DE REUNIONES              38m2
5.-ZONA DESCANSO                    38m2

6.- CIRCULACIÓN                    61.2 m2
7.- ASEOS                          12.34 m2

TOTAL                            461.74 m2

LEYENDA BLOQUE 3

8.-EMPRENDIMIENTO             367.5 m2

 E INVESTIGACIÓN

9-. CIRCULACIÓN                     95 m2
10.-  ASEOS                          15.6 m2

TOTAL                              478.1 m2
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GREEN BUILDING COUNCIL
REPLANTEO ESTRUCTURA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_300

FORJADO 1 FORJADO 2

3 6 12 210
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GREEN BUILDING COUNCIL
SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO

38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_300

3 6 12 210

REPLANTEO ESTRUCTURA

FORJADO 3 FORJADO 4
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Encepado 2

1,5x1,5x1 m

Encepado 4

1,5x1,5x1 m

Encepado 6

1,5x1,5x1 m

Encepado 8

1,5x1,5x1 m

Encepado 9

1,5x1,5x1 m

Encepado 7

1,5x1,5x1 m

Encepado 5

1,5x1,5x1 m

Encepado 3

1,5x1,5x1 m

Encepado 1

1,5x1,5x1 m

Encepado 20

1,5x1,5x1 m

Encepado 22

1,5x1,5x1 m

Encepado 24

1,5x1,5x1 m

Encepado 21

1,5x1,5x1 m

Encepado 23

1,5x1,5x1 m

Encepado 25

1,5x1,5x1 m

Encepado 27

1,5x1,5x1 m

Encepado 26

1,5x1,5x1 m

Encepado 28

1,5x1,5x1 m

Encepado 10

1,5x1,5x1 m

Encepado 12

1,5x1,5x1 m

Encepado 19

1,5x1,5x1 m

Encepado 18

1,5x1,5x1 m

Encepado 13

1,5x1,5x1 m

Encepado 17

1,5x1,5x1 m

Encepado 14

1,5x1,5x1 m

Encepado 16

1,5x1,5x1 m

Encepado 15

1,5x1,5x1 m
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0.4

Apoyo de carpintería

0.4

0.4

Encepado corrido

16x1.2x1 m

Encepado corrido

6,0x1.2x1 m

Encepado corrido

15,0x1.2x1 m

Encepado corrido

11,0x1.2x1 m

Encepado corrido

7,9x1.2x1 m

Encepado corrido

16,0x1.2x1 m

Encepado corrido

6,2x1.2x1 m

Nota:

Todos los micropilotes tienen 0,20 m de diámetro, trabajan a fuste y

tienen una longitud del mismo de 5,07 m.

En las p
lantas bajas se coloca un forjado sanitario tipo caviti. Apoya

sobre hormigón de limpieza y sobre el propio terreno, tal y como se

aprecia en las seccines constructivas.

Encepado corrido

6,12x1.2x1 m

Encepado corrido

8,40x1.2x1 m

Encepado corrido

4,50x1.2x1 m

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA CIMENTACIÓN

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140
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Fijaciones a la estructura

Fijaciones a la estructura

Fijaciones a la estructura

Nodo 1.1Nodo 1.1 Nodo 1.1 Nodo 1.1 Nodo 1.2 Nodo 1.2 Nodo 1.2 Nodo 1.2

Nodo 2.1Nodo 2.1 Nodo 2.1 Nodo 2.1 Nodo 2.2 Nodo 2.2 Nodo 2.2 Nodo 2.2

Nodo 3.1Nodo 3.1 Nodo 3.1 Nodo 3.1 Nodo 3.2 Nodo 3.2 Nodo 3.2 Nodo 3.2

Nodo 4.1Nodo 4.1 Nodo 4.1 Nodo 4.1 Nodo 4.2 Nodo 4.2 Nodo 4.2 Nodo 4.2

Nodo 5.1Nodo 5.1 Nodo 5.1 Nodo 5.1 Nodo 5.2 Nodo 5.2 Nodo 5.2 Nodo 5.2

Nodo 6.1Nodo 6.1 Nodo 2.1 Nodo 6.1 Nodo 6.2 Nodo 6.2 Nodo 6.2 Nodo 6.2

Nodo 7.1Nodo 7.1 Nodo 7.1 Nodo 7.1 Nodo 7.2 Nodo 7.2 Nodo 7.2 Nodo 7.2
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200
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FORJADO 3
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA TERCERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200
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FORJADO 4



GREEN BUILDING COUNCIL
detalle estructural

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_2

ESCALA 1_2

PLANTA PILAR

75 37.5 52.5 227.5

DISPOSICIÓN PLETINAS INTERIORES

1

2

3

DISPOSICIÓN PERFILES EN 'l'

LEYENDA

1.- PLETINA DE ACERO

2.- PERFIL L-100.15

3.- CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL
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GREEN BUILDING COUNCIL
DETALLES CONSTRUCTIVOS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_50

SECCIÓNALZADO
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GREEN BUILDING COUNCIL
DETALLES CONSTRUCTIVOS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_50

LEYENDA

1.-CHAPA DE ACERO DE REMATE

2.-LLAVE DE ENLACE DE LA FÁBRICA DE LADRILLO

3.-LADRILLO CERÁMICO MACIZO

4.-VIGA BOYD 800mm

5.-ZUNCHO HORMIGÓN APOYO VIGA

6.-ZUNCHO HORMIGÓN APOYO ESCALERA

7.-PERFIL METÁLICO HEB-200

8.-PERFIL METÁLICO APOYO VIDRIO DE BARANDLLA

9.-TABLERO DE MADERA

10.-PLETINA METÁLICA APOYO ESCALONES

11.-VENTILACIÓN DEL FORJADO CAVITY

12.-ENCEPADO  CORRIDO DE LOS PILOTES DEL MURO

13.-ENFOSCADO DE MORTERO DE 10 mm
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13
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plantasección



GREEN BUILDING COUNCIL
AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_50

ESCALA 1_10
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23

LEYENDA

1.-MARCO DE MADERA

2.-LAMA FOTOVOLTAICA

3.-GRAVA

4.-MORTERO DE CEMENTO

5.-AISLANTE POLIESTIRENO EXTRUIDO 'XPS'

6.-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

7.-HORMIGÓN DE PENDIENTES

8.-VIGA BOYD 800 mm

9.-PERFIL METÁLICO HEB-280

10.-TARIMA DE MADERA

11.-CANALETA SUELO TÉCNICO COMPACTO 'STC'

12.-MORTERO DE CEMENTO

13.-FORJADO DE MADERA 'KIELSTEG'

14.-FORJADO CAVITY

15.-TRIPLE VIDRIO BAJO EMISIVO Y DOBLE CÁMARA

16.-MONTANTE DE ALUMINIO

17.-SISTEMA G-BRICK

18.-PERFIL METÁLICO HEB-280

19.-TRASDOSADO DE CARTÓN YESO 'PLADUR'

20.-PERFIL METÁLICO TIPO SIMPSON

21.-CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA DOBLE CÁMARA

22.-PERFIL METÁLICO UPN

23.-REJILLA METÁLICA ELECTROSOLDADA

23

AXO SECCIONADA BLOQUE 1

20



GREEN BUILDING COUNCIL
SECCIÓN CONSTRUCTIVA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_25

1

LEYENDA

1.-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

2.-MARCO MADERA

3.-GRAVA

4.-MORTERO DE CEMENTO

5.-AISLANTE POLIESTIRENO EXTRUIDO 'XPS'

6.-HORMIGÓN DE PENDIENTES

7.-PERFIL METÁLICO UPN

8.-FALSO TECHO LAMAS DE ALUMINIO

9.-VIGA BOYD 800 mm

10.-LAMA FOTOVOLTAICA

11.-TABIQUE MÓVIL

12.-CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA DOBLE CÁMARA

13.-MONTANTE METÁLICO SOPORTE CARPINTERÍA

14.-CANALETA SUELO TÉCNICO COMPACTO 'STC'

15.-AISLANTE 'XPS' 100 mm

16.-FORJADO DE MADERA 'KIELSTEG'

17.-CONTRACHAPADO DE MADERA 'DURAPLY'

18.-CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO AISLANTE

19.-TRASDOSADO DE CARTÓN YESO 'PLADUR'

20.-TARIMA DE MADERA

21.-PASARELA METÁLCA MANTENIMIENTO DE CELOSÍA

22.-PERFIL METÁLICO HEB-280

23.-SISTEMA G-BRICK

24.-PERFIL METÁLCO TIPO SIMPSON

25.-PILAR METÁLICO EN CRUCETA

26.-ADOQUÍN CERÁMICO

27.-ARENA COMPACTADA

28.-SUELO CAVITY

29.-VIGA RIOSTRA

30.-TARIMA DE MADERA

31.-LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
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SECC BLOQUE 1



1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B
C D E F G H I

J

K

L

M

N

O

P

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

Q

R

S

T

U

V

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

1

7

Bajante 1

Diámetro=110 mm

Bajante 2

Diámetro=110 mm

Bajante 3

Diámetro=110 mm

Bajante 4

Diámetro=110 mm

Colector 1

Diámetro=110 mm

CS1

Diámetro=110 mm

CS2

Diámetro=110 mm

CS3

Diámetro=110 mm

CS4

Diámetro=110 mm

CS5

Diámetro=110 mm

CS6

Diámetro=110 mm

Bajante 5

Diámetro=110 mm

Bajante 6

Diámetro=110 mm

Bajante 7

Diámetro=110 mm

Bajante 8

Diámetro=110 mm

Bajante 11

Diámetro=110 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

CS7

Diámetro=110 mm

CS8

Diámetro=110 mm

CS9

Diámetro=110 mm

CS10

Diámetro=110 mm

CS11

Diámetro=110 mm

CS12

Diámetro=110 mm

CS13

Diámetro=110 mm

CS14

Diámetro=110 mm

CS15

Diámetro=110 mm

CS16

Diámetro=110 mm

CS17

Diámetro=63 mm

Bajante 12

Diámetro=63 mm

Bajante 14

Diámetro=63 mm

Bajante 13

Diámetro=110 mm

Bajante 15

Diámetro=110 mm

Bajante 16

Diámetro=110 mm

Bajante 17

Diámetro=110 mm

Bajante 18

Diámetro=110 mm

CS18

Diámetro=110 mm

CS19

Diámetro=110 mm

CS20

Diámetro=110 mm

CS21

Diámetro=110 mm

CS22

Diámetro=110 mm

CS23

Diámetro=110 mm

CS24

Diámetro=110 mm

CS25

Diámetro=110 mm

CS26

Diámetro=110 mm

Bajante 21

Diámetro=110 mm

CS1

Diámetro=250 mm

CS2

Diámetro=200 mm

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA CIMENTACIÓN

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Pluviales soterrada

Pluviales por falso techo

Residuales soterrada

Residuales por falso techo

Ventilación

Abertura de paso

Abertura de extracción

Admisión/extracción natural alternativa

Tiro (Boca de expulsión en cubierta)

LEYENDA:  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

Nota: Según la normativa vigente en ventilación(RITE), la

admisión de aire debía ser filtrada; por lo que se producirá a

través del sistema de ventilación artificial que capta el aire desde

la cubierta y lo reparte a las diferentes estancias.
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Bajante 1

Diámetro=110 mm

Bajante 2

Diámetro=110 mm

Bajante 3

Diámetro=75 mm

Bajante 4

Diámetro=75 mm

Bajante 5

Diámetro=90 mm

Bajante 6

Diámetro=90 mm

Bajante 7

Diámetro=90 mm

Bajante 8

Diámetro=90 mm

Bajante 9

Diámetro=90 mm

Bajante 10

Diámetro=90 mm

Bajante 1

Diámetro=110 mm

Bajante 2

Diámetro=110 mm

Bajante 3

Diámetro=110 mm

Bajante 4

Diámetro=110 mm

Bajante 5

Diámetro=110 mm

Bajante 6

Diámetro=110 mm

Bajante 7

Diámetro=110 mm

Bajante 8

Diámetro=110 mm

Bajante 11

Diámetro=110 mm

Bajante 9

Diámetro=110 mm

Bajante 10

Diámetro=110 mm

Bajante 12

Diámetro=63 mm

Bajante 14

Diámetro=63 mm

Bajante 13

Diámetro=110 mm

Bajante 15

Diámetro=110 mm

Bajante 16

Diámetro=110 mm

Bajante 17

Diámetro=110 mm

Bajante 18

Diámetro=110 mm

Bajante 19

Diámetro=110 mm

Bajante 20

Diámetro=100 mm

Bajante 21

Diámetro=110 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

Colector 2

Diámetro=90 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

Colector 3

Diámetro=110 mm

Colector 4

Diámetro=110 mm

Colector 5

Diámetro=110 mm

Colector 6

Diámetro=110 mm

CC1

Diámetro=160 mm

CC2

Diámetro=160 mm

CC3

Diámetro=200 mm

CC4

Diámetro=125 mm

CC5

Diámetro=200 mm

CC6

Diámetro=110 mm

CC7

Diámetro=200 mm

Bajante Arqueta

Bajante Arqueta 2

CC8

Diámetro=125 mm

CC9

Diámetro=110 mm

CC10

Diámetro=160 mm

CC11

Diámetro=125 mm

CC12

Diámetro=110 mm

CC13

Diámetro=160mm

CC14

Diámetro=200 mm

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Pluviales soterrada

Pluviales por falso techo

Residuales soterrada

Residuales por falso techo

Ventilación

Abertura de paso

Abertura de extracción

Admisión/extracción natural alternativa

Tiro (Boca de expulsión en cubierta)

LEYENDA:  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

Nota: Según la normativa vigente en ventilación(RITE), la

admisión de aire debía ser filtrada; por lo que se producirá a

través del sistema de ventilación artificial que capta el aire desde

la cubierta y lo reparte a las diferentes estancias.
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Bajante 1

Diámetro=110 mm

Bajante 2

Diámetro=110 mm

Bajante 3

Diámetro=75 mm

Bajante 4

Diámetro=75 mm

Bajante 5

Diámetro=90 mm

Bajante 6

Diámetro=90 mm

Bajante 7

Diámetro=90 mm

Bajante 8

Diámetro=90 mm

Bajante 9

Diámetro=90 mm

Bajante 10

Diámetro=90 mm

Bajante 1

Diámetro=63 mm

Bajante 2

Diámetro=63 mm

Bajante 3

Diámetro=75 mm

Bajante 4

Diámetro=63 mm

Bajante 9

Diámetro=110 mm

Bajante 10

Diámetro=110 mm

Bajante 19

Diámetro=110 mm

Bajante 20

Diámetro=110 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Pluviales soterrada

Pluviales por falso techo

Residuales soterrada

Residuales por falso techo

Ventilación

Abertura de paso

Abertura de extracción

Admisión/extracción natural alternativa

Tiro (Boca de expulsión en cubierta)

LEYENDA:  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

Nota: Según la normativa vigente en ventilación(RITE), la

admisión de aire debía ser filtrada; por lo que se producirá a

través del sistema de ventilación artificial que capta el aire desde

la cubierta y lo reparte a las diferentes estancias.
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Bajante 2

Diámetro=110 mm

Acceso cubierta

0.5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0.5%

1%

1%

0.5%

0.5%

1%

Bajante 1

Diámetro=110 mm

1%

1%

Canalón 5

Diámetro=200mm

Canalón 6

Diámetro=200mm

Bajante 3

Diámetro=75 mm

Bajante 4

Diámetro=75 mm

Canalón 7

Diámetro=200mm

Canalón 8

Diámetro=200mm

Bajante 5

Diámetro=90 mm

Bajante 6

Diámetro=90 mm

Bajante 1

Diámetro=90 mm

Bajante 2

Diámetro=90 mm

Bajante 1

Diámetro=63 mm

Bajante 2

Diámetro=63 mm

Bajante 3

Diámetro=75 mm

Bajante 4

Diámetro=63 mm

Bajante 9

Diámetro=110 mm

Bajante 10

Diámetro=110 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

Colector 1

Diámetro=90 mm

Vent. Primaria

Vent. Primaria

Boca extracción mecánica

Boca extracción mecánica

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Pluviales soterrada

Pluviales por falso techo

Residuales soterrada

Residuales por falso techo

Ventilación

Abertura de paso

Abertura de extracción

Admisión/extracción natural alternativa

Tiro (Boca de expulsión en cubierta)

LEYENDA:  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

Nota: Según la normativa vigente en ventilación(RITE), la

admisión de aire debía ser filtrada; por lo que se producirá a

través del sistema de ventilación artificial que capta el aire desde

la cubierta y lo reparte a las diferentes estancias.
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA TERCERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Pluviales soterrada

Pluviales por falso techo

Residuales soterrada

Residuales por falso techo

Ventilación

Abertura de paso

Abertura de extracción

Admisión/extracción natural alternativa

Tiro (Boca de expulsión en cubierta)

LEYENDA:  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

Nota: Según la normativa vigente en ventilación(RITE), la

admisión de aire debía ser filtrada; por lo que se producirá a

través del sistema de ventilación artificial que capta el aire desde

la cubierta y lo reparte a las diferentes estancias.
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA CUBIERTAS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Pluviales soterrada

Pluviales por falso techo

Residuales soterrada

Residuales por falso techo

Ventilación

Abertura de paso

Abertura de extracción

Admisión/extracción natural alternativa

Tiro (Boca de expulsión en cubierta)

LEYENDA:  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

Nota: Según la normativa vigente en ventilación(RITE), la

admisión de aire debía ser filtrada; por lo que se producirá a

través del sistema de ventilación artificial que capta el aire desde

la cubierta y lo reparte a las diferentes estancias.
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Depósitode agua

Tramo A

Tramo B

Tramo D

Tramo C

Tramo E

Tramo F

Tramo Inicial

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Agua fría (falso techo)

Agua caliente sanitaria (falso techo)

Termo eléctrico

Bomba de presión

Válvula de retención

Llave de corte general

Contador general

Llave de paso

LEYENDA:  FONTANERÍA
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Agua fría (falso techo)

Agua caliente sanitaria (falso techo)

Termo eléctrico

Bomba de presión

Válvula de retención

Llave de corte general

Contador general

Llave de paso

LEYENDA:  FONTANERÍA
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Agua fría (falso techo)

Agua caliente sanitaria (falso techo)

Termo eléctrico

Bomba de presión

Válvula de retención

Llave de corte general

Contador general

Llave de paso

LEYENDA:  FONTANERÍA
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA TERCERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Agua fría (falso techo)

Agua caliente sanitaria (falso techo)

Termo eléctrico

Bomba de presión

Válvula de retención

Llave de corte general

Contador general

Llave de paso

LEYENDA:  FONTANERÍA
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Red por suelo técnico compacto

Red por falso techo

Iluminación lineal descolgada

Toma de corriente STC

Toma de corriente

Iluminación puntual

Interruptor

Conmutador

LEYENDA:  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CGP

KW

Sensor de presencia

Cuadro de protección

Contador general

Cuadro general de protección
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Red por suelo técnico compacto

Red por falso techo

Iluminación lineal descolgada

Toma de corriente STC

Toma de corriente

Iluminación puntual

Interruptor

Conmutador

LEYENDA:  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CGP

KW

Sensor de presencia

Cuadro de protección

Contador general

Cuadro general de protección
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Red por suelo técnico compacto

Red por falso techo

Iluminación lineal descolgada

Toma de corriente STC

Toma de corriente

Iluminación puntual

Interruptor

Conmutador

LEYENDA:  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CGP

KW

Sensor de presencia

Cuadro de protección

Contador general

Cuadro general de protección
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA TERCERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Red por suelo técnico compacto

Red por falso techo

Iluminación lineal descolgada

Toma de corriente STC

Toma de corriente

Iluminación puntual

Interruptor

Conmutador

LEYENDA:  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CGP

KW

Sensor de presencia

Cuadro de protección

Contador general

Cuadro general de protección

Batería acumuladora
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA CUBIERTAS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Red por suelo técnico compacto

Red por falso techo

Iluminación lineal descolgada

Toma de corriente STC

Toma de corriente

Iluminación puntual

Interruptor

Conmutador

LEYENDA:  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

CGP

KW

Sensor de presencia

Cuadro de protección

Contador general

Cuadro general de protección

Batería acumuladora

Nota: Todos los paneles fotovoltaicos de la casa comercial "Colt"; tanto de cubierta como de fachada son

autoorientables. La energía de los mismos se dirige mediante cableado por el espacio entre la dos

fachadas hasta las baterías acumuladoras que se sitúan en la planta técnica.Las baterías son del tipo

OPZS, de la casa comercial "Victron energy".
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Conducto de impulsión

Conducto de retorno

Evaporador

LEYENDA:  CLIMATIZACIÓN

Compresor

Nota: Sistema de climatización con compresores en cubierta y evaporadores en

falso techo de locales húmedos. La máquina compresora de admisión de aire,

contará según lo dispuesto en el RITE, con un filtro de la categoría F8.
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Conducto de impulsión

Conducto de retorno

Evaporador

LEYENDA:  CLIMATIZACIÓN

Compresor

Nota: Sistema de climatización con compresores en cubierta y evaporadores en

falso techo de locales húmedos. La máquina compresora de admisión de aire,

contará según lo dispuesto en el RITE, con un filtro de la categoría F8.
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Conducto de impulsión

Conducto de retorno

Evaporador

LEYENDA:  CLIMATIZACIÓN

Compresor

Nota: Sistema de climatización con compresores en cubierta y evaporadores en

falso techo de locales húmedos. La máquina compresora de admisión de aire,

contará según lo dispuesto en el RITE, con un filtro de la categoría F8.
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GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA CUBIERTAS

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Conducto de impulsión

Conducto de retorno

Evaporador

LEYENDA:  CLIMATIZACIÓN

Compresor

Nota: Sistema de climatización con compresores en cubierta y evaporadores en

falso techo de locales húmedos. La máquina compresora de admisión de aire,

contará según lo dispuesto en el RITE, con un filtro de la categoría F8.
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Sala Técnica

sup: 36 m2

dens: 1 m2/pers

ocu: 36

REI 120

EI 120

REI 90

EI 90

REI 120

REI 90

REI 90

REI 90

REI 90

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

REI 90

EI 120

EI 120

EI2 45-C5

EI2 45-C5

EI2 45-C5

EI2 45-C5

EI2 45-C5

EI2 45-C5

EI2 45-C5

Longitud 43,7 m

Longitud 18,6 m

Longitud 12,73 m

SE

SE

SE

SE

Longitud 12,73 m

Longitud 25,7 m

Longitud 45,9 m

Longitud 22,4 m

Longitud 17,95 m

Longitud 17,95 m

Longitud 19,25 m

Longitud 15,02 m

Escalera

Escalera

Escalera

SR

Usos múltiples

sup: 229 m2

dens: 5 m2/pers

ocu: 46

Recepción

sup: 44 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 22

Aseos

sup: 16 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 6

Almacén

sup: 2 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 3

Recepción

sup: 49 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 25

Almacén

sup: 33 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Sala conferencias

sup: 196 m2

dens: - m2/pers

ocu: 84

Vestidor-consigna

sup: 20 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 10

Aseos

sup: 44 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 15

Recepción

sup: 25 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 13

Cafetería

sup: 80 m2

dens: 1.5 m2/pers

ocu: 54

Barra bar

sup: 13 m2

dens: 1 m2/pers

ocu: 13

Cocina

sup: 14 m2

dens: 10 m2/pers

ocu: 2

Almacén

sup: 7 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Aseos

sup: 18 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 6

Salas polivalentes

sup: 139 m2

dens: 1 m2/pers

ocu: 139

Instalaciones

sup: 10 m2

dens: - m2/pers

ocu: -

REI 90

Bloque 1 (Una salida directa al exterior)

Superficie: 306 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 31,25m

Longitud de evacuación más desfavorable: 25,70m

Ocupación: 75 personas

Bloque 2 (Dos salidas de evacuación al exterior)

Superficie: 401 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 43,70m

Ocupación: 184 personas

Bloque 3 (Dos salidas de evacuación al exterior)

Superficie: 340 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 45,90m

Ocupación: 310 personas

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA BAJA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Recorrido de evacuación

Origen de evacuación

Origen de evacuación más desfavorable

LEYENDA:  CUMPLIMIENTO DB-SI

Extintor

Nota: Todos los recorridos de evacuación se amplían un 25% por contar con

sistema de extinción automático de incendios.

Salida de recinto

Salida de edificio

SE

SR
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REI 120

REI 90

REI 120

REI 60

EI 90

REI 90

REI 60

REI 60

EI 90

EI 90

EI 60

EI2 45-C5

EI2 45-C5

Longitud 58,2 m

SR

Longitud 60,5 m

Longitud 53,5 m

Longitud 48,3 m

Longitud 42,3 m

Longitud 52,0 m

Longitud 45,8 m

Longitud 47,55 m

Longitud 31,75 m

Escalera (Salida de planta)

Escalera (Salida de planta)

Escalera (Salida de planta)

Aulas

sup: 116 m2

dens: 1.5 m2/pers

ocu: 78

Talleres

sup: 116 m2

dens: 5 m2/pers

ocu: 24

Distribuidor

sup: 124 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 62

Aseos

sup: 16 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 6

Almacén

sup: 2 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Secretaría

sup: 238 m2

dens: 10 m2/pers

ocu: 24

Despachos

sup: 107 m2

dens: 10 m2/pers

ocu: 11

Almacén 1

sup: 19 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Almacén 2

sup: 10 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Sala de reuniones

sup: 76 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 38

Zona de descanso

sup: 38 m2

dens: 1 m2/pers

ocu: 38

Aseos

sup: 13 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 5

Investigación-emprendimiento

sup: 272 m2

dens: 5 m2/pers

ocu: 55

Aseos

sup: 16 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 6

Almacén

sup: 23 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

REI 90

Bloque 1 (Dos salidas de planta)

Superficie: 542 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 31,75m

Ocupación: 336 personas

Bloque 2 (Dos salidas de planta)

Superficie: 496 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 58,20m

Ocupación: 119 personas

Bloque 3 (Dos salidas de planta)

Superficie: 499 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 60,50m

Ocupación: 100 personas

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA PRIMERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Recorrido de evacuación

Origen de evacuación

Origen de evacuación más desfavorable

LEYENDA:  CUMPLIMIENTO DB-SI

Extintor

Nota: Todos los recorridos de evacuación se amplían un 25% por contar con

sistema de extinción automático de incendios.

Salida de recinto

Salida de edificio

SE

SR
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REI 60

REI 90

REI 60
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EI 90

REI 60
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EI2 45-C5

SR

Longitud 31,75 m

Longitud 60,5 m

Longitud 53,5 m

Longitud 48,3 m

Longitud 42,3 m

Escalera (Salida de planta)

Escalera (Salida de planta)

Aulas

sup: 116 m2

dens: 1.5 m2/pers

ocu: 78

Talleres

sup: 116 m2

dens: 5 m2/pers

ocu: 24

Distribuidor

sup: 124 m2

dens: 2 m2/pers

ocu: 62

Aseos

sup: 16 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 6

Almacén

sup: 2 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Investigación-emprendimiento

sup: 272 m2

dens: 5 m2/pers

ocu: 55

Aseos

sup: 16 m2

dens: 3 m2/pers

ocu: 6

Almacén

sup: 23 m2

dens: 40 m2/pers

ocu: 1

Bloque 1 (Dos salidas de planta)

Superficie: 542 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 31,75m

Ocupación: 336 personas

Bloque 3 (Dos salidas de planta)

Superficie: 499 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 60,50m

Ocupación: 100 personas

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA SEGUNDA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Recorrido de evacuación

Origen de evacuación

Origen de evacuación más desfavorable

LEYENDA:  CUMPLIMIENTO DB-SI

Extintor

Nota: Todos los recorridos de evacuación se amplían un 25% por contar con

sistema de extinción automático de incendios.

Salida de recinto

Salida de edificio

SE

SR
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Escalera (Salida de planta)

Longitud 26,90 m

Longitud 17,42 m

SE

EI2 45-C5

Bloque 3 (Dos salidas de planta)

Superficie: 177 m2

Longitud máxima de evacuación permitida: 62,50m

Longitud de evacuación más desfavorable: 26,90m

Ocupación: - personas

GREEN BUILDING COUNCIL
PLANTA TERCERA

SENÍN MARTÍNEZ JUAN ANTONIO
38º58'15''N      0º11'31''W

ESCALA 1_200

2 4 8 140

Recorrido de evacuación

Origen de evacuación

Origen de evacuación más desfavorable

LEYENDA:  CUMPLIMIENTO DB-SI

Extintor

Nota: Todos los recorridos de evacuación se amplían un 25% por contar con

sistema de extinción automático de incendios.

Salida de recinto

Salida de edificio

SE

SR
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