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MODELADO, ESTUDIO Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LA INFLUENCIA 

DE LOS PARÁMETROS INTERNOS EN EL RENDIMIENTO DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA BASADOS EN BATERÍAS. APLICACIÓN 

AL CASO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ (COLOMBIA) 

 

RESUMEN 

El Chocó es uno de los departamentos de Colombia con mayor número de municipios 

por fuera de la interconexión eléctrica nacional. En algunas zonas no se cuenta con 

ningún tipo de suministro de energía eléctrica. En otras, el suministro de energía 

eléctrica se realiza a través de generadores diésel instalados por una entidad 

gubernamental con un tiempo de operación entre 6 y 12 horas. En un porcentaje menor, 

el servicio de energía eléctrica se lleva a cabo con sistemas solares fotovoltaicos 

aislados. Estos sistemas han ayudado a solventar una de las necesidades básicas 

insatisfechas, como lo es, el derecho al servicio de energía eléctrica, ya que no contar 

con éste se convierte en sinónimo de atraso. Sin embargo, esta alternativa renovable de 

suministro eléctrico, viene de la mano con sistemas de almacenamiento de energía 

eléctrica  en baterías, para ser usada en momentos en que la demanda lo requiera. Por lo 

tanto, el almacenamiento de energía se ha convertido en un componente fundamental en 

los sistemas de energía renovable, especialmente aquellos que incluyen baterías. De allí, 

la necesidad de buscar métodos de control eficientes que ayuden a proteger y prolongar 

la vida útil de la batería. Dentro de los métodos de control reportados en la literatura, el 

más utilizado es el de corriente constante – voltaje constante. Otros métodos como el 

control con lógica difusa o el modelo de control predictivo han demostrado ser más 

eficientes que los métodos tradicionales, ya que reducen el tiempo de carga, mitigan el 

aumento de la temperatura y mantienen el estado de carga dentro de los límites seguros. 

Sin embargo, en los procesos de carga y descarga, algunos de los parámetros no están 

controlados por el usuario de la batería, convirtiéndose ésta en una de las causas que 

provoca el envejecimiento de las baterías, una reducción del ciclo de vida y, por ende, 

un reemplazo prematuro de la batería. En esta tesis doctoral, se usa el modelo de batería 

propuesto por Copetti para simular el voltaje de carga y descarga de un banco de 

baterías de plomo-ácido e identificar aquellos parámetros que afectan el rendimiento de 

la batería.  

El modelo se valida sobre medidas reales tomadas de un sistema de almacenamiento de 

energías basado en baterías instalado en el Laboratorio de Energías Renovables 

(LadER) ubicado en el departamento del Chocó, Colombia.  

Para ajustar el modelo e identificar los parámetros internos del banco de baterías se 

implementan y se comparan tres algoritmos evolutivos: optimización por enjambre de 

partículas - PSO, búsqueda de cuco - CS y optimización por enjambre de 

partículas+perturbación – PSO+P. Siendo este último una nueva propuesta en la que se 

introduce una perturbación periódica en la población para evitar que el algoritmo caiga 



en mínimos locales. La perturbación consiste en una nueva población k
jPS  basada en la 

mejor solución global que permita la reactivación del algoritmo PSO. 

Los parámetros internos que están asociados a la capacidad de la batería son usados para 

estimar el estado de salud del sistema de almacenamiento de energía en baterías, 

encontrándose que éste perdió un 5% de su capacidad nominal, por lo que su estado de 

salud se estima en un 95%. Adicionalmente, el uso de análisis de componentes 

principales (PCA) es propuesto para realizar un diagnóstico del sistema. El modelo de 

análisis de componentes principales se aplica a un conjunto de parámetros asociados a 

la capacidad, resistencia interna y voltaje de circuito abierto de un sistema de 

almacenamiento de energía en baterías. El modelo PCA conserva las 5 primeras 

componentes que recolectan el 80.25% de la variabilidad total. Durante la prueba en 

condiciones de operación real, el modelo PCA, diagnosticó una degradación del estado 

de salud más rápido que el controlador de batería comercial. Sin embargo, un cambio en 

los modos de carga, llevó a una recuperación de la batería que también fue monitoreada 

por el algoritmo propuesto. Finalmente, se proponen acciones de control que llevan al 

sistema de almacenamiento de energía en baterías a funcionar en condiciones normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELATGE, ESTUDI I VALIDACIÓ EXPERIMENTAL DE LA INFLUÈNCIA 

DELS PARÀMETRES INTERNS EN EL RENDIMENT DE SISTEMES 

D'EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA BASATS EN BATERIES. APLICACIÓ AL 

CAS DEL DEPARTAMENT DE L'CHOCÓ (COLÒMBIA). 

 

RESUM 

 

El Chocó és un dels departaments de Colòmbia amb major nombre de municipis per 

fora de la interconnexió elèctrica nacional. En algunes zones no es compta amb cap 

tipus de subministrament d'energia elèctrica. En altres, el subministrament d'energia 

elèctrica es realitza a través de generadors dièsel instal·lats per una entitat 

governamental amb un temps d'operació entre 6 i 12 hores. En un percentatge menor, el 

servei d'energia elèctrica es porta a terme amb sistemes solars fotovoltaics aïllats. 

Aquests sistemes han ajudat a solucionar una de les necessitats bàsiques insatisfetes, 

com ho és, el dret al servei d'energia elèctrica, ja que no comptar amb aquest es 

converteix en sinònim d'endarreriment. No obstant això, aquesta alternativa renovable 

de subministrament elèctric, ve de la mà amb sistemes d'emmagatzematge d'energia 

elèctrica en bateries, per ser usada en moments en què la demanda ho requereixi. Per 

tant, l'emmagatzematge d'energia s'ha convertit en un component fonamental en els 

sistemes d'energia renovable, especialment aquells que inclouen bateries. D'allí, la 

necessitat de buscar mètodes de control eficients que ajudin a protegir i allargar la vida 

útil de la bateria. Dins dels mètodes de control reportats en la literatura, el més utilitzat 

és el de corrent constant - voltatge constant. Altres mètodes com el control amb lògica 

difusa o el model de control predictiu han demostrat ser més eficients que els mètodes 

tradicionals, ja que redueixen el temps de càrrega, mitiguen l'augment de la temperatura 

i mantenen l'estat de càrrega dins dels límits segurs. No obstant això, en els processos de 

càrrega i descàrrega, alguns dels paràmetres no estan controlats per l'usuari de la bateria, 

convertint-se aquesta en una de les causes que provoca l'envelliment de les bateries, una 

reducció del cicle de vida i, per tant, un reemplaçament prematur de la bateria. En 

aquesta tesi doctoral, s'usa el model de bateria proposat per Copetti per simular el 

voltatge de càrrega i descàrrega d'un banc de bateries de plom-àcid i identificar aquells 

paràmetres que afecten el rendiment de la bateria. 

El model es valida sobre mesures reals preses d'un sistema d'emmagatzematge 

d'energies en bateries instal·lat al Laboratori d'Energies Renovables (líder) situat en el 

departament del Chocó, Colòmbia. 

Per ajustar el model i identificar els paràmetres interns del banc de bateries 

s'implementen i es comparen tres algorismes evolutius: optimització per eixam de 

partícules - PSO, recerca de cucut - CS i optimització per eixam de partícules + 

pertorbació - PSO + P. Sent aquest últim una nova proposta en la qual s'introdueix una 

pertorbació periòdica en la població per evitar que l'algoritme caigui en mínims locals. 



La pertorbació consisteix en una nova població basada en la millor solució global que 

permeti la reactivació de l'algoritme PSO. 

Els paràmetres interns que estan associats a la capacitat de la bateria són usats per 

estimar l'estat de salut del sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries, trobant-se 

que aquest va perdre un 5% de la seva capacitat nominal, de manera que el seu estat de 

salut s'estima en un 95%. Addicionalment, l'ús d'anàlisi de components principals 

(PCA) és proposat per realitzar un diagnòstic del sistema. El model d'anàlisi de 

components principals s'aplica a un conjunt de paràmetres associats a la capacitat, 

resistència interna i voltatge de circuit obert d'un sistema d'emmagatzematge d'energia 

en bateries. El model PCA conserva les 5 primeres components que recullen el 80.25% 

de la variabilitat total. Durant la prova en condicions d'operació real, el model PCA, va 

diagnosticar una degradació de l'estat de salut més ràpid que el controlador de bateria 

comercial. No obstant això, un canvi en les maneres de càrrega, va portar a una 

recuperació de la bateria que també va ser monitoritzada per l'algoritme proposat. 

Finalment, es proposen accions de control que porten al sistema d'emmagatzematge 

d'energia en bateries a funcionar en condicions normals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELING, STUDY AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF THE 

INFLUENCE OF INTERNAL PARAMETERS ON THE PERFORMANCE OF 

BATTERY-BASED ENERGY STORAGE SYSTEMS. APPLICATION TO THE 

CASE OF THE DEPARTMENT OF CHOCÓ (COLOMBIA) 

 

ABSTRACT 

 

El Chocó is one of the departments of Colombia, with the largest number of 

municipalities outside the national electricity interconnection. In some areas, there is no 

type of electricity supply. In others, the supply of electricity is done through diesel 

generators, installed by a government entity, with an operating time between 6 and 12 

hours. In a smaller percentage, the electric power service is carried out with isolated 

photovoltaic solar systems. Regarding the latter, they have helped to solve one of the 

unmet basic needs, such as the right to electric power service, since, not having it, it 

becomes synonymous with backwardness. However, this renewable alternative of 

electrical supply comes hand in hand with battery energy storage systems, to be used at 

times when the demand requires it. Therefore, energy storage has become a fundamental 

component in renewable energy systems, especially those that include batteries. Hence, 

the need to look for efficient controls methods, which help to protect and prolong the 

battery life expectancy. Among the control methods reported in the literature, the most 

used is the constant current - constant voltage. Other methods such as fuzzy logic 

control or the model predictive control have proven to be more efficient than traditional 

methods, since they reduce the charging time, mitigate the increase in temperature and 

maintain the state of charge within the system the safe limits. However, in the charging 

and discharging processes, some of the parameters are not controlled by the user of the 

battery, this being one of the causes that leads to the aging batteries, a reduction in the 

life cycle, and therefore, a premature replacement of the battery. Therefore, in this 

doctoral thesis, the battery model proposed by Copetti is used to simulate the charge and 

discharge voltage of a battery of lead-acid batteries and identify those parameters that 

affect battery performance. 

The model is validated on real measurements, taken from a battery energy storage 

system installed in the Renewable Energy Laboratory (LadER) located in the 

department of Chocó, Colombia. 

To fitting the model and identify the internal parameters of the battery bank, three 

evolutionary algorithms are implemented and compared (particle swarm optimization - 

PSO, cuckoo search - CS and particle swarm optimization + perturbance - PSO + P), 

where PSO + P is a new proposal, in which a periodic perturbance is introduced in the 

population, to avoid that the algorithm falls at local minimums. The perturbance 

consists of a new population k
jPS  based on the best global solution that allows the 

reactivation of the PSO algorithm.  



The internal parameters that are associated with the battery capacity are used to estimate 

the state of health of the battery energy storage system, found that it lost 5% of its 

nominal capacity, so that its state of health estimated at 95%. Additionally, the use of 

principal component analysis (PCA) is proposed to perform a system diagnosis. The 

principal component analysis model is applied on parameters set associated with the 

capacity, internal resistance and open circuit voltage of a battery energy storage system. 

The PCA model conserves the first 5 components, which collect 80.25% of the total 

variability. During the test under real operating conditions, the PCA model diagnosed a 

state of health degradation faster than the commercial battery controller. However, a 

change in charging modes led to a recovery of the battery that was also monitored by 

the proposed algorithm. Finally, control actions are proposed that lead to the battery 

energy storage system to operate under normal conditions. 
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Capítulo 1 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

(COLOMBIA) 

1.1.DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

El departamento del Chocó está ubicado al noroeste de la República de Colombia en 

Suramérica y tiene límites de frontera con la Republica de Panamá, el Mar Caribe y el 

Océano Pacífico (ver Figura 1.1a). Cuenta con una extensión terrestre de 46.530 km2 y 

se caracteriza por presentar altas precipitaciones durante todo el año (entre 8.000 y 

12.000 mm anuales) siendo considerado la segunda parte más lluviosa del mundo 

después de Cherranpunji en la India. La humedad relativa está alrededor del 90% y su 

temperatura promedio es de 27 0C (ver Tabla 1.1).  

Tabla 1.1. Ficha técnica del departamento del Chocó, Colombia [1] 
Localización y 

extensión 

Está ubicado en la esquina noroccidental de Colombia en Suramérica. 

Tiene límites de frontera con la Republica de Panamá, el Océano Pacífico 

y el Mar Caribe. 

 

Límites políticos 

administrativos 

Políticamente, limita por el norte, con la República de Panamá y el mar 

Caribe; por el este, con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle 

del Cauca; por el sur, con el departamento del Valle de Cauca; y por el 

oeste, con el océano Pacífico. 

Límites 

geográficos 

Están definidos entre los 04° 00' 50" y 08° 41' 32" de latitud norte y los 

76° 02' 57" y 77° 53' 38" de longitud oeste. 

Extensión terrestre Noveno departamento en extensión de Colombia. Su extensión terrestre es 

de 46.530 km2 (4% del país). 

Extensión marítima El 57,3% de los 1.382 km de la frontera marítima de Colombia con el 

océano Pacífico. 

Número de 

municipios 

El departamento del Chocó está conformado por 30 municipios. 

Población y 

densidad 

poblacional 

Población de 500.093 habitantes. Densidad (Habitantes por km2 ): 10.75 

porcentaje población de departamento del total nacional 1,0 

Distribución étnica El 90% es de raza negra; el 6% es mulato y blanco, el 4% restante es 

indígena. 

Pluviosidad y 

temperatura 

Entre 8.000 y 12.000 milímetros de precipitación anual y su temperatura 

oscila entre 26° y 30º C 

Principales ríos Atrato, San Juan, Baudó. 

 

 

Condiciones 

básicas de la 

población 

Índice de 39,1% de pobreza extrema y de 65,9 % de pobreza, frente a los 

índices nacionales de 8.1% y 28,5%. Necesidades Básicas Insatisfechas 

NBI en el Chocó es de 79,2%, mientras en el país es de 27,7%. La 

esperanza de vida en Chocó es 70,64 años, mientras que el promedio 

nacional es 76,15. El 79% de los habitantes de Chocó presenta al menos 

una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional este 

indicador es del 27,6%. El indicador de calidad de vida es el más bajo del 

país (58 puntos frente a un promedio nacional de 79). 
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Según proyecciones a 2015 del censo poblacional de 2005, el departamento del Chocó 

cuenta con un total de 505.016 habitantes, repartidos en 30 municipios (ver Tabla 1.2). 

Sin embargo, las tres cuartas partes del departamento pertenecen a áreas rurales con un 

índice de ruralidad entre 43.65 y 73.67%. 

 

Tabla 1.2.Municipios y porcentaje de población del departamento del Chocó [1]. 

No. 
Código 

DANE 
Municipios 

Total Cabecera Mup. Resto 

Población % Población % Población % 

1 27001 Quibdó 116.861 23,14 106.332 90,99 10.529 9,01 

2 27006 Acandí 9.696 1,92 4.809 49,6 4.887 5040 

3 27025 Alto Baudó 37.119 7,35 8.203 22,1 28.915 77,9 

4 27050 Atrato 10.050 1,99 3.349 33,32 6.701 66,68 

5 27073 Bagadó 8.131 1,61 2.317 28,5 5.813 7150 

6 27075 Bahía Solano 9.444 1,87 4.467 47,3 4.977 52,7 

7 27077 Bajo Baudó 17.575 3,48 2.619 14,9 14.956 85,1 

8 27099 Bojayá 10.201 2,02 5.162 50,6 5.039 49,4 

9 27135 Cantón de San Pablo 8.030 1,59 3.332 41,5 4.697 58,5 

10 27150 Carmen del Darién 5.505 1,09 1.327 24,1 4.178 75,9 

11 27160 Certegui 10.151 2,01 5.634 55,5 4.517 44,5 

12 27205 Condoto 14.797 2,93 10.432 70,5 4.365 29,5 

13 27245 El Carmen de Atrato 14.191 2,81 6.386 45 7.805 55 

14 27361 Istmina 23.411 5,07 18.073 77,2 5.338 22,8 

15 27372 Juradó 3.333 0,66 1.557 46,7 1.777 53,3 

16 27250 Litoral del San Juan 15.403 3,05 1.325 8,6 14.078 91,4 

17 27413 Lloró 11.312 2,24 3.077 27,2 8.235 72,8 

18 27425 Medio Atrato 29.796 5,9 1.073 3,6 28.723 96,4 

19 27430 Medio Baudó 13.686 2,71 561 4,1 13.125 95,9 

20 27450 Medio San Juan 16.464 3,26 922 5,6 15.542 94,4 

21 27491 Nóvita 8.030 1,59 2.674 33,3 5.356 66,7 

22 27495 Nuquí 8.636 1,71 2.573 29,8 6.062 70,2 

23 27580 Río Iró 9.797 1,94 1.568 16 8.230 84 

24 27600 Río Quito 9.040 1,79 7.286 80,6 1.754 19,4 

25 27615 Riosucio 29.139 5,77 15.298 52,5 13.841 47,5 

26 27660 San José del Palmar 4.848 0,96 1.086 22,4 3.762 77,6 

27 27745 Sipí 4.091 0,81 344 8,4 3.747 91,6 

28 27787 Tadó 19.090 3,78 12.179 63,8 6.910 36,2 

29 27800 Unguía 15.251 3,02 4.514 29,6 10.737 70,4 

30 27810 Unión Panamericana 9.696 1,92 3.927 405 5.769 59,5 

    Total 505.016 100 250.650 49,63 254.366 50,35 

 

El Chocó (ver Figura 1.1a), es uno de los departamentos de Colombia con el mayor 

número de municipios con Zonas No Interconectadas (ZNI), dentro de los cuales se 
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mencionan los siguiente: Acandí, Riosucio, Unguía, Carmen del Darién, Bahía Solano, 

Bojayá, Nuquí, El Baudó (alto, medio y bajo), Sipí, Litoral del San Juan (ver Figura 1.1 

b).  

  
Figura 1.1. a) Municipios del departamento del Chocó; b) Porcentaje de ZNI en el 

Chocó [2,3]. 

El servicio de energía eléctrica se hace a través de generadores Diésel (ver Figura 1.2) 

instalados mayoritariamente por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 

Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), con un tiempo de operación 

entre 6 y 12 horas. Sin embargo, muchos de los generadores Diésel se encuentran fuera 

de servicio debido a la falta de combustible o por daños irreparables (ver Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Prestación del servicio de energía eléctrica en ZNI. [4]. Los puntos en color 

verde: Con servicio; Los puntos en color rojo: Sin servicio; Los puntos en color negro: 

Sin información. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades de transporte y compra de combustible sumado a la 

falta de recursos económicos de los pobladores que habitan esta región, se están 

llevando a cabo proyectos con fines de abastecimiento energético que ayuden a mitigar 

una de las tantas necesidad básicas insatisfechas (NBI) que abundan en aquellas ZNI. Es 

por ello, que se están implementando alternativas de energización mediante proyectos 

que promuevan el uso de fuentes no convencionales de energía (FNCE) como sistemas 

solares fotovoltaicos aislados con almacenamiento de energía en baterías, lo cuales son 

de fácil transporte e instalación. Algunos de estos proyectos son: 

 Luces para aprender, Convenio IPSE - Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI) 061-2012 (Energización de centros educativos rurales).  

 Implementación de sistemas fotovoltaicos individuales para la generación de 

energía eléctrica en la vereda Titiza. Municipio de Acandí. Departamento del 

Chocó. Contrato 105-2014.  

 Sistema solar fotovoltaico en Titumate.  



 

5 
 

 Implementación de sistemas fotovoltaicos individuales para la generación de 

energía eléctrica en la vereda Los Tibirre alto, medio y bajo. Municipio de Acandí. 

Departamento del Chocó, contrato 105-2014.  

 

Sin embargo, debido a la falta de un sistema de gestión de la energía sumado a la falta 

de transferencia de conocimiento que induzcan a la población a realizar un buen uso 

eficiente de la energía almacenada que evite el deterioro prematuro de la batería, ha 

llevado a que varios de estos sistemas solares fotovoltaicos queden fuera de operación. 

Recientemente en el municipio del Medio San Juan (Andagoya) se ejecutó un proyecto 

denominado “Implementación de un programa de desarrollo e investigación en energías 

renovables en el departamento del Chocó 2014 – 2018, BPIN: 20130000100285”. 

Como resultado de la ejecución de este proyecto nace el Laboratorio de Energías 

Renovables del departamento del Chocó - LadER (ver Figura 1.3), donde se estudian 

alternativas de abastecimiento energético de acuerdo a las características ambientales y 

socioculturales en las áreas de influencia del proyecto. 

 
Figura 1.3. Laboratorio de energías renovables (LadER) – Andagoya (Chocó). 

 

1.2. LABORATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES - LadER 

 

El laboratorio de energías renovables quien en adelante se conocerá como “LadER”, 

cuenta con un sistema solar fotovoltaico de 20 kW, un sistema eólico de 5.5 kW, un 

sistema de aprovechamiento de la biomasa residual de 25 kW, una planta diésel de 50 

kW, un sistema de almacenamiento de energía en pilas de Hidrógeno de 6.2 kW, una 

estación meteorológica (ver Figura 1.4),  y un sistema de almacenamiento de energía en 
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baterías (ver Figura 1.5) de 4328 Ah (C10), compuesto por 48 vasos TECHNO SUN 

2V-OPzS-TCH2765, dividido en dos bancos de 24 vasos conectados en serie.  

 

 
Figura 1.4. Equipos instalados en el LadER – Chocó. 

 

 

 
Figura 1.5. Sistema de almacenamiento de energía en baterías. LadER - Andagoya 

(Chocó). 
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1.3.OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.3.1. Objetivo General 

 

Modelar, estudiar y validar experimental la influencia de los parámetros internos en el 

rendimiento de sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías. Aplicación 

al caso del Departamento del Chocó (Colombia). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión bibliográfica que permita tener una visión clara acerca de 

las estrategias de control de carga y descarga de baterías, aplicadas a sistemas de 

almacenamiento de energías comúnmente usadas en sistemas de energía 

renovable. 

 Diseñar en el software LabView una simulación que permita modelar, identificar 

los parámetros internos de un sistema de almacenamiento de energía basado en 

baterías de plomo ácido y validar experimentalmente la tensión y el estado de 

carga usando algoritmo evolutivo. 

 Analizar el rendimiento de un sistema de almacenamiento de energía basado en 

baterías de plomo ácido instalado en el laboratorio de energías renovables del 

departamento del Chocó y estimar su estado de salud. 

 Proponer una metodología de diagnóstico usando estadística descriptiva para ser 

aplicada a un conjunto de parámetros extraídos de un sistema de 

almacenamiento de energía basado en baterías.   

 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS  

 

Esta tesis está estructurada en cinco capítulos como se detalla a continuación: 

Capítulo 1 - Descripción general del departamento del Chocó. Se muestra una visión 

general de la región donde es aplicada esta investigación y se presenta el Laboratorio de 

Energías Renovables del departamento del Chocó con los diferentes equipos que lo 

conforman. 

Capítulo 2 - Una revisión sobre las estrategias de control de carga y descarga de 

baterías: aplicación a sistemas de energía renovable. Se realiza una revisión en la 

literatura acerca de los métodos de control existentes utilizados para controlar los 

procesos de carga y descarga centrándose en sus impactos en la vida útil de la batería. 

Los métodos clásicos y modernos se estudian juntos para encontrar el mejor enfoque 

para los sistemas reales. 
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Capítulo 3 - Modelado, identificación de parámetros y validación experimental de un 

banco de baterías de plomo ácido usando algoritmo evolutivo: Se agregan nuevos 

parámetros al modelo de batería propuesto por Copetti y se incluye una perturbación al 

algoritmo de optimización de enjambre de partículas (PSO) que evita que éste caiga en 

mínimos locales, por lo que alcanza un error más bajo que el algoritmo convencional. 

Luego se modela y se identifican los parámetros internos de un sistema de 

almacenamiento de energía en baterías y se validan los resultados con datos 

experimentales, tomando como insumos, la base de datos del Laboratorio de Energías 

Renovables del departamento del Chocó. 

Capítulo 4 - Estimación del estado de salud de un banco de batería conectado a un 

sistema de energía renovable: Una vez identificados en el Capítulo III los parámetros 

internos del sistema de almacenamiento de energía en baterías, se seleccionan los 

parámetros que están asociados a la capacidad de la batería y se usan para estimar el 

estado de salud de la batería. 

Capítulo 5 - Diagnóstico de un sistema de almacenamiento de energía en batería 

basado en el análisis de componentes principales: Se propone una meotodología basada 

en el uso del análisis de componentes principales (PCA) para realizar un diagnóstico al 

sistema de almacenamiento de energía en baterías. El modelo de análisis de 

componentes principales se aplica a un conjunto de parámetros asociados a la 

capacidad, resistencia interna y voltaje de circuito abierto del sistema de 

almacenamiento en mención. El modelo PCA conserva las 5 primeras componentes que 

recolectan el 80.25% de la variabilidad total. Adicionalmente, se proponen acciones de 

control que llevan al sistema de almacenamiento de energía en baterías a funcionar en 

condiciones normales. 
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1.5.APORTACIONES DE LA TESIS 

 

En el capítulo 2, se aporta un estado del arte de los métodos de control usados en los 

procesos de carga y descarga de una batería resaltando sus ventajas y desventajas 

entre ellos. Posteriormente, se evalúan otras técnicas de control como el control de 

lógica difusa y el modelo de control predictivo, resaltando sus principales ventajas 

frente a los métodos tradicionales; convirtiéndose esto en una información importante 

en la toma de decisiones donde se requiera implementar un sistema de gestión de la 

batería.  

 

En el capítulo 3, se utiliza el modelo de batería propuesto por Copetti y se incluyen 

cuatro nuevos parámetros que permiten hacer un mejor ajuste al modelo. 

Adicionalmente, se introduce una perturbación periódica en la población para evitar que 

el algoritmo de optimización de enjambre de partículas caiga en mínimo locales cuando 

éste realiza la búsqueda del mejor candidato. La perturbación consiste en una nueva 

población k
jPS  basada en la mejor solución global que permite la reactivación del 

algoritmo de optimización de enjambre  de partículas. La inclusión de esta perturbación, 

permite obtener mejores resultados que el algoritmo de optimización de enjambre de 

partículas clásico. Los resultados son validados con medidas experimentales tomadas de 

la base de datos del laboratorio de energías renovables del departamento del Chocó 

(Colombia), los cuales muestran errores muy bajos  La principal ventaja del modelo 

desarrollado es su bajo costo computacional y su capacidad para absorber los problemas 

de lectura y los errores de escalado. El modelo y su enfoque de ajuste presentado en este 

documento pueden aplicarse a otros tipos de baterías, especialmente las utilizadas en 

sistemas de energías renovables independientes. 

En el capítulo 4, se presenta una metodología basada en la identificación paramétrica 

que permite estimar el estado de salud de un banco de batería experimental y se analiza 

la tendencia que presentan los parámetros internos asociados a la capacidad de la batería 

que ayudaran a desarrollar técnicas que permitan pronosticar o estimar el estado de 

salud de un banco de batería experimental. A diferencia de otros métodos, el método 

propuesto es aplicado a grandes bases de datos. 

En el capítulo 5, se presenta una metodología basada en el análisis de componentes 

principales que permite realizar un diagnóstico general del sistema de almacenamiento 

de energía en baterías. Cabe resaltar que esta metodología es aplicada por primera vez 

en este campo. De igual forma, se presentan unas acciones de control plasmadas en un 

algoritmo que llevan a tener una respuesta más rápida que el controlador convencional. 

Finalmente y como producto de los resultados alcanzados, la tesis ha permitido la 

participación en eventos científicos y la publicación de cuatro (4) artículos de 

investigación, los cuales se relacionan a continuación:  

 Banguero, E., Correcher, A., Pérez-Navarro, Á., Morant, F., & Aristizabal, A. 

(2018). A review on battery charging and discharging control strategies: 

Application to renewable energy systems. Energies, 11(4), 1021. 
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 Ariza, H. C., Banguero, E., Correcher, A., Pérez-Navarro, Á., & Morant, F. 

(2018). Modelling, Parameters Identification and Experimental Validation of a 

Lead Acid Battery Bank Using Genetic Algorithms. Energies, 11(9), 2361; 

https://doi.org/10.3390/en11092361 

 Banguero, E., Correcher, A., Pérez-Navarro, A., & García, E. (2018, October). 

State of health estimation of lead acid battery bank in a renewable energy system 

by parameter identification with genetic algorithms. In 2018 7th International 

Conference on Systems and Control (ICSC) (pp. 418-423). IEEE. In 2018 7th 

International Conference on Systems and Control (ICSC) (pp. 418-423). IEEE. 

DOI: 10.1109/ICoSC.2018.8587801 

 Banguero, E., Correcher, A., Pérez-Navarro, Á., García, E., & Aristizabal, A. 

(2020). Diagnosis of a battery energy storage system based on principal 

component analysis. Renewable Energy, 146, 2438-2449. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.064. 
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Capítulo 2 
 

2. UNA REVISIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE CARGA 

Y DESCARGA DE BATERÍAS: APLICACIÓN A SISTEMAS DE 

ENERGÍA RENOVABLE 

 

 

La electrificación de áreas aisladas remotas y rurales con la red nacional no siempre es 

posible, ya que, tiene un costo prohibitivo. Por lo tanto, muchas comunidades fuera de 

la red se ven en la necesidad de usar generadores diésel como su principal fuente de 

energía. Para satisfacer las necesidades energéticas de estas comunidades aisladas, los 

gobiernos han optado por instalar conjuntos de energías renovables independientes con 

sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS, por sus siglas en inglés) [5]. 

Sin embargo, el almacenamiento de energía es uno de los mayores desafíos para los 

sistemas de energía renovable, especialmente en sistemas fotovoltaicos independientes y 

parques eólicos, donde han demostrado ser muy confiables debido a su eficiencia y alto 

tiempo de respuesta [6, 7]. En una instalación basada en energías renovables el BESS 

representa el 40% del costo total del sistema [8, 9].  

Según el tiempo necesario para almacenar energía, las tecnologías se clasifican en (ver 

Figura 2.1): instantáneas (pocos segundos), a corto plazo (pocos minutos), a medio 

plazo (pocas horas) y a largo plazo (días) [5, 10].  

 
Figura 2.1. Campo de aplicación de las diferentes técnicas de almacenamiento según la 

energía almacenada y la potencia de salida [11]. 
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Además del BESS existen diferentes tipos de tecnologías de almacenamiento de 

energía [10-19] (ver Figura 2.2). Dentro de las cuales se mencionan las siguientes: 

almacenamiento de energía por hidro-bombeo (PHES, por sus siglas en inglés), 

almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES, por sus siglas en 

inglés), almacenamiento de energía del volante (FES, por sus siglas en inglés), 

almacenamiento de energía a base de hidrógeno (HES, por sus siglas en ingles), 

almacenamiento de energía por baterías de flujo (FBES, por sus siglas en inglés), 

almacenamiento de energía magnética por superconducción (SMES, por sus siglas en 

inglés) y almacenamiento de energía en supercapacitores (SES, por sus siglas en 

inglés).  

 
Figura 2.2. Tecnologías de almacenamiento de energía. 

Sin embargo, debido a su flexibilidad, eficiencia, escalabilidad y otras características 

atractivas [20], el BESS es la tecnología más usada [21] (ver Figura 2.3). 

 
Figura 2.3. Sistemas de almacenamiento de energía, (ESS, por sus siglas en inglés). 
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En la actualidad, existen varios tipos de baterías comerciales utilizadas en los 

sistemas de energía renovable (RES, por sus siglas en inglés) como las baterías de 

plomo-ácido, ión litio (Li-Ion), níquel-cadmio (Ni-Cd) y sodio-azufre (Na-S), entre 

otras. La Tabla 2.1, muestra las características principales de estos tipos de baterías 

[12, 14-18, 22-27]. 

 

Tabla 2.1. Tecnologías de baterías usadas en sistemas de energías renovables (RES). 

Pb-acid: plomo-ácido; Li-Ion: ion litio; Ni–Cd: níquel-cadmio; Na–S: sodio-azufre; 

PSB: batería de polisulfuro-bromuro; VRB: batería de redox de vanadio. 

 
Nota: *****: No hay datos disponibles. 

 

Con respecto al BESS utilizado en sistemas fotovoltaicos la tecnología de plomo 

ácido es la más utilizada [16, 23]. Esto debido a su bajo costo, madurez, alta 

confiabilidad, respuesta rápida y baja tasa de autodescarga [16, 28].  Debido al alto 

costo económico que genera el reemplazo prematuro del BESS, se requiere de un 

método de control de carga y una estrategia de control adecuada que protejan la 

batería contra sobrecargas y sobredescargas [29, 30]. 

La eficiencia del método de control de carga dependerá de la cantidad de corriente 

utilizada, el nivel de las oscilaciones en la corriente de carga, los niveles de voltaje, 

el tiempo y las fluctuaciones de la temperatura [31]. Sin embargo, hay parámetros de 

la batería que debido a su complejidad no se pueden obtener utilizando métodos de 

control convencionales. 

Las nuevas tendencias de investigación en almacenamiento de energía incluyen 

baterías de iones de litio, especialmente las de litio ferroso (LiFePO4). Esta 

tecnología tiene mayores ventajas frente a la tecnología de plomo ácido en cuanto a 

densidad de energía, voltaje, vida útil y velocidad de carga y descarga. Sin embargo, 

hoy en día la mayoría de las instalaciones renovables incluyen baterías de plomo-

ácido y exigen nuevos métodos de control para mejorar la vida útil del sistema. Por lo 

que, este documento se centrará solo en los métodos de control aplicados a este tipo 

de tecnología de almacenamiento de energía.  

Con respecto a los sistemas de gestión de la batería, la investigación se centra en 

mostrar las bondades que tienen el FLC y el MPC frente a los métodos de control 

clásicos, teniendo en cuenta sus roles principales en el control de la batería (ver 

Figura 2.4). Donde la energía de entrada puede ser suministrada por la red eléctrica, 

Technology Pb-Acid Li-Ion Ni-Cd Na-S PSB VRB

Capital cost ($/kWh) 50-400 600-2500 400-2400 200-600 150-1000 150-1000

Efficiency (%) 70-90 75-95 60-70 71-90 60-75 65-85

Operating temperature (
0
C) -5 to 40 -30 to 60 -40 to 50 325 0 to 40 0 to 40

Depth of discharge          (%-

DOD)
60-70 80 100 60-100 75 75

Energy density (Wh/kg) 30-50 75-250 50-75 100-240 >400 10-75

Life cycles (cycles) 500-2000 1000-10000 1000-3500 2000-5000 100-13000 12000+

Lifetime (years) 3-15 5-20 5-20 5-20 10-15 5-20

Availability (%) 99.99 97+ 99+ Up to 99.98 ***** 96-99

Technological maturity level (1-

lower to 5-higher)
5 4 4 4 ***** 3

Response time (ms) Fast Fast Fast Fast ***** *****

Capacity (MW) 0.001-50 0.001-50 0-50 0.05-30 0.005-120 0.005-1.5

https://www.mdpi.com/1996-1073/11/4/1021/htm#table_body_display_energies-11-01021-t001
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por lo que no se requiere de un sistema solar fotovoltaico o un sistema de energía 

eólica. 

 

 
Figura 2.4. Esquema de control de la batería. 

 

Se ha demostrado que en términos de gestión de energía, el FLC y el MPC tienen un 

mayor rendimiento que los métodos tradicionales de control de carga, lo que mejora el 

tiempo de carga, la eficiencia de carga, el SOC y la vida útil de la batería. Las 

estrategias utilizadas, los objetivos y los resultados alcanzados con estos controles, se 

describen más adelante. En términos generales, las variables de entrada utilizadas en un 

FLC y MPC son: el voltaje, la temperatura de la batería, el SOC, los precios de la 

energía, la potencia del sistema fotovoltaico, el pronóstico del tiempo, entre otros. La 

corriente, la potencia del ESS y la potencia de la red, se utilizan como variables de 

salida. 

 

 

2.1.MÉTODOS TRADICIONALES DE CONTROL DE CARGA 

 

 

El objetivo principal de los métodos de control de carga es aumentar el SOC. Sin 

embargo, las especificaciones como el rendimiento de la batería, el tiempo de carga, la 

protección de la batería contra la sobrecarga o la sobredescarga y el aumento de la vida 

útil también son variables importantes que deben ser investigadas. Por lo que se han 

desarrollado diferentes métodos para controlar de manera efectiva la carga de la 

batería. Los métodos de control comúnmente utilizados en la carga de la batería son: 

corriente constante (CC, por sus siglas en inglés), voltaje constante (CV, por sus siglas 

en inglés), carga en dos pasos (es decir, CC – CV), carga por pulsos (PC, por sus siglas 

en inglés), carga por reflejo o carga por pulsos negativos (NPC, por sus siglas en 

inglés), carga por goteo (TC, por sus siglas en inglés) y carga flotante (FC, por sus 

siglas en inglés) [32-35]. 
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2.1.1. Corriente constante (CC) 

 

 

Este método consiste en cargar la batería con una corriente constante. El CC limita la 

corriente para evitar la sobrecorriente de la carga inicial [36]. El valor del voltaje 

dependerá de la corriente de carga, y una de sus ventajas es el fácil cálculo del tiempo 

de carga y el SOC [37]. Sin embargo, como el voltaje generalmente no se controla, esto 

puede causar una sobrecarga de la batería y un aumento de la temperatura lo que resulta 

en una degradación de la vida útil de la batería [32, 34]. 

 

 

2.1.2. Voltaje constante (CV) 

 

 

Este método se usa principalmente para cargar la batería mediante la aplicación de un 

voltaje constante en sus terminales. Durante la etapa inicial de carga la corriente de 

carga es alta. A medida que el voltaje de la batería alcanza el límite la corriente de carga 

disminuye [34]. Este tipo de control se usa en aplicaciones que requieren períodos de 

carga prolongados para alcanzar la carga completa. Debido a que este método requiere 

un tiempo de carga prolongado podría causar un aumento de la temperatura y una 

degradación de la vida útil de la batería. 

 

 

2.1.3. Corriente constante – voltaje constante (CC – CV) 

 

 

Este método de carga también se conoce como el método de dos pasos porque combina 

CC y CV. El CC se aplica en la etapa de carga inicial hasta que el voltaje de la batería 

alcanza una etapa de sobrecarga o un voltaje predefinido [38]. En una segunda etapa, el 

método de carga cambia a CV para mantener el voltaje de la batería de modo que evite 

la sobretensión [32, 37]. 

Investigaciones anteriores han mostrado que el método de carga CC - CV es el más 

eficiente para cargar la batería independientemente del tipo de batería [30, 39], lo que lo 

convierte en el método de control más utilizado [30, 40, 41]. Sin embargo, su velocidad 

de carga y su eficiencia son muy bajas [42]. Además, el método CC - CV no es 

adecuado para una carga rápida, ya que la etapa de carga de CV prolonga el tiempo de 

carga lo que provoca un aumento de la temperatura de la batería y una reducción del 

ciclo de vida de la batería [43-45]. 

 

 

2.1.4. Carga por pulsos (PC) 

 

 

Este método de carga consiste en aplicar periódicamente una corriente pulsada a la 

batería. Las baterías se descargan completamente y se recargan periódicamente en lo 

que se denomina una carga de compensación [46]. Esto permitirá que el voltaje de la 

batería sea más estable. En este método de carga es importante tener en cuenta la 



 

16 
 

frecuencia de carga, el pico de pulso y el ancho del pulso, ya que están relacionados con 

la capacidad y el tiempo de carga. Este método puede reducir la polarización para evitar 

el aumento de la temperatura de la batería [36]. El punto débil de este método de carga 

es su complejidad. 

 

2.1.5. Carga de pulso negativo (NPC) 

 

 

Esta es una mejora del método PC. El concepto de aplicar la carga de pulso negativo 

comenzó con las patentes de W. Burkett y J. Bigbee y W. Burkett y R. Jackson [37, 47] 

en 1971. El NPC sigue esta secuencia de carga: un pulso de carga positivo, un período 

de descanso (no cargando), y un pulso de descarga [47]. Al igual que el método PC 

podría eliminar la polarización de modo que evita el aumento de la temperatura. Sin 

embargo, también puede reducir la eficiencia de carga [48, 49]. 

 

 

2.1.6. Carga de goteo (TC) 

 

 

Este método consiste en proporcionar a la batería una carga de CC continua a una tasa 

baja (aproximadamente C/100) [50], y está diseñado para compensar la autodescarga de 

la batería [46]. Este método puede cargar la batería hasta el 100% usando una corriente 

de carga muy pequeña. Normalmente se usa para aplicaciones de batería de arranque, 

iluminación o encendido (SLI, por sus siglas en inglés), pero no es adecuado para 

baterías que pueden dañarse por sobrecarga. 

 

 

2.1.7. Carga Flotante (FC) 

 

 

Este método implica una carga de CV suficiente para finalizar la carga de la batería o 

para mantener la carga completa de la batería [51, 52]. El FC se utiliza para baterías 

estacionarias, principalmente baterías de plomo-ácido [46]. 

Estos métodos tradicionales de control de carga, han sido incorporados en inversores 

comerciales como Victron Energy, Sunny Island, entre otros. Este último controla la 

carga de la batería en tres fases: fase CC (fase I/fase bulk), fase CV (fase de 

absorción/fase Vo) y carga de mantenimiento o carga flotante/fase V (ver Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Fases de carga del inversor Sunny Island ™ para una batería AGM, (en 

inglés, Absorbed Glass Material) [53].   

 

2.2.SISTEMAS DE GESTIÓN DE BATERÍA 

 

 

Debido a que el proceso de carga y descarga de la batería es complejo, se requiere del 

diseño de un control de supervisión robusto sobre el controlador clásico presentado 

en la Sección 2 . 

FLC y MPC son especialmente adecuados para la gestión de la carga de la batería 

porque no requieren un conocimiento preciso de los modelos matemáticos del sistema 

y tienen una gran flexibilidad.  

  

 

2.2.1. Control de lógica difusa (FLC) 

 

 

En 1965, Lotfi Zadeh propuso por primera vez la teoría difusa [54]. Entre las 

aplicaciones de la lógica difusa, el control difuso (FC, por sus siglas en inglés) ha sido 

uno de los campos donde las técnicas difusas han obtenido mayores exitosos trabajando 

con sistemas complejos no lineales o incluso no analíticos [55, 56]. El FLC está 

compuesto por una base de conocimientos donde sus parámetros pueden determinarse 

sin un modelo exacto del sistema [57-59]. 

La estructura básica de un FLC se muestra en la Figura 2.6 , y consta principalmente 

de cuatro partes: fuzzificación, donde los datos de entrada se convierten en valores 

lingüísticos adecuados [60]; una base de conocimiento conformada por una base de 

datos con las definiciones lingüísticas necesarias y el conjunto de reglas de control, 

que proporciona el conocimiento que ayuda a controlar el sistema [60, 61]; una toma 

https://www.mdpi.com/1996-1073/11/4/1021/htm#sec2-energies-11-01021
https://www.mdpi.com/1996-1073/11/4/1021/htm#fig_body_display_energies-11-01021-f0A1
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de decisiones que simula un proceso de decisión humano, infiere la acción de control 

difuso a partir del conocimiento de las reglas de control y las definiciones de 

variables lingüísticas [60]; una defusificación que produce una acción de control no 

difusa a partir de una acción de control difusa inferida [60, 62]. 

 

 
Figura 2.6. Estructura de un FLC [63]. 

 

 

2.2.2. Control de lógica difusa de los sistemas de almacenamiento de 

energía en aplicaciones independientes 

 

 

Un método de FLC fue desarrollado por Bandara et al. [31] para cargar una batería de 

plomo-ácido. El FLC carga la batería en dos etapas. En la primera etapa utilizan una 

corriente alta que les permite alcanzar el 70% de la capacidad total de la batería. En la 

segunda etapa el voltaje de la batería se mantiene en un valor constante mientras que la 

corriente disminuye exponencialmente [31]. Rahim et al. [64] desarrolló un cargador de 

batería con un procesador de señal digital (DSP, por sus siglas en inglés), que incluía al 

FLC como un algoritmo de control. Este enfoque produjo una corriente de carga más 

alta admitiendo suministros de entrada más altos. Por lo tanto, el tiempo de carga se 

pudo reducir. 

Huang et al. [65] utilizó un procesador de cristal como controlador básico y un DSP 

para obtener los voltajes, la corriente y la temperatura de las baterías [66]. Este enfoque 

les permitió bajar la temperatura de la batería en aproximadamente 40 C. Kim et al. [67] 

propuso un controlador proporcional, integral y derivativo difuso (PID, por sus siglas en 

inglés) para mejorar el rendimiento del control de frecuencia de una microrred 

aislada. La estrategia de control consistió primero en controlar el BESS y en segundo 

lugar controlar el sistema de gestión de la energía [68]. El control está compuesto por un 

FLC y un controlador proporcional integral (PI, por sus siglas en inglés) convencional 

conectado en serie [67]. Las ganancias del controlador PI convencional y del 

controlador PID difuso se determinaron mediante el algoritmo de optimización por 

enjambre de partículas (PSO, por sus siglas en inglés). La simulación mostró que al 
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utilizar el controlador propuesto, se mejoró el rendimiento en comparación con un PI 

convencional. 

Welch et al. [69] mostró que utilizar el algoritmo PSO con un FLC optimizado puede 

maximizar la energía del sistema y mantener un SOC de la batería más alto. La 

estrategia de carga mejoró aproximadamente en un 5,22% en relación con lo presentado 

en [70]. Wang et al. [71] observó que al utilizar un microcontrolador PIC6014 como 

núcleo de control en el diseño del FLC el tiempo de carga de la batería se reduce en dos 

horas en comparación con el método de control de tres etapas. Según Swathika et 

al. [61], utilizando un FLC el voltaje de la batería se puede controlar de manera más 

eficiente que con un controlador tradicional. Además, el error cuadrado integral (ISE, 

por sus siglas en inglés), el error absoluto integral (IAE, por sus siglas en inglés) y el 

tiempo se pueden reducir considerablemente en comparación con un control PI. Igual 

que en [69], Safari et al. [72] desarrolla un FLC optimizado basado en el algoritmo 

PSO. En el diseño de control se tomaron en cuenta los costos de operación y 

mantenimiento y la probabilidad de pérdida de suministro de energía. Los resultados de 

la simulación mostraron que el FLC optimizado  reduce las fluctuaciones en el SOC y 

extiende la esperanza de vida de la batería. Además, puede reducir los costos operativos 

y de mantenimiento y la pérdida de suministro de energía en un 57% y 33%, 

respectivamente. Además, el SOC puede incrementarse en un 6.18%, reduciendo el 

coste de inversión de la capacidad hasta un 18% de los equipos del sistema de energía 

autónomo; mejorando lo presentado en [69]. Berrazouane et al. [73] adopta la idea de un 

FLC optimizado pero a diferencia de [69, 72], usa el algoritmo de búsqueda de cuco 

(CS, por sus siglas en inglés) para ajustar la forma de las funciones de membresía del 

sistema FLC y lograr un mejor rendimiento.  Al igual que con el FLC basado en PSO, el 

control propuesto redujo la pérdida de suministro de energía, el exceso de energía y el 

costo de energía [73]. 

 

2.2.3. Control de lógica difusa de sistemas de almacenamiento de energía 

en aplicaciones conectadas a la red 

 

 

El FLC ha demostrado ser un método muy eficiente en la gestión de la energía de una 

microrred con sistema de almacenamiento de energía, ya que garantiza el 

funcionamiento continuo de la carga a través de los recursos de energía de la microrred 

mejorando la vida útil de las baterías [74]. Yin et al. [75] dividió el proceso de carga en 

dos etapas. En la primera etapa implementaron un FLC para determinar el tiempo de 

inicio de carga y para evitar la sobrecarga o la carga insuficiente de la batería. En la 

segunda etapa utilizaron el método de carga clásico. Sin embargo, durante la simulación 

la variable de temperatura no fue tenida en cuenta.  

Contrariamente a [67], Haoran et al. [68] tomó en cuenta el SOC del BESS como una 

entrada al FLC donde FLC ajusta la salida de potencia activa del BESS y el flujo de 

potencia activa de la microrred. Arcos-Aviles et al. [76] divide su estrategia en dos 

etapas: en la primera minimiza los picos de potencia y las fluctuaciones en el perfil de 

potencia de la red y mantiene el SOC de la batería de plomo-ácido por encima del 70%. 

En la segunda realiza un proceso de optimización fuera de línea (Offline) basado en un 

conjunto de criterios de calidad de evaluación [76]. Con esa estrategia el control 

propuesto redujo la potencia máxima y mínima de la red en un 61% y 15%, 

respectivamente; y 53% y 4%, respectivamente con respecto al FLC del sistema de 

gestión de la energía basado en una microrred. La estrategia propuesta por Derrouazin et 
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al. [77] llevó a un uso óptimo de los recursos de energía disponibles más allá de un 

umbral para soportar la demanda de carga dando prioridad a la fuente de energía más 

alta, mientras que la energía disponible se enviaba directamente a la batería a través de 

un sistema regulador de carga/descarga. Esto les permitió mejorar la eficiencia 

energética en aproximadamente un 7% en comparación con el FLC clásico. Paliwal et 

al. [78] reveló que la incorporación de la eficiencia de carga de la batería como función 

del SOC de la batería ofrece un enfoque más práctico para la planificación del 

sistema. En esta investigación los autores concluyen que asumir un valor constante de 

eficiencia puede llevar a un impedimento que les permita garantizar un rendimiento 

óptimo del sistema, ya que la eficiencia de carga obtenida será mayor o menor que el 

valor supuesto que afecta la potencia de carga extraída por el sistema de 

almacenamiento de energía. Teo et al. [79] diseñó un control basado en el sistema de 

inferencia difusa (FIS, por sus siglas en inglés) para determinar la velocidad de 

carga/descarga y el SOC actual de un sistema de almacenamiento de energía donde la 

calidad de la energía (PQ, por sus siglas en inglés), el rango de variación de energía 

(PVR, por sus siglas en inglés) y el rango dinámico de la batería (BDR, por sus siglas en 

inglés) se utilizaron como índices de calidad [68], reduciendo así la potencia máxima y 

mínima de la red. Hussain et al. [80] propuso una estrategia de control donde el 

controlador decide el modo de operación del BESS (modo subordinado, modo resiliente 

o modo de emergencia). En el modo subordinado el BESS está controlado por el 

sistema de gestión de energía, y el modo resiliente minimiza el costo operacional de la 

microrred. El objetivo de la operación en modo de emergencia era reducir el shedding 

de carga durante el período de emergencia. Respecto a este último, el shedding de la 

carga puede reducirse en un 92%. 

 

 

2.2.4. Modelo de control predictivo (MPC) 

 

El modelo de control predictivo (MPC) es un método de control que proporciona la 

secuencia de variables de control óptimo en un horizonte de tiempo finito al resolver un 

problema de optimización [81, 82]. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en muchos 

campos [83-89]. 

 

La Figura 2.7, muestra el principio general del MPC. 

https://www.mdpi.com/1996-1073/11/4/1021/htm#fig_body_display_energies-11-01021-f0A2
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Figura 2.7. Principio de un MPC [90]. 

 

La función de costo o función objetivo se da como [91, 92]: 
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2.2.5. Modelo de control predictivo de sistemas de almacenamiento de 

energía en aplicaciones independientes 

 

 

Pérez et al. [91] diseñó un control que anticipa las futuras saturaciones del ESS. El MPC 

permitió que el sistema redujera su producción de energía durante las primeras horas 

[91]. Para obtener el rendimiento óptimo de la batería, Pezeshki et al. [93] se centró en 

dos objetivos: costo operacional de la energía y carga suave. 

Basado en un modelo de control predictivo no lineal (NMPC, por sus siglas en inglés), 

Dizqah et al. [94] desarrolló una estrategia de gestión de la energía que controla el flujo 

de energía a través de una microrred de corriente continua (DC, por sus siglas en 

inglés). El NMPC resuelve un problema de control encontrando los valores óptimos 

para el ángulo de inclinación [94]. El control tenía tres objetivos principales: la 

regulación del nivel de voltaje, el sistema de gestión de la batería (BMS, por sus siglas 

en inglés) y la distribución proporcional de potencia reactiva [94]. Morstyn et al. [95] 

utilizó una formulación convexa del problema de flujo de potencia óptimo dinámico de 

la microrred DC. La propuesta se basó en un modelo de corriente constante y 

aproximaciones de flujo de potencia lineal. Las simulaciones se realizaron en un 

simulador digital en tiempo real (RTDS, por sus siglas en inglés) que utilizaba modelos 

de baterías no lineales y modelos de convertidores de conmutación. El MPC convexo 

proporciona un entorno para generar valores aproximados razonables basados en el 

estado de funcionamiento de la microrred lo que permite la reducción del tiempo de 

cálculo en un factor de 1000 [96]. Además de las restricciones adicionales al MPC para 

mantener el voltaje de la batería por debajo del umbral superior, el nivel de voltaje 

proporcionado por el fabricante hace que el MPC disminuya la corriente de carga 

[97]. Sin embargo, esto genera una carga más lenta en comparación con el MPC 

tradicional. Zeng et al. [98] propuso combinar un MPC con una optimización jerárquica 

para aumentar la producción de la generación del sistema de energía renovable y 

disminuir las fluctuaciones entre los horarios intradía y el horario diario [98]. Li et 

al. [99] presentó un MPC para mitigar la intermitencia de la energía eólica. El control 

propuesto tuvo en cuenta dos características: la suavidad en la programación de la 

energía eólica y la pérdida de eficiencia del BESS [99]. 

 

 

2.2.6. Modelo de control predictivo de sistemas de almacenamiento de 

energía en aplicaciones conectadas a la red 

 

 

Un sistema de control basado en MPC fue propuesto por Khalid et al. [100] para regular 

la frecuencia primaria del BESS que permita mantener una operación confiable. A 

través de un predictor de frecuencia optimizaron el rendimiento del controlador 

utilizando predicciones de múltiples pasos [101] presentando así dos escenarios: en el 

primer escenario la operación del BESS se ajustó entre 40% y 80%; y en el segundo se 

ajustó el BESS entre 10% y 50%. En el primer caso el SOC máximo de la batería se 

alcanzó en aproximadamente 17 min, mientras que el SOC mínimo de la batería se 

alcanzó en aproximadamente 70 min. En el segundo caso el SOC máximo de la batería 

se alcanzó a los 80 min, mientras que el mínimo se alcanzó a los 12 min. De otro lado, 

Ferrarini et al. [82] desarrolló un MPC para almacenar la energía necesaria para un 

edificio, y entregarla cuando la carga del edificio lo requiere en lugar de comprarla de la 
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red. En esta investigación diseñaron dos controles MPC: Un MPC para gestionar la 

energía del edificio y otro MPC para gestionar la energía de la batería. El objetivo del 

primero era optimizar el control de la temperatura, mientras que el segundo, tenía como 

objetivo minimizar el flujo de energía en el punto de acoplamiento común (PCC, por 

sus siglas en inglés). El flujo de energía del PCC se mantuvo con éxito alrededor del 

50% hasta que la batería alcanzó un SOC del 90%. Wang et al. [102] usó un MPC para 

optimizar y distribuir el almacenamiento de energía de un proyecto en Nuevo 

México. El BESS se dividió en dos unidades: una unidad grande y de carga lenta para el 

cambio de energía; y una unidad pequeña de carga rápida para suavizar [102]. El primer 

objetivo fue proporcionar arbitraje de energía y suavizar la salida intermitente de la 

matriz fotovoltaica (PV, por sus siglas en inglés) [102]. El segundo objetivo fue reducir 

los ciclos de carga/descarga excesivos de las unidades del BESS [102]. Un MPC y un 

EMS basados en una programación de generación óptima (OGS, por sus siglas en 

inglés) fueron combinados para optimizar el funcionamiento a corto plazo de la 

microrred [103]. El OGS se utilizó para comparar la potencia esperada producida por 

los generadores renovables con la carga esperada demandada durante un período de 

tiempo. Además, definió la programación y la evolución del SOC del ESS durante unas 

pocas horas minimizando el costo operativo de la microrred. El MPC apunta al control 

en tiempo real para garantizar la estabilidad de la microrred. Se implementó un enfoque 

estocástico para pronosticar el clima e incertidumbres de carga. El funcionamiento 

simultáneo de OGS y MPC puede reducir la carga computacional como fue demostrado 

en [96]. 

Matthiss et al. [104] usó un MPC para mantener altos niveles de autoconsumo, reducir 

la potencia de alimentación máxima en aras de mejorar la compatibilidad de la red y 

minimizar los costos de energía. En este caso se implementaron cuatro algoritmos de 

carga de la batería: carga rápida, carga lineal diferida, reducción de picos y 

MPC. Además, el precio de la energía se utilizó como un parámetro adicional del 

proceso de optimización. Los resultados muestran que al usar un MPC, la energía eólica 

se mejora en un 35% y los costos de energía podrían reducirse en un 25%. 

 

 

2.3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Esta investigación muestra que el método de control más utilizado para cargar y 

descargar baterías en sistemas de energía renovable con almacenamiento de energía 

de batería es el CC-CV. Sin embargo, este método de control requiere mucho tiempo 

para cargar la batería. Esta prolongación en el tiempo de carga genera un aumento en 

la temperatura de la batería, por lo que puede llevar a un daño irreversible en la 

batería. Además, durante el proceso de carga y descarga de la batería los controles 

tradicionales dejan algunos aspectos sin controlar. 

Para resolver estos eventos se están realizando simulaciones y pruebas 

experimentales con FLC y MPC. En general, estos controles se utilizan en la gestión 

de la energía de microrredes independientes y microrredes conectados a la red. Estos 

controles han demostrado ser más eficientes que un control tradicional. La Figura 

2.8, muestra algunos resultados logrados utilizando FLC o MPC en sistemas de 

energía renovable con BESS. Cuando se comparan estos resultados con un control 

tradicional se encuentran algunas ventajas como: la desconexión liberada de ciertas 
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cargas de forma manual o automática como consecuencia de condiciones anormales 

de funcionamiento se pueden reducir hasta un 92%. Además, la implementación de 

estos controles permite mantener el SOC por encima del 50% evitando así, descargas 

profundas que lleven a una degradación de la batería. A través del uso óptimo de la 

energía, la potencia máxima y mínima de la red se puede reducir en un 61% y un 

15%, respectivamente. Este uso racional y eficiente de la energía permite reducir los 

costos de energía de la microrred en un 25%. Además, la operación, mantenimiento y 

la pérdida de la fuente de alimentación se pueden reducir alrededor del 57% y 33%, 

respectivamente.  

Respecto al BESS, el tiempo de carga se reduce en un 40% lo que conduce a una 

disminución de la temperatura de aproximadamente el 26% (ver Figura 2.9) y una 

reducción del costo de inversión en la capacidad de almacenamiento de energía de 

aproximadamente el 18%; por lo que se puede extender la esperanza de vida 

alrededor de un 5%. 

 

 
Figura 2.8. Principales ventajas del control de lógica difusa (FLC) y del modelo de 

control predictivo (MPC) con respecto a los métodos de control tradicionales. SOC: 

estado de carga; O&M: Los costos de operación y mantenimiento. Sistema de 

almacenamiento de energía en baterías (BESS) y LPSP: posibilidad de pérdida de 

suministro de energía.  Elaboración propia. 

 

 

A pesar de las ventajas de los controladores FLC y MPC frente a los controles 

tradicionales su implementación es necesaria en entornos reales con sistemas de 

almacenamiento de energía a gran escala, ya que muchos de los resultados se han 

logrado a través de simulaciones. 
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Figura 2.9. Simulación de la temperatura de la batería. 

 

 

Además, las investigaciones desarrolladas anteriormente no estudiaron parámetros 

como el límite de SOC de la batería y la influencia de variables ambientales como la 

humedad relativa o la predicción del estado de salud (SOH, por sus siglas en 

inglés). Finalmente, estos controles también se están implementando para controlar la 

carga de las baterías de LiFePO4, como se muestra en [105-107]. 

 

 

2.4.CONCLUSIÓN 

 

 

Los sistemas de energía renovable han sido una solución a corto plazo para mitigar 

las necesidades de energía en áreas aisladas donde no hay servicio de energía por 

interconexión eléctrica. Muchos de estos sistemas cuentan con sistemas de 

almacenamiento de energía en baterías para el suministro de energía en aquellas 

horas en las cuales no se cuenta con el recurso solar o eólico. Por lo tanto, se requiere  

de un método de control y una estrategia de control que permitan optimizar la gestión 

de la energía y eviten que el sistema de almacenamiento de energía entre en estados 

de sobrecarga o sobredescarga. A pesar que CC - CV es el método de control más 

utilizado para cargar y descargar la batería, otros métodos como el FLC o el MPC 
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han mostrado mejores rendimientos. Los principales beneficios son: reducción del 

tiempo de carga, mejora de la eficiencia de carga, mitigación del aumento de la 

temperatura y mantenimiento del SOC de la batería dentro de límites 

seguros. Además, la reducción del costo de inversión en la capacidad de 

almacenamiento de energía y la esperanza de vida aumenta. 

La mayoría de los artículos consultados basan sus resultados en simulaciones y en 

algunos casos en pruebas experimentales con baterías VRLA. Por lo tanto, se 

necesitan más experimentos que permitan extender los resultados a sistemas reales. 

La extensión a otros tipos de baterías como las baterías de plomo-ácido OPzS y las 

baterías LiFePO4  también es un tema de investigación. Sin embargo, el alto costo de 

las baterías LiFePO4 se convierte en una restricción para las implementaciones a gran 

escala en sistemas de energías renovables. 
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Capítulo 3 
 

3. SIMULACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y VALIDACIÓN 

EXPERIMENTAL DE UN BANCO DE BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO 

USANDO ALGORITMO EVOLUTIVO 

 

 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, de las diferentes tecnologías 

existentes para el almacenamiento de energía la más utilizada es la batería [108, 109] 

debido a su costo, portabilidad y facilidad de reemplazo [10, 12, 15, 17, 18]. Éstas 

son utilizadas como fuente de alimentación de energía, ya sea para vehículos 

eléctricos (EV, por sus siglas en inglés), sistemas de comunicación, dispositivos 

eléctricos y electrónicos, sistemas de energía renovable (RES, por sus siglas en 

inglés), entre otros. En lo que respecta a los RES comúnmente usados en zonas 

aisladas llámese solar, eólico o híbrido (solar - eólico, solar - diésel, eólico - diésel, 

etc), generalmente cuentan con un BESS de tecnología de plomo ácido. Estas baterías 

a pesar de ser una tecnología madura aún sigue siendo un tema de gran interés para 

los investigadores como se demuestra en los estudios recientes llevados a cabo en 

[110-113]. 

Los BESS están compuestos principalmente de elementos de 2V que se conectan en 

serie para suministrar un voltaje de 12V, 24V o 48V.  

Dada la gran importancia que tiene un BESS en un RES, se requiere de un modelado 

preciso y eficiente de la batería que permita maximizar el rendimiento y prolongar su 

vida útil. Sin embargo, debido a su naturaleza no lineal, y fenómenos asociados al 

envejecimiento, la corrosión, gasificación, sulfatación, estratificación del electrolito, 

degradación de la materia activa, shedding, entre otros, hacen que modelar el 

comportamiento de la batería sea un proceso complejo. Esto ha llevado a 

investigadores a desarrollar e implementar modelos que permitan simular el 

comportamiento de una batería [21, 97, 114-129]. 

En este orden de idea se han propuesto diferentes métodos para identificar los 

parámetros internos de la batería [130-137]. Siendo el más usado el modelo de 

batería de Copetti [38]. Sin embargo, los algoritmos evolutivos (EA, por sus siglas en 

inglés) han mostrado ser muy eficaces mostrando un alto rendimiento. Los EA son 

métodos basado en la optimización y búsqueda de soluciones [138] que imitan los 

procesos biológicos para resolver problemas complejos; en donde los miembros 

exitosos evolucionan hacia mejores soluciones. Los sujetos que representan las 

soluciones se denominan individuos o cromosomas que se puede agrupar en un 

conjunto más grande llamado población. Durante el proceso de selección se eliminan 

los miembros menos aptos del conjunto de la población, mientras que los miembros 

aptos pueden sobrevivir y continuar hasta que se determinen las mejores soluciones. 

Los EA tienen amplias aplicaciones en bioinformática, ingeniería, física, ciencias 

computacionales, matemáticas y otros campos a fines [139-143]. 

En la literatura se pueden encontrar algunos trabajos como el presentado por Guasch 

et al. [144] en donde usa el modelo de batería desarrollado por Copetti [137] y lo 
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mejora introduciendo dos nuevos parámetros: el nivel de energía (LOE, por sus siglas 

en inglés) y el estado de salud (SOH, por sus siglas en inglés).  

Estos nuevos parámetros son capaces de predecir la degradación de la capacidad de la 

batería y el aumento de la corriente de autodescarga a largo plazo. Para ajustar el 

modelo aplicaron el algoritmo de Levenberg-Marquardt lo que les permitió alcanzar 

un error promedio de voltaje del 1%. Por su parte Blaifi et al. [145-147] propone 

incluir 4 parámetros que permiten estimar el efecto de gaseo y los niveles de 

saturación. Los resultados de la simulación mostraron que el error medio con los 

parámetros identificados en [137] fue de 1,49%, mientras que el error medio con la 

identificación del EA fue de 0,45%. Sin embargo, una desventaja de este modelo es 

su alto tiempo de cálculo debido a la gran cantidad de muestras requeridas para una 

buena identificación. Otro EA que ha despertado el interés de los investigadores y 

que ha sido usado en la identificación de parámetros tiene que ver con el algoritmo de 

búsqueda de Cuco (CS, por sus siglas en inglés) [73, 148]. En este EA, la caminata 

aleatoria se genera a través de los vuelos de Lévy como estrategia de búsqueda.  CS se 

considera como un algoritmo metaheurístico moderno capaz de resolver problemas 

complejos de optimización con alta precisión [149-151]. CS emula el comportamiento 

de las aves cuco relacionadas con su estrategia agresiva de reproducción que coloniza y 

parasita los nidos de otra ave. El cuco elige un nido con huevos y deja su propio 

huevo; Si se acepta el huevo y se incuban la cría será alimentada por las aves de 

crianza. En CS, la probabilidad de que el huevo sea descubierto y rechazado es 

configurable como Pa ∈ [0, 1]. La estrategia de movimiento CS sigue los vuelos de 

Lévy, y cada paso tiene una distancia aleatoria y un movimiento angular condicionado 

por valores configurables: α ( α > 0) y λ ( λ ∈ [1, 3]). 

En este capítulo, se presenta una mejora del modelo propuesto por Copetti [137] en 

donde se incluyen 4 nuevos parámetros que permiten obtener un mejor ajuste de las 

curvas de carga y descarga del banco de baterías. Adicionalmente, se implementan 3 

EA: PSO, CS y PSO+Perturbación, siendo este último una nueva propuesta para la 

identificación paramétrica. Los 3 EA se implementan y se comparan para obtener un 

modelo más preciso que permita identificar los parámetros internos de un BESS de 

tecnología plomo-ácido. Los modelos son implementados a través del lenguaje de 

programación LabView ® (V2015, National Instruments, Austin, TX, EE. UU.). Los 

resultados de la simulación se validan con los datos experimentales obtenidos en el 

LadER del Departamento del Chocó (Colombia) [152, 153]. 

En la Figura 3.1, se presenta el esquema del sistema solar fotovoltaico instalado en el 

LadER del departamento del Chocó. El sistema puede operar en modo conectado a la 

red o en modo isla. El sistema solar fotovoltaico, está compuesto por:  

 

- 80 módulos solares de silicio policristalino (Amerisolar ASP-6P30; 250 W, 

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd., San Francisco, CA, 

USA).  

- Un inversor solar trifásico DC/AC de 20 kW.  

- 6 inversores/cargadores SMA Sunny Island AC/DC (SMA Solar Technology 

AG, Kassel, Alemania).   

- Una caja multicluster (220 V, 60 Hz). 

- Un sistema de almacenamiento de energía en baterías compuesto de 48 

acumuladores electroquímicos Techno Sun 2V-OPzS-TCH2765 divididos en 

dos ramas de 24 celdas conectadas en serie. 

- Un sistema de adquisición de datos (Webbox) encargada de recolectar la 

información cada 15 minutos. 
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- Un computador de escritorio, donde se almacena  y se visualiza toda la 

información obtenida del RES. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del Sistema solar fotovoltaico instalado en el LadER 

en el Departamento del Chocó, Colombia. 

 

 

El sistema solar fotovoltaico entró en operación desde el año 2016, y desde este tiempo 

se está recopilando información de las diferentes variables que se están midiendo en el 

LadER, así como de las variables meteorológicas de temperatura, radiación solar global, 

velocidad del viento, entre otras. 

 

 

3.1.MODELO DE BATERÍA 

 

 

 

El modelo Copetti [137] utilizado en esta investigación, está basado en un circuito 

eléctrico equivalente como el mostrado en la Figura 3.2, en donde Voc representa el 

voltaje de circuito abierto entre los terminales de la batería y depende del SOC de la 

batería. Ri es la resistencia interna y representa todas las pérdidas durante el proceso de 

carga/descarga. Ri depende de la corriente (Ibat) y de la temperatura (T) de la batería. 

Además, Ri es inversamente proporcional al SOC, por lo tanto, si el SOC disminuye Ri 

aumenta. 
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Respecto a la Figura 3.2, el voltaje de la batería (Vbat) se calcula de acuerdo a la 

ecuación (3): 

bat ibat ocV V I R      (3) 

 

Donde Ibat es la corriente que circula a través de la batería. Ibat > 0 durante la carga, 

e Ibat  < 0 cuando se descarga. 

 

 
Figura 3.2. Modelo de batería de circuito equivalente. 

 

 

Voc y Ri son funciones no lineales dependientes del tiempo.  

 

La evolución de Ri de la batería es expresada de acuerdo a la ecuación (4): 

 

      int 1 2 3 1s

T

N

n
T T tR R R R

C
      

 

(4) 

 

En donde R1 y R2 representan la influencia de la corriente de carga/descarga, R3 

representa el efecto óhmico [126], ns, el número de acumuladores electroquímicos 

conectados en serie, CN es la capacidad nominal de la batería, αT es un parámetro 

empírico que debe ser identificado, ΔT es la variación de la temperatura expresada 

como: refT T T   , donde la Tref  es 25 0C 

Por lo tanto, 
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Los términos P1, P2, P3, P4, y P5 son parámetros empíricos que deben ser identificados y 

están relacionados con pérdidas resistivas [144-146]. 

 

3.2.ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA 

 

El SOC se entiende como la fracción o el porcentaje de la capacidad total del 

acumulador que todavía está disponible en la batería y que puede ser entregada al 

sistema del cual forma parte [154-157]. El SOC se obtiene mediante la adición de 

amperios entrantes y salientes desde y hacia la batería en relación con su capacidad 

instantánea [145]. El SOC se relaciona con otras magnitudes de los acumuladores, en 

particular con Voc, con la densidad del electrólito y con Ri [154]. Sin embargo, hacer una 

estimación precisa del SOC se ha convertido en un gran desafío para los académicos e 

investigadores. Además, la complejidad del cálculo y el alto costo de computación son 

las otras preocupaciones que hacen que el proceso de estimación sea muy difícil [156, 

157]. Una estimación precisa y eficiente del SOC da una idea acerca de las estrategias 

de carga/descarga que se deben abordar las cuales tienen un impacto significativo en la 

aplicación de la batería [157]. 

 

3.2.1. Métodos de estimación del SOC 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el SOC en sistemas que utilizan 

almacenamiento de energía en batería, académicos, investigadores y científicos de todo 

el mundo, han desarrollado diferentes métodos de estimación del SOC [155-164] los 

cuales son mostrados en la Tabla 3.1.       
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Tabla 3.1. Ventajas y desventajas de los métodos de estimación existentes de SOC. 

Métodos de estimación del SOC 

Método Ventajas Desventajas 

Conteo de Coulomb  
Fácil de usar y rápido para el 

cálculo. 

Es una estimación de bucle abierto, y 

puede tener un gran error acumulado 

debido a incertidumbres o 

perturbaciones, sensible a la precisión 

actual del sensor y requiere un valor 

preciso del SOC inicial. 

Voltaje de circuito abierto  
Fácil de usar y rápido para el 

cálculo. 

Bucle abierto, sensible a la precisión del 

sensor de voltaje, inadecuado para 

baterías con curvas planas de Voc, 

sensible a la temperatura, baja dinámica 

y requiere de mucho tiempo. 

Red neuronal  

Genérico, buena aproximación de 

mapeo no lineal. 

Sensible a la cantidad y calidad de los 

datos de entrenamiento. 

Lógica difusa  

Genérico, buena aproximación de 

mapeo no lineal. 

Sensible a la cantidad y calidad de los 

datos de entrenamiento. 

Máquina de vectores de 

soporte  

Genérico, buena cartografía no 

lineal. 

Sensible a la cantidad y calidad de los 

datos de entrenamiento. 

Filtro de Kalman   
Bucle cerrado, en línea, 

precisión. 

Es más costoso desde el punto de vista 

de la computación que los métodos sin 

retroalimentación y depende en gran 

medida de la precisión del modelo. 

Observador de modo 

deslizante 
Bucle cerrado, en línea y preciso. 

Es más costoso desde el punto de vista 

de la computación que los métodos sin 

retroalimentación y depende en gran 

medida de la precisión del modelo. 

Prueba de descarga 
Fácil, preciso e independiente del 

SOH. 

Fuera de línea, requiere de mucho 

tiempo, modifica el SOC de la batería y 

genera pérdida de energía. 

Espectrometría de 

impedancia eléctrica. 

Fácil de implementar, posibilidad 

de medir en línea, y da 

información sobre el SOH. 

Sensible a la temperatura y a la 

frecuencia (requiere de una alta 

frecuencia), coste intensivo. 

Resistencia interna DC 

Posibilidad de medición en línea, 

económico, da información sobre 

el SOH, fácil. 

Buena precisión pero solo para SOC 

bajos. 

Modelo lineal Fácil, en línea. 

Necesita datos de referencia para ajustar 

los parámetros. 

Propiedades físicas del 

electrolito (densidad, 

concentración, color) 

En línea, da información acerca 

del SOH. 

Error en caso de estratificación ácida, la 

pérdida de agua, baja dinámica, 

problemas de estabilidad a largo plazo de 

los sensores, sensible a la temperatura y 

las impurezas.  

 

El SOC de la batería puede ser calculado por la ecuación (6): 

 
t

0 c
0

1
SOC t = - I(t) tηSOC

C(t)
( )t    (6) 

 

Siendo SOC0: el estado de carga inicial de la batería. C (t): la capacidad instantánea de 

la batería. I (t): corriente de la batería. 

El rango de valores aplicables es 0 ( ) 1SOC t  .  
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De donde,  

  1 exp 1cmt

c

cmt

N

a
SOC t

I
b

I



 
 
   
  

  
  

 

 

 

(7) 

 

Donde ηc es la eficiencia de carga coulómbica y se tiene en cuenta en el caso del modo 

de carga. Ésta depende en gran medida de la tasa de carga. Su valor es cercano a 1 para 

corrientes de baja carga y bajo SOC [165]. Sin embargo, cuando se alcanza una carga 

completa la eficiencia de Coulomb disminuirá a cero [145]. 

Por lo tanto, su representación discreta está dada por la ecuación (8):  

 

 
   

  _1
1

2 ( )

c bat

soc I

I k I k k
SOC k t I kk k

C t

   
       

   
 

                            

                         (8) 

Donde ksoc es un factor de ganancia asociada al SOC, kI se relaciona con la eficiencia de 

coulomb, Δt es el período de muestreo y kc_bat es un parámetro asociado al 

envejecimiento de la batería. Esta ecuación incluye nuevos parámetros (kc10, ksoc, kI, 

kc_bat) para encontrar un mejor ajuste. Estos parámetros tienen un valor inicial de 1. 

La capacidad de la batería (C (t)) y la corriente nominal (IN) es calculada con la 

ecuación (9) y (10), respectivamente: 

   10 21
( )

1
cap

N tcoef c

c c

cap

N

C C k
C t T T

BI t
A

I


 

    
 

  
 

   (9) 

 

N
N

C
I

m
  

  

(10) 

Una vez establecido el valor inicial del SOC la evolución de la batería se evalúa en 

función de la zona de trabajo (carga, sobrecarga, saturación, descarga, sobredescarga o 

agotamiento), y la temperatura T las cuales son representadas en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Zonas de trabajo de la batería: evolución del voltaje de la batería (Vbat) en 

función de la corriente. 

. 

 

La descripción de las zonas de trabajo de la batería, son presentadas en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Descripción de las zonas de trabajo de una batería [144]. 

Tensión de la batería 

(Vbat) 

Zona de trabajo Condiciones de trabajo 

Vsc Saturación  

Ibat > 0 

Vbat = Vec ηc ≈ 0 

Sobrecarga Vec ≥ Vbat ≥ Vg  

0 < ηc < 1 Vc Carga Vbat < Vg 

Vcdc Transición 

carga/descarga 

Ibat ≈ 0 Vc ≥ Vbat ≥ Vdc 

 

Vdc 

Descarga  

Ibat < 0 

Vbat > 0.9VN  

Sobrecarga 0.9VN ≥ Vbat ≥ 0.7VN 

Agotamiento Vbat < 0.7VN 
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3.2.2. Zona de carga, sobrecarga y saturación  

3.2.2.1.Zona de carga 

 

Cuando hay demasiada energía en el sistema la batería se ubica en esta zona 

absorbiendo esta energía, lo cual provoca un aumento de voltaje y SOC tal como se 

describe en la ecuación (11). 

El primer término representa la variación del voltaje con el SOC y el segundo término 

representa la variación del voltaje debido al cambio en la Ri. 

    
 

    
  1 3

5
2 4

10

1

11

bat c c
boc cc s boc s rc

c c
c

bat

tI P P
t SOC t T tV n V nK P

P PC SOC ttI

       



 
   
 
 

 
   

(11) 

 

Esta fase de carga es considerada como la mejor zona de trabajo para prolongar la vida 

útil de la batería.  

 

3.2.2.2.Zona de sobrecarga  

 

Cuando se almacena demasiada energía en la batería está alcanza el nivel de voltaje de 

gasificación (Vg), y por lo tanto puede comenzar a saturarse lo que conlleva a que la 

corriente de carga comience a disminuir. Esto genera una disminución de la carga 

debido al efecto de gasificación del electrolito el cual aparece cuando la carga de la 

batería está cerca del 95% [137, 144]. Este nivel varía según la corriente de carga y la 

temperatura del electrolito. 

El modelo asume que la batería ingresa a esta zona cuando Vbat ≥ Vg 

Las ecuaciones (12) – (16) están relacionadas con esta zona en particular: 
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Donde,  
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Vc VgVg SOCSOC                               (16) 

 

Siendo SOCVg  el estado de carga correspondiente al comienzo del gaseo. 

 

3.2.2.3.Zona de saturación  

 

En esta zona la batería alcanza su máximo voltaje por lo que no se debe seguir 

suministrando energía a la batería debido a que ésta podría sufrir daños irreparables 

ya que el SOH podría verse afectado llevando a un reemplazo prematuro de la 

batería. Por lo tanto, el controlador del BESS deberá desconectar el BESS para 

impedir que éste reciba más energía.  

 

3.2.3. Zona de descarga, zona de sobre-descarga y zona de agotamiento. 

3.2.3.1.Zona de descarga  

 

En esta zona la batería proporciona energía a la carga y su evolución está 

representada por la ecuación (17). En esta ecuación Ibat es siempre positiva debido a 

su valor absoluto. Los límites de esta zona son Vbat > 0.9VN, siendo VN el voltaje 

nominal de la batería. 
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(17) 

 

3.2.3.2.Zona de sobredescarga  

 

La batería entra en esta zona cuando de ella se extrae una gran cantidad de energía; es 

decir, cuando Vbat alcanza el 90% del VN. Esto lleva a una disminución del voltaje y por 

lo tanto a una descarga rápida de la batería hasta quedar casi vacía. Cuando la batería se 

encuentra en esta zona se debe desconectar la carga que esté conectada a ésta.  

 

3.2.3.3.Zona de agotamiento 

 

Se debe evitar que la batería entre a esta zona (Vbat < 0.7VN) debido a que podría sufrir 

daños irreparables.   
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3.2.3.4.Voltaje de transición 

 

En esta transición la batería presenta una caída de voltaje que causa una singularidad 

numérica en el modelo. 

0 0I Ic dcV V    

Según Guash et al. [144] este problema podría resolverse permitiendo una evolución 

lineal entre ambas zonas de trabajo definiendo un umbral de corriente │𝐼𝛿│ que 

delimite la zona de linealización del modelo. 

Por lo tanto, cuando │Ibat│≥│𝐼𝛿│el voltaje de la batería se calcula de acuerdo a su zona 

de trabajo. 

Si │Ibat│<│𝐼𝛿│, el voltaje podrá ser calculado por la ecuación (18): 

2 2

c I dc I c I dc I

cdc

V V V V
IV

I

   



 
   

                           

   (18) 

Donde Vc y Vdc son los voltajes en el umbral de corriente. 

 

3.3.IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

 

En la Tabla 3.3, se pueden encontrar aquellos parámetros que han sido identificados 

mediante la implementación de varias técnicas. Es de aclarar que la variación de estos 

parámetros obedece a las características del tipo de batería usada y a la efectividad del 

método empleado. 
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Tabla 3.3. Valores nominales de los parámetros identificados por algunos autores. 

Parámetros Copetti [137]  Guasch [144]  Blaifi [145, 146]  Blaifi [147]  

Vbodc (V) 2,085 2,147 2,148 2,1612 

Kbodc (V) 0,12 0,284 0,127 0,219 

P1dc (VAh) 4 4,083 0,406 9,5044 

P2dc  1,3 -6,634 3,041 4,9361 

P3dc (Vh) 0,27 0,27 1,218 0,9311 

P4dc 1,5 1,5 0,7812 0,037 

P5dc (Vh) 0,02 0,02 0,484 1,8837 

αrdc (oC-1) 0,007 0,007 0,0197 0,0167 

Vboc (V) 2 1,98 1,781 1,9016 

Kboc (V) 0,16 0,149 0,5313 0,16 

P1c (VAh) 6 5,923 7,234 6,0809 

P2c  0,86 0,024 0,667 1,6701 

P3c (Vh) 0,48 0,48 0,078 0,3375 

P4c 1,2 1,2 0,492 0,9853 

P5c (Vh) 0,036 0,036 0,7421 1,7838 

αrc (oC-1) 0,025 0,025 0,43 0,01 

 

Como ya se mencionó anteriormente, para la identificación de los parámetros internos 

del BESS se implementan y se compraran 3 EA. En el proceso de identificación se 

busca un conjunto de parámetros (PS por sus siglas en inglés) que se ajusten a los datos 

reales del BESS.  

Debido a que el modelo describe los procesos de carga y descarga por separado, se 

identifican dos PS para cada modo de trabajo. Por lo tanto, un PS particular en el 

modelo de batería consiste en: 

 

 

 

Un PS general se define como: 

 1, 2, 3, ,, , ,...k k k k k

j j j j i jPS c c c c  

Donde ,
k
i jc  representa cualquier parámetro del PS; por ejemplo, 7

1,2c  es el valor del 

primer parámetro (Vbo) en el segundo conjunto de parámetros de la séptima población 
7
2PS . En el primer paso los valores iniciales se tomaron de la literatura (ver Tabla 3.3). 

En el segundo paso la población inicial (k = 1) de tamaño j es una matriz de PS que se 

crea siguiendo las siguientes reglas: 
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1 1
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c c

c c c

 


    
 

Donde “z” es un número aleatorio (z ϵ [-1, 1]) y vd es un valor que genera una posible 

dispersión de los parámetros 1
,i jc  en la población inicial de manera que 

1 1 1
, , ,,i j d i j d i jc v c v c      . 

En la tercera etapa cada 1
jPS  se evalúa en el modelo de batería y se calculan los errores 

para las señales en el modo de carga y descarga en las señales de SOC y voltaje de la 

batería. 

El error de la señal del SOC de la batería ( 1
SOC jPSE ) es calculado como: 

 

 
2

SOCc SOCdck
SOC j

E E
PSE


  

                        (19) 

 

Donde ESOCc y ESOCdc son el error de carga/descarga del SOC de la batería. El error 

medio es calculado como: 

1

1 lc
cm cs

SOCc
i cm

SOC SOC
E

lc SOC

  
  

 
 

 

                            

 

                    (20) 

1

1 ldc
dcm dcs

SOCdc
i dcm

SOC SOC
E

ldc SOC

  
  

 
 

 

Donde SOCm y SOCs son el SOC medido y simulado de la batería respectivamente, y lc 

y ldc son la cantidad de datos de entrada en el archivo que pertenece al modo de carga y 

al modo de descarga respectivamente. 

El error de la señal de voltaje de la batería ( 1
V jPSE ) es calculado como: 

 
2

Vc Vdck
V j

E E
PSE


  

                  (21) 

Donde EVc y EVdc son el error de carga/descarga del voltaje de la batería. El error medio 

es calculado con la ecuación (22): 
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                    (22) 

1

1 ldc
dcm dcs

Vdc
i dcm

V V
E

ldc V

  
  

 
                    

 

Donde Vm y Vs son el voltaje medido y simulado de la batería respectivamente, y lc y ldc 

son la cantidad de datos de entrada en el archivo que pertenece al modo de carga y al 

modo de descarga respectivamente. 

El objetivo es minimizar ambos errores para que el modelo pueda seguir la señal del 

SOC y del voltaje de la batería. El proceso de optimización finaliza cuando se cumple 

una condición de parada. Si la condición de parada no se cumple el EA crea una nueva 

población PSk+1. Esta nueva población se evalúa nuevamente repitiendo así el proceso. 

Por lo tanto, en cada paso k el sistema ejecuta el modelo n veces. Cada vez que los 

sistemas utilizan una fila (j) de PSk. Los resultados de la simulación son comparados 

con datos reales por lo que hay un error de simulación para cada k
jPS . Este error se 

utiliza para generar la siguiente población que se va a probar o para decidir si es lo 

suficientemente pequeño como para finalizar el proceso. La condición de parada 

generalmente se define como un umbral para el mínimo de k
jEPS  o como un número 

máximo de iteraciones. 

El proceso de optimización comienza con la creación de un conjunto inicial de 

candidatos. Este conjunto se evalúa sobre el sistema uno por uno y se calcula la 

diferencia entre la simulación y el rendimiento experimental. Basándose en esas 

diferencias, cada EA usa una política particular para crear la nueva población. El 

objetivo es converger a la solución óptima en un número mínimo de pasos. Para realizar 

esta operación los EA incluyen componentes aleatorios que permiten buscar la mejor 

solución global (Gbest) que incluya valores de dispersión para difundir o enfocar a la 

descendencia cerca de una posible solución. El flujo de identificación general del 

proceso de EA se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo del algoritmo de PSO. 
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3.4.DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

3.4.1. Algoritmo de optimización por enjambres de partículas (PSO) 

 

 

PSO es una técnica de computación evolutiva desarrollada por  Kennedy y Eberhart en 

1995 [166]. PSO se ha hecho popular debido a su fácil implementación, alta precisión, y 

su capacidad para converger rápidamente a una solución óptima demostrando así su 

eficacia en la resolución de problemas prácticos. A pesar de la similitud con otras 

técnicas heurísticas como los algoritmos genéticos (GA, por sus siglas en inglés), PSO 

no implica la mutación y la función de cruce. En PSO, cada una de las partículas 

mantiene el registro de la ubicación de la mejor partícula que proporciona el valor de 

posición/ubicación y se denota pbest [167, 168]. Después de recopilar la información de 

pbest para cada partícula el algoritmo utiliza estos valores para encontrar la solución 

óptima global que se denota por gbest [167, 168]. PSO encuentra la mejor solución 

global ajustando el vector de movimiento de cada partícula de acuerdo con su mejor 

posición personal (aspecto cognitivo, segundo término) y la mejor posición global 

(aspecto social, tercer término) de las partículas en todo el enjambre en cada iteración. 

El primer término es solo la velocidad actual de la partícula y puede considerarse como 

un término de impulso. El segundo término que está asociado con una búsqueda local es 

proporcional al vector (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
𝑘 − 𝑥𝑖

𝑘) y apunta desde la posición actual de la partícula 

hacia su mejor posición personal. El tercer término que está asociado con una búsqueda 

global es proporcional a (𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑘 − 𝑥𝑖
𝑘) y apunta hacia la posición de la mejor partícula 

global. 

En cada iteración de PSO, cada partícula actualiza su posición y velocidad en el espacio 

de búsqueda de acuerdo con su mejor solución individual pbesti y la solución óptima 

global del grupo gbest, de la siguiente manera [168-170]: 

 

   1 21 2

1 k kk k k k
i i i ii

pbest gbestv v c x c xr r
                            (23) 

1 1k k k
i i ix x v
                         (24) 

 

Donde, r1 y r2 son números aleatorios en el rango [0, 1]. k es el número actual de 

iteraciones. 

Por lo tanto, la modificación del PSO estándar mejorado introduce el peso de inercia ω 

en la ecuación (23), y su velocidad se representa de la siguiente manera: 

 

   1 21 2

1 k kk k k k
i i i ii

pbest gbestv v c x c xr r                                 (25) 
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En este algoritmo, ω se conoce como la constante de inercia o peso de inercia y su valor 

recomendado es ligeramente menor que 1 (un número no negativo) el cual regula el 

rango de búsqueda del espacio de solución, c1 y c2 son las constantes de aceleración 

que determinan la cantidad de partículas dirigidas hacia una posición ideal. 

Uno de ellos se denomina componente cognitivo y el otro se designa como componente 

social. El significado de estas dos constantes es que determinan en qué medida pbest y 

gbest afectan el movimiento de las partículas. El valor recomendado para estas dos 

constantes es aproximadamente 2 [169, 171]. 

Los pasos específicos del algoritmo son [169]: 

• Paso 1: Configuración de parámetros 

 

Determine algunos parámetros básicos basados en el modelo de batería incluido el 

número del tamaño de la población, las dimensiones de una sola partícula y el rango 

de dimensiones en operación que se pueden definir de acuerdo con el rango de los 

parámetros que se muestran en la Tabla 3.4. 

 

• Paso 2: Inicializando el enjambre de partículas. 

 

Inicializar enjambre de partículas (el tamaño de la población es n), incluidas las 

ubicaciones aleatorias y velocidades.  

 

 • Paso 3: Calcula el ajuste de cada partícula 

En el algoritmo, cada dimensión de una sola partícula representa un conjunto 

completo de parámetros del modelo en donde n partículas forman una población. La 

función objetivo se configura para calcular los errores correspondientes de cada 

conjunto de parámetros con el ajuste obtenido en consecuencia. 

 

• Paso 4: Encontrar la posición óptima individual (pbest) 

 

Para cada partícula la adaptación actual se compara con el valor adaptativo 

correspondiente a su mejor posición histórica individual (pbest). Entonces el pbest se 

actualizará con la posición actual si el valor de adaptación actual es mejor.  

 

• Paso 5: Encontrar la posición óptima global (gbest) 

 

De manera similar, compara el ajuste actual con la adaptación de la posición óptima 

global (gbest) y actualice el gbest con la ubicación actual de las partículas si el valor 

de adaptación actual es mejor. 

 

• Paso 6: Actualizar la velocidad y posición de cada partícula. 

 

Actualizar la velocidad y la posición de la dimensión d de la partícula i de acuerdo 

con las ecuaciones (23) y (24); donde 𝑣𝑖
𝑘+1 es la componente dimensional d  del 

vector de velocidad de la partícula i en la iteración k y 𝑥𝑖
𝑘 es el vector de posición.  

 

• Paso 7: la iteración de bucle para el algoritmo terminado 
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Repita los pasos 3 a 6 anteriores hasta que la iteración máxima o el incremento del 

ajuste óptima sea inferior a un umbral determinado. El algoritmo se detiene. 

 

3.4.2. Algoritmo de búsqueda de Cuco (CS) 

 

Como se mencionó en el apartado 3, CS se basa en el parasitismo de cría de algunas 

especies de Cuco. Además, este algoritmo es mejorado por los llamados vuelos o 

procesos de Levy, en lugar de por simples paseos aleatorios isotrópicos. Para aplicar el 

comportamiento de cría de Cuco a los problemas de optimización, Yang et al. [148] 

idealizó el comportamiento parásito de cría de algunos Cucos y se han propuesto las 

siguientes tres reglas [172-175]: 

1. Cada cuco pone un huevo a la vez y lo descarga en un nido elegido al azar. 

2. Los mejores nidos con huevos de alta calidad serán trasladados a las próximas 

generaciones. 

3. El número de nidos anfitriones disponibles es fijo, y el ave huésped descubre el 

huevo puesto por un Cuco con una probabilidad pα ∈ [0, 1]. En este caso, el ave 

huésped puede deshacerse del huevo o simplemente abandonar el nido y 

construir un nido completamente nuevo. Además, la probabilidad pα puede ser 

utilizada por la n nidos del huésped para reemplazar los nuevos nidos, si es 

mejor. 

Al igual que otros algoritmos basados en enjambres, el algoritmo CS comienza con una 

población inicial de n nidos huéspedes. Estos nidos anfitriones iniciales serán atraídos 

aleatoriamente por los Cucos con huevos y también por vuelos aleatorios de Lévy para 

poner los huevos. Luego, la calidad del nido se evaluará y comparará con otro nido de 

huésped aleatorio. 

Algoritmo de búsqueda de Cuco a través de vuelos de lévy [172, 175] 

1. Función objetivo 𝑓(𝑋), 𝑋 = (𝑥1, … . . , 𝑥𝑑)𝑇 

2. Generar población inicial de n nidos de huéspedes 𝑋𝑖(𝑖 = 1, 𝑏, … , 𝑛); generación t = 1; 

Evalúe la aptitud física para cada individuo y determine el mejor individuo con el mejor valor 

objetivo; 

3. Mientras que t << iteraciones máximas, hacer; 

4. (t << Generación Máxima) o (criterio de parada); 

5. Obtener un Cuco al azar por los vuelos de Lévy 

6. Evaluar su calidad física. 

7. Elegir α nido entre n (por ejemplo, j) al azar; 

8. Si Fi >> Fj entonces 

9. Sustituye j por la nueva solución. 

10. Termina sí; 

11. Una fracción (pα) de nidos peores se abandonan y se construyen otros nuevos; 

12. Mantener las mejores soluciones (o nidos con soluciones de calidad); 

13. Clasifica las soluciones y encuentra la mejor actual. 

14. Actualizar el número de generación t = t + 1 

15. Terminar. 

16. Fin. 
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En caso de que el nido del huésped sea mejor, reemplazará a los antiguos nidos del 

huésped. Esta nueva solución tiene el huevo puesto por un Cuco. Si el ave huésped 

descubre el huevo con una probabilidad pα ∈ (0, 1), el huésped arroja el huevo o lo 

abandona y construye un nuevo nido. Este paso se realiza reemplazando las abundantes 

soluciones con las nuevas soluciones aleatorias. La Figura 3.5, muestra un diagrama de 

flujo del algoritmo CS. 

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo del algoritmo de búsqueda de Cuco (CS) [175]. 

 

Como el Cuco pone solo un huevo, también representa una solución. El propósito es 

aumentar la diversidad de nuevos (y probablemente mejores) Cucos (soluciones) y 

reemplazarlos en su lugar con las peores soluciones. Sin embargo, el algoritmo CS 

puede volverse más complicado al usar varios huevos en cada nido para representar un 

conjunto de soluciones. 
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3.5.NUEVA PROPUESTA 

 

Una característica importante de PSO es su capacidad para enfocar gradualmente la 

búsqueda alrededor del mínimo local. Sin embargo, cuando el algoritmo cae alrededor 

de un mínimo local, es difícil obtener una mejor solución. Este capítulo propone la 

introducción de perturbaciones periódicas dentro de la población con la finalidad de 

forzar la reactivación del algoritmo PSO. La perturbación consistirá en una nueva 

población l
jPS  basada en la mejor solución global: 

 

 ,
l gbest gbest
i j i iz pc c c     

              (26) 

 

Donde ci
gbest es un coeficiente que pertenece a gbest en la iteración l, y p es el valor de 

perturbación. Debido a que el uso de perturbaciones hacen que PSO pase a ser PSO+P, 

la perturbación se introduce después que el algoritmo PSO esté estabilizado, por lo tanto 

es necesario ejecutar primero el PSO. 

 

3.5.1. Criterios de configuración de los algoritmos 

 

Actualmente existen diferentes criterios para las configuraciones de los algoritmos. 

Como se muestra en la Tabla 3.4, este documento trabaja con la configuración más 

común [150, 169, 171, 176, 177]. El tamaño de la población, el número de iteraciones y 

la dispersión inicial (vd) toman valores iguales en todos los algoritmos. 

Tabla 3.4. Configuración de los algoritmos de optimización. 

Criterios PSO PSO+P CS 

Tamaño de la población 1000 1000 1000 

Iteraciones 100 100 100 

Peso inicial (ω1) 0,9 0,9 - 

Pesos final (ω2) 0,1 0,1 - 

c1 1 1 - 

c2 1 1 - 

ʋd 5 5 5 

Iteraciones a perturbar - 10 - 

Pa - - 0,5 

α - - 1 

λ - - 2 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (11) - (26) y los criterios de la Tabla 3.4, se realiza 

el montaje de la simulación del modelo de batería junto con los EAs. La simulación se 

realiza bajo el entorno de programación LabView®.  
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3.6.RESULTADOS Y DISCUSION 

Al comparar los 3 EAs (ver Figura 3.6), se observa que al estimar el error de carga y 

descarga el algoritmo CS es el que presenta menores resultados.   

Un análisis sobre las curvas muestra que PSO es el algoritmo más rápido, alcanzando en 

la décima iteración un valor aceptable de menos del 1.0%. Sin embargo, PSO cae en 

mínimos locales por lo que pierde la capacidad de búsqueda lo que confirma sus 

limitaciones. Por su parte, PSO+P obtiene los mejores resultados a partir de la 43ª 

iteración pero requiere más iteraciones para lograrlo.  

 

 
Figura 3.6. Comportamiento de los algoritmos de optimización en modo de carga y 

descarga. 

 

En la Tabla 3.5, se muestra los criterios utilizados para evaluar cada algoritmo y la 

comparación cuantitativa entre ellos. 
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Tabla 3.5. Comparación de algoritmos utilizando el error medio mínimo alcanzado. d * 

= modo de descarga; c * = Modo de carga. 

Criterios/Algoritmos 
PSO PSO+P CS 

d* c* d* c* d* c* 

Precisión (error) 
Valor 0.50 0.91 0.34 0.51 3.09 2.81 

Puntaje 1.48 1.78 1.00 1.00 9.23 5.53 

Velocidad (iteración) 
Valor 17.0 11.00 91,0 90.0 89.00 97.0 

Puntaje 1.00 1.00 5.35 8.18 5.24 8.82 

Costo Computacional 

(ms/iteración) 

Valor 0.41 0.41 0.42 0.42 0.71 0.71 

Puntaje 1.0 1.00 1.03 1.03 1.72 1.72 

 

El error de precisión se mide como el valor de error más bajo alcanzado por un EA. La 

velocidad se mide con la iteración cuando el algoritmo realiza su última mejora. 

Finalmente, el costo computacional se mide como el tiempo promedio utilizado por la 

computadora para realizar una única iteración de optimización. Las puntuaciones se 

calculan en cada modo de operación (carga/descarga) a través de la relación entre el 

valor obtenido por el algoritmo y el valor más bajo alcanzado. Por lo tanto, un valor de 

1.0 representa el mejor resultado y un valor de 2.0 representa una desviación del 100% 

del mejor resultado. 

Los resultados mostrados en la Tabla 3.6, revelan a PSO como el mejor algoritmo en 

cuanto a velocidad y costo computacional. Sin embargo, PSO+P muestra el mejor 

ajuste. Por lo tanto, el modelo se ajusta a partir de los resultados de PSO+P. Parte de la 

codificación del modelo en LabView® junto con el algoritmo PSO+P es mostrado en la 

Figura  3.7.   

 
Figura 3.7. Modelo de batería representado en Labview®. 
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3.6.1. Validación experimental del SOC y el voltaje del BESS. 

 

Los parámetros mostrados en la Tabla 3.6, son usados para validar experimental el 

modelo propuesto con las mediciones reales tomadas del LadER. 

Tabla 3.6. Identificación de parámetros por PSO + P. 

Carga Descarga 

Vboc (V) 2.164 Vbodc (V) 2.135 

kboc 0.483 kbodc 0.005 

P1c (VAh) 32.618 P1dc (VAh) 38.150 

P2c 1.393 P2dc 0.965 

P3c (Vh) 0.275 P3dc (Vh) 0.085 

P4c 0.062 P4dc 1.820 

P5c (Vh) 0.042 P5dc (Vh) 0.372 

αrc (0C-1) 0.043 αrdc (0C-1) 0.037 

Ctcoef_c 6.001 Ctcoef_c 1.823 
Acap_c 3.877 Acap_c 0.020 

Bcap_c 0.373 Bcap_dc 0.946 

αc_c 0.212 αc_dc 0.031 

kIc
* 0.3547 kIdc

* 2.3562 

kc_batc
* 0.3865 kc_batdc

* 2.5614 

ksocc
* 17.012 ksocdc

* 2.5624 

kc10c
* 1.460 kc10dc

* 0.0491 

*Corresponde a nuevos parámetros incluidos en el modelo. 

 

En la validación experimental (ver Figura 3.8), se utilizan paquetes de datos de 4 días y 

se compara con lo reportado hasta ahora en la literatura [145-147]. 
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Figura 3.8. Validación experimental del SOC y voltaje de la batería obtenidas por el 

algoritmo PSO+P. 

  

Los resultados de la validación muestran que el modelo desarrollado puede representar 

el SOC y el voltaje de la batería (ver Figura 3.8, simulaciones 1, 2 y 3) alcanzando 

errores promedio entre 0.17% (simulación 3) y 0.33% (simulación 2) para el SOC y 

0.42%, 0.49% y 0.48% para el voltaje mejorando el error medio del 0.45% presentado 

en [146].  

Una vez demostrada la eficacia del modelo se procede a simular y validar el SOC del 

BESS para un periodo de un año (ver Figura 3.9 a - l),  representado mes a mes a partir 

de Agosto del año 2017 (Figura 3.9.a).  



 

51 
 

 

Figura 3.9 a. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Agosto 2017. 

 

 

Figura 3.9 b. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Septiembre 2017. 
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Figura 3.9 c. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Octubre 2017. 

 

 

Figura 3.9 d. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Noviembre 2017. 
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Figura 3.9 e. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Diciembre 2017. 

 

 

Figura 3.9 f. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Enero 2018. 
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Figura 3.9 g. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Febrero 2018. 

 

 

Figura 3.9 h. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Marzo 2018. 
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Figura 3.9 i. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Abril 2018. 

 

Figura 3.9 j. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Mayo 2018. 
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Figura 3.9 k. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Junio 2018. 

 

 

Figura 3.9 l. Simulación y validación del SOC del BESS para un año de medición. 

Julio 2018. 
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En la Figura 3.9 (i, k, l), se observa que en el primer semestre del año 2018 el BESS 

fue sometido a descargas incontroladas alcanzando valores por debajo del 70% 

(Febrero, Abril, Junio y Julio), por lo que éste podría estar sujeto a un deterioro en su 

estado de salud (SOH, por sus siglas en inglés) y posteriormente aun reemplazo 

prematuro de algunos de sus componentes.  

De igual forma, en la Figura 3.10 (a - l), se observa como durante el mismo periodo de 

tiempo el BESS ha presentado sobrecargas siendo éstas más reiterativas a partir del mes 

de Marzo del año 2018.  

 

Figura 3.10. a. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Agosto 2017. 

 

Figura 3.10. b. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Septiembre 2017. 
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Figura 3.10. c. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Octubre 2017. 

 

Figura 3.10. d. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Noviembre 2017. 
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Figura 3.10. e. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Diciembre  2017. 

 

Figura 3.10. f. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Enero 2018. 
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Figura 3.10. g. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Febrero 2018. 

 

 

Figura 3.10. h. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Marzo 2018. 
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Figura 3.10. i. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Abril 2018. 

 

 

Figura 3.10. j. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Mayo 2018. 
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Figura 3.10. k. Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Junio 2018. 

 

 

Figura 3.10.l.  Simulación y validación del voltaje del BESS para un año de medición. 

Julio 2018 



 

63 
 

3.7.CONCLUSIÓN 

 

Este documento propone un modelo dinámico mejorado que es capaz de predecir el 

comportamiento de un banco de baterías de plomo-ácido en condiciones reales de 

operación. 

El modelo de batería propuesto por Copetti muestra un buen rendimiento al representar 

la dinámica de la batería. Sin embargo, cuando se prueba con mediciones reales este 

modelo presenta problemas de escalado y retraso en la señal por lo que este documento 

ha propuesto la inclusión de cuatro nuevos parámetros para mejorar sus capacidades de 

modelado. 

El modelo ha sido adecuado para representar el comportamiento real de un BESS 

instalado en "El Chocó", Colombia. La complejidad del modelo justifica el uso de EA 

para realizar la optimización por lo que este documento ha probado tres EAs para 

encontrar el mejor enfoque. Además, algunos algoritmos conocidos como CS y PSO, y 

un nuevo algoritmo propuesto (optimización de enjambre de partículas + perturbación) 

se han probado para identificar los parámetros de la batería OPzS plomo de ácido. La 

inclusión de la perturbación hace que el PSO+P sea más preciso que el PSO. Esta 

mejora hace que el modelo sea útil para estimar y administrar algunas características de 

la batería como el SOC y el voltaje de la batería con resultados que mejoran trabajos 

anteriores relacionados. 

El modelo de batería con los nuevos parámetros extraídos presenta una buena 

coincidencia con las mediciones reales obtenidas del LadER del departamento del 

Chocó. La principal ventaja del modelo desarrollado es su bajo costo computacional y 

su capacidad para absorber los problemas de lectura y los errores de escala. La 

validación con medidas reales muestra bajos errores. El modelo y su enfoque de ajuste 

presentado en este documento pueden aplicarse a otros tipos de baterías, especialmente 

las utilizadas en sistemas independientes. 

La presente propuesta tiene la capacidad de encontrar un PS que se ajuste al modelo sin 

preocuparse por el punto de inicio. Sin embargo, para continuar con el presente trabajo 

es necesario hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros para definir la influencia 

de cada parámetro en los resultados de la simulación y establecer sus límites adecuados. 

El proceso de ajuste presentado en este documento proporciona resultados de productos 

en términos de precisión del modelo. Por lo tanto, este modelo podría usarse para otros 

fines como simulación, diagnóstico de fallas, monitoreo de condición o modelo de 

control predictivo. Un parámetro clave para desarrollar aplicaciones en estas áreas es el 

SOC. Dado que las ecuaciones de voltaje de la batería incluyen SOC y el proceso de 

ajuste muestra un error bajo, por lo que será posible usar el modelo para predecir los 

valores de SOC. Por lo tanto, los trabajos futuros explorarán el potencial del modelo en 
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todas estas áreas para diseñar un mejor sistema de gestión de energía de la batería para 

el LadER en “El Chocó”, Colombia. 

Aunque el modelo desarrollado obtiene buenos resultados es necesario continuar 

trabajando en la búsqueda de una mayor precisión y una mejor representación de la 

dinámica de la batería. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Capítulo 4 
 

4. ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE UN BANCO DE BATERÍA 

CONECTADO A UN SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE 

Las baterías son un componente esencial para el progreso de sistemas de energía 

renovable independientes [111, 178]. Por lo tanto, su estado de salud (SOH, por sus 

siglas en inglés) debe ser estudiado, ya que éste brinda información acerca del estado 

real de la batería [179, 180]. Contar con esta información permitirá detectar posibles 

daños que lleven a la degradación de la batería. Por lo que se podrá realizar un 

mantenimiento oportuno que evite el reemplazo prematuro de algunos de sus 

componentes [181] como consecuencia de la pérdida de capacidad, disminución del 

estado de carga o aumento de la resistencia interna de la batería. 

En el momento de la fabricación se considera SOH = 100%, y se considera SOH = 0% 

cuando la capacidad de la batería para almacenar y suministrar energía disminuye por 

debajo del umbral predefinido [182]. 

La caracterización y predicción del funcionamiento de la batería en sistemas de energía 

renovable (RES, por sus siglas en inglés) es muy complicado debido a los muchos 

procesos de envejecimiento involucrados. Algunos de los métodos más utilizados para 

estimar el SOH de la batería son: conteo de culomb [183], voltaje de circuito abierto 

(OCV) [184], espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) [185, 186], filtros 

kalman (KF) [187], Máquina de vectores de soporte (SVM) [188, 189], lógica difusa 

[105], mínimos cuadrados [190], redes neuronales (NN) [180, 191], entropía de 

muestra, modelo autoregresivo (AR) con optimización de enjambre de partículas (PSO) 

[192], entre otros métodos. La clasificación y la explicación detallada de los métodos de 

estimación de SOH se presentan en [165, 182, 193]. 

En este Capítulo, al igual que en el anterior se utiliza el algoritmo PSO+P en la 

identificación de los parámetros internos que están directamente asociados con la 

capacidad del banco de batería.  

La información para llevar a cabo esta investigación es tomada de la base de datos del 

LadER [152, 153] del departamento del Chocó.  

 

4.1.METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para hallar los parámetros internos del banco de batería es 

explicada en el Capítulo 2, Sección 2, y en la referencia [194] enfocándose 

especialmente en aquellos parámetros relacionados con la capacidad de la batería. 
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La resistencia interna, la evolución temporal de SOC y la capacidad real del banco de 

batería se expresan mediante las ecuaciones (5), (6) y (9) respectivamente, donde βc = 0 
0C.  

El SOH es estimado mediante la ecuación (27): 

_ max
100%

actual

N

C
SOH

C
   

                        

                              (27) 

 

Donde Cactual_max es la capacidad máxima actual y CN es la capacidad nominal. 

El error absoluto medio (MAE, por sus siglas en inglés) y la raíz del error cuadrático 

medio (RMSE, por sus siglas en inglés) entre la señal simulada y la señal real es 

calculado mediante las ecuaciones (28) y (29): 
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4.2.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.2.1. Validación experimental 

 

Para verificar la precisión del método desarrollado se simula y se valida 

experimentalmente con los resultados de voltaje y SOC de dos meses (Diciembre y 

Enero). Una vez identificados los parámetros se validan con el mes de Febrero del año 

2018. Los datos correspondientes al mes de Febrero de 2018 son utilizados para llevar a 

cabo la estimación del SOC, voltaje, resistencia interna, capacidad y SOH del banco de 

baterías de plomo-ácido. Los resultados de la estimación obtenidos con el algoritmo 

propuesto para el SOC y voltaje de la batería se muestran en la Figura 4.1 y Figura 4.2 

respectivamente. 

La Figura 4.1, muestra muy buenos resultados entre el SOC estimado y el SOC medido 

obteniendo un MAE de 0.20, un RMSE de 0.35 y una media del 87%, mejorando así el 

error del 5% reportado en [187]. 

Cabe destacar que en los estudios de estimación de SOC reportados en la literatura 

previa a esta investigación los resultados se obtuvieron con pruebas en las que el tiempo 
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de simulación fue relativamente bajo (no más de 24 horas), lo que puede llevar a un 

error de medición más bajo durante la estimación. 

Comparando los resultados obtenido de la señal del voltaje simulado con la señal del 

voltaje medido (ver Figura 4.2), se observa que el MAE y RMSE son 0.17 y 0.32 

respectivamente, con una media de 51 V como es presentado en la Tabla 4.1. 

 
Figura 4.1. Mediciones y simulación SOC del banco de baterías de plomo ácido. 

Febrero 2018. 

. 
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Figura 4.2. Mediciones de voltaje de banco de baterías de plomo ácido y simulación. 

Febrero 2018. 

 

Estos resultados mejoran lo que se informó anteriormente en la literatura, por ejemplo, 

lo que se informó en [144] y [146] donde el error medio más bajo alcanzado fue de 0.66 

y 0.46 respectivamente. Por lo tanto, el modelo como el método de ajuste es adecuado 

para la aplicación. 

 

Tabla 4.1. Cálculo de las mediciones de error de SOC y voltaje del banco de batería. 

Variable MAE RMSE Mean CC SD 

Voltaje 0.17 0.32 51 0.982 0.310823 

SOC 0.20 0.35 87 0.999 0.34806 

CC*: Correlation coefficient; SD*: Standard deviation. 

 

4.2.2. Estimación del SOH de un banco de baterías de plomo-ácido. 

 

El SOH del banco de batería se estima teniendo en cuenta la relación entre la capacidad 

actual y la capacidad nominal del banco de batería (ver ecuación (27)).  
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La Figura 4.3, muestra que el banco de batería presenta una reducción del 5% de su 

capacidad nominal pasando de 2164 Ah a 2054 Ah. Por lo tanto, el SOH se estima en un 

95%. La ecuación (30) muestra la relación entre la capacidad y el SOH del banco de 

baterías. 

 

 3.3635 9 0.0461894 *SOH E C t                (30) 

 
Figura 4.3. Resultados de la simulación de la capacidad del banco de baterías de plomo 

y el estado de salud (SOH). Febrero 2018. 

 

Este hallazgo indica que el banco de batería desde que fue puesto en funcionamiento no 

cuenta con un buen sistema de gestión de la energía, ya que como se observa en la 

Figura 4.4, durante el mes de Febrero del año 2018, el banco de batería registró en las 

primeras dos semanas un aumento significativo en la corriente lo que lleva a un 

aumento de la temperatura de la batería. Estos incrementos pueden traer consecuencias 

graves al funcionamiento normal del banco de batería y llevarla a un deterioro 

prematuro y posterior reemplazo.   
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Figura 4.4. Corriente medida del banco de baterías (desde enero 01/2018 hasta febrero 

28/2018). 

 

Estos resultados también confirman que durante las dos primeras semanas del mes de 

Febrero hubo un aumento en la resistencia interna del banco de batería (ver Figura 4.5), 

confirmando lo presentado en la Figura 4.4. 

 
Figura 4.5. Resultados de la estimación de la resistencia interna del banco de batería de 

plomo ácido. Febrero 2018. 
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La evolución de los parámetros asociados a la capacidad de la batería es mostrada en la 

Figura 4.6. A pesar del hecho de que los valores observados implican una pérdida en el 

SOH, los parámetros Ctcoef y Acap muestran una tendencia a la baja, mientras que los 

parámetros Bcap y αc muestran una tendencia al alza. De continuar esta tendencia el SOH 

podría recuperarse hasta alcanzar mejores resultados. 

Durante varios días el banco de batería operó bajo dos modos de carga: carga flotante y 

carga Boost. En el modo de carga de refuerzo (carga Boost), la batería tiene un alto 

voltaje de carga y por lo tanto, un aumento de la corriente como se muestra en la Figura 

4.4. Si se mantiene este aumento de la corriente se deteriorará la vida útil del banco de 

baterías. 

 
Figura 4.6. Evolución de los parámetros asociados con la capacidad de la batería 

obtenida durante el proceso de simulación. Febrero 2018. 

 

 

4.3.CONCLUSIÓN 

 

El presente estudio se diseñó para estimar el SOH de un banco de baterías de plomo-

ácido que está operando en el LadER del departamento del Chocó. El método propuesto 

basado en el algoritmo PSO+P permite estimar el SOC, el voltaje, la resistencia interna 

y el SOH del banco de batería. A diferencia de otros métodos, el método propuesto es 

aplicado a grandes bases de datos. 

La investigación llevada a cabo permite identificar posibles tendencias de algunos 

parámetros que ayuden a desarrollar técnicas que permitan pronosticar o estimar el SOH 



 

72 
 

de un banco de batería experimental. Además, los resultados de esta investigación 

demuestran que el banco de baterías presenta una pérdida de capacidad operativa y un 

aumento de la resistencia interna. Por lo tanto, se requiere hacer una intervención 

inmediata que permita implementar en el banco de batería un buen sistema de gestión de 

la energía que frene la pérdida de capacidad y conlleve a la pronta recuperación del 

SOH.  
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Capítulo 5 
 

5. DIAGNÓSTICO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA EN BATERÍA BASADO EN EL ANÁLISIS DE 

COMPONENTES PRINCIPALES 

 

El servicio de electricidad es de gran importancia para el desarrollo de una nación. Sin 

embargo, más de 1.100 millones de la población mundial carecen de acceso a la 

electricidad [195]. El 85% de esta población vive en áreas rurales donde llevar la 

interconexión de la red eléctrica puede ser muy costoso [195]. Algunas de estas 

poblaciones suplen esta necesidad con generadores diésel. Sin embargo, los avances del 

mercado en energías renovables están llevando a la sustitución de estos generadores con 

sistemas fotovoltaicos independientes o generadores híbridos renovables [196]. En estos 

casos, la tecnología más utilizada para almacenar energía es la batería. En aplicaciones 

fuera de la red el almacenamiento de energía es un componente crucial para garantizar 

la confiabilidad de estos sistemas de energía renovable independientes [197]. Estos 

sistemas utilizan principalmente baterías de plomo ácido como una forma de almacenar 

electricidad [198]. Además, esta tecnología es de bajo costo, madura y tiene procesos de 

reciclaje eficientes [185]. Los avances en la tecnología de iones de litio permiten que 

este tipo de baterías se utilicen en sistemas de energía renovable [199-201]. Sin 

embargo, en 2015 el mercado de baterías de plomo ácido aumentó a $37 mil millones 

[202, 203], por lo que esta tecnología aún se está utilizando como lo demuestra la 

investigación desarrollada en [204], y funcionará por mucho tiempo. 

Durante su funcionamiento, las baterías están sujetas a diferentes procesos de carga y 

descarga, estrés y cambios de temperatura que afectan su estado de salud (SOH). La 

reducción de SOH, implica pérdida de capacidad y un aumento de la resistencia interna. 

El SOH se utiliza para conocer las condiciones en las que una batería ha evolucionado 

desde su puesta en marcha [179, 180], y generalmente se define en función de la 

capacidad máxima actual y su capacidad nominal [205, 206]. Realizar un diagnóstico 

del SOH de la batería permite al operador detectar posibles fallos de la batería y realizar 

un mantenimiento o reemplazo oportuno de la batería [181]. El estudio de los 

parámetros internos de la batería abre un campo de investigación para mejorar el 

sistema de administración de la batería. Investigaciones anteriores muestran diferentes 

métodos para identificar los parámetros internos de una batería [137, 144-146, 194]. 

Estos parámetros están asociados con la capacidad, la resistencia interna y el voltaje de 

la batería. Sin embargo, no hay informes de investigación anteriores que analicen la 

evolución a lo largo del tiempo de estos parámetros y su relación con el SOH de la 

batería. Este Capítulo, propone el estudio de los parámetros internos de un BESS y su 
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evolución en el tiempo para generar información útil que permita realizar el monitoreo y 

diagnóstico del SOH. 

Debido a que el número de datos a administrar es relativamente alto, es muy común en 

ingeniería utilizar una estrategia para encontrar estructuras de correlación entre las 

variables. Una de estas estrategias es el análisis de componentes principales (PCA, por 

sus siglas en inglés). De acuerdo con [207, 208], PCA es una técnica de control de 

proceso estadístico multivariado que reduce la dimensionalidad de un espacio original 

que se establece a partir de los datos históricos de las variables medidas a un espacio de 

menor dimensionalidad buscando combinaciones lineales entre las variables que mejor 

describe la tendencia del proceso. El método PCA se basa en la descomposición de la 

matriz de covarianza de las variables del proceso a lo largo de las direcciones que 

explican mejor las principales causas de variabilidad de la información analizada [209-

211]. 

En este Capítulo, se realiza un diagnóstico del SOH de un BESS aplicando PCA a los 

parámetros internos de un BESS. La metodología utilizada para identificar y extraer los 

parámetros internos del BESS se explica en [194], y se proponen acciones de control 

que llevan al BESS a funcionar en condiciones normales. 

Como se ha mencionado anteriormente, el BESS ha estado trabajando desde hace tres 

años, tiempo en el cual se han recopilado datos con un tiempo de muestreo de 15 

minutos [152, 153]. El BESS está compuesto por 24 acumuladores electroquímicos 

Techno Sun 2V-OPzS-TCH2765 (C10 = 2164 Ah; C120 = 2765 Ah) conectados en 

serie. 

 

5.1.METODOLOGÍA 

5.1.1. Visión general 

 

Para llevar a cabo este diagnóstico, primero utilizamos el modelo de batería 

desarrollado por Copetti [137] para representar el voltaje y el estado de carga del BESS. 

Luego identificamos los parámetros internos de BESS mediante el uso del algoritmo 

PSO el cual se explica en [194]. A los parámetros identificados se les aplica un modelo 

de PCA y se identifican las causas que afectan al modelo. Finalmente, se proponen 

acciones de control que llevan al BESS a trabajar en condiciones normales. 

Para identificar los parámetros internos del BESS utilizamos nuevamente la 

metodología presentada en [194], donde se demuestra la eficacia y precisión del método 

propuesto. El conjunto de parámetros identificado para cada día son los datos iniciales 

para realizar el diagnóstico del SOH del BESS por análisis de componentes principales 

(PCA), siguiendo los pasos descritos a continuación: 
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Se modelan los datos con el objetivo de establecer un método para monitorear el 

funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía en baterías. La idea consiste 

en tomar toda la matriz de datos (X) (de 31 registros y 26 parámetros relacionados con 

el SOH del BESS). La matriz X contiene la información de cómo se comporta el BESS 

cuando se encontraba funcionando en condiciones normales. EL PCA nos entrega unos 

parámetros resumen (cargas factoriales) que emplearemos para monitorear el 

funcionamiento posterior del BESS utilizando los nuevos registros de datos (Xnew). Una 

vez hallada las cargas factoriales  tomaremos la matriz de observaciones restantes (Xnew) 

y verificaremos día a día si el comportamiento de estas observaciones es similar al 

inicial (mostrado en X) o si existen evidencias de algún cambio. Esto lo hacemos a 

través de dos gráficos de control (T2, SPE) que se interpretan de forma muy sencilla. 

Por debajo del límite el comportamiento es similar al habitual, por encima del límite hay 

un cambio en el funcionamiento. 

  

Para hacerlo se deben abordar las siguientes fases en el análisis: 

  

1. Análisis descriptivo de la matriz inicial (X).  

 Gráficos de tendencia. 

 Diagramas de dispersión entre variables. 

 Calculo de coeficientes de correlación. 

 Identificación de datos atípicos. 

  

2. Análisis de Componentes Principales (X). 

 Selección e interpretación de las componentes principales. 

 Identificación de observaciones anómalas. 

 Establecimiento de los gráficos de control T2 y SPE (squared prediction 

error, por sus siglas en inglés) para X. 

  

3. Monitoreo de nuevas observaciones. 

 Proyección de las nuevas observaciones en las componentes principales. 

 Representación en los gráficos de control. 

 

 

5.2.ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) 

 

PCA es una técnica utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos 

que intenta perder la menor cantidad de información posible [208, 212]. PCA permite 

determinar las variables que más contribuyen a diferenciar las muestras y detectar 

correlaciones entre las variables. Cuando se aplica PCA se genera una nueva variable 

del sistema llamada componente principal (PC, por sus siglas en inglés). La primera PC 

recoge la mayor parte de la información contenida en la matriz de datos original; la 

segunda PC proporciona un máximo de la variación residual resultante, y así 

sucesivamente [213, 214]. Los resultados de PCA se pueden representar en los gráficos 

de "scores" y "loadings" [215]. La tabla de “scores” representa las diferencias y las 

similitudes entre las muestras y se utiliza para encontrar grupos entre ellas. El gráfico de 
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“loadings” determina la correlación entre variables. La representación univariada de los 

“loading” pa contribuye a identificar las variables de mayor influencia en cada PC y 

asociar una interpretación práctica para los componentes. 

A través de un gráfico bivariado de loadings (pa vs pa’) se obtiene una representación 

parcial de la estructura de correlación habitual entre las variables de la matriz original X. 

En esta representación la ubicación de las variables en la misma dirección y alejadas del 

origen es un indicador de correlación positiva. Por el contrario, su ubicación en la 

dirección opuesta indica una correlación negativa. Los grupos variables con baja 

correlación se ubicarán en direcciones perpendiculares distantes del origen. La similitud 

entre los registros de X se puede evaluar a través de gráficos bivariados de los “score” 

(ta vs ta’). Los individuos promedio se ubicarán en el centro del gráfico, mientras que los 

individuos excéntricos son los que más contribuyen para cada PC. 

 

 

5.3.APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PCA. 

 

Para monitorear un sistema multivariado como el conjunto de parámetros internos de un 

BESS es esencial conocer ampliamente su comportamiento habitual y la estructura de 

correlación entre sus variables. Estos elementos pueden caracterizarse utilizando los 

datos recopilados durante un período de referencia (Fase I) en el que el sistema ha 

funcionado en condiciones normales o deseadas. Los datos recopilados en la Fase I se 

utilizan para ajustar un modelo estadístico que reproduce el comportamiento habitual 

del BESS. Más adelante en la Fase II, el modelo de la Fase I, se utiliza para evaluar la 

concordancia de observaciones futuras. En PCA la matriz de observación X (ecuación 

(31)), se descompone en un conjunto de matrices A (A < rango (X)) de rango 1 [216]. 

 

 

1 1

rank XA
T T T

a aa a
a a A

X T Ep pt t P
  

         

                                 

                        (31) 

 

K AP R
  es la matriz “ loading” compuesta por los vectores propios (pa) asociados con 

los valores A más altos (λa) de la matriz de covarianza de X. K indica el número de 

variables; A es el número de componentes principales y N indica el número de muestras. 

Los vectores pa (a = 1,2, ... A) contienen los coeficientes de las variables originales de X 

en las PC y definen las A direcciones de mayor variabilidad.  N AT R
  es la matriz 

“score” que contiene la ubicación de las proyecciones de las filas de X sobre el 

subespacio A-dimensional (T = XP). Cada columna de T es un vector ta (a = 1,2, ... A) 

que representa la a-sima PC. La matriz N KE R
 almacena los residuos obtenidos al 
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predecir X a partir de  T TT E X TP P    . De manera que E (matriz residual) 

contiene la información de X que no es explicada por el modelo PCA. 

PCA es una técnica escala-dependiente. Esto quiere decir que los resultados del PCA 

pueden variar notoriamente dependiendo de la escala de medición de las variables. En el 

monitoreo multivariante es muy frecuente que las escalas de las variables sean 

notoriamente diferentes, por lo cual es necesario realizar una labor previa de escalado de 

las columnas de la matriz X. Un procedimiento muy común consiste en estandarizar 

(centrar respecto a su media y escalar por la desviación estándar) cada una de las 

columnas de la matriz X. Con este preprocesamiento se pretende que todas las variables 

presenten el mismo peso en la construcción del modelo PCA. 

También es común encontrar que la matriz de datos X está formada por pequeños 

subconjuntos o bloques de variables cada uno de los cuales contiene información sobre 

una característica particular del sistema. En estos casos, la contribución de cada bloque 

de variables se puede nivelar mediante un procedimiento de escala por bloque. En este 

preprocesamiento cada variable (𝑋.𝑗)  se centra con respecto a su valor promedio (�̅�.𝑗 ), 

y se escala según el producto entre su desviación estándar (𝑆.𝑗) y la raíz cuadrada del 

número de parámetros (√𝐾ℎ) que forman el bloque h-sima (al que pertenece la 

variable). Esta escala se representa en la ecuación (32). Una matriz de datos 

transformados (𝑋∗) es generada con este procedimiento en el que cada bloque de 

parámetros proporciona el mismo nivel de variabilidad. 

  

𝑋.𝑗
∗ =

𝑋.𝑗 − �̅�.𝑗

√𝐾ℎ ∗ 𝑆.𝑗

 

 

 

(32) 

En la construcción del modelo PCA el usuario debe decidir el número de PCs (A) que se 

retienen para el análisis. Para determinar este número generalmente se usa un criterio de 

calidad para representar los datos en el nuevo subespacio. Uno de los criterios más 

utilizados es la variación porcentual acumulada (CPV, por sus siglas en inglés) [217], el 

cual se representa a través de la ecuación (33): 
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                                    (33) 

 

A priori se define un valor umbral para el porcentaje de varianza explicado y se retiene 

el mínimo número de componentes necesarias para superar el umbral preestablecido. 

Una vez las A componentes son seleccionadas, los elementos del modelo PCA (T, P, E) 

son empleados para comprender el sistema de componentes principales, estudiar la 
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correlación entre las variables de X, evaluar la similaridad entre los registros e 

identificar observaciones extremas en el conjunto de datos de referencia. La 

identificación de observaciones extremas se realiza utilizando la información contenida 

en la matriz de scores (T) y en la matriz de residuales (E). El modelo PCA transforma 

cada observación (fila) de la matriz X*, xi = (xi1, xi2,…, xik) en un vector de proyecciones 

en las componentes principales ti = (ti1, ti2, …, tiA) y un vector de residuos ei = (ei1, ei2, 

…, eik). Este par de vectores se resumen en dos estadísticos independientes: el 

estadístico T2 de Hotelling (ecuación (34)) y la Suma de los Errores de Predicción al 

Cuadrado (SPE) ecuación (35)). 
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Aquí  1 2,...,, Adiag     es la matriz diagonal de los A valores propios asociados a 

las PC retenidas en el modelo PCA. Bajo el supuesto de que el vector de score ti sigue 

una distribución normal multivariada, un límite de control superior (UCL, por sus siglas 

en inglés) al (1-α) % para el estadístico T2 puede ser fijado en (ecuación (36)): 
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(36) 

 

Donde 𝐹𝛼,𝐴,𝑁−𝐴 es el valor crítico de una variable aleatoria con distribución F (Fisher-

Snedecor), con A grados de libertad en el numerador y N - A grados de libertad en el 

denominador, y α es el nivel de significación [211, 217, 218]. Zhao et al. [219] sugiere 

establecer el límite de control para el estadístico SPE en el valor crítico de una 

distribución ponderada de chi-cuadrado (𝑔𝜒ℎ
2). Donde g es el peso y h son los grados de 

libertad. Nomikos et al. [220] sugieren aproximar el valor de los grados de libertad h y 

de la ponderación g igualando la media y la varianza de la distribución 𝑔𝜒ℎ
2 con el 

promedio muestral (m) y la varianza muestral (v) del estadístico SPE en las 

observaciones de la Fase I. Por lo tanto, el límite de control al (1 - α) % para SPE se 

puede establecer como (ecuación. (37)): 

 

𝑈𝐶𝐿(𝑆𝑃𝐸) =
𝑣

2𝑚
𝜒 2𝑚2

𝑣  ,𝛼

2  

 

 

   

(37) 

Donde, 𝑔 = 𝑣/2𝑚  y  ℎ = 2𝑚2/𝑣  
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Los estadísticos T2 y SPE son calculados para cada fila de la matriz X* y se representan 

gráficamente junto con los límites de control. Los dos estadísticos contienen 

información complementaria para identificar observaciones extremas en el conjunto de 

datos, sin embargo, su interpretación es notablemente diferente. Un punto que es 

señalado por el estadístico T2 corresponde a una observación cuyas proyecciones en el 

espacio de las componentes son muy extremas. Esto quiere decir que esta observación 

presenta un valor anormal en una o varias de las variables pero que mantiene en la 

dirección de la estructura de correlación habitual. Este punto es rotulado como 

observación extrema dentro del modelo PCA.  De otro lado, un punto que es señalado 

por el estadístico SPE corresponde a una observación cuyo pronóstico a través del 

modelo PCA es significativamente diferente de su valor observado. En este caso una o 

más de las variables presentan un valor anormal que no corresponde con la estructura de 

correlación habitual. Este punto es rotulado como observación extrema fuera del modelo 

PCA.  

La presencia de estos puntos extremos pueden condicionar notablemente los resultados 

obtenidos en el modelo PCA. Por lo tanto, cuando son identificados en la Fase I es 

conveniente retirarlos de la matriz de observaciones y ajustar nuevamente el modelo. 

En la Fase II, el modelo PCA final de la Fase I es empleado para monitorear nuevas 

observaciones del proceso. En esta fase cada nueva observación multivariante xnew es 

proyectada sobre el subespacio de las componentes principales calculando el vector de 

score (tnew = xnewP) y el vector de errores de pronóstico enew = xnew - tnewPT con los cuales 

se calculan los estadísticos T2 y SPE y se representa la observación en los dos gráficos 

de control. Si algunos de los dos estadísticos superan el límite de control, se genera una 

señal de cambio y se debe proceder a identificar la(s) variable(s) involucradas en el 

cambio.  

En el monitoreo de procesos multivariantes los gráficos de contribución son una de las 

herramientas más empleadas para diagnosticar las potenciales variables asociadas a una 

señal de cambio. Cuando la observación es señalada por el grafico SPE la contribución 

de la variable j=1,2,…k, sobre el estadístico SPE corresponde al error de pronóstico 

cuadrático (se retiene el signo del error para facilitar la interpretación) como es 

mostrado en la ecuación (38): 

 

  2
, ,

SPE
j new j new jsignC e e   

                      (38) 

 

Si la observación es señalada por el estadístico T2, la contribución de la variable j al 

estadístico T2 se calcula con la ecuación (39): 
 

𝐶𝑗
𝑇2

= ∑
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𝐴
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(39) 

Por lo tanto, las variables con la mayor contribución al estadístico pueden identificarse 

como causa potencial de la perturbación de la señal. Además de los gráficos T2 de 

Hotelling, SPE y de contribución, la representación gráfica de la proyección de las 

nuevas observaciones en el espacio de cada PC junto con las gráfico bivariado de 
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loadings son muy útiles para identificar las observaciones extremas y las posibles 

variables asociadas que causan el problema. 

 

 

5.4.ACCIONES DEL CONTROLADOR 

 

 

El inversor Sunny Island™, es un controlador comercial encargado de hacer la gestión 

de la batería. 

El controlador aplica una estrategia de carga (boost, full, float or equalization) que 

dependerá del SOC y la configuración de la batería. La Figura 2.5 [53], muestra las 

diferentes fases de carga del Sunny Island ™. En el modo de carga de refuerzo (Boost 

Charge) y carga completa (Full Charge) se aplica un voltaje de carga de 2.4 V a las 

celdas del BESS, mientras que en el modo de carga de flotación (Float charge) y carga 

de ecualización (Equalization Charge) se aplica un voltaje de 2.25 V y 2.5 V 

respectivamente a las células del BESS. Cuando el BESS funciona en condiciones 

normales el controlador mantiene una carga flotante. Sin embargo, debido a las 

diferentes condiciones de operación el controlador puede usar otros modos de carga más 

agresivos: carga rápida, carga completa o carga de ecualización. Los diferentes modos 

de carga que experimenta el BESS pueden provocar un aumento de la corriente (ver 

Figura 5.1) y por lo tanto, un aumento de la temperatura en la batería. Este aumento en 

la corriente y la temperatura puede conducir a un deterioro prematuro de la batería. 

 
Figura 5.1. Mediciones de un año de la corriente del BESS, tomadas del laboratorio de 

energía renovable en Chocó - Colombia. 
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Teniendo en cuenta este comportamiento anormal de la corriente del BESS, se procede 

a realizar un diagnóstico por PCA, encontrar las posibles causas y proponer soluciones 

que lleven al BESS a funcionar en condiciones normales. 

 

5.5.APLICACIÓN DEL MODELO PCA AL BESS. 

5.5.1. Fase I: Construcción del modelo PCA. 

 

La caracterización del comportamiento habitual de los parámetros internos del BESS se 

realiza a través de un modelo de PCA. Como datos de referencia se utilizan los registros 

diarios correspondientes al mes de Octubre del año 2017 (31 registros). Cada registro 

contiene la medición de 13 parámetros que son evaluados en las fases de carga y 

descarga del BESS. Estos parámetros se agrupan en tres bloques según su relación con 

las características de desempeño del BESS. La Tabla 5.1, presenta la definición de los 

parámetros considerados y la característica relacionada1. 

 

 

Tabla 5.1. Parámetros considerados para el diagnóstico del BESS. 

Parámetros Característica / Bloque 

P1, P2, P3, P4, P5, αr Resistencia Interna 

Ctcoef, Acap, Bcap, αc, Kc10 Capacidad 

Vboc , Kboc Voltaje de circuito abierto 
 

 

Así, el conjunto de datos de referencia (X) corresponde a una matriz de 31 registros y 26 

parámetros relacionados con el SOH del BESS. En esta matriz inicial cada parámetro 

tiene su propia escala de medida. Además, como muestra la Tabla 5.1, la cantidad de 

parámetros que conforman cada bloque no es homogénea. Por lo tanto, existe un 

desequilibrio en la contribución de cada bloque de parámetros, sobre la variabilidad 

total de la matriz de datos de referencia.  

Para nivelar la contribución de cada bloque a la variabilidad total se realiza un 

procedimiento de escalado (como el descrito en 5.3) por bloque. Con la matriz de datos 

preprocesados (X*) se construye un primer modelo de PCA cuyo objetivo es verificar la 

estabilidad de los datos de referencia e identificar puntos atípicos o influyentes en el 

modelo de PCA. 

Los gráficos de control T2 de Hotelling y SPE con límites de control establecidos con un 

nivel de significación del 1% se utilizan para el diagnóstico de las observaciones. Como 

se muestra en la Figura 5.2a), las primeras 5 PC retienen el 80.25% de la variabilidad 

total. Observaciones atípicas o influyentes no se presentan en el conjunto de datos de 

referencia (ver Figura 5.2b)). 
 

                                                            
1 Tenga en cuenta que cada parámetro tiene un valor para el proceso de carga y otro para el proceso de 

descarga. 
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Figura 5.2. a) Gráfico del modelo final de PCA. b) Los gráficos de control T2 de 

Hotelling y SPE para los datos de referencia filtrados. 

 

 

El conjunto de PC constituye un conjunto de indicadores del SOH del BESS que se 

calculan a partir de la información contenida en los parámetros ponderados según los 

coeficientes ilustrados en la Figura 5.3. En cada estado (carga y descarga) del BESS, 

los parámetros que tienen más peso son: Kboc, Kc10, Ctcoef, Acap, Bcap. Cuando se trabaja 

con 5 PC cada marcador evoluciona sobre un espacio de 5 dimensiones y es habitual 

utilizar las proyecciones sobre cada subespacio bidimensional para mostrar su 

evolución. Por lo tanto, 5 PC generan 10 combinaciones de PC (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 

2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5) con igual número de gráficos (ver Figura 5.4). 
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Figura 5.3. Coeficientes (loadings) de los parámetros en cada PC. 

 

La Figura 5.4, muestra la representación de los parámetros del sistema en el espacio de 

las componentes principales. Nótese que en todos los planos factoriales los parámetros 

Kc10c y αc_dc se ubican en la misma dirección lo cual indica alta correlación positiva. Por 

el contrario, el parámetro Ctcoef_dc se ubica siempre en dirección opuesta Kc10c y αc_dc 

indicando la existencia de correlación negativa. 
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Figura 5.4. Proyecciones de las PCs sobre cada subespacio bidimensional. 

 

 

5.5.2. Fase II – Diagnóstico de nuevas observaciones 

 

El modelo PCA identificado en la fase I se utiliza para diagnosticar nuevas 

observaciones de los parámetros internos del BESS. Cada día un conjunto de nuevas 

observaciones se organiza en la matriz de datos Xnew cuyas columnas reciben la misma 

transformación que en la ecuación (31). Luego el Ti
2 de Hotelling´s (donde i representa 

el día) se calcula para este conjunto de datos y se monitorea con un gráfico de control. 

El gráfico de control T2 de Hotelling con límites de control es presentado en la Figura 

5.5.  
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Figura 5.5. Gráfico de control T2 de Hotelling para el monitoreo del mes de noviembre 

de 2017. 

 

Tenga en cuenta que el eje Y del gráfico de control T2 de Hotelling determina la 

similitud entre dos variables aleatorias multidimensionales, es decir, la distancia 

(distancia de Mahalanobis) de los nuevos datos con respecto al modelo original. La 

diferencia con la distancia euclidiana es que la distancia de Mahalanobis tiene en cuenta 

la correlación entre las variables aleatorias. Para monitorear el grado de alarma este 

documento propone dividir el gráfico de control T2 de Hotelling en dos regiones: Nivel 

0 (sin alarma) y nivel 1 de alarma. Por debajo del límite control establecido (tasa de 

falsa alarma del 1%) se asume que el BESS funciona en condiciones normales. En el 

nivel 1 de alarma el sistema aún muestra un buen rendimiento pero su rendimiento no 

coincide con las condiciones de entrenamiento. Sin embargo, cuando la diferencia es 

mayor que 6T2 el sistema funciona fuera de sus condiciones normales. Por lo tanto, si 

los datos nuevos en el T2 de Hotelling se ubican en el nivel 0 el sistema funciona 

normalmente. Cuando hay 3 o más puntos consecutivos y tendencias al alza en el nivel 

1 de alarma significan que los parámetros identificados son lo suficientemente 

diferentes de los originales. Entonces, se inicia el procedimiento de diagnóstico. El 

diagnóstico completo requiere el análisis de los parámetros que causan la alarma. Por lo 

tanto, después del diagnóstico de la zona de alarma se debe estudiar la contribución de 

cada parámetro al T2 de Hotelling. Si los puntos están ubicados en una zona de alarma 

entonces se deben verificar las entradas. Si hay condiciones climáticas anormales o una 

demanda anormal entonces las condiciones de entrenamiento son extremadamente 
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diferentes a las actuales, por lo que no es posible concluir que existe o no un fallo. Por 

lo tanto, no se requiere de ninguna acción. 

i. Si las condiciones externas son similares a las del mes de entrenamiento del 

modelo PCA, y la señal de alarma es generada por los parámetros Ctcoef, 

Acap, Bcap, αc, Kc10, entonces la batería está entrando en un proceso de 

pérdida de capacidad que puede deberse a: bajo nivel de electrolito, 

estratificación del electrolito, bajos niveles de SOC, desprendimiento 

(shedding), sulfatación o degradación de la materia activa, todo ello 

asociado con la degradación de la batería. 

 

Compruebe el nivel de electrolito: si el nivel es bajo, entonces llene con agua destilada 

hasta el nivel recomendado por el fabricante y verifique que la densidad específica de 

cada celda sea la especificada por el fabricante (entre 1.265 ± 0.50 kg/l y 25 0C). 

Aplique una carga completa (tiempo de carga total = 5 h). El objetivo es cargar la 

batería hasta que alcance un SOC > 90%. Cuando la batería esté cargada aplique una 

carga de ecualización (tiempo de carga de ecualización = 10 h) para compensar las 

diferencias que pueden ocurrir en el SOC de las celdas de la batería y finalmente, 

cambie el modo de carga a carga flotante. Si después de aplicar este procedimiento se 

recupera la capacidad de la batería y T2 < 3.2 entonces el sistema funciona en 

condiciones normales. Por lo tanto, cambie al modo de carga a carga flotante. Si el nivel 

de electrolito no es bajo, verifique el SOC. Si el SOC está entre el 70% y el 80% aplique 

una carga de refuerzo hasta que la batería alcance el 85% y el 90% de su capacidad 

actual (el tiempo para la carga de refuerzo de la batería = 2 h). Luego realice una carga 

completa (tiempo de carga total = 5 h) hasta que el SOC > 90%. Si la capacidad de la 

batería se recupera entonces el sistema funciona en condiciones normales. Por lo tanto, 

cambie al modo de carga flotante. Si el SOC > 80% entonces aplique un carga de 

ecualización (tiempo de carga de ecualización = 10 h). Si la capacidad de la batería se 

recupera entonces el sistema funciona en condiciones normales. Por lo tanto, cambie al 

modo de carga flotante. 

Si después de aplicar todos estos procedimientos la capacidad de la batería no se 

recupera; entonces la batería tiene una falla que puede deberse al desprendimiento de 

material activo de los electrodos (shedding), sulfatación o degradación de la materia 

activa, entre otros, que no se pueden recuperar mediante las acciones del controlador. 

Entonces la batería debe ser llevada a mantenimiento o en su efecto; debe ser 

reemplazada por otra de igual características. 

 

ii. Si la señal de alarma es generada por los parámetros P1, P2, P3, P4, P5, αr, 

entonces la batería presenta pérdidas resistivas asociadas con condiciones 

de funcionamiento prolongadas en SOC muy bajos que conducen a procesos 

de degradación como la corrosión, lo que genera un aumento en la señal de 

alarma, generando un incremento en la resistencia interna y por lo tanto un 

mayor riesgo de fallo. 
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Verifique el SOC: si el SOC es muy bajo, es decir, SOC < 60% aplique una carga de 

refuerzo hasta que la batería esté entre el 85% y el 90% de su capacidad actual (tiempo 

para la carga de refuerzo de la batería = 3 h). Luego cambie de carga de refuerzo a carga 

completa (tiempo de carga total = 5 h). Una vez que la batería esté cargada realice una 

carga de ecualización (tiempo de ecualización de carga = 10 h). 

Si después de aplicar este procedimiento la resistencia interna de la batería disminuye 

entonces el sistema funciona en condiciones normales. Por lo tanto, cambie al modo de 

carga flotante. Si el SOC > 60% aplique una carga de refuerzo hasta que la batería 

alcance el 85% y el 90% de su capacidad actual (tiempo para la carga de refuerzo de la 

batería = 2 h). Luego, cambie del modo de carga rápida a carga completa (tiempo de 

carga total = 5 h). Si la resistencia interna de la batería disminuye entonces el sistema 

funciona en condiciones normales. Por lo tanto, cambie al modo de carga flotante. Si 

después de aplicar estos procedimientos la resistencia interna no disminuye, entonces la 

batería tiene una falla que no puede recuperarse con las acciones del controlador. Por lo 

tanto, la batería debe ser reemplazada por otra de igual característica. 

 

iii. Si la señal de alarma, es generada por los parámetros Vboc, Kboc, entonces es 

una causa de falla de la batería que no puede ser recuperada con las 

acciones del controlador. Por lo tanto, la batería debe llevarse a 

mantenimiento o en su efecto debe ser reemplazado por otra de iguales 

características. Si los parámetros de voltaje de circuito abierto están dentro 

del rango entonces el sistema funciona en condiciones normales. Por lo 

tanto, cambie al modo de carga flotante. 

 

La Figura 5.6, ilustra el flujo del algoritmo de diagnóstico. 
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Figura 5.6. Diagrama de flujo del gráfico de control T2 de Hotelling. 
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Para ilustrar el procedimiento, el monitoreo se realiza inicialmente para el mes de 

noviembre de 2017 (ver Figura 5.5). Para una mejor visualización del progreso de T2 se 

utiliza una escala logarítmica. Cuanto mayor sea el valor de T2 mayor será la distancia 

entre la observación y el valor objetivo. 

Según el diagnóstico, el sistema muestra un comportamiento inusual en los días 

comprendidos entre el 12 y el 15 del mes de noviembre de 2017. Por lo tanto, el 

siguiente paso debe ser la identificación de las variables que han causado el 

comportamiento inusual y luego, tratar de explicar este comportamiento anormal. Este 

análisis puede realizarse observando los gráficos de contribución o analizando las 

proyecciones de las observaciones en el espacio de las PC. La Figura 5.7, muestra el 

gráfico de contribución al T2 de Hotelling obtenidas para las alarmas generadas del 12 al 

15 de Noviembre de 2017. 

 
Figura 5.7. Gráfico de contribución al T2 de Hotelling de las observaciones extremas 

dentro del modelo de PCA. 

 

Según este gráfico, durante cuatro días hubo un aumento inusual en el parámetro Kc10 en 

la fase de carga del BESS. Este parámetro se incluyó por primera vez en [17] y permite 

ajustar el modelo de batería propuesto en [18] alcanzando un error de medición más 

bajo entre la señal de voltaje experimental y la señal simulada del BESS. La otra forma 

de interpretar una alarma en el gráfico de control T2 de Hotelling es proyectar las 

observaciones en el espacio de las PC; por ejemplo: el gráfico de proyecciones del mes 

de Noviembre (11/2017) se superpuso con el mes de entrenamiento (Octubre/2017) 

como se muestra en la Figura 5.8. Además, se presenta la Figura 5.9, donde se muestra 

una ampliación de la combinación PC 1-5, para permitir, una mejor apreciación, de la 

Figura 5.8.  
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Figura 5.8. Proyecciones de las observaciones del mes de Noviembre superpuestas 

sobre el mes de entrenamiento. 
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Figura 5.9. Ampliación de las proyecciones de las observaciones del mes de Noviembre 

superpuestas sobre el mes de entrenamiento de la combinación de la PC 1-5. 

 

En este mes el centroide de las observaciones se mueve en la dirección del parámetro 

Kc10c específicamente sobre los días 12 - 15, los cuales se marcaron como alarma en el 

gráfico de control T2 (ver Figura 5.5) y coincide con el diagnóstico obtenido en los 

gráficos de contribución T2 (ver Figura 5.7). Sin embargo, las alarmas presentadas 

durante estos días están asociadas con un aumento en el parámetro Kc10 debido a un 

SOC por debajo del 85% lo que generó que el controlador aplicara una carga de rápida o 

de refuerzo. 

 

 

5.6.APLICACIÓN A LA OBSERVACIÓN DE DATOS REALES. 

 

En este punto, el modelo PCA se usa para monitorear el SOH del sistema durante un 

período de observación más largo, es decir, desde Noviembre de 2017 hasta Septiembre 

de 2018. La Figura 5.10, muestra el diagnóstico del T2 de Hotelling para las nuevas 

observaciones establecidas. 
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Figura 5.10. Monitoreo de Ti

2 de Hotelling desde Noviembre de 2017 hasta Julio de 

2018. 

 

La Figura 5.10, muestra que en la tercera semana del mes de Diciembre se generó una 

señal de alarma debido a que el BESS tenía un SOC inferior al 80% lo que provocó un 

aumento del parámetro Kc10 en el modo de carga. El aumento de este parámetro muestra 

que el BESS está entrando en un proceso de pérdida de capacidad. El controlador tarda 

una semana en cambiar de carga de refuerzo a carga flotante. Sin embargo, no logra 

bajar el nivel de alarma. Según se muestra en la Figura 5.6, se deberían haber aplicado 

las siguientes acciones: una carga de refuerzo hasta que la batería alcance el 85% y el 

90% de su capacidad actual (tiempo para carga de refuerzo de la batería = 2 h). Luego 

realice una carga completa (tiempo de carga total = 5 h) hasta que el SOC > 90%. El 

mismo procedimiento debería haberse aplicado en el mes de Enero. 

Febrero es el mes con la mayor distancia estadística entre los nuevos datos y el modelo 

original (alcanzando hasta 11 unidades de distancia), lo que genera una mayor tasa de 

alarma. Este aumento significativo se debió a trabajos realizados con equipos de 

soldadura dentro del LadER que llevó a que el BESS alcanzara un SOC por debajo del 

70%, un aumento en la corriente superior a 2A y un aumento del parámetro P1 en el 

modo de descarga. Durante este período el controlador aplicó una carga de refuerzo, 

luego cambió a carga flotante hasta que el BESS funcionó en condiciones normales. 

Debido a que hubo una demanda anormal, entonces las condiciones de entrenamiento 

son extremadamente diferentes a las actuales, por lo que no es posible concluir que haya 

o no un fallo. Por lo tanto, no se requiere ninguna acción. Sin embargo, someter al 

BESS a tasas de descarga muy altas durante un largo período conduce a un deterioro de 

la salud de la batería. 

En marzo las alarmas continúan en un nivel inferior. Sin embargo, entre los días 5 y 10 

hay un aumento en el parámetro Kc10 en el modo de carga. El controlador aplica una 
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carga de refuerzo durante 5 días hasta que alcanza un SOC igual al 97% y luego cambia 

a carga flotante hasta que el nivel de alarma desciende al nivel 0. Durante los primeros 

15 días de Abril el BESS trabajó en condiciones normales. Sin embargo, la disminución 

en SOC (< 70%) causó un aumento en el parámetro αc en el modo de descarga. αc es un 

parámetro que está asociado a la variación de temperatura y la capacidad de la batería. 

Durante este mes el controlador comienza con una carga flotante, luego pasa a una 

carga de refuerzo (del 10 al 18) y finalmente realiza una carga completa (del 19 al 25). 

Nuevamente en el mes de Mayo se trabajó con equipos de soldadura dentro del LadER. 

Por lo tanto, se deben aplicar las mismas acciones que en el mes de Febrero, declarando 

que este nivel de alarmas es falso. Entre los días 14 y 22 del mes de Junio hay alarmas 

causadas por el aumento del parámetro αc en el modo de descarga. El resto de los días el 

BESS funciona en condiciones normales. El controlador aplica una carga flotante (de 1 

a 13 días), luego aplica una carga de refuerzo (14 a 22 días) y termina con una carga 

flotante. Sin embargo, debido a la profundidad de descarga no controlada a la que fue 

sometido el BESS durante el mes de Mayo se debería haber aplicado una carga de 

compensación (ecualización). 

Finalmente, en el mes de Julio las alarmas (de 6 a 19 días) fueron por el aumento del 

parámetro P2 en el modo de carga. Durante este mes hubo un incremento significativo 

en la corriente del BESS (Ibat > 15 A). El controlador aplica una carga flotante (de 1 a 9 

días), luego aplica una carga de refuerzo (de 10 a 19 días) y termina con una carga de 

compensación (ecualización). Finalizando el mes se observa que el sistema muestra una 

recuperación.  

Teniendo en cuenta lo planteado en la Figura 5.6, durante los meses de Agosto y 

Septiembre se realizan acciones de control y gestión de la energía que llevan al sistema 

de almacenamiento de energía basado en baterías a trabajar bajo condiciones normales. 

Durante este periodo, se monitoreo el nivel del líquido de las baterías, como también la 

densidad de éste. De igual forma, se aplicaron cargas de ecualización cada dos semanas 

con la finalidad de llevar a todas las células a niveles similares de carga y densidad, y 

eliminar la sulfatación que pueda haberse formado durante las condiciones de carga 

baja. Estas acciones, permiten devolverle a las baterías su capacidad de 

almacenamiento, aumentar la eficiencia y extender la vida útil. 
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Figura 5.11. Proyecciones de los centroides de las observaciones del mes de Noviembre 

de 2017 a Julio de 2018 en el espacio de las PC. 

 

 

El aumento inusual de estos parámetros provocó un movimiento del centroide de las 

observaciones (ver Figura 5.11) y un deterioro del SOH del BESS durante el primer 

semestre del año 2018 (ver Figura 5.12). El deterioro de la salud está relacionado con 

una pérdida progresiva de la capacidad operativa del BESS. Sin embargo, desde el mes 

de Mayo el BESS muestra recuperación en su SOH debido a que el controlador aplicó 
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una carga de ecualización al BESS para neutralizar las diferencias que se producen en el 

SOC de las celdas de la batería, debido al comportamiento diferente de las celdas de la 

batería.  

 

“El controlador realiza una carga de ecualización, cuando la suma de todas las 

descargas desde la última carga de ecualización es 30 veces la capacidad nominal de la 

batería” [38]. 

 

El SOH es estimado mediante la ecuación (27): 

 

 

_ max
100%

actual

N

C
SOH

C
   

                        

                              (27) 

 

 
Figura 5.12. Estimación del estado de salud (SOH) del BESS instalados en el LadER 

en el departamento del Chocó - Colombia. 
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5.7.CONCLUSIÓN 

 

PCA es un método versátil capaz de proporcionar un diagnóstico general del BESS. El 

diagnóstico se basa en el estudio de los parámetros internos de la batería. Estos 

parámetros pueden identificarse a partir de datos reales recopilados cada día con un 

algoritmo evolutivo desarrollado en investigaciones anteriores. Diariamente los nuevos 

parámetros se proyectan sobre el modelo de PCA el cual se entrenó con un mes en 

donde el BESS trabajaba en condiciones normales. El análisis revela que en el último 

semestre del período en estudio el BESS presentó alarmas asociadas con el deterioro del 

SOH como resultado de los diferentes modos de operación del controlador. 

El efecto sobre las proyecciones del modelo PCA es un movimiento del centroide de las 

observaciones con respecto al período de entrenamiento. El objetivo del controlador es 

la recuperación del SOH. Sin embargo, el uso de modos de carga agresivos aumenta la 

corriente y por lo tanto, aumenta la temperatura del BESS. De mantenerse estos 

aumentos por un periodo prolongado llevarían a un deterioro de la salud del BESS y por 

ende a un reemplazo prematuro de alguno de sus componentes. Además, el diagnóstico 

propuesto en este documento ha encontrado que una vez que se genera la alarma el 

controlador tarda varios días en realizar el cambio de carga. Por lo tanto, el uso del 

algoritmo de diagnóstico de PCA conducirá a un cambio más rápido en el modo de 

operación que permitirá recuperar la capacidad y el SOH de la batería más rápidamente, 

por lo que el BESS sufrirá corrientes más bajas y estabilidad en la temperatura. 

La metodología presentada también permite la detección de falsas alarmas en el BESS 

como las registradas en los meses de Febrero y Mayo. Por lo tanto, no se debe tomar 

ningún correctivo si el algoritmo se eleva a un diagnóstico de falsa alarma. 
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