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DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

• MEMORIA.

• CÁLCULOS.

• PLIEGO DE CONDICIONES.

• PLANOS.

• PRESUPUESTO.



MEMORIA
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.



MEMORIA
INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE.

• ACOMETIDA.
• INSTALACIÓN GENERAL.
• INSTALACIÓN PARTICULAR.
• AGUA CALIENTE SANITARIA.
• RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA.



CÁLCULOS
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 
FRÍA Y CALIENTE.
DIMENSIONADO DE TUBERÍAS:



CÁLCULOS
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 
FRÍA Y CALIENTE.
PÉRDIDAS DE CARGA Y PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Consumo más desfavorable

Consumo más favorable

P > 10 mca

P < 50 mca



MEMORIA
INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

• RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN.
• BAJANTES.
• VENTILACIÓN PRIMARIA.
• RED DE COLECTORES.
• ACOMETIDA.



MEMORIA
INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

• RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN.
• BAJANTES.
• RED DE COLECTORES.
• ACOMETIDA.



CÁLCULOS
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES.
DIMENSIONADO DE TUBERÍAS:



CÁLCULOS
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES.
CAUDAL DE DISEÑO:



MEMORIA
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

• EXTINTORES PORTÁTILES.
• RED DE HIDRANTES EXTERIORES. 
• RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.
• RED DE ROCIADORES.



CÁLCULOS
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE (BIEs).

Pmin > 3 bar

Pmax < 6 bar



PLIEGO DE CONDICIONES
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Pliego de Condiciones Técnicas 
Instalación de Fontanería.

Pliego de Condiciones Técnicas 
Instalación de Saneamiento.

Pliego de Condiciones Técnicas 
Instalación de Protección Contra 
Incendios.

ELABORADO A PARTIR DE:



PLANOS
2 PLANOS DE SITUACIÓN DEL EDIFICIO. 7 PLANOS DE FONTANERÍA. 5 PLANOS DE ARQUITECTO.

7 PLANOS DE SANEAMIENTO. 7 PLANOS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS.

TOTALPLANOS: 28



PRESUPUESTO

• PRECIOS UNITARIOS.

• PRECIOS DESCOMPUESTOS.
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