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1: 0.59 A, cos ¢: 1.00
AU: 0.30 %

L4.1.1

LS.4.1 SUBCUADRO INFORMATICA 4
P,demandada: 3.54 kW
1: 5.10 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.26 %

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial

4P

In: 40.00 A

D IAN: 100 mA
Selectivo

Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 35.00 m

Icc,méax: 6.03 kA
0,6/1 kV, Cu, XLPE
Libre de halégenos

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 6.00 kA

R =4.63 ohm
I8

F+N
SUBCUADRO 4.1 FASE R

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
lcu: 6.00 KA

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 44.00 m

lcc,max: 1.47 kA
450/750 V, Cu, Z1

A\

Libre de halégenos

)

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC
Magnetotérmico
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Curva C
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Im: 100.00 A
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1: 0.59 A, cos ¢: 1.00
AU: 0.30 %

L.4.1.3

F+N
SUBCUADRO 4.1 FASE S

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 KA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 45.00 m

lcc,max: 1.47 kA
450/750 V, Cu, Z1
Libre de halégenos

W

)

Diferencial
2P
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 KA
£
o
<
)
«
o
o
X
&
T
o
e}
o »
< - 9
-~ Q N ¢
s £ 958
@ N~ 0 oo
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32 E NS o
< < J r)
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1: 0.59 A, cos ¢: 1.00

L.4.1.5
AU: 0.31 %

F+N
SUBCUADRO 4.1 FASE T

Diferencial
2P

In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 KA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 46.00 m

lcc,max: 1.47 kA
450/750 V, Cu, Z1
Libre de halégenos

W

)

I: 4.48 A, cos @: 1.00
AU: 0.68 %
lcc,max: 1.47 kA

A\

L4.1.6

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
Icu: 6.00 KA

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 22.00 m

450/750 V, Cu, Z1
1: 4.48 A, cos ¢: 1.00

Libre de halégenos
AU: 0.59 %

L4.1.7

7

lcc,max: 1.47 kA

A\

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
Icu: 6.00 KA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 19.00 m

450/750 V, Cu, Z1
Libre de halégenos

7

Referencia

Al Aula Informatica 4

Em. Aula Informatica 4

. Aula Informatica 4

T.C. Informatica 4

Al. Aula Informatica 4

T.C. Informatica 4

T.C. Informatica 4

Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

0.14 kW

1.03 kW

0.14 kW

1.03 kW

1.03 kW
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L4.2.1

LS.4.2 SUBCUADRO INFORMATICA 3
P,demandada: 3.54 kW
I1: 5.10 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.23 %

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial

4P

In: 40.00 A

) IAN: 100 mA
Selectivo

Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 31.00 m

Icc,max: 6.03 kA
0,6/1 kV, Cu, XLPE
Libre de halégenos

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 6.00 kA

R =4.63 ohm
I

F+N
SUBCUADRO 4.2 FASE R

Diferencial

2P

In: 25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 39.00 m

1: 0.59 A, cos ¢: 1.00
450/750 V, Cu, Z1

AU: 0.26 %
lcc,méax: 1.59 kA

\Y
Libre de halégenos

)

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

1: 0.10 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.04 %

lcc,méax: 1.59 kA

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 41.00 m
450/750 V, Cu, Z1

\Y
Libre de halégenos

L4.22

D

L4.23

F+N

Diferencial

2P

D In:40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

SUBCUADRO 4.2 FASE S

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

1: 4.48 A, cos ¢: 1.00
HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 25.00 m
450/750 V, Cu, Z1

AU: 0.77 %
Libre de halégenos

lcc,méax: 1.59 kA

\Y

7

L4.2.4

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kKA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 40.00 m

1: 0.59 A, cos ¢: 1.00
450/750 V, Cu, Z1

AU: 0.27 %
Libre de halégenos

lcc,max: 1.59 kA

\\

)

L4.23

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
lcu: 6.00 kA

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 22.00 m

1: 4.48 A, cos ¢: 1.00
450/750 V, Cu, Z1

AU: 0.68 %
lcc,max: 1.59 kA

\)
Libre de halégenos

7

L4.2.6

F+N

2P

SUBCUADRO 4.2 FASE T
Diferencial

D In:40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kKA

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 41.00 m

1: 0.59 A, cos ¢: 1.00
450/750 V, Cu, Z1

AU: 0.28 %
Libre de halégenos

lcc,max: 1.59 kA

\)
L42.7

)

1: 4.48 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.59 %

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 19.00 m

lcc,max: 1.59 kA
450/750 V, Cu, Z1
Libre de halégenos

\\

7

Referencia

Al Aula Informatica 3

Em. Aula Informatica 3

T.C. Informatica 3

Al Aula Informatica 3

T.C. Informatica 3

Al. Aula Informéatica 3

T.C. Informatica 3

Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

1.03 kW

0.14 kW

1.03 kW

0.14 kW

1.03 kW
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L4.3.1

3P+N
CurvaC

4P

LS.4.3 SUBCUADRO INFORMATICA 2
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 25.00 m

Magnetotérmico

In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial

In: 40.00 A
) IAN: 100 mA

Selectivo

Clase: AC

)

(oo

7

)

7

F+N
SUBCUADRO 4.3 FASE T

E
< 8 w
0= o 3
.. < J 5
.8 X X g
S o NS
@8 e 3
T ° og
§<®@ K Je
Eog @ < ©
g=2E hag S}
b6 5 ¢ S 5
[ e i =
Magnetotérmico
3P+N
CurvaC
c In: 32.00 A
< Im: 320.00 A
<] .
] Icu: 6.00 kA
©
v [
v - F+N F+N
SUBCUADRO 4.3 FASE R SUBCUADRO 4.3 FASE S
Diferencial Diferencial
2P 2P
D In:40.00 A D In:40.00 A D
IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantéaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
CurvaC CurvaC CurvaC CurvaC CurvaC CurvaC
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA
€ £ € £ € S
o o o (=3 o o
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< < 0 0 N ©
2] el N ) N 2]
o o o @ o o
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X X X X X X
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Diferencial
2P
In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
CurvaC
In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA
1S
o
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o
@
N
X
&
T
5
o
S E
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o o [DNERS]
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Referencia

Al Aula Informatica 2

Em. Aula Informatica 2

T.C. Informatica 2

Al Aula Informatica 2

T.C. Informética 2

Al. Aula Informatica 3

T.C. Informatica 2

Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

1.03 kW

0.14 kW

1.03 kW

0.14 kW

1.03 kW
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Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kKA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 10.00 m

<
Q
E
<
>
o
o
z
5%
z g8 w o
2T 52
) s & < X 9
Qv g 8 59
S58xg o
nELN
SEsS i 38
Sg=2E s
- D Q el
Aei3asHacs
Magnetotérmico
3P+N
Curva C
£ In: 32.00 A
£ Im: 320.00 A
o lcu: 6.00 kA
©
- L
n”c = F+N F+N F+N
SUBCUADRO 4.3 FASE R SUBCUADRO 4.3 FASE S SUBCUADRO 4.3 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
In: 25.00 A D In:40.00 A In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 160.00 A
lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kKA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kKA
£ £ £ € € £ £
o Q =} =} o =)
S S S ) S S S
- o N < %] =] %)
N « « © NS - p
o B o o o @ o
< - < N - N N
x x x x x X x
hod Tz hod hd z hod hd
™ © ™ el (2] @ el
© T T T T T T
< < < < < < <
o el o o ° o el
a o a a a a a
8 v, 8 v, 8 - 8 v, 8 v, 8 - 8 v,
d © g ] d © > © g © d © g o]
< S5 o - S5 e < Sg o - Sg o - ] s ] p S5 o
s | 955 s | 9%% s | 955 s | S%% s | 9%s s | 955 s | 955
] 0 0 O 0 @ 0 0O o ] %] 0 O 0 7] [ 0 O 0 @ 0 0O o ] 0 0 O 0 7] 0 0 O 0
8xn >3 82N <23 8xn <>E 82N R 82N <>E 8xq T 8x2n <53
) S > c > S o > c ) S i > c > S > c > > o > > c > S i > c > S > c
<T i Xo o <y % Xoo <90 i Xo o <2 i Xo o <0 i Xo o <5 X Xo o <Q x Xo o
-—o o ® [T ] NS 23 - BT Do s [T ] <o = ® - DT (R [T ] © o 23 [T ] N S S < ® T
<02 E NS e =2 E NS e 09 E NS 32 E NS¢ 02 E NS £ 2E NS e SS9 E NS o
r © D 9 o Q <+ OO 0 o Qo A A= B¢} o o < T D Q o Qo <+ OO 0 o Qo <D 0 o o < TD 9 o Ee)
SIS AERS JSJSAERS Jo3SAERS Jo3SAERS JS3SAZERS Jo23 e AERS 23 AE8S
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Referencia Al Aula Informatica 1 Em. Aula Informética 1 Al. Aula Informéatica 1 T.C. Informatica 1 Al. Aula Informética 1 T.C. Informatica 1 T.C. Informatica 1

Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

0.14 kW

1.03 kKW

0.14 kW

1.03 kW

1.03 kW
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L4.5.1

Magnetotérmico
3P+N

CurvaC

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

LS.4.5 SUBCUADRO CUARTO ASCENSOR

P,demandada: 5.17 kW
1: 9.08 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.09 %
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10), 11.00 m

lcc,max: 6.03 kKA
0,6/1 kV, Cu, XLPE
Libre de halégenos

Magnetotérmico

In: 32.00 A
Im: 320.00 A
Icu: 6.00 kA

R =4.63 ohm
i

F+N
SUBCUADRO 4.5 FASE R

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kA

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 20.00 m

o
S} )
- 0

b < N ¢
]

s X 5o
o 38
Qe O - ®
O m > 2
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—aF O o
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5 G 35
. 0 2
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)

Diferencial
2P
In: 25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC
Magnetotérmico
1P+N
CurvaC
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kKA
€
o
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L4.53

F+N
SUBCUADRO 4.5 FASE S

Diferencial

2P

In: 25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N

CurvaC

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 3.00 m

o o
S ) <
- 0
< < N ¢ <
s = 35 >
2 g 33 2
o © 8
§xa > 2 &
<9 i o o <
mc’-é 0 o )
©2E 5S¢ ©
SE=N o 2 N -
g e a <+ 3 o

(o o)

AU: 0.03 %

F+N
SUBCUADRO 4.5 FASE T

Diferencial

2P

In: 25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
lcu: 6.00 kA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 3.00 m

Icc,max: 3.02 kA
450/750 V, Cu, Z1

Y
Libre de halégenos

7

L.4.5.5 SUBCUADRO 4.5
1: 8.12 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.02 %

Diferencial

4P

In: 40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 6.00 KA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10), 3.00 m

lcc,max: 4.19 kA
450/750 V, Cu, Z1

Y
Libre de halégenos

O

Referencia

Al Cuarto Ascensor

Al Cabina Ascensor

Em. Cuarto Ascensor

T.C. Cuarto Ascensor

Potencia demandada

0.26 kW

0.06 kW

0.01 kW

0.35 kW

4.50 kW
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LS.4.6 SUBCUADRO GRADO AUDIOVISUAL

P,demandada: 9.21 kW
1: 14.01 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.37 %

lcc,max: 6.03 kA

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kKA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 18.00 m

0,6/1 kV, Cu, XLPE
Libre de halégenos

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 6.00 kKA

4.63 ohm

=

R =

F+N

2P

Diferencial

D In:40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

SUBCUADRO 4.6 FASE R

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 27.00 m

1P+N

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 16.00 m

Magnetotérmico

Curva C
In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 KA

1P+N
Curva C

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 39.00 m

Magnetotérmico

In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kKA

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 25.00 A

Im: 250.00 A
Icu: 6.00 kA

Diferencial

2P

In: 25.00 A
) IAN: 30 mA

Instantaneo

Clase: AC

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6), 10.00 m

F+N
SUBCUADRO 4.6 FASE S

Diferencial
2P

D In:40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

1P+N

Curva C

In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 27.00 m

Magnetotérmico

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 27.00 m

Magnetotérmico
1P+N
Curva C
In: 10.00 A
Im: 100.00 A
Icu: 6.00 KA

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kKA

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 27.00 m

1P+N

Curva C

In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 17.00 m

Magnetotérmico

Magnetotérmico
1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A
Icu: 6.00 KA

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 21.00 m

F+N

2P

Diferencial

D In:40.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

SUBCUADRO 4.6 FASE T

HO07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5), 27.00 m

Magnetotérmico

1P+N 1P+N

Curva C Curva C

In: 10.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA

H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 18.00 m

Magnetotérmico

1P+N
Curva C

HO7Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5), 18.00 m
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Referencia Al Aula Audiovisual Al Sala Grabacion Al Taller Equipos Aire Acondicionado Sala Control Al Aula Grado Audiovisual Al Sala Control Em. Sala Grado T.C. Sala Grabacion T.C. Sala Doblaje Al. Aula Grado T.C. Taller Equipos T.C. Aula Grado
Potencia demandada 0.17 kW 0.27 kW 0.54 kW 2.00 kW 0.17 kW 0.27 kW 0.09 kW 1.03 kW 0.69 kW 0.17 kW 2.07 kW 1.73 kW
ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO UPV
UNIFILAR CUADRO 4.6 PLANTA SOTANO
SITUACION:
TRABAJO FIN DE GRADO C/ POETA RICARD SANMART( -VALENCIA-
DIBUJADO POR: FECHA ID. PLANO ESCALA
Josep Tomas Garcia 09/2017 24 S/

Magnetotérmico

In: 16.00 A
Im: 160.00 A
Icu: 6.00 KA



AutoCAD SHX Text
N


LS.4.7 SUBCUADRO AULA TALLER

P,demandada: 4.57 kW
|: 6.59 A, cos ¢: 1.00

AU: 0.20 %

Magnetotérmico
3P+N

CurvaC

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 21.00 m

lcc,max: 6.03 kA
0,6/1 kV, Cu, XLPE
Libre de halégenos

Magnetotérmico
3P+N

CurvaC

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 6.00 kA

R =4.63 ohm
I

F+N
SUBCUADRO 4.7 FASE R

F+N
SUBCUADRO 4.7 FASE S

F+N
SUBCUADRO 4.7 FASE T

Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In: 40.00 A In: 40.00 A In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA
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Referencia Al Aula Taller T.C.Mesas 1y 2 Al. Aula Taller T.C.Mesas 3y 4 Al. Aula Taller Em. Aula Taller T.C.Mesas4y5
Potencia demandada 0.45 kW 1.03 kW 0.48 kW 1.03 kW 0.48 kW 0.06 kW 1.03 kW
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Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC
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Magnetotérmico
3P+N
CurvaC
In: 32.00 A
E Im: 320.00 A
<] .
- Icu: 6.00 KA
©
> [
& = F+N F+N F+N
SUBCUADRO 5.1 FASE R SUBCUADRO 5.1 FASE S SUBCUADRO 5.1 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In: 25.00 A In: 40.00 A In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
CurvaC Curva C CurvaC CurvaC Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kA
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Magnetotérmico
3P+N

C

urva C

In: 32.00 A
Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kA

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 29.00 m

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
£ In: 32.00 A
< Im: 320.00 A
[<] .
o Icu: 6.00 kA
©
< [
v F+N F+N F+N
SUBCUADRO 5.2 FASE R SUBCUADRO 5.2 FASE S SUBCUADRO 5.2 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D n:40.00 A D n:40.00 A D In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C CurvaC CurvaC Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA
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Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

1.21 kW

0.14 kW

0.14 kW
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Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kKA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
£ In: 32.00 A
< Im: 320.00 A
o Icu: 6.00 kA
©
~ [
e = F+N F+N F+N
SUBCUADRO 5.3 FASE R SUBCUADRO 5.3 FASE S SUBCUADRO 5.3 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In:25.00 A In: 40.00 A D In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
CurvaC Curva C Curva C CurvaC Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA
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Potencia demandada 0.10 kW

0.10 kW

0.02 kW 1.21 kW 0.10 kW
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Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
ap

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 21.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 32.00 A
E Im: 320.00 A
o .
o Icu: 6.00 kA
©
v [
!I]I: = F+N F+N F+N
SUBCUADRO 5.4 FASE R SUBCUADRO 5.4 FASE S SUBCUADRO 5.4 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In:25.00 A D In:40.00 A D In:40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA
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Potencia demandada 0.14 kW 0.14 kW 0.14 kW 0.02 kW 1.21 kKW
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L5.5.1

L.5.5 SUBCUADRO AULA POLIVALENTE

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kKA

Diferencial

4P

In: 40.00 A

IAN: 100 mA
D Selectivo

Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 23.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
In: 32.00 A
E Im: 320.00 A
[} .
o Icu: 6.00 kA
©
< [
v F+N F+N F+N
SUBCUADRO 5.5 FASE R SUBCUADRO 5.5 FASE S SUBCUADRO 5.5 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In:40.00 A D In:40.00 A D 1n: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA
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Referencia

Al. Aula Polivalente

Em. Aula Polivalente

T.C. Aula Polivalente

Al. Aula Polivalente

Al. Aula Polivalente

Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

1.21 kW

0.14 kW

0.10 kW
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Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

U

L.5.6 SUBCUADRO AULA COMERCIO
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 32.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
€ In: 32.00 A
£ Im: 320.00 A
) Icu: 6.00 kKA
©
v L
¢ F+N F+N F+N
SUBCUADRO 5.6 FASE R SUBCUADRO 5.6 FASE S CUADRO 5.6 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In:25.00 A D In:40.00 A D In:40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA
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Referencia Al. Aula Comercio Al. Aula Comercio Em. Aula Comercio T.C. Aula Comercio Al. Aula Comercio
Potencia demandada 0.15 kW 0.20 kW 0.03 kW 1.38 kW 0.20 kW

. . _ UPV
ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER.

UNIFILAR CUADRO 5.6 PLANTA PRIMERA

SITUACION:
TRABAJO FIN DE GRADO C/ POETA RICARD SANMART( -VALENCIA-

DIBUJADO POR: FECHA ID. PLANO ESCALA
Josep Tomas Garcia 09/2017 31 S/




L.6.1.1

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kKA

Diferencial

4P

In: 40.00 A
) IAN: 100 mA

Selectivo

Clase: AC

)

(o o)

7

)

£
o
=]
I 2]
9} ]
< =
o ©
< z
L o
g T
5 <
< E °
ox8 E=NTTR
27 o -
258 2| §xg
23%e 3 O 50
888xs | @O
BES25 | $E8
. MO
-E8cE ot e
© T N5 g N © o
S8R SS
Magnetotérmico
3P+N
Curva C
€ In: 32.00 A
S Im: 320.00 A
e Icu: 6.00 kA
©
v L
v F+N F+N F+N
SUBCUADRO 6.1 FASE R SUBCUADRO 6.1 FASE S SUBCUADRO 6.1 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In:40.00 A D In:40.00 A D In:40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C CurvaC CurvaC CurvaC Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA
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Referencia

Al. Aula 12 BACH A

Em. Aula 12 BACH A

T.C. Aula 12 BACH A

Al. Aula 12 BACH A

Al. Aula 12 BACH A

Potencia demandada

0.14 kW

0.02 kW

1.21 kW

0.14 kW

0.14 kW

FSCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO

UrPVv

UNIFILAR CUADRO 6.1 PLANTA SEGUNDA

TRABAJO FIN DE GRADO

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER

SITUACION:

C/ POETA RICARD SANMART( -VALENCIA-

DIBUJADO POR:

Josep Tomas Garcia

FECHA
09/2017

ID. PLANO
32

ESCALA
S/E




Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

L.6.2 AULA 22 BACH A SUBCUADRO 6.2
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 27.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
£ In: 32.00 A
< Im: 320.00 A
o Icu: 6.00 kA
@©
[
& = E+N F+N F+N
SUBCUADRO 6.2 FASE R SUBCUADRO 6.2 FASE S SUBCUADRO 6.2 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
In: 25.00 A In: 40.00 A In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
CurvaC Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA
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Referencia Al. Aula 22 BACH A Al. Aula 22 BACH A Em. Aula 22 BACH A T.C. Aula 22 BACH A Al. Aula 22 BACH A

Potencia demandada 0.14 kW 0.14 kW 0.02 kW 1.21 kW 0.14 kW

. . - URPV
ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER.

UNIFILAR CUADRO 6.2 PLANTA SEGUNDA

SITUACION:

TRABAJO FIN DE GRADO C/ POETA RICARD SANMARTI -VALENCIA-

DIBUJADO POR:

Josep Tomas Garcia

FECHA
09/2017

ID. PLANO
33

ESCALA
S/E




Magnetotérmico
3P+N

CurvaC

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial

4P
In: 40.00 A
IAN: 100 mA

Selectivo
Clase: AC

U

L.6.3 AULA 1° BACH B SUBCUADRO 6.3
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 19.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
CurvaC
c In: 32.00 A
< Im: 320.00 A
<] .
® Icu: 6.00 kKA
©
< [
cllc = F+N F+N F+N
SUBCUADRO 6.3 FASE R SUBCUADRO 6.3 FASE S SUBCUADRO 6.3 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In:25.00 A D In: 40.00 A D In:40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C CurvaC Curva C CurvaC
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A
lcu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kKA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kKA
€ € € € £
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Referencia Al. Aula 12 BACH B Al. Aula 12 BACH B Al. Aula 12 BACH B Em. Aula 12 BACH B T.C. Aula 12 BACH B

Potencia demandada 0.24 kW

0.24 kW

0.20 kW 0.02 kW 1.21 kW

FSCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO

UrPVv

UNIFILAS CUADRO 6.3 PLANTA SEGUNDA

TRABAJO FIN DE GRADO

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER

SITUACION:
C/ POETA RICARD SANMART( -VALENCIA-

DIBUJADO POR:

Josep Tomas Garcia

FECHA
09/2017

ID. PLANO
34

ESCALA
S/E




L.6.4 AULA 2° BACH B SUBCUADRO 6.4

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 18.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
£ In: 32.00 A
5 Im: 320.00 A
P Icu: 6.00 kA
©
v [
v F+N F+N F+N
SUBCUADRO 6.4 FASE R SUBCUADRO 6.4 FASE S SUBCUADRO 6.4 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D In: 40.00 A D 1n:40.00 A D In:40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A
lcu: 6.00 kKA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA lcu: 6.00 kA
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Referencia Al. Aula 2° BACH B

Em. 2° BACH B

T.C. Aula 2° BACH B

Al. Aula 2° BACH B

Al. Aula 2° BACH B

Potencia demandada 0.14 kW

0.02 kW

1.21 kW

0.14 kW

0.14 kW

FSCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO
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UNIFILAR CUADRO 6.4 PLANTA SEGUNDA

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER

SITUACION:

TRABAJO FIN DE GRADO

C/ POETA RICARD SANMART( -VALENCIA-

DIBUJADO POR:

Josep Tomas Garcia

FECHA
09/2017

ID. PLANO
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L.6.5 AULA MULTIMEDIA SUBCUADRO 6.5

Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial

4P

In: 40.00 A
) IAN: 100 mA

Selectivo

Clase: AC

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 20.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
£ In: 32.00 A
< Im: 320.00 A
[<]
s lcu: 6.00 KA
©
< _[
¢ F+N F+N F+N
SUBCUADRO 6.5 FASE R SUBCUADRO 6.5 FASE S SUBCUADRO 6.5 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
D in:25.00 A D in:40.00 A D in:40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
CurvaC Curva C CurvaC CurvaC CurvaC
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A In: 10.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A Im: 100.00 A
Icu: 6.00 kA lcu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA
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Referencia Al. Aula Multimedia Al. Aula 22 BACH A Em. Aula Multimedia T.C. Aula Multimedia Al. Aula Multimedia

Potencia demandada

0.14 kW

0.14 kW

0.06 kW

1.21 kW

0.14 kW

FSCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO

UrPVv

UNIFILAR CUADRO 6.5 PLANTA SEGUNDA

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER

TRABAJO FIN DE GRADO

SITUACION:

C/ POETA RICARD SANMART( -VALENCIA-

DIBUJADO POR:

Josep Tomas Garcia

FECHA
09/2017

ID. PLANO
36

ESCALA
S/E




Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
Icu: 10.00 kA

Diferencial
4P

In: 40.00 A
IAN: 100 mA
Selectivo
Clase: AC

L.6.6 AULA COMERCIO SUBCUADRO 6.6
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 36.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
CurvaC
£ In: 32.00 A
_S Im: 320.00 A
P> Icu: 6.00 kA
©
v [
n”c = F+N F+N F+N
SUBCUADRO 6.6 FASE R SUBCUADRO 6.6 FASE S SUBCUADRO 6.6 FASE T
Diferencial Diferencial Diferencial
2P 2P 2P
In: 25.00 A In: 40.00 A In: 40.00 A
IAN: 30 mA IAN: 30 mA IAN: 30 mA
Instantaneo Instantaneo Instantaneo
Clase: AC Clase: AC Clase: AC
Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico
1P+N 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
Curva C Curva C Curva C Curva C Curva C
In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A
Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 100.00 A Im: 160.00 A
Icu: 6.00 kKA lcu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA Icu: 6.00 kKA
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Referencia Al. Aula Comercio Al. Aula Comercio Al. Aula Comercio Em. Aula Comercio T.C. Aula Comercio

Potencia demandada 0.17 kW 0.17 kW

0.17 kW 0.03 kW 1.21 kW

FSCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIERIA DEL DISENO

UPV

UNIFILAR CUADRO &.6 PLANTA SEGUNDA

TRABAJO FIN DE GRADO

INSTALACION ELECTRICA
COLEGIO BACHILLER

SITUACION:
C/ POETA RICARD SANMARTI -VALENCIA-

DIBUJADO POR: FECHA

09/2017

ID. PLANO
37
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Magnetotérmico
3P+N

Curva C

In: 32.00 A

Im: 320.00 A
lcu: 10.00 kA

Diferencial

4P

In: 40.00 A

) IAN: 100 mA
Selectivo

Clase: AC

L.6.7 CUARTO CALDERAS SUBCUADRO 6.7

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6), 36.00 m
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Magnetotérmico
3P+N
Curva C
e In: 32.00 A
£ Im: 320.00 A
P lcu: 6.00 kA
©
v _[
v - F+N F+N F+N
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Referencia Al. Cuarto Calderas Em. Aula Comercio T.C. Cuarto Calderas T.C. Cuarto Calderas Previsién

Potencia demandada 0.10 kW 0.02 kW 0.52 kW 3.45 kW
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