
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 16 (2019) 391-402 www.revista-riai.org

Reducción de la impedancia de salida en inversores monofásicos para UPS con 
multi-lazo convencional y plug-in repetitivo
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Resumen

En este trabajo se propone una metodologı́a de diseño del sistema de control de un inversor monofásico para aplicaciones en
UPS, que permite cumplir con las exigencias de desempeño de las normas internacionales de calidad de energı́a IEC62040−3 e
IEC61000−2−2. El sistema de control consta de un multi−lazo convencional con controladores del tipo Proporcional-Integral-
Derivativo y un Controlador Repetitivo en configuración plug−in con multi−rate (MR−OHRC). La propuesta constituye una me-
todologı́a de diseño del multi−lazo convencional con la que se reduce la impedancia de salida del inversor y complementa el
desempeño del MR−OHRC. De este modo se atenúan las variaciones en la tensión de salida como resultado de perturbaciones
producidas por cambios súbitos en la corriente de carga y la alimentación de cargas no lineales. Esta estrategia permite además su-
perar las limitaciones de respuesta dinámica y reducir el tiempo de establecimiento del MR−OHRC. La validez de la propuesta se
analiza considerando las exigencias de normas internacionales de calidad de energı́a en relación a la respuesta dinámica, contenido
armónico individual y distorsión armónica, en un prototipo experimental de 2kVA.
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Reduction of the output impedance in single phase inverters for UPS combining conventional multi-loop and plug-in 
repetitive control.

Abstract

In this paper we propose a methodology for the design of the single-phase inverter control system for UPS applications, which
allows to meet the performance requirements of the international power quality standards IEC62040−3 and IEC61000−2−2. The
control system consists of a conventional multi−loop with Proportional-Integral-Derivative type controllers and a multi−rate Repe-
titive Controller in plug−in configuration (MR−OHRC). The proposal constitutes a conventional multi−loop design methodology
with which the inverter output impedance is reduced and the performance of the MR−OHRC is complemented. In this way, varia-
tions in the output voltage are attenuated as a result of disturbances caused by sudden changes in the load current and non−linear
loads. This strategy also allows to overcome the limitations of dynamic response and reduce the settling time of the MR−OHRC.
The validity of the proposal is analyzed considering the requirements of international power quality standards in relation to the
dynamic response, individual harmonic content and harmonic distortion, in an experimental 2kVA prototype.
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1. Introducción

Los sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS (Unin-
terruptible Power Supply) por sus siglas en inglés, son utiliza-

dos para la alimentación de cargas consideradas crı́ticas o sensi-
bles, con el propósito de garantizar la calidad y continuidad del
suministro eléctrico de corriente alterna. Estos sistemas se utili-
zan para alimentar equipos de soporte vital en centros de salud
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y dispositivos de telecomunicaciones en las torres de control de
tráfico aéreo, entre otros (Guerrero et al. (2007), Aamir et al.
(2016)).

En una UPS estática estas caracterı́sticas se logran mediante
un convertidor estático de potencia CC−CA o inversor, con el
que se sintetiza una tensión sinusoidal con una reducida distor-
sión armónica total (Total Harmonic Distortion - THD) con la
finalidad de cumplir con las exigencias de desempeño de nor-
mas internacionales de calidad de energı́a, como las normas
IEC62040−3 (IEC (2011)) e IEC61000−2−2 (IEC (2002)). Es-
te aspecto garantiza la provisión de una tensión sinusoidal de
amplitud y frecuencia constante que no resulte afectada por el
factor de forma y las variaciones de la corriente de carga.

La norma IEC62040−3 proporciona los lı́mites máximos de
la variación de la tensión eficaz de salida de una UPS, como
resultado de una variación especı́fica en la corriente de carga.
Proporciona además, el valor máximo de la distorsión armóni-
ca y la amplitud máxima de los armónicos individuales de la
tensión de salida en función de las exigencias de la norma
IEC61000−2−2, para redes públicas de baja tensión. El con-
tenido armónico máximo de la tensión de salida de una UPS se
obtiene considerando una carga no lineal de referencia, defini-
da en el Apéndice E de la norma IEC62040−3, en función de la
potencia nominal de la UPS.

Con el propósito de cumplir con las exigencias de desem-
peño, la consideración de la impedancia de salida del inversor
en el diseño del sistema de control tiene una importancia fun-
damental (Carballo et al. (2016), Monfared et al. (2014), Ryan
et al. (1997)). Esto se debe a que la impedancia de salida deter-
mina la magnitud de las variaciones en la tensión de salida del
inversor, como resultado del factor de forma y las perturbacio-
nes producidas por cambios súbitos en la corriente de carga.

En la bibliografı́a se reportan diferentes estrategias de con-
trol, con las que es posible obtener un valor reducido de impe-
dancia de salida. En particular, los sistemas de control basados
en el Principio del Modelo Interno (PMI) (Francis and Wonham
(1976)) como el Control Repetitivo (Ye et al. (2018), Lorenzi-
ni et al. (2018), Zhao and Ye (2018), Razi et al. (2017), Flores
et al. (2016), Costa-Castelló et al. (2012), Kai et al. (2003)) y
Resonante (Monfared et al. (2014), Carballo et al. (2016), Pe-
reira et al. (2014)), han permitido obtener valores reducidos de
impedancia de salida en frecuencias especı́ficas, en las que se
manifiestan las perturbaciones periódicas causadas por la ali-
mentación de cargas no lineales. La reducción de la impedancia
de salida en los controladores basados en el PMI se obtiene me-
diante la consideración de un modelo de la perturbación y de
la referencia de tensión sinusoidal en el diseño del sistema de
control, con lo que se logra el seguimiento asintótico de una re-
ferencia de tensión sinusoidal y el rechazo de perturbaciones
de naturaleza periódica. No obstante, estos sistemas exhiben
serias limitaciones para rechazar perturbaciones causadas por
variaciones súbitas en la corriente de carga.

El Control Repetitivo permite la reducción de la impedan-
cia de salida a la frecuencia de la componente fundamental de
la tensión de salida del inversor y en las frecuencias armóni-
cas impares, en el caso del OHRC (Odd Harmonic Repetitive
Controller) (Lu et al. (2014), Hara et al. (1988)), donde se ma-
nifiestan las perturbaciones periódicas causadas por la corriente
de una carga no lineal de referencia como la indicada en la nor-

ma IEC62040−3. Esto se logra con menores requerimientos de
cómputo en comparación a un banco de controladores resonan-
tes (Lorenzini et al. (2018)).

Con el propósito de mejorar la respuesta dinámica de la ten-
sión de salida para variaciones súbitas de la corriente de carga,
el OHRC habitualmente se implementa en conjunto con otras
estrategias de control en configuración plug−in (Sanz i López
et al. (2017)). De este modo, se mejora además el desempeño
de los controladores multi−lazo convencionales para rechazar
perturbaciones periódicas, causadas por la alimentación de car-
gas no lineales. El controlador multi−lazo convencional de un
OHRC se diseña generalmente para establecer márgenes de es-
tabilidad que permitan una ganancia elevada del controlador ba-
sado en el PMI, con el propósito de lograr una velocidad de
convergencia elevada y un valor reducido de distorsión armóni-
ca de la tensión de salida del inversor (Flores et al. (2016)).

En este trabajo se propone una metodologı́a de diseño del
controlador multi−lazo convencional de un plug−in OHRC uti-
lizando controladores del tipo PID, que permite superar las li-
mitaciones de respuesta dinámica del OHRC y cumplir con las
exigencias de las normas internacionales para variaciones súbi-
tas de la corriente de carga. Esto se logra mediante la reducción
de la impedancia de salida del inversor en frecuencias en las
que no es posible obtener un valor reducido de impedancia, co-
mo resultado de la sola implementación del plug−in OHRC. La
propuesta permite además reducir el tiempo de establecimiento
del plug−in OHRC, a través de la atenuación de las variaciones
en la tensión de salida causadas por perturbaciones producidas
por cambios súbitos en la corriente de carga.

De esta manera se complementan las caracterı́sticas del
OHRC y del multi−lazo convencional, proporcionando al sis-
tema de control la capacidad de: i) rechazar las perturbaciones
producidas por variaciones súbitas de la corriente de carga, ii)
lograr el seguimiento de una referencia de tensión sinusoidal y
el rechazo de perturbaciones periódicas producidas por la ali-
mentación de cargas no lineales y iii) lograr un valor reducido
de distorsión armónica y un contenido armónico individual que
cumpla en conjunto las exigencias de las normas internaciona-
les de calidad de energı́a IEC62040−3 e IEC61000−2−2.

Con el propósito de disminuir los requerimientos de cómpu-
to y de memoria del procesador utilizado en la implementación
digital del plug−in OHRC, este último se implementa a una fre-
cuencia de muestreo inferior a la del controlador convencional
(multi−rate).

El trabajo está organizado del siguiente modo. En la Sec-
ción 2, se realiza una descripción de la topologı́a y el modelo de
un inversor monofásico y se obtienen las funciones de transfe-
rencia con las que posteriormente se realiza el diseño del siste-
ma de control. En la Sección 3, se realiza una revisión de los as-
pectos referidos a la implementación del plug−in MR−OHRC.
En la Sección 4, se describe el diseño del multi−lazo convencio-
nal y la implementación del plug−in MR−OHRC. Finalmente,
en la Sección 5, se muestran los resultados experimentales que
validan la presente propuesta para un inversor monofásico de
2kVA y se compara su desempeño con las exigencias de las
normas IEC62040−3 e IEC61000−2−2.
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2. Topologı́a y Modelo del Inversor.

En la Figura 1, se muestra la topologı́a de un inversor mo-
nofásico utilizado en UPS de doble conversión u online (Gue-
rrero et al. (2007), Aamir et al. (2016)). La topologı́a consta de
una fuente de alimentación de CC (Vcc), un inversor en puente
completo formado por los semiconductores S 1 a S 4 y un filtro
L−C de salida con el que se reduce la amplitud de los armóni-
cos que resultan de la modulación. El sistema de control se im-
plementa en tiempo discreto a través de la realimentación de la
corriente de inductor (IL) y la tensión de capacitor (Vo) del filtro
L−C.

En la Figura 2 se muestra un diagrama en bloques del in-
versor de la Figura 1, donde se han indicado las funciones de
transferencia de los controladores del lazo interno de control de
corriente Gci(z), del lazo externo de control de tensión Gcv(z) y
el OHRC Gr(z) en configuración plug−in.

En el diagrama de la Figura 2, se ha considerado que la fre-
cuencia de conmutación del inversor ( fc) es significativamente
mayor a la frecuencia de la componente fundamental ( f0) de la
tensión de salida del filtro L−C, de modo que la planta puede ser
considerada un sistema Lineal e Invariante en el Tiempo (LTI),
donde G1(s) y G2(s) son las funciones de transferencia del in-
ductor con su resistencia serie equivalente (rL) y del capacitor
del filtro L−C, respectivamente:

G1(s) =
IL(s)
VL(s)

=
1

sL + rL
(1)

G2(s) =
Vo(s)

IL(s) − Io(s)
=

1
sC

(2)

Aquı́ L y C y son los valores de inductancia y capacidad del
filtro, respectivamente, VL(s) es la tensión a bornes del inductor
e Io(s) es la corriente de la carga, considerada una perturbación.

A continuación se describen las funciones de transferencia
que posteriormente serán utilizadas en el diseño del sistema de
control.

A partir de la Figura 2 y considerando una corriente de carga
Io(s) = 0, se determina la función de transferencia de la planta
para el lazo interno de control de corriente:

Gpi(z) =
IL(z)
Ui(z)

= z−1Z
{

(1 − esTs )
s

Gi(s)G j(s)
}

(3)

donde las funciones de transferencia Gi(s) y G j(s) se indican a
continuación:

Gi(s) = Vcc

{
G1(s)G2(s)

1 + G1(s)G2(s)

}

G j(s) =
1

G2(s)

El operador Z en (3) representa la transformada z de las fun-
ciones indicadas, considerando un Muestreador y Retenedor de
Orden Cero (S-ZOH) con periodo de muestreo Ts para la re-
construcción de la acción de control.
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Figura 1: Inversor en puente completo con filtro L−C de salida. (a) Carga lineal.
(b) Carga no lineal de referencia.

En (3) se ha modelado el retardo de transporte (z−1), cau-
sado por la implementación digital y originado por el tiempo
que requiere el procesador para resolver las ecuaciones en di-
ferencia de los controladores de los lazos interno y externo. La
función de transferencia de la planta para el lazo externo de
control de tensión se puede obtener de la Figura 2:

Gpv(z) =
Vo(z)
Ire f (z)

=
Gci(z)z−1Z

{
(1−esTs )

s Gi(s)
}

1 + Gci(z)z−1Z
{

(1−esTs )
s Gi(s)G j(s)

} (4)

La función de transferencia a lazo cerrado se puede obtener a
partir de (4) del siguiente modo:

Glc(z) =
Vo(z)

Vre f (z)
=

(1 + Gr(z))Gcv(z)Gpv(z)
1 + (1 + Gr(z))Gcv(z)Gpv(z)

(5)

La impedancia de salida a lazo cerrado, se obtiene a partir del
cociente entre la tensión y la corriente de salida en los instantes
de muestreo para una referencia de tensión Vre f = 0:

Zo−lc(z) =
Vo(z)
Io(z)

=

=
−(Gci(z)Ga(z) + Gb(z))

(1 + Gr(z))Gcv(z)Gci(z)Ga(z) + Gci(z)Gc(z) + Gd(z)
(6)

donde las funciones Ga(z), Gb(z), Gc(z) y Gd(z) se indican a
continuación:

Ga(z) = z−1Z
{

(1−esTs )
s VccG1(s)G2(s)

}
Gb(z) = Z {G2(s)}

Gc(z) = z−1Z
{

(1−esTs )
s VccG1(s)

}
Gd(z) = Z {G1(s)G2(s)} + 1

En (6) se ha considerado la implementación de un S-ZOH
en Io(s), con el propósito de obtener una expresión analı́tica
aproximada de la impedancia de salida en el dominio discreto.

Para disponer de un valor de comparación para la impedan-
cia de salida a lazo cerrado, a partir de la Figura 2 se obtiene la
impedancia de salida a lazo abierto, considerando únicamente
el filtro L−C en el dominio continuo:

Zo(s) =
Vo(s)
Io(s)

= (−1)
G2(s)

1 + G1(s)G2(s)
(7)

Del análisis realizado anteriormente, la tensión de salida del in-
versor se obtiene por superposición de (5) y (6):

Vo(z) = Glc(z) · Vre f (z) + Zo−lc(z) · Io(z) (8)
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Figura 2: Diagrama en bloques del inversor en puente completo de la Figura 1.

A partir de (8) se puede verificar que la reducción de la impe-
dancia de salida a lazo cerrado (6) permite atenuar la variación
en la tensión de salida del inversor como resultado de perturba-
ciones producidas por variaciones en la corriente de carga. La
impedancia de salida a lazo cerrado adopta valores diferentes en
función de la corriente que se utilice como variable de realimen-
tación. En términos generales, se obtiene un mejor desempeño
del inversor cuando se utiliza la corriente de capacitor del filtro
L−C o la corriente de carga (Dong et al. (2011), Poh Chiang
et al. (2003)). Por otra parte, la medición de la corriente de ca-
pacitor proporciona ventajas prácticas como consecuencia de
una amplitud reducida y la inexistencia de una componente de
CC. En este trabajo, la elección de la corriente de inductor para
la realimentación responde a que la misma proporciona la posi-
bilidad de implementar estrategias de protección por sobrecarga
y cortocircuito de la tensión de salida con un número reducido
de sensores.

3. Estructura e Implementación del Plug-In OHRC

En esta sección se realiza una breve revisión de la estruc-
tura e implementación de un controlador OHRC, con el que se
obtiene un valor reducido de la impedancia de salida en las fre-
cuencias en las que se manifiestan las perturbaciones periódi-
cas, producidas por la alimentación de una carga no lineal de
referencia.

La implementación de un OHRC se debe a que la carga no
lineal de referencia, constituye una perturbación a la frecuen-
cia fundamental y en componentes armónicas impares de esta
frecuencia. El OHRC tiene además menores requerimientos de
memoria y un tiempo de convergencia menor en comparación
con el Odd and Even Repetitive Controller (Lu et al. (2014),
Keliang et al. (2006), Costa-Castello et al. (2004)), el cual per-
mite la reducción de la impedancia de salida a la frecuencia
de la componente fundamental de la tensión de salida y en las
componentes armónicas pares e impares de esta frecuencia.

Para lograr una reducción adicional de los requerimientos
de memoria y desempeño del procesador utilizado en la imple-
mentación digital, en este trabajo el OHRC se implementa a
una frecuencia de muestreo menor a la del resto del sistema de
control (mTs), donde m es el factor de diezmado (multi−rate).

En la Figura 3, se muestra un diagrama en bloques del
OHRC en configuración plug−in (Sanz i López et al. (2017)),
conjuntamente con las funciones de transferencia de la planta
(4) y del controlador convencional del lazo externo de control
de tensión Gcv(z).

El plug−in MR−OHRC está formado por un generador de
señales periódicas que se implementa a partir de un retardo de

N/2 muestras (zm
−N/2), donde N es el número de muestras en un

perı́odo de la componente fundamental de la tensión de salida
del inversor N = fs/(m f0), fs = 1/Ts, N ∈ N.

La función de transferencia del plug−in MR−OHRC se ob-
tiene a partir de la Figura 3:

Gr(zm) =
Ur(zm)
Ev(zm)

= (−1) · kr ·
zm
−N/2 · Q(zm)

1 + zm
−N/2 · Q(zm)

·G f (zm) (9)

donde kr constituye la ganancia del MR−OHRC y Q(zm) es la
función de transferencia de un filtro pasa bajos no causal de
Respuesta al Impulso Finita (FIR), con el cual se reduce la
ganancia del controlador en frecuencias elevadas; donde pue-
den existir incertezas en el modelo de la planta susceptibles
de ser excitadas por el MR−OHRC (Inoue (1990)). La función
de transferencia G f (zm) en (9) se implementa para compensar
el atraso de fase introducido por el controlador convencional
Gcv(z) y la planta del lazo externo de control de tensión (4).
En sistemas de fase mı́nima G f (zm) se puede obtener como la
inversa de la función de transferencia a lazo cerrado conside-
rando únicamente el controlador convencional (Inoue (1990),
Tomizuka (1987)):

G f (zm) = H(zm)−1 (10)

H(zm) =
Gcv(zm)Gpv(zm)

(1 + Gcv(zm)Gpv(zm))
(11)

donde Gcv(zm) y Gpv(zm) se obtienen a partir de las funciones
homónimas para una frecuencia de muestreo fs/m. Este proce-
dimiento permite el análisis de una implementación multi−rate
a una única frecuencia de muestreo. Aunque G f (zm) puede re-
sultar difı́cil de determinar como resultado de incertezas en el
modelo, no linealidades y variaciones paramétricas de la planta,
la implementación multi−rate permite una mayor correlación
entre el modelo y la planta real, debido a que las incertezas
no modeladas ocurren habitualmente en alta frecuencia (Inoue
(1990)).

A partir de la Figura 3, es posible obtener la función de
transferencia del error de tensión a una frecuencia de muestreo
fs/m en función de la referencia de tensión sinusoidal Vre f (zm)
y la perturbación D(zm):

Ev(zm)
Vre f (zm) − D(zm)

=
1

1 + Gcv(zm)Gpv(zm)
·

·
1 + z−N/2Q(zm)

1 + zm
−N/2Q(zm) · (1 − krG f (zm)H(zm))

(12)

donde el primer término de (12) constituye la función de sen-
sibilidad del sistema, considerando únicamente el multi−lazo
convencional.
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Figura 3: Diagrama en bloques del inversor con el MR−OHRC en configuración plug-in.

La estabilidad asintótica del sistema descripto por (12) re-
quiere el cumplimiento de las siguientes condiciones (Tomizu-
ka et al. (1989)):

(i) Las raı́ces del polinomio caracterı́stico
1 + Gcv(zm)Gpv(zm) = 0, deben ubicarse en el interior del
cı́rculo unitario |zm| < 1.

(ii)
∣∣∣Q(zm) · (1 − krG f (zm)H(zm))

∣∣∣ < 1 ⇔ ∀zm = e jωm con
0 < ωm < π

mTs

Asumiendo que el controlador convencional permite cumplir
con la primera de las condiciones de estabilidad considerando
las variaciones paramétricas de la planta, la segunda condición
se puede analizar expresando a G f (zm), H(zm) y Q(zm) del si-
guiente modo:

G f (e jωm ) = N f (e jωm ) · e jθ f (e jωm )

H(e jωm ) = Nh(e jωm ) · e jθh(e jωm )

Q(e jωm ) = Nq(e jωm )

donde Ni(e jωm ) con i = { f , h, q} y e jθk(e jωm ) con k = { f , h}, cons-
tituyen la magnitud y la fase respectivamente de G f (zm), H(zm)
y Q(zm). Como se indicó, Q(zm) no presenta fase por tratarse de
una función no causal de fase nula.

Mediante Euler se obtiene el valor máximo que puede adop-
tar kr para una operación marginalmente estable del controla-
dor:

0 < kr <
2 cos(θh(e jωm ) + θ f (e jωm ))

Nh(e jωm )N f (e jωm )
(13)

Considerando una compensación en fase dada por (10) de mo-
do que θh(e jωm ) + θ f (e jωm ) = 0, se obtiene el valor que puede
adoptar kr para una operación estable (Tomizuka et al. (1988)):

0 < kr < 2

Asumiendo la estabilidad del controlador MR−OHRC con
Q(zm) = 1, el error de tensión en régimen permanente se ob-
tiene de (12) considerando el lı́mite para ωm = 2π f0 · (2n − 1),
donde n = 1, 2, 3, ...(N/2) y zm

−N/2 = −1, ∀zm = e jωm :

Limω→ωm |Ev(zm)| → 0 (14)

La ecuación (14) permite asumir el seguimiento asintótico de
la referencia de tensión sinusoidal y el rechazo de perturbacio-
nes periódicas a la frecuencia de la componente fundamental
de la tensión de salida del inversor y en frecuencias armónicas
impares ωm = 2π f0 · (2n − 1) hasta la frecuencia de Nyquist.

Con un valor de Q(zm) = 1, el MR−OHRC presenta una ga-
nancia infinita (9) a la frecuencia de la componente fundamen-
tal de la tensión de salida y en frecuencias armónicas impares,

lo cual permite rechazar perturbaciones periódicas en la tensión
de salida debido a que se obtiene un valor nulo de impedancia
de salida para dichas frecuencias; como se puede deducir de (6).
No obstante, para un valor Q(zm) , 1 se obtiene un valor de im-
pedancia distinto de cero luego de un periodo de tiempo finito
en el que el controlador converge a un valor lı́mite |Ev(zm)| , 0.

El filtro Q(zm) habitualmente se selecciona para proporcio-
nar una ganancia unitaria a baja frecuencia y un una ganancia
< 1, en la región donde se manifiestan las incertezas en el mo-
delo de la planta. La selección de la frecuencia de corte del filtro
Q(zm) constituye un compromiso entre el seguimiento asintóti-
co de la referencia de tensión sinusoidal, el rechazo de perturba-
ciones periódicas y la robustez del controlador para incertezas
no modeladas (Inoue (1990)). En la Figura 4 se muestra la ubi-
cación de los polos de (9) con Q(zm) = 0,25zm + 0,5 + 0,25zm

−1

(Michels et al. (2004)). La figura muestra que el filtro logra
desplazar los polos de alta frecuencia del OHRC hacia el inte-
rior del cı́rculo unitario del plano zm, mejorando la robustez del
controlador para incertezas no modeladas a expensas de una re-
ducción en la capacidad de rechazar perturbaciones periódicas
con frecuencias armónicas elevadas.
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Figura 4: Ubicación de los polos Gr(zm) con Q(zm) = 0,25zm + 0,5 + 0,25zm
−1.

De (12) se puede concluir que el tiempo de convergencia
para el error de tensión está determinado por el valor de kr; una
ganancia elevada permite obtener un tiempo de convergencia
reducido a expensas de una menor robustez frente a variacio-
nes paramétricas e incertezas en el modelo de la planta (Sanz i
López et al. (2017)). No obstante, como se muestra en la Figu-
ra 3, la acción de control del MR−OHRC tiene lugar luego de
N/2 periodos de muestreo, lo que limita la respuesta dinámica
del controlador para variaciones súbitas de la corriente de carga.
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A diferencia de otras implementaciones reportadas en la bi-
bliografı́a (Lorenzini et al. (2018), Zhao and Ye (2018), Razi
et al. (2017), Flores et al. (2016), Botteron and Pinheiro (2007,
2006), Keliang et al. (2006), Michels et al. (2004), Kai et al.
(2003), Rech et al. (2001)), en este trabajo se propone superar
los lı́mites del MR−OHRC a través del diseño del multi−lazo
convencional. El mismo se diseña entonces para cumplir con
la primera de las condiciones de estabilidad y proporcionar un
valor reducido de impedancia de salida en frecuencias en las
que no es posible obtener una impedancia de salida reducida
mediante la implementación del MR−OHRC únicamente. La
propuesta permite además, reducir el tiempo de establecimien-
to del plug−in MR−OHRC, a través de la atenuación de las
variaciones en la tensión de salida causadas por perturbaciones
producidas por cambios súbitos en la corriente de carga. De es-
ta manera se logra cumplir con las exigencias de las normas
IEC62040−3 e IEC61000−2−2, en lo que refiere a respuesta
dinámica, contenido armónico individual y distorsión armóni-
ca.

4. Diseño del Sistema de Control

En esta sección se realiza el diseño de los controladores
convencionales que conforman el multi−lazo de corriente y de
tensión de los lazos interno y externo, respectivamente. Ambos
controladores se diseñan con el propósito de obtener un valor
reducido de impedancia de salida. Posteriormente se implemen-
ta el controlador plug−in MR−OHRC, con el que se logra la re-
ducción de la impedancia de salida en frecuencias especı́ficas,
en las que se manifiestan las perturbaciones periódicas produ-
cidas por la corriente de carga.

4.1. Diseño del controlador de corriente del lazo interno

El controlador de corriente se diseña con el propósito de re-
ducir el valor de la impedancia de salida en torno a la frecuencia
de resonancia del filtro L−C, mediante el amortiguamiento ac-
tivo (Monfared et al. (2014)) de la planta del lazo interno (3). A
causa de que la impedancia de salida se ve afectada por el di-
seño del controlador de tensión (6), en esta sección se considera
a (1+Gr(z))Gcv(z) = 0, con el propósito de analizar la capacidad
del lazo interno para rechazar las perturbaciones producidas por
la corriente de carga.

Para el diseño del controlador del lazo interno se compara-
ron dos estrategias utilizadas en la bibliografı́a, tanto en siste-
mas multi−lazo como en sistemas con un único lazo de control,
con las que se logra el amortiguamiento activo de la dinámica
del filtro L−C; un controlador Proporcional (P) (Carballo et al.
(2016), Flores et al. (2016), Razi et al. (2017), Monfared et al.
(2014)) y un controlador Proporcional-Derivativo (PD) Predic-
tivo (Botteron and Pinheiro (2007, 2006), Michels et al. (2004),
Rech et al. (2001, 2000)) con el que además se reducen las exi-
gencias de desempeño del procesador utilizado en la implemen-
tación digital.

En la Figura 5, se muestra el módulo de la impedancia de
salida (6), en torno a la frecuencia de resonancia del filtro L−C,
en función de la ganancia proporcional del controlador del lazo
interno (kpi), para los parámetros del inversor indicados en la
Tabla 1. El valor de impedancia indicado en la Figura 5, corres-
ponde al valor máximo de impedancia de salida en un intervalo

de frecuencias de ±1 década en torno a la frecuencia de reso-
nancia del filtro L−C. En la Figura 6, se muestran los márgenes
de ganancia (MG) y de fase (MF) para el lazo interno de control
de corriente en función de la ganancia proporcional del contro-
lador del lazo interno.
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Figura 5: Módulo de la impedancia de salida en función de la ganancia propor-
cional del controlador del lazo interno (kpi).

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

d
B

0

10

20

30

Margen de Ganancia

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

 g
ra

d
o
s

-50

0

50

100

Margen de Fase

0.011

7.9

pik

MG dB

=

=

0.011

45.5

pik

MF

=

= °

Ganancia ( )pik

Ganancia ( )pik

Figura 6: Márgenes de estabilidad del lazo interno en función de la ganancia
proporcional del controlador del lazo interno (kpi).

De la Figura 5 y Figura 6, se puede concluir que el valor
mı́nimo de impedancia de salida (5.152 Ω) se obtiene para un
valor de kpi = 0,011, con un MG de 7.9 dB y MF de 45.5◦. Di-
chos márgenes permiten asegurar la estabilidad del lazo interno
para una variación paramétrica de ±50 % en el valor de L y C,
el cual es superior a las variaciones paramétricas del filtro L−C
previstas para este tipo de sistemas (Kim et al. (2015)).

Con el propósito de lograr el amortiguamiento activo del
lazo interno y reducir las exigencias de desempeño del proce-
sador utilizado en la implementación digital, en la bibliografı́a
se reporta el uso de un controlador PD Predictivo (Botteron and
Pinheiro (2007, 2006), Rech et al. (2001, 2003)). En un contro-
lador PD Predictivo, el cálculo de la acción de control se rea-
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liza mediante una estimación del error de corriente (ei) para el
perı́odo de muestreo (k + 1)Ts en función de los valores previos
del error (Aylor et al. (1980)):

ei[(k + 1)Ts] = ei[kTs] + {ei[kTs] − ei[(k − 1)Ts]} (15)

donde k, constituye el ı́ndice de la secuencia de muestras en
tiempo discreto. La predicción del error de corriente permi-
te calcular la acción de control con anterioridad al periodo de
muestreo en que debe ser aplicada a la planta.

Tabla 1: Parámetros del Inversor de la Figura 1.

PN Potencia nominal del inversor 2kVA
VN Tensión eficaz nominal 220V
f0 Frecuencia nominal 50Hz
L Inductancia del filtro L−C 612µH
rL Resistencia serie eq. del inductor 0.1Ω

C Capacidad del filtro L−C 50µF
Vcc Tensión de la barra de CC 400V
fc Frecuencia de conmutación 10kHz
fs Frecuencia de muestreo 20kHz
m Factor de diezmado 2
Parámetros de la carga no lineal de referencia
Rs Resistencia de interfaz 0.97Ω

Re Resistencia de carga de CC 54.38Ω

Ce Capacidad de la carga no lineal 2758.43µF
Parámetros de la carga lineal
RL−1 Resistencia de carga 100 % de PN 24.2Ω

RL−2 Resistencia de carga 20 % de PN 121.0Ω

Como resultado de la predicción del error de corriente, la
función de transferencia del controlador PD Predictivo presen-
ta dos polos en el origen del plano z y un cero, cuya ubicación se
determina en función del valor de las ganancias proporcional y
derivativa (Botteron and Pinheiro (2007)). Para lograr el amor-
tiguamiento activo del lazo interno, el cero del controlador se
selecciona con una ubicación próxima a z = 0, con el propósi-
to de cancelar el efecto del retardo de transporte asociado a la
implementación digital.

Mediante el mismo análisis realizado anteriormente se ob-
tuvo el valor mı́nimo de impedancia de salida en torno a la fre-
cuencia de resonancia del filtro L−C, en función de la ganancia
proporcional kpi y la ubicación del cero del controlador PD Pre-
dictivo (ci−1).

En la Tabla 2, el valor mı́nimo de impedancia de salida y
los márgenes de estabilidad del lazo interno para el controla-
dor PD Predictivo (PD Pred), se comparan con los resultados
obtenidos anteriormente para un controlador proporcional (P).
Aunque el controlador PD Predictivo permite obtener un valor
de impedancia inferior (4.344 Ω) en comparación al que se ob-
tuvo para un controlador proporcional, esto se logra a expensas
de una disminución en los márgenes de estabilidad del lazo in-
terno, como resultado del atraso de fase causado por los polos
en z = 0. En la Tabla 2 se muestran además los parámetros
de un controlador PD Predictivo (PD Pred1), diseñado para ob-
tener los mismos márgenes de estabilidad que el controlador
proporcional (P). En este caso, el valor mı́nimo de impedancia
de salida es superior al valor mı́nimo de impedancia para los
controladores analizados anteriormente.

Tabla 2: Impedancia de salida a lazo cerrado.

Gci(z) |Zo−lc| kpi ci−1 ci−2 MG MF
(dB) (grados)

P 5.152 0.011 - - 7.9 45.5
PD 5.164 0.011 0.01 - 8.0 46.1

PDPred 4.344 0.010 0.01 - 3.4 19.5
PDPred1 6.369 0.011 0.04 - 7.6 45.3
PDPredD 5.153 0.011 0.01 -0.11 7.9 45.6

En la Tabla 2 se muestran además los valores de impedan-
cia de salida y los márgenes de estabilidad para un controlador
PD y un controlador PD Predictivo Modificado (PD PredD) en
el que la predicción del error de corriente (15) se utiliza en el
cálculo de la acción derivativa, en tanto que la acción propor-
cional se calcula a partir del error de corriente en el instante de
muestreo ei[kTs]. A diferencia del PD Predictivo el PD PredD
proporciona un mayor aporte de fase debido a que dispone de
dos ceros en su función de transferencia (ci−1, ci−2). No obstan-
te, aunque el PD PredD presenta un desempeño similar al de
un controlador PD con requerimientos de cómputo levemente
inferiores, la impedancia de salida en ambos casos es superior
a la del controlador proporcional (P).

De los resultados mostrados anteriormente se concluye que
la implementación de un controlador proporcional constituye
una solución de compromiso adecuada, considerando la reduc-
ción de la impedancia de salida y las exigencias de desempeño
del procesador utilizado en la implementación digital.

En la Figura 7, se muestra el Lugar Geométrico de las
Raı́ces (LGR) de la función de transferencia del lazo interno
de control de corriente. En la Figura 8, se muestra el factor
de amortiguamiento de los polos dominantes de la Figura 7 en
función de la ganancia proporcional del lazo interno. Como se
muestra en la Figura 8, el valor mı́nimo de la impedancia de
salida en torno a la frecuencia de resonancia del filtro L−C (Fi-
gura 5), se obtiene para un amortiguamiento levemente inferior
al valor de máximo amortiguamiento.

En la Figura 9, se compara el módulo de la impedancia de
salida a lazo abierto (7) y el módulo de la impedancia de sali-
da a lazo cerrado (6) para los valores de ganancia proporcional
indicados en la Figura 7 y Figura 8. Como se muestra en la
Figura 9, para el máximo amortiguamiento del lazo interno se
obtiene una impedancia de salida más baja en la región de baja
frecuencia a expensas de un leve incremento de la impedancia
de salida en torno a la frecuencia de resonancia del filtro L−C,
como resultado de la influencia del polo real que se muestra en
la Figura 7.

Como se muestra en la Figura 9, la impedancia de salida
a lazo abierto en torno a la frecuencia de resonancia del filtro
L−C es de 123 Ω (41.8 dB). Mediante el amortiguamiento acti-
vo del lazo interno de control de corriente este valor se reduce a
5.152 Ω, con lo que se logra una atenuación de las variaciones
en la tensión de salida producidas por armónicos de la corriente
de carga, con frecuencias próximas a la frecuencia de resonan-
cia del filtro L−C.

4.2. Diseño del controlador de tensión del lazo externo

En esta sección se realiza el diseño del controlador conven-
cional del lazo externo, con el propósito de obtener un valor
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reducido de impedancia de salida en torno a la frecuencia de
la componente fundamental de la tensión de salida del inversor
( f0). De este modo, se logra la atenuación de las variaciones
en la tensión de salida producidas por variaciones súbitas de la
corriente de carga.
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El controlador convencional del lazo externo es un controla-
dor Proporcional-Integral (PI), diseñado para lograr un tiempo
de establecimiento de la tensión de salida que permita cum-
plir con las exigencias de respuesta transitoria de la norma
IEC62040−3. La norma exige además que el valor medio de la
tensión de salida sea inferior al 0.1 % del valor eficaz nominal,
por lo que la implementación de una acción integral en el lazo
externo de control de tensión garantiza el cumplimiento de este
requerimiento. La propuesta se compara con la impedancia de
salida para un controlador proporcional, ampliamente reportado
en la bibliografı́a (Flores et al. (2016), Lorenzini et al. (2018),
Pereira et al. (2014)) en combinación con el OHRC en confi-
guración plug−in y con el que se obtiene un mejor desempeño

del controlador multi−lazo convencional cuando se alimentan
cargas no lineales.
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El controlador PI del lazo externo se diseña para obtener
un tiempo de establecimiento de la tensión de salida de 2 ms.
A continuación, se muestra la función de transferencia de este
controlador para los parámetros del inversor utilizado en este
trabajo:

Gcv(z) = kv ·
(z − cv1)
(z − 1)

=
0,056 · (z − 0,7)

(z − 1)
(16)

En la Figura 10, se muestra el LGR de la función de transferen-
cia del lazo externo de control de tensión, donde se verifica la
ubicación de un polo dominante real (z = 0,90) con un tiem-
po de establecimiento consistente con el diseño y dos polos no
dominantes con un factor de amortiguamiento de ξ = 0,707.

En la Figura 11, se compara el módulo de la impedancia de
salida del inversor a lazo abierto (7) y el módulo de la impe-
dancia de salida a lazo cerrado (6) con el controlador PI (Fi-
gura 11a) y un controlador proporcional con una ganancia de
0,020 (Figura 11b). Para el diseño del controlador proporcional,
se consideró un tiempo de establecimiento de 1 ms y un factor
de amortiguamiento de ξ = 0,707, con el propósito de obte-
ner una respuesta dinámica con un tiempo de establecimiento
reducido y un sobrepaso menor al 5 %.
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Como se muestra en la Figura 11, el controlador PI permite
obtener una impedancia de salida más baja en comparación al
controlador proporcional en torno a la frecuencia de la compo-
nente fundamental de la tensión de salida del inversor, a causa
de la ganancia que aporta la acción integral en la región de baja
frecuencia. Posteriormente en la Sección 5, se muestra que la
reducción de la impedancia que se obtiene a través de la pre-
sente propuesta, permite garantizar el cumplimiento de las exi-
gencias de respuesta dinámica de la norma IEC62040−3, para
variaciones súbitas de la corriente de carga.
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4.3. Diseño del controlador plug-in MR-OHRC

En esta sección se describe el diseño del controlador
OHRC, con el que se logra la reducción de la impedancia de
salida en frecuencias especı́ficas, en las que se manifiestan las
perturbaciones periódicas producidas por la corriente de una
carga no lineal de referencia. Como fue indicado anteriormente,
la implementación se realiza en configuración plug−in y a una
frecuencia de muestreo inferior a la del multi−lazo convencio-
nal (multi−rate), con el propósito de reducir los requerimientos
de memoria del procesador utilizado en la implementación di-
gital. Debido a que la norma IEC62040−3 establece la ampli-
tud máxima de los armónicos individuales de tensión hasta una
frecuencia de cuarenta veces la componente fundamental de la
tensión de salida, el factor de diezmado m se selecciona para lo-
grar el rechazo de las perturbaciones periódicas producidas por
la corriente de carga ( fs/m) >> 2 · (40 f0) y una reducción del
50 % en el número de registros de memoria necesarios para la
implementación de OHRC.

A continuación se describe la implementación del
MR−OHRC considerando los parámetros de diseño indicados
en la Sección 3:

4.3.1. Compensación en fase G f (zm)
Con el propósito de analizar el sistema de control a una úni-

ca frecuencia de muestreo, en primer lugar se obtiene la fun-
ción de transferencia a lazo cerrado (11) para una frecuencia
de muestreo ( fs/m), mediante mapeo al plano zm a través de
un retenedor de orden cero. La función G f (zm) se determina a

partir de (10) para establecer una cancelación cero−polo, que
permita compensar el atraso de fase producido por la planta y
el controlador multi−lazo convencional.

Como resultado del mapeo H(zm) puede presentar ceros ubi-
cados cerca del cı́rculo unitario del plano zm, los cuales deben
ser tratados como ceros de fase no mı́nima para obtener una
compensación en fase que no comprometa la estabilidad del
sistema de control debido a una cancelación parcial cero−polo
(Tomizuka (1987)).

A continuación se muestra la función de transferencia
G f (zm), para el procedimiento indicado en (Tomizuka (1987)):

G f (zm) =
6,0(zm + 1,1)(zm − 0,8)(zm

2 − 1,2zm + 0,5)
zm(zm − 0,5)

(17)

Se debe aclarar que aunque G f (zm) es no causal, la implemen-
tación de esta función en serie con (9) constituye una función
causal (Oppenheim and Schafer (2009)).

4.3.2. Ganancia del plug−in MR−OHRC
Debido a la atenuación de las perturbaciones causadas por

las variaciones de la corriente de carga, como resultado de la
reducción de la impedancia de salida mediante el diseño de los
controladores convencionales del lazo interno y externo, no se
requiere de una ganancia elevada en el plug−in MR−OHRC
para lograr una adecuada velocidad de convergencia. En este
trabajo la ganancia del controlador plug−in se selecciona para
obtener un margen de ganancia de 10 dB y un margen de fa-
se de 56◦, en la función de transferencia de lazo abierto con
Q(zm) = 0,25zm + 0,5 + 0,25zm

−1.
En la Figura 12, se muestra el diagrama de Nyquist de la

función de transferencia a lazo abierto del multi−lazo conven-
cional y el plug−in MR−OHRC, donde se verifican los márge-
nes de estabilidad indicados para kr = 0,3. Dichos márgenes de
estabilidad garantizan una operación estable del inversor con
variaciones paramétricas de hasta ±50 % en el valor de L y C.

En la Figura 13, se muestra la impedancia de salida del
inversor (6) con el multi−lazo convencional y el plug−in
MR−OHRC, donde se verifica la reducción de la impedancia
de salida a la frecuencia de la componente fundamental de la
tensión de salida y en frecuencias armónicas impares, donde se
manifiestan las perturbaciones periódicas causadas por la ali-
mentación de una carga no lineal de referencia.

5. Resultados Experimentales

En esta sección se describen los resultados experimentales
que se obtuvieron de la implementación de la presente pro-
puesta, en un prototipo monofásico de 2kVA. La estrategia
de control se analizó considerando las exigencias de las nor-
mas IEC62040−3 e IEC61000−2−2, en cuanto a la respuesta
dinámica de la tensión de salida para variaciones súbitas de la
corriente de carga, contenido armónico individual y distorsión
armónica total. La propuesta se comparó con los resultados ex-
perimentales para un multi−lazo convencional del tipo propor-
cional y un controlador por realimentación de estados.

Las funciones de transferencia de los controladores del lazo
interno de control de corriente y del lazo externo de control de
tensión, fueron implementadas en lenguaje C en un DSC (Di-
gital Signal Controller) de 32 bits y 150 MIPS con unidad de
punto flotante de Texas Instruments (TMS320F28335).
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Figura 12: Diagrama de Nyquist de la función de transferencia a lazo abierto
con el controlador plug-in MR−OHRC (Gr(zm) + 1) ·Gcv(zm)Gpv(zm).
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Figura 13: Impedancia de salida del inversor: (a) A lazo cerrado con multi−lazo
convencional y plug−in MR−OHRC. (b) A lazo abierto.

En la Figura 14, se muestra la respuesta dinámica de la ten-
sión de salida del inversor para la presente propuesta y para una
variación en la corriente de una carga lineal del 20 % al 100 %
de la corriente nominal del inversor.

En la curva (a) de la Figura 15, se muestra la variación del
valor eficaz de la tensión de salida en función del tiempo a par-
tir del cual se produce una variación en la corriente de carga del
20 % al 100 % (conexión de carga lineal) y del 100 % al 20 % de
la corriente nominal del inversor (desconexión de carga lineal).
Los lı́mites indicados en la figura corresponden a los valores
máximos admitidos por la norma IEC62040−3 para una UPS
de Clasificación 1, siendo esta clasificación la más exigente de
las tres clasificaciones consideradas por la norma.

En la Figura 15, la variación del valor eficaz de la tensión de
salida del inversor se compara con la respuesta para dos estrate-
gias ampliamente utilizadas en la bibliografı́a en combinación
con OHRC, con el propósito de mejorar la respuesta dinámica
de la implementación plug−in y el desempeño de los contro-
ladores convencionales multi−lazo cuando se alimentan cargas
no lineales. La curva (b) de la Figura 15, muestra la respuesta

para un controlador proporcional en el lazo externo de control
de tensión, diseñado para proporcionar una respuesta dinámica
con un tiempo de establecimiento de 1 ms (Sección 4) y un con-
trolador por realimentación de estados (curva (c)) diseñado para
obtener el mismo tiempo de establecimiento que el controlador
propuesto en este trabajo.

En la Tabla 3, se indica el valor de ganancia proporcio-
nal del controlador de la curva (b) de la Figura 15 (P), con-
juntamente con las ganancias del vector de realimentación del
controlador por realimentación de estados (SS), consideran-
do la corriente de inductor y la tensión de capacitor del filtro
L−C como variables de estado. En ambos casos, la ganancia
del OHRC es aquella que se estableció en la Sección 4, con
Q(zm) = 0,25zm + 0,5 + 0,25zm

−1 y G f (zm) = [H(zm)]−1.

Figura 14: Tensión de salida para una variación de la corriente de carga del
20 % al 100 % de la corriente nominal. CH1: Tensión (100V/div), CH2: Co-
rriente (10A/div).
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En la Tabla 3, se ha indicado el tiempo de 
establecimiento (ts) para las tres estrategias de control 
comparadas, consideran-do un error de ±2 % en torno al valor 
nominal de la tensión de salida del inversor.
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Como se muestra en la Figura 15 y en Tabla 3, la propuesta
presenta una desviación menor al 2 % respecto del valor eficaz
de la tensión de salida y en consecuencia un tiempo de estable-
cimiento nulo. Esto se debe a que el multi−lazo convencional
del OHRC se diseña con el propósito de reducir las perturba-
ciones originadas por las variaciones en la corriente de carga.

Tabla 3: Controladores comparados en la Figura 15.

Proporcional (P) ts(seg.) THD( %)
Gcv(z) = 0,020 60 ms 2.01

Proporcional-Integral (PI)
Gcv(z) = 0,056 · (z − 0,7)/(z − 1) 0 ms 1.28

Realimentación Estados (SS)
[ki, kv]′ = [−0,0019, 0,0068]′ 130 ms 1.44

Figura 16: Tensión de salida del inversor y corriente de carga para una carga no
lineal de referencia: CH1:Tensión (100V/div), CH2: Corriente (20A/div).
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Figura 17: (a) Contenido armónico de la tensión de salida del inversor (Fi-
gura 16) para una carga no lineal de referencia. (b) Lı́mites de la norma
IEC62040−3.

Se debe destacar que el controlador por realimentación de
estados (curva (c)), aunque constituye una estrategia amplia-
mente utilizada en la bibliografı́a (Pereira et al. (2014), Keliang
et al. (2006)), no proporciona una respuesta dinámica que cum-
pla con las exigencias de respuesta transitoria que requiere la
norma IEC62040−3.

En la Figura 16, se muestra la tensión y la corriente del in-
versor con el controlador propuesto para una carga no lineal de
referencia (Figura 1b), formada por un rectificador no contro-
lado cuyos valores de resistencia de carga (Re), capacidad (Ce)
y resistencia de interfaz (Rs) fueron calculados en función de
la potencia nominal del inversor, conforme al Anexo E de la
norma IEC62040−3, y se indican en Tabla 1. A partir de la Fi-
gura 16, es posible obtener el factor de cresta de la corriente de
la carga no lineal de referencia, el cual tiene un valor de 2.8.

En la Figura 17, se muestra el contenido armónico de la
tensión de salida del inversor con la carga no lineal de referen-
cia (Figura 16) y los lı́mites de los armónicos individuales de
tensión que exige la norma IEC62040−3. A partir de la Figu-
ra 17, se verifica que la tensión de salida presenta un contenido
armónico individual consistente con los lı́mites de la norma y
un THD de la tensión de salida de 1.28 %; el cual es inferior al
8 % que admite la norma IEC62040−3.

En la Tabla 3, se indica el valor de THD de la tensión de
salida para los controladores con los que se ha comparado la
presente propuesta. Como resultado de la implementación del
OHRC, la tasa de distorsión armónica en todos los casos es in-
ferior a las exigencias de la norma. No obstante, para los contro-
ladores proporcional y por realimentación de estados el conte-
nido armónico individual es superior a los lı́mites que establece
la norma IEC61000−2−2.

A partir de las Figuras 14 a 17, se puede concluir que la
propuesta presenta una respuesta dinámica que cumple las exi-
gencias de la norma IEC62040−3 para variaciones súbitas de
la corriente de una carga lineal, con una variación de la tensión
de salida menor al 2 %. El desempeño para una carga no lineal
de referencia muestra un contenido armónico individual con-
sistente con los lı́mites establecidos en la norma IEC62040−3
e IEC61000−2−2 y un THD de 1.28 %; pudiendo incluso su-
perar exigencias mayores a la considerada en este trabajo como
las indicadas en el estándar IEEE 519 (IEEE (2014)).

6. Conclusiones

En este trabajo se propuso una metodologı́a de diseño
del multi−lazo convencional de un OHRC en configuración
plug−in con multi−rate (MR−OHRC), con la que es posible re-
ducir la impedancia de salida del inversor en frecuencias en las
que no es posible la reducción de la impedancia como resultado
de la implementación del MR−OHRC únicamente.

La propuesta permite complementar el desempeño del con-
trolador del multi−lazo convencional y el MR−OHRC, con el
propósito de atenuar las variaciones en la tensión de salida
como resultado de perturbaciones producidas por variaciones
súbitas de la corriente de carga y la alimentación de cargas no
lineales.

La propuesta permite cumplir con las exigencias de res-
puesta dinámica, contenido armónico individual y distorsión
armónica que exigen las normas internacionales de calidad de
energı́a IEC62040−3 e IEC61000−2−2.
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