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-3.85 Planta soterrani E 1:2000 2 4 6 8 10 12 m

Edifici principal

s. útil (m2)

1 Sala de conferències 447,00

2 Espai per a exposicions 180,50

3 Pati 11,63

4 Vestíbul i consigna 227,27

5 Quart de transformadors 15,80

6 Aparcament de bicicletes i patinets 84,60

7 Sala de màquines de l’ascensor (x2) 5,60

8 Lavabos de planta 68,32

9 Magatzem 60,44

10 Quart elèctric 16,40

11 Quart d’aigües 16,40

12 Corredor tècnic 73,36

13 Sala de climatització 63,15

14 Quart d’escombraires 16,12
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+0.00 Planta baixa E 1:2000 2 4 6 8 10 12 m

Edifici principal

s. útil (m2)

1 Replà d’accés (x2) 26,04

Edifici d’habitatges

2 Zona comuna 67,15

3 Lavabos de planta 7,80

1 1

2

3
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+3.85 Planta primera E 1:2000 2 4 6 8 10 12 m

1 2 3 3 3 4 3 5 2 6

7

8

Edifici principal

s. útil (m2)

1 Cuina 34,80

2 Lavabo de planta (x2) 35,90

3 Espai multiusos divisible (x4)
(Aula i sala de reunions)

38,20

4 Zona d’esplai 38,20

5 Espai multiusos divisible 
(Aula i sala de reunions)

56,36

6 Taller 88,12

Edifici d’habitatges

7 Estudi d’un dormitori 42,20

8 Estudi d’un dormitori acessible 49,50
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+7.35 Planta segona E 1:2000 2 4 6 8 10 12 m

Edifici principal

s. útil (m2)

1 Jardí interior 74,00

2 Espai de treball 667,55

Edifici d’habitatges

3 Zona comuna exterior 76,71

4 Bugaderia 11,50

5 Lavabo accessible 4,76

6 Lavabo 3,24

1 2 3

4

6

5



10

+14.20 Planta de coberta E 1:2000 2 4 6 8 10 12 m

Edifici d’habitatges

1 Estudi d’un dormitori 42,20

2 Estudi d’un dormitori acessible 49,50

1

2
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Secció longitudinal  aa’ E 1:2000 2 4 6 8 10 12 m
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Cúpula geodèsica E 1:120
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a

Planta aa  E1:50

Secció longitudinal  E1:50

Detall A E1:20

Detall B E1:20

a

DETALL B

DETALL A

Detalls A i B

1 Cobertura del parapet: 
1 mm xapa anoditzada d’alumini
impermeabilitzant LBM de doble capa

2 Perfil metàl·lic d’acer

3 Coberta invertida:
170 mm de grava
impermeabilitzant LBM auto-protegit
100/100 mm  aïllament tèrmic i protecció front al foc, 
llana de roca rígida amb acabat superior d’alta densitat [R 
5.2 (m·K)/W]
40/40/40 mm panells CLT de pi, classe resistent C24
Làmina talla-vapor de PVC
100 mm aïllament tèrmic, protecció contra el foc, i 
condicionament acústic, panells de llana de roca [R 2.6 
(m·K)/W]

4 Fals sostre:
Caragol Ø9mm
Estructura auxiliar, perfil d’alumini 20/52 mm col·locat en 
dues direccions
30 x 15 mm llistons de fusta encolada de pi Radiata

5 Marcs mixtos d’alumini/fusta
Tripe vidre de baixa emissivitat 

6 Tancament sud:
1 mm de xapa grecada anoditzada d’alumini
impermeabilitzant LBM
100/100 mm aïllament tèrmic, llana de roca rígida [R 5.2 
(m·K)/W]
30/30/30 mm panells CLT de pi, classe resistent C24
impermeabilitzant LBM
15 mm tauler de melanina amb acabat en fusta, pi Radiata

7 Jardí interior:
820 mm de substrat vegetal orgànic
180 mm capa drenant, graves
20 mm làmina gofrada drenant
impermeabilitzant de polietilè (PE) fixat mecànicament
25/25/240/25/25 mm panells CLT mixtos pi-llana de roca 
[R 6.66 (m·K)/W]

8 1900 mm Encavallada, acer S355, perfil superior HE280 AA, 
muntants HE 160 AA,  diagonals HE 160 AA, cordó inferior 
IPE O 500

SL 1:50
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Secció transversal E 1:50
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Detall de façana E1:20

Detall A E1:4

DETALL A

Detall de façana   E 1:20

1 Canal d’acer per recolzar les lames, perfil UPE100

2 Barana metàl·lica, altura 1.1.0 metres:
Passamans de xapa d’acer, llistons de cable d’acer galva-
nitzat, muntants tubulars rectangulars 100.80.5 d’acer

3 130x500 mm (dim màx.) canaló longitudinal de pendent 
0,5% protegit amb reixeta para-grava i amb acabat de 
làmina impermeable LBM autoprotegida amb minerals.

4 Coberta invertida:
170 mm de grava
impermeabilitzant LBM auto-protegit
100/100 mm  aïllament tèrmic i protecció front al foc, 
llana de roca rígida amb acabat superior d’alta densitat [R 
5.2 W/(m·K)]
40/40/40 mm panells CLT de pi, classe resistent C24
Làmina talla-vapor de PVC
100 mm aïllament tèrmic, protecció contra el foc, i condi-
cionament acústic, panells de llana de roca [R 2.6 (K·m)/W]

5 Pescant de secció tubular 100.80.5 d’acer 

6 Biga de forjat de coberta

7 Passarel·la metàl·lica de reixeta de 30mm

8 Fals sostre:
Caragol Ø9mm
Estructura auxiliar, perfil d’alumini 20/52 mm col·locat en 
dues direccions
30 x 15 mm llistons de fusta encolada de pi Radiata

9 Estructura principal, muntant

10 Estructura principal, cordó superior

11 70mm Sistema de tancament translúcid Kalwall 
[U 0.28 W/(m2·K)]:
Làmina exterior de polímers reforçats amb fibra de vidre 
(FRP)
Estructura reticular d’alumini amb trencament de pont 
tèrmic
Aïllament tèrmic Lumira Aerogel
Làmina interior de polímers reforçats amb fibra de vidre 
(FRP)

Detall A  E1:4

1 Interruptor de connexió individual
Sensor de posició

2 Pinça de suport fixada amb caragols

3 Engranatge troncocònic

4 Motor pas a pas CC 12V amb frenada electromagnètica 
d’emergència

5 Alimentació del motor i frens, senyal del sensor de posició

6 Eix roscat M10

7 Lama de tela reciclada

Esquema per al programa de control

Variables pròpies 
de la instal·lació Variables externes

Variables 
controlades per 

l’usuari

Angle de la façana en 
relació amb el Nord 

terrestre
Dia i hora

Angle de gir 
personalitzat 

mitjançant interfície 
d’usuari

Relació de dents dels 
engranatges

Intensitat lumínica

Posició geogràfica
Temperatura de bulb 
sec i humitat relativa

Sensor de posició 0º

Instruccions

Alliberament de 
frens

S’alliberen tots els frens electromagnètics

Frenada Es detén qualsevol gir i s’accionen els frens 
electromagnètics

Revisió i calibrat S’ordena girar totes les lames fins la posició 0º, 
després es confirma la posició mitjançant el 
sensor de posició. En cas de no confirmar-se, el 
programa gira els motors no alineats fins assolir 
la posició 0º, si malgrat això encara no s’ha assolit 
la posició 0º el programa retorna un missatge 
d’error advertint de la lama defectuosa. Una volta 
finalitzada aquesta instrucció les lames tornen a 
la posició prèvia amb les correccions pertinents.

Eixides

Alimentació dels 
motors

L’angle de gir es controla a través de l’alimen-
tació

Alimentació dels 
electroimants

S’accionen o s’alliberen els frens dels motors

x y

z

x

y
z

2

5

6

11

8

9

7

10

1

A7

A6

A5

4

3

A4

A1

A3

A2
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Estructura - fonamentació E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m Nota: Aquest nivell no ha sigut modelitzat analíticament ni calculat.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m Estructura - Planta baixa E 1:150Nota: Aquest nivell no ha sigut modelitzat analíticament ni calculat.
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Barres, disposició i seccions E1:150
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Forjats, disposició i geometria E1:150
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25

Justificació DB SI - Soterrani E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Sala de conferències
385

--
220

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Sala d'exposicions i vestíbul
404

2
203

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Transformador
16.80

--
0

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Magatzem
61.6

40
2

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Maquinària ascensor 1
8.9
--
0

L 
22

.5
0 

m

L 2
9.5

3 m

L 28.08 m

L 21.30 m

L 49.05 m

L 47.50 m

56 pp.

58 pp.

41 pp.

53 pp.

53 pp.

161 pp.

66 pp.
L 19.70 m

Protegida

17
 pp.

L 24.65 m

L 20.82 m
24 pp.

L 23.70 m

Desnivell
-3.85 m

L 22.28 m
0 pp.

64 pp.

L 1
6.9

0 
m

15
 p

p.

L 11.20 m

L 14.53 m

20 pp.

L 25.45 m

2 pp.

L' 3.70 m

L 15.54 m

L' 3.70 m

0 pp.

L 31.38 m

L 
24

.8
0 

m

6 
pp

.

A.E. A.E.

SP - S1/1 106PP.

SP - S2/1 66PP.

SE - S1/S2/S3 161PP.

SP - S2/2 35PP.

SP - S3/1 2PP.

L.R.E.B L.R.E.B

L.R.E.B L.R.E.B

L.R.E.B

L.R.E.B

L.R.E.B
VRF - EI120

VR
F -

 E
I1

20

VR
F 

- 
EI

12
0

VRF - EI120

VR
F 

- 
EI

12
0

VR
F 

- 
EI

12
0
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F 

- 
EI

12
0
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F 

- 
EI

12
0

VR
F 
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12
0

VR
F 
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12
0

V.I.

1,20

0,95
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F 
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2-
30

C
5

PRF - E
I2-30C5

PR
F 

- 
EI

2-
60

C
5

VRF - EI120VRF - EI120 VRF - EI120 VRF - EI120

PRF - EI2-60C5

VRF - EI120

PRF - EI2-60C5 PRF - EI2-60C5

V.I.

1,20

0,59

PRF - E
I2-30C5

PR
F -

 EI
2-

30
C5

VRF - EI120

VRF - EI120

PR
F 

- 
EI

2-
60

C
5

SP - S3/2 0PP.

PRF - EI2-60C5

VR
F 

- 
EI

12
0

PR
F 

- 
EI

2-
60

C
5

Pa
s 

2.
40

 m

Pas 0.90 m Pas 1.50  m

Pas 2 m

Pas 3
.20 m

1,10

Pas 0.90 m

1.8m/2.2m

Pas 2
.00 m

Pas 0.90 m
Pas 0.90 m

Pas 0.90 m

Pa
s 3

.20
 m

PRF - EI2-60C5 PRF - EI2-60C5 Pa
s 

1.
35

 m

Pas 0.90 m Pas 0.90 m Pas 0.90 m
Àmbit 1.65 m

Pas 1.35 m

Pa
s 

2.
00

 m

Pa
s 

0.
90

 m

Pa
s 

0.
90

 m

Àmbit 1.65 m
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Den
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m2
m2/p.
pp.

Aparcament de bicicletes
84.35

15
6
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m2
m2/p.
pp.

E. electricitat
16.25

--
0
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E. Aigües
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0
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Climatització
64.20
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0
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Lavabos inferiors
59.3

3
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Escombraires
16.20
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0
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Maquinària ascensor 2
8.9
--
0

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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SE - S2 240 pp.

A.E.

SE - S2/S3  191 pp.

Desnivell
-3.85 m

A.E.

No
Protegida

0 pp.

13
0 

pp
.

158 pp.

64
 p

p.Pa
s 

2.
40

 m

Pa
s 

1.
20

 m

No
Protegida

Protegida

Àmbit 1.65 m
Àmbit 1.65 m Àmbit 1.65 m

Àmbit 1.65 m

Sup
Den
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m2
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pp.

Taller
87.8

5
18
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Den
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pp.

Cuina
33.20

--
7
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Den
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m2
m2/p.
pp.

Lavabos 1
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3
12
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m2
m2/p.
pp.

Aula 1
36.60

1.5
25
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pp.

Aula 2
36.60

1.5
25
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m2/p.
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Aula 3
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1.5
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Recinte multiusos
55.46

2
28
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Den
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Reunions 1
36.60

10
4

Sup
Den
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m2/p.
pp.

Reunions 2
72
10
8
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Den
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m2/p.
pp.

Lavabos 2
34.25

3
12

SP - S2/3 176 pp.

L 17.00 m

12
 p

p.

L 17.00 m

12
 p

p.

L 34.00 m L 40.00 m L 35.00 m

50 pp. 25 pp.62 pp.37 pp. 44 pp. 114 pp.

L 23.00 m L 16.65 mL 29.00 m

L 
26

.4
0 

m

25 pp. 53 pp. 57 pp. 65 pp. 18 pp.30 pp.65 pp.

No
Protegida

No
Protegida

No
Protegida

No
Protegida

A.E.A.E.

L 
26

.4
0 

m

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Banda de servei 2
104

--
0

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Banda de servei 1
104

--
0

L.R.E.B

PRF - EI2-60C5 52
 p

p.

35
 p

p.

SP - S2/4 191 pp.
Pas 0.90 m

Àmbit 1.65 m

Àmbit 1.65 m

Àmbit 1.65 m

Àmbit 1.65 m

Pas 0.90 m

Pas 0.90 m Pas 0.90 m Pas 0.90 m Pas 0.90 m Pas 0.90 m

Pas 0.90 m

Pa
s 

0.
90

 m

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Espai diàfan 2
265.5

10
27

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Jardí interior
74
2

37

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Espai diàfan 1
49.20

2
25

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Espai diàfan 3
167.7

10
17

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Espai diàfan 2a
178.8

10
18

No
Protegida

No
Protegida

No
Protegida

No
Protegida

A.E. A.E.

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Banda de servei 3
104

--
0

Sup
Den
Ocu

m2
m2/p.
pp.

Banda de servei 4
104

--
0

L 33.00 m L 33.00 m L 27.00 m

L 
12

.0
0 

m

L 
19

.8
0 

m

27 pp.25 pp. 18 pp. 17 pp.
37 pp.

SP - S2/5 52 pp. SP - S2/6 35 pp.
Àmbit 1.65 m Àmbit 1.65 m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m Justificació DB SI E 1:150

Planta baixa E1:150

Planta primera E1:150

Planta segona E1:150

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible



27

Ascensor

1,501,50

1,
50

1,80

1,
50

1,50

1.50

1,10

1,
40

Accés
2.4 m/3.25 m

Ascensor

1,65

1,
65

1,65

1,
95

1.50

1,10

1,
40

Accés
3.20 m/3.25 m

Accés
2 m/3.25 m

Accés
1.40 m/3.25 m

Accés
0.9m/3.25 mAccés

0.9m/3.25 m
Accés
0.9m/3.25 m

Accés
1.30 m/3.25 m Accés

1.80 m/3.25 m

Accés
1.5 m/3.25 m

Accés
1 m/2.2m

Escala 1
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Escalera 5
Contrahuella: 0.175 m
Huella: 0.30 m
Ámbito: 1,1 m

1,
10 1,10

Accés
1 m / 2.2 m

2,
68

2,
00

Accés
1.35m/2.2m

1.50

1.50
1,24

Escala 2
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Rampa 1
Pendent: 10 %
Longitud: 42 m
Ámbit: 2.8-12.65 m

Rampa 2
Pendent: 6 %
Longitud: 6 m
Ámbit: 1.1 m

Rampa 4
Pendent: 6 %
Longitud: 11 m
Ámbit: 2.1-2.5 m

Rampa 3
Pendent: 6 %
Longitud: 11 m
Ámbit: 2.1-2.5 m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
3.20 m/3.25 m

Accés
1.80 m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
1.80 m/3.25 m

Justificació DB SUA - Soterrani E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m
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Ascensor

1,501,50

1,
50

1,80

1,
50

1,50

1.50

1,10

1,
40

Accés
1.2 m/3 m

Accés
2.6 m/3 m

Ascensor

1,651,65

1,
65

1,65

1,
95

1,95

1.50

1,10

1,
40

Escala 1
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Escala 2
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Ascensor

1,501,50

1,
50

1,80

1,
50

1,50

1.50

1.50

1.50

1,10

1,
40

Ascensor

1,651,65

1,
65

1,65

1,
95

1,95

1.50

1.50

1.50

1,10

1,
40

2,051,02

1,
32

2,
101,00 2,
10

Accés
0.9m/2.2m

1,55

1,
652,
10

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Accés
0.9m/2.2m

Escala 1
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Escala 2
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Escala 3
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 2.10 m

Accés
0.9m/2.2m

1,501,50

1,
50

1,80

1,
50

1,50

1,10

1,
40

1,00

Ascensor

1.50
2,
10

1,
06

Ascensor

1,651,65

1,
65

1,65

1,
95

1,95

1.50

1,10

1,
40

Escala 1
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Escala 2
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1,65m

Escala 4
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 1.05 m

Escala 3
Contrapetja: 0.175 m
Estesa: 0.30 m
Ámbit: 2.10 m

Justificació DB SUA E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Planta baixa E1:150

Planta primera E1:150

Planta segona E1:150
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Esquema electrofuncional - Soterrani E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible



30

Esquema electrofuncional E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Planta baixa E1:150

Planta primera E1:150

Planta segona E1:150

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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Nota: No s’han representat els nivells on no hi ha xarxa de distribució

In
te

rc
an

vi
ad

or Ba
te

ria
 d

e 
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ad
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s 

te
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s

Ba
te

ria
 d

e 
ca

pt
ad

or
s 

te
rm

os
ol

ar
s

Interacumulador
ACS

Subministrament d’aigües E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible

Aigua pre-escalfada Aigua freda Aigua calenta escalfada Canalització per sostre Canalització per terra Clau de pas Vàlvula de retenció Contador general Filtre

Planta soterrani E1:150

Planta segona E1:150

Coberta E1:150
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Col·lectors principals sud

A.G.

10 %

0.5 %0.5 % 1 %

0.5 %

0.5 %

Col·lectors principals  nord

E.F.B

A.R. 1

A.R. 2

A.R. 3

A.R. 4

A.R. 5

A.R. 6

A.R. 7

A.R. 8

EMB. 2

EMB. 3

EMB. 4

EMB. 5

EMB. 6

EMB. 7

B. 3

B. 2

B. 4

B. 8 B. 13
A.P.  5A.P.  2

A.R. 9

A.R. 10
A.P.  4

A.P.  3

EMB. 9

B. 6

B. 7

A.P.  1
B. 1

EMB. 1

1 %

1 %

1 %

1 %

1 
%

EMB. 10

1 
%

1 
%

1 
%

1 %

1 %

1 
%

1 
%

1 %

1 %

1 
%

1 
%

1 %

1 %

1 
%

1 %

1 %

1 
%

1 
%

1 %

1 %

1 
%

1 
%

1 
%

1 
%

1 
%

1 
%

1 
%

1 %

1 %

EMB. 11 EMB. 12 EMB. 13 EMB. 14 EMB. 15 EMB. 16 EMB. 17

A.P.  6A.R.12 A.C.X A.C.X A.P.  7
A.R.  11

A.R.  19
B. 12
B. 11

A.P.  11
A.P.  10

A.P.  9

C a n a l ó
 -

 F o
n

t
 ( P

e
n

d
e

n
t

 
1%

)

EMB. 8

A.R.  13 A.R.  14
A.R.  15 A.R.  16 A.R.  17

A.R.  18

A.P.  8

B. 5

B. 10B. 9

EMB. 18

B. 14

A.R.  20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m Evacuació d’aigües - Soterrani E 1:150

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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Pendent m
itjana

11,7 %

Helicoide
Pendent màx 17,4 %
Pendent mín 6%

Pendent mitjana
9,8 %

Pe
nd

en
t m

itj
an

a
8.

65
 %

Esfera
Pendent màx --
Pendent mín --

Con
Pendent 0,5%

Helicoide
Pendent màx 13,6 %
Pendent mín 6%

Helicoide
Pendent màx 11,3 %
Pendent mín 6%

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Canaló (Pendent 0,5%
)

Canaló (Pendent 0,5%)

Cana l ó
 (Pendent

 0
, 5%

)

Canaló (Pendent 0,5%)

374.7 m2

122.40 m2

8.50 m2

74.30 m2

4.74 m2

44.54 m2

Geometria reglada
Pendent màx 2,7 %
Pendent mín 0,42%

Superfície permeable
Formigó porós
120 l/m2/min

Superfície permeable
Llamborda de junta oberta
40 l/m2/min

Superfície permeable
Terra vegetal
60 l/m2/min

Acabat impermeable

Acabat impermeable Acabat impermeable

Geometria reglada
Pendent màx 2,7 %
Pendent mín 0,00%

Geometria reglada
Pendent màx 2,7 %
Pendent mín 0,00%

279,12 m2

24,75 m2

24,75 m2

265,75 m2

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

Plànol inclinat
Pendent 0,5%

61,87 m2

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

40,28 m2 141,10 m2

142,45 m2

Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%)

Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%)

Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%) Canaló ocult (Pendent 0,5%)

40,28 m2

34,36 m2 142,45 m2

61,87 m2

61,87 m2

B. 8

B. 6
B. 7

B. 13

B. 11
B. 12

Evacuació d’aigües - Planta baixa E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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Canaló Canaló Canaló

1 % 1 %

0.5 %0.5 %0.5 %0.5 %

380.5 m2 380.5 m2

1 % 1 %
Plànol inclinat Plànol inclinat

B. 8 B. 13
B. 6 B. 11

B. 8

B. 6
B. 7

B. 13

B. 11
B. 12

B. 8 B. 13
B. 6 B. 11

Evacuació d’aigües E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Planta primera E1:150

Planta segona E1:150

Coberta E1:150

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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UTA UTA

Dipòsit
Intercanviador ACS

Dipòsit d'inèrcia

VDF

VDF

Refredadora VRV 1

Refredadora VRV 2

Bomba de calor

Bateria de col. Termosolars 2

Bateria de col. Termosolars 1

Intercanviador 2

Intercanviador 1

Bypass

Dipòsit - Intercanviador ACS

Punts terminals
Xarxa

Dipòsit d'inèrcia

UTA Amb recuperador de calor

Dipòsit d'inèrcia

Generació de calor ACS

Equips de fred

Refrigeració

Calefacció

Sòl radiant

Aire primari Al local

Al localDeshuminificació per refredament i re-escalfament

Ventilació

Fan-coil

Retorn
Del local

Aire viciat
Expulsió

Aire exterior
A l'exterior

Tractament de l'aire

Instal·lació de climatització i ventilació  - Soterrani E 1:1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m Instal·lació de climatització i ventilació E 1:150

Planta baixa E1:150

Planta primera E1:150

Planta segona E1:150

SE L.R.E.BPRFRecorregut d'evacuació Eixida d'edifici SP Eixida de planta Porta resistent al foc Local de risc especial baixVRF Divisió vertical resistent al focRecorregut accessible Recorregut alternatiu Vestíbul d'independènciaV.I.

Extintor portàtil de pols seca Extintor portàtil d'anhídrid carbònic MIE Hidrant Polsador d'alarma Sirena acústica electrònica d'alarma

Protegida Escala protegida

No protegida Escala no protegida Desnivell --.-- m Evacuació en desnivell A.E. Ascensor d'emergència

Punt de llum en sostre Punt de llum en terra Commutador Interruptor Punt de corrent Punt de corrent d'alta potènciaSensor de presència Connexió Il-luminació lineal Il-luminació lineal en mobiliari

Xarxa d'evacuació d'aigües residuals Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials Xarxa d'aigües grises Xarxa soterrada Xarxa penjada Direcció de la pendent Embornal Baixant

Circuit tancat alimentació aigua Circuit tancat retorn aigua Conducte impulsió Conducte de retorn Conducte d'aire exterior Conducte d'expulsió d'aire Conducte d'extracció Conducte soterrat Conducte aeri

Muntant Reixeta Reixeta en terra Reixeta sota seient F Reixeta sota seient Extractor

Conducte reversible
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