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| SANEAMIENTO
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Colector aguas residuales

Pozo filtrante Arqueta a pie de bajante-perfil Arqueta a pie de bajante-muro Arqueta de paso Colector aguas pluviales Arqueta a pie de bajante Arqueta de paso sumidero




| ELECTRICIDAD
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+cToma de corriente 16A EPantalla iluminacién fluorescentes 3x36W encastrada en forjado == Fluorescentes mobiliario técnico 2x36W ©Downlight circular 2x26W encastrada en techo S Fluorescente 2x26 en perfil estructural @Cuadm eléctrico general < Cuadro eléctrico secundario }{Interruphor “oConmutador
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EPantalla iluminacién fluorescentes 3x36W encastrada en forjado == Fluorescentes mobiliario técnico 2x36W ©Downlight circular 2x26W encastrada en techo 8 Fluorescente 2x26 en perfil estructural




| CLIMATIZACION
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Pulsador @Sirena interior @Sirena exterior

w&g Pozo enterrado y grupo de presién para incendios ™ Alumbrado de emergencia

| PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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Central de Deteccién convencional
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