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ASPECTOS GENERALES

1. Esquema del sistema eléctrico.
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ESTRUCTURA DE UNA 
INSTALACIÓN EN BT

1. Esquema general de las instalaciones.
2. Acometidas.
3. Instalaciones de enlace.
4. Instalaciones interiores.













Detalle de CGP con 
acometida subterránea 























Características y ejemplo de instalación del cuadro de mando y protección









PREVISIÓN Y CÁLCULO DE POTENCIAS

1. Introducción.
2. Previsión en edificios destinados principalmente a
viviendas.

3. Previsión en otro tipo de edificaciones.
4. Cálculo de potencias en una instalación en BT.
5. Reparto y equilibrado de potencias
6. Ejercicios de aplicación



Potencia de las 
instalaciones









POTENCIA DE CONTRATACIÓN (Watios)
Amperios

ICP 
230 V. (II) 400 V. (III) 

1,5 345 1.030

3 690 2.070

5 150 3.460

7,5 1.720 5.190

10 2.300 6.920

15 3.450 10.390

20 4.600 13.850

25 5.750

30 6.900

35 8.050

35 9.200

45 10.350

50 11.500

63 14.490











DISEÑO Y CÁLCULO DE 
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CÁLCULO DE CORRIENTES DE 
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¿Por qué es necesario calcular la corriente de cortocircuito?
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Se observa que:

Icc1 (Inicio) > Icc2 > Icc3 (Final)
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SELECCIÓN DE PROTECCIONES 
ELÉCTRICAS
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¿Qué es necesario proteger?



Cortacircuito Fusible
Línea

Hilo o lámina intercalada

1ª Letra 2ª Letra















4.5, 6, 10, 15, 22, 25, 35, 50 kA, …...
(Depende de fabricantes)































Que garantizada la sección 
elegida UNE 20460 4/43

En caso contrario, se deberá comprobar mediante la curva de 
limitación térmica del dispositivo de protección

NOTA: Aunque la UNE establezca  0,1s, observando las 
curvas de los fabricantes, puede emplearse tiempos de 0,01s.













PUESTA A TIERRA

1. Introducción.
2. Composición de una instalación de puesta a tierra.
3. Cálculo de la resistencia de tierra.
4. Separación y unión de tomas de tierra.
5. Ejercicio de aplicación
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